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IMROPTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit.
Make sure to save this manual for future reference.

Please check the applicable models, F-GAS and manufacturer information from the
“Owner's Manual - Product Fiche” in the packaging of the outdoor unit.
(European Union products only)



READ BEFORE OPERATING

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage

Directive (2014/35/EU), and the Electromagnetic Compatibility Directive
(2014/30/EU) of the European Union.

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

I

(When using this air conditioner in European countries, the following guidance must be followed)

— This marking shown on the product or its literature, indicates that waste electrical and eletrical equipment
(WEEE as in directive 2012/19/EC) should not be mixed with general household waste.
It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.
For disposal, there are several possibilities:

1. The municipality has established collection systems, where electronic waste can be disposed of at least
free of charge to the user.

2. When buying a new product, the retailer will take back the old product at least free of charge.

3. The manufacture will take back the old appliance for disposal at least free of charge to the user.

4. As old products contain valuable resources, they can be sold to scrap metal dealers.

Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when hazardous substances leak into

the ground-water and find their way into the food chain.

Indoor Unit Outdoor Unit Rated Voltage & Hz

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

W cnmo

m Read this manual before using the product!

m This appliance can be used by children aged from 8 years and above persons with reduced
physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.

m Children should not play with the appliance.Cleaning and user maintenance shall not be made
by children without supervision.

m Moving parts of appliance must be installed/located at the level not less than 2.3m from the
floor.

m ELECTRICAL work may only be performed by authorized personnel and inaccordance

with national wiring standard. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

o |
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Caution: Risk of fire for R32/R290
refrigerant only

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance
and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the

g supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants.
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1. READ BEFORE OPERATING

1.1 Safety Precautions

o |

e Follow these instructions carefully to
- avoid incorrect operation.

- prevent personal injury or consequential damage.

- optimise product life.

e The level of seriousness is classified as follows:

& WARNING

This symbol indicates the possibility of
personnel injury or loss of life.

& CAUTION

This symbol indicates the possibility of
property damage or serious consequences.

e Symbols used in the units and manual:

WARNING

/8\

This appliance used a flammable refrigerant. If the
refrigerant is leaked and exposed to an external
ignition source, there is a risk of fire.

M CAUTION | The operation manual should be read carefully.
> A service personnel should be handling this
0 COMPLY &ZJ | CAUTION equipment with reference to the installation manual.
[:E] CAUTION Information is available such as the operating
manual or installation manual.

The task of installing this product must
only be performed by suitably qualified and
appropriately experienced persons.

Power plug must be securely inserted into
the socket outlet if applicable.

Do not operate or stop the unit by
connecting or disconnecting power plug.

=
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Do not use extension cord or share the
same power outlet with other appliances.

———
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Do not use flammable gas or ombustibles
such as gasoline, benzene, thinner, etc. in

the conditioned space.

Do not use a heating appliance in the
conditioned space.

7 .

Children must be advised not to play
with the air conditioner controls, moving

parts and/or refrigeration and electrical
connections.

Prolonged exposure to drafts may lead to
muscular discomfort and dry eyes.

Operating with wet hands may result in
electrical shock.

Turn off the unit if unusual smells,
sounds or vibrations are noticed. Contact
authorized dealer.

\ QN
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Do not attempt to repair, move or modify
your air conditioner.

Seek professional help — contact an
authorized dealer.

[ o




1. READ BEFORE OPERATING

Unplug the unit when unused for long
periods.

QN

The product is intended for human comfort

ONLY.

Do not block air inlets or outlets. Poor
performance, increased running costs and
reduced product life will result.

Regularly inspect air filters and clean them
if required.

When cleaning, use water sparingly to
prevent electrical shock.

(sl
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Never use strong detergents, solvents or
abrasive polish on the product.
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1.2 Part Names
Front Panel

Power Cable (Some Units)

| i Remote Control ~ Remote Control
\ | Holder (Some Units)
Louver

(SN n |

. (5
Intelllgent. eye
(some units) 368 i

Air Freshening Filter

(On back of Main Filter - Some Units) Display window
The unit has a build-in light sensor to
_l_l_|eco= detect the ambient brightness. When the
LI lkw @2 light is turned off, the display will dim down

gradually, saving energy and offering you a
comfortable sleep.

" for 3 seconds when:
« TIMER ON is set
« FRESH, SWING, TURBO, or SILENCE features are turned on

“IF ” for 3 seconds when:
* TIMER OFF is set

« FRESH, SWING, TURBO, or SILENCE features are turned off
“cF ” when anti-cold air feature is turned on

“dF ” when defrosting
who b

2. ” when unit is self-cleaning(some units)

“FF” when 8°C or 12°C heating mode is turned on(some units)
“ @ " when fresh feature is turned on(some units) Display Code
“2CO ” when ECO feature is activated(some units) Meanings

““= " when wireless control feature is activated(some units)
“ kW ” Indicates the current operation power(some units)

In Fan and Dry mode, the unit will display the room temperature. In other
modes, the unit will display your temperature setting.

Press the LED button on the remote control will turn off the display screen,
press the LED button again during 15 seconds will display the room
temperature, if press it again after 15 seconds, it will turn on the display
screen.

Note: A guide on using the infrared remote controller refer to the remote controller manual




2. OPERATION

2.1 Operating Condition

Indoor Outdoor

Cooling Upper limit 32°C DB 46°C DB
operation Lower limit 18°C DB 15°C DB
Heating Upper limit 27°C DB 24°C DB
operation Lower limit 0°C DB 15°C DB

Note: DB - Dry Bulb

1. Optimum performance will be achieved within these operating temperatures.

2. When the unit operates above or below these conditions for a long time, system diagnostics may detect a
malfunction and the unit will not operate properly.

3. Room relative humidity - less than 80%. If the air conditioner operates outside this range, the surface of the air
conditioner may attract condensation. Please set the air flow louver to its maximum angle and set HIGH fan mode.
4. FOR OUTDOOR UNITS WITH AUXILIARY ELECTRIC HEATER: When outside temperature is below 0°C, we
strongly recommend keeping the unit plugged in at all time to ensure smooth ongoing performance.

2.2 Manual Operation

MThe manual button is intended for testing

purposes and emergency operation only. —
Please do not use this function unless the remote control is o
lost and it is absolutely necessary. To restore regular operation, use .
the remote control to activate the unit. 4

ACCESS

Open the front panel by carefully lifting both ends at the same time.
Once lifted sulfficiently, a click is heard and it becomes self-supporting. | amcot El

OPERATE

Press the manual button repeatedly to change modes as follows;

Manual control button

a Once = AUTO mode [heat, cool or fan and auto fan speed].

b Twice=COOLING mode [ switches to AUTO mode after 30 minutes (mainly used for testing purpose)].
¢ Three times = OFF.

COMPLETE

Close the panel by firmly tugging downwards on both ends until it returns to its original position.
RESTORE

Using the remote controller will return the unit to normal operation.

o |
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Basic Operation Modes: AUTO / COOL / DRY / HEAT* / FAN
[*]Model dependent

AUTO Mode

e In this setting the system will automatically change modes and fan speed to the set
temperature.

e |n spring and autumn, closer temperature control may require COOL/HEAT mode changes.

DRY Mode
In this mode, priority is given to dehumidifying the air. Low fan speed and compressor cycling is
used to achieve this and regulate room temperature.

SLEEP Mode

When selected, the set temperature will increase (cooling) or decrease (heating) by 1°C after

1 hours and an additional 1°C in each hour. Thereafter it keeps this new temperature for 6 hours
before switching off.

This operation saves energy and improves night time comfort by synchronising with the body’s
metabolism.

ECO Mode*

ECO mode can be activated at cooling mode for energy saving. When selected, the unit will
automatically regular the fan speed and compressor rotation. It provides you the same comfort
with minimum power consumption in 8 hours running time.

Hints For Economical Operation

e Adjust the temperature to achieve moderate comfort levels.
e Excessively low or high temperatures waste energy.

e Improve performance by keeping windows and doors closed.
e Limit energy usage [run time] by using the TIMER function.

se the timer
@ ~ | effectively
N\
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1
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G

G .

4

Please close

e Do not block air inlets or outlets. It will cause poor performance, increased running costs and
reduced product life.
e Inspect the air filters periodically, and clean them when needed.




2,

OPERATION

2.4 Directional Control

Adjusting vertical air flow
e Press “SWING(vertical air flow)” on remote controller to adjust
vertical air flow direction. The louver position moves slightly each
time the button is pressed. L
e Press “SWING(vertical air flow)” to WARNING!
engage continuous louver motion.

QG
A 4
)
Do not put your fingers in or near the \%f‘
>4
=

Adjusting horizontal air flow blower and suction side of the unit.
e Press “SWING(horizontal air The high-speed fan inside the unit : .
flow)” on remote controller to may cause Injury. '
adjust vertical air flow direction. DF|’| not morﬁ louver ?ygand-ThISt o — a6
The louver position moves slightl Ll e ECL LA Rl el 1 ‘
each time tf?e button is pressgd ’ sync. If this occurs, tumn off the unit T v T
oP “SWING(horizontal ai ’ and unplug it for a few seconds,then
ress (horizontal air restart the unit. This will reset the "
flow)” to engage continuous louver.
louver motion. - J

Note: Please refer to the REMOTE CONTROLLER MANUAL for details.

Intelligent Eye Operation

Press the Intelligent eye button on the remote control
to select wind flow follow people feature or wind flow
away from people feature.

wall

Air conditioner

Intelligent eye

The intelligent eye can detect people’s activities in
the room and adjust the horizontal angle of air flow to
implement the features.

Right (75° + 10°)

Detectable area (75° £ 10°)

Middle
i gm  L_.dm (30° £ 10°)

NOTE: The wind flow follow people feature is only The detectable range is For example:

available for a single people area. If press the SWING Vvaried according to the = Detectable area at 25 °C.
button on the remote control, this feature will stops ~ "°°™ temperature.

automatically.

Louver position A Features (Model dependent)
Maximum down m Auto swing of horizontal air flow*
In COOLING or DRY e Press “SWING” for two secends to
mode, condensate may engage vertical blades swing motion.
form and drip from unit in high humidity Note: Please refer to the REMOTE

e CONTROLLER MANUAL for details.
condition.
Narrow opening m Louver Memory*
Restricted air flow reduces performance and  Hqrizontal louver angle is memorised and
may cause condensate. will return to the position last selected by the
Closed User
Do not operate if it will not open — damage This will not happen in TURBO mode,
Nz Ol running by manual control buttons, or after a
Louver action power interruption.

After a quick restart, louver may remain
static for about 10s.



2.5 Special Functions

m Compressor Delay

At start-up, a time delay of 3 ~ 5 minutes
protects the compressor.

m Auto Defrost

Ice develops on the outdoor unit in heating
mode. To defrost this ice, the indoor fan stops
for a few minutes before heating continues.

= Anti-cold

To avoid uncomfortable when the air
conditioner get into heating mode, the indoor
unit will preheat before the fan starts. This
delay should only last a few minutes.

m Auto Restart

The unit will automatically restart after a power
interruption.

Previous user settings are all recovered.

m Auto Leak Detection

When refrigerant leakage is detected, the unit
will display “EC” code or flash LEDs [model
dependent].

m Mildew Prevention*

This function keeps the indoor fan running in
low speed for 7 minutes after being turned
off by the user in cooling mode. Drying the
water droplets on the indoor heat exchanger
prevents mildew growth.

m Turbo

The Turbo function makes the unit work extra
hard to reach your present temperature in the
shortest time possible.

Interrupting this process may scramble
the control logic.

To reverse this, briefly disconnect the
electrical supply.

/N
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= WLAN Control*

With WLAN function, the unit can be controlled
either by remote controller or by your mobile
phone. Connect the WLAN module and
communication module with display board to
activate this function.

m Louver Angle Memory*

When turning on your unit, the louver will
automatically resume its former angle.

m Air Fresh function*

Innovated Air Magic technology, effectively
eliminates bacteria, virus, microbes,and other
harmful substances and refresh the air.

m 8°C & 12°C heating function

When the air conditioner operates under
heating mode with the set temperature of
16°C, scrolls through operation mode as
follows by pressing temperature button twice
in one second: 8°C heating — 12°C heating —
Previous heating mode.

m Self Cleaning*

Airborne bacteria use the moisture on the
indoor heat exchanger to grow. Regular
drying of the exchanger prevents this growth.
By simply pressing the “self clean” button,
the controller will automatically manage the
process.

[*] Model dependent.




3. CARE

Care and Maintenance

DISCONNECT from power source BEFORE General Cleaning

attempting to clean or service! Use a soft damp cloth when cleaning the grille,

casing and remote controller.
A +

¢

<+
2 +

e No chemicals e.g. detergents, solvents,
abrasive polish, etc,
e No heat (over 40°C)

Filter Cleaning

1 Open the front panel by carefully lifting both 2 Hold the tab on the filter to move it up
ends at the same time. At a certain angle, a a little, then pull slightly towards you.
clicking sound is heard and it becomes self- Now extract the filter by gently pulling it

supporting. downwards.
B
3 Unclip the small specialized filter. 4 Clean the large air filter/s with soapy water.
Rinse with fresh water. Shake off excess
water.
I
5 Vacuum clean the small filter/s. [Replace 6 Refit the small filter onto the large filter.
occasionally]
7 Re-insert into unit in the reverse order 8 Close the front panel.

described in point 2 above.
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Storage Preparation [long idle periods]

1) Clean the air filters.

2) In humid or damp climates, operate in Fan mode until the unit has dried out.

3) Turn the air conditioner off with the remote controller and remove the batteries.
4) Disconnect from the power source.

Re-use After Storage

1) Reconnect to the power source.

2) Wait 24 hours when the ambient temperature is low (For inverter model).
3) Reinstall the batteries into the remote controller and turn the unit on.

Preventative Maintenance

Regularly check your unit for:

1. Obstructed airflow through the indoor and outdoor units.
2. Water or oil leaks.

3. Damaged or disconnected wires

ZgauTon

Metal parts may have sharp edges that cause injury. Take care!

Regular high level maintenance of the indoor and outdoor units is essential.

- Specialist MAINTENANCE is required to do deep-clean, lubricate and function check of all
critical components.

- Do not attempt such work by yourself.

- Contact a suitable service provider.




4. TROUBLE SHOOTING

Guides, Tips and Cautions

The following may occur during normal operation, and may not indicate malfunction.

Case

Cooling or heating is delayed.

Explanation

A 3 ~ 5 minutes delay protects the compressor.

Fan speed changes - off, very slow and then normal

Automatically happens in heating mode - prevents cold
air blowing onto occupants.

The heating operation stops suddenly and defrost-light
blinks.

Frost removal on outdoor unit is in progress (5 ~
10mins).

Mist coming out of the indoor unit

May occur when unit temperature is low and room air
is hot and humid.

Low volume sounds are emitted by the air conditioner

“Hissing”: normal — gas pressure equalizing when
compressor stops or starts.

“Squeaking”: normal expansion and contraction of
plastic and metal parts.

Rushing air — normal when louver resets its position.

Dust discharges from the unit.

May occur when air conditioner is used for the first time
or has not been used for a long time.

Emits a peculiar odour.

Usually caused by chemicals, cigarette smoke, cooking
etc. If not the case call your suitable contractor.

Changes to fan only while cooling or heating.

Room temperature is the same as that selected with
the remote. If not the case call a suitable contractor.

Poor heating performance

May occur when outdoor temperatures are close to or
below zero degrees Celsius.

If not the case call a suitable contractor.

Turns on automatically

Normal when power is restored after a power failure.

Operation is erratic, unpredictable or unresponsive.

Interference from cell phone towers and remote
boosters may cause the unit to malfunction.

Disconnect the power and then re-connect.

Press the ON/OFF button on the remote controller to
restart operation.

If the problem is not resolved call a suitable contractor.

The multi-system air conditioner can not be in different operating modes at the same time, such as one unit being
in the “COOL” mode and one unit being in the “HEAT” mode.
When conducting different operations, the “HEAT” mode will be given priority. The indoor unit which operates in

“COOL” or “FAN” mode will stop and display “P5”.
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CONCERN PLEASE FIRST CHECK!

* Is there a power failure?

+ Has a switch been turned off, a circuit breaker tripped or a fuse blown?

Unit will not operate.
+ Are the batteries in the remoter control fresh?

* Are the clock and timer on the remote set correctly?

+ Are the temperature and mode settings correct?

¢ Are the air filters clean?

Not cool/warm enough. * Are the windows and doors closed?

¢ |s air flow unrestricted in & out of indoor & outdoor units?

+ Is fan speed on high and louvers allowing maximum flow?

UNIT NOT RESPONDING AS REQUIRED?
» Record the product’s model number,

« Contact a suitable contractor,
 Share all observed details!

Acaution 4

In the case of ANY of the following, turn off the unit immediately!

* Power cord is damaged or abnormally warm. L

* Burning odours are smelled.

* Loud or abnormal sounds are heard. —J f\\g)’
. . . Z T v v T

+ A power fuse blows or a circuit breaker trips frequently. RN <%

« Water or other objects fall into or out of the unit. NN

* Indicators blink continuously.
+ A self-diagnostic code is displayed e.g. EO, E1, E2 ... or PO, P1, P2... etc.

c DO NOT ATTEMPT TO CORRECT THESE ITEMS YOURSELF!
CONTACT A SPECIALIST SERVICE PROVIDER!

[




NMPOYETETE NMPEOWN PABOTA

YcTaHOBEHO e, Ye TO3M NPOAYKT CbOTBETCTBA Ha [lupeKkTuBaTa 3a HUCKO

HanpexeHue (2014/35/EC) n Ha [IupeKkTuBaTa 3a efleKTpoMarHuTHarta
cbBMecTUMocT (2014/30/EC) Ha EBponenckusi cb1o3.

npaBMﬂHO N3XBBbPIIAHEe Ha TO3U NPOAYKT

(OTnagbuM OT eNneKTPUYecKo U erieKTPOHHO obopyaBaHe)

I

(KoraTo usnonseare T031 KNnMMaTUK B eBPONENCKKU CTpaHU, TpAGBa Aa ce cnasBar crneaHuTe

yKa3aHus)

— Ta3sn mapkupoBKa, MOCOYEHA BbPXY NPOAYKTa UMW B HErOBaTa inTepatypa, nokasea, Ye oTnagbuumTe oT
enekTpuyecko n enektpoHHo obopyasaHe (OEEQO cbrnacHo Oupektusa 2012/19/EQ) He Tpsibea Aa ce
cmecBart ¢ 06LmTe BUTOBM OTNAABLM.
3abpaHeHo e 3XBBLPNSHETO Ha TO3K ypes B BUTOBKUTE OTNAAbLM.
3a 13XBLPNSHETO MY UMa HSKOIKO Bb3MOXHOCTM:

1. ObwumHaTa e cb3aana cMcTeMM 3a CbOMpaHe, NPy KOMTO ENEKTPOHHUTE OTNaAbLUM MoraT Aa 6baar
N3XBBLPNSAHN Ge3nnaTHo OT noTpebuTens.

2. [pu kynyBaHETO Ha HOB Ha MPOAYKT ThProBeLbT Ha Ape6HO Le B3emMe 06paTHO cTapust NPOayKT
BesnnatHo.

3. Mpoun3BoanTensT Le B3eMe CTapus ypesd 3a YHULLOXaBaHe, KOeTo e e noHe BeannaTtHo 3a notpebutens.

4. Tbil kKaTo CTapuTE NPOLYKTU ChbPXAT LEEHHM Pecypcy, Te MoraT ga 6baaT npogageHn Ha ThproBuy Ha
MeTarHu oTnagbLy.

CB0BOAHOTO M3XBBPSHE HA OTNAAbLYW B FOPUTE M 3eNleHUTe MecTa 3acTpalliaBa 34paBeTo BY, Thid KaTo B

NOAMOYBEHUTE BOAM M3TMYAT ONAcHM BELLECTBA M CTUraT 40 XpaHUTeNHaTa Bepura.

BbTpewHo Tano BbHWHO TANO HomuHanHo HanpexeHue n Hz

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

Ak BHUAMAHME |

] I'IpoqueTe TOBa PbKOBOACTBO MNMpean n3norn3BaHeTo Ha npo,u,yKTa!

m To3u ypea MoXe [a ce u3nonssa oT Aela Haj 8-roauiiHa Bb3pacT M Xopa C HamarneHu
pM3NYECKUN, CETUBHU UMM YMCTBEHU CMOCOBHOCTM UMM XOpa C HeAOCTaTbYyHO 3HAHWS U OMKT,
ako Npu M3NON3BaHEeTo My ca noA HabnaeHne Unu ca UM AafeHn UHCTPYKLMU OTHOCHO
ynoTtpebaTa Ha ypefa no 6e3onaceH HauvH 1 pasdupaTt onacHOCTUTe, CBbp3aHu C TOBa.

m [leuata He TpsibBa ga cu urpasaT ¢ ypega. [NouncteaHeTo n notpebutenckara nogapbxka He
TpsbBa Aa ce u3BbpLUBaT OT Aeua 6e3 HabnogeHue.

m [IBmXeLwumTe ce yactu Ha ypena TpsibBa ga 6baat MOHTMPaHWU/MOCTaBEHN HA BUCOYNHA HE
no-marnko ot 2,3 m oT noga.

m EJIEKTPUYECKATA paboTta TpsbBa ga ce n3pbpLiBa CaMo OT YMbSIHOMOLLEHWN CYXUTENN K
B CbOTBETCTBME C HaLMOHanHUTe cTaHgapTu 3a okabensiBaHe. AKO 3axpaHBalunAT kaben e
noespeneH, Tpsabsa Aa 6bae 3aMeHeH OT NPOM3BOANTENS, HErOB CEPBU3EH NpeacTaBuUTEN UMK
nogo6Ho kBanuduMumpaHo nuue, 3a ga ce n3berHe onacHoCT.

o |
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. 4. OTCTPAHAIBAHE HA
: HEMU3NPABHOCTMU

BHumaHume: OnacHoCT OoT noxap
camo 3a xnaguneH areHT R32/R290

~/ANPERYNPEXAEHME!

- Tosun ypen He e NpeaHasHayveH Aa ce M3non3ea oT Nnua (B TOBA YNCIO AeLa) C HamaneHu
(OU3NYECKM, CETUBHI UM YMCTBEHIW CMOCOBHOCTY UM C HEAOCTATbYHO 3HAHUS U OMKT, OCBEH aKo
W3MON3BaHETO He Ce M3BbPLUBA NMOA HAOMIAEHME UMK HE Ca MONYYMnM Yka3aHus 3a ynotpebara Ha
ypeza oT NiLe, OTTOBOPHO 3a TsixHaTa Be30macHoCT.

- [euara TpsbBa fa 6baat HabnogasaHw, 3a Aa CTe CUTyPHM, Ye He CU UrpasT ¢ ypesa.

- O6cnyxBaHeTo TpsibBa 4a ce 13BbPLUBA CaMo Copes NPenopbKUTE Ha NPOM3BOANTENS Ha
obopyaBaHeTo. NogapbxKaTa 1 PEMOHTBT, M3NCKBALLYM CbAECTBUE OT APYr KBanuduumpaH

nepcoHarl, ce N3BbpLUBAT NoA HabntogeHNeTo Ha JILETO, KOMNETEHTHO 3a MU3MOJ3BAHETO Ha
\ 3anannumMm xnaguitHu areHTn.

[ oz




1. MPOYETETE NMPEOW PABOTA

1.1 MNMpeanynpexaeHns 3a 6e3onacHoOCT

e CnasBanTe BHMMAaTENHO Te3M yKa3aHus
- 3a fa ce n3berHe HenpaBuIiHa ekcnnoarauus;
- 3a Ja ce usberHe HapaHsiBaHe 1N Opyry nospeau;
- 3a [a ce ONTUMU3MPA XMBOTA Ha NpoayKTa.

e HMBOTO Ha CepMO3HOCT ce Knacuduumpa no cnegHuUst HaumnH:

o |

& NMPEAYNPEXXAEHUE

Toaun cMmMBON NOCOYBa Bb3MOXHOCTTA 3a
Nnpu4nNHABaHeE Ha HapaHABaHe U CMbBPT.

& BHUMAHME

Tosu cumBO NOCOYBA Bb3MOXHOCTTA OT
MartepmnarHa nospena unmn cepmo3Hn nocneanun

e CnmBOMM, N3non3saHn B YCTPOMCTBAaTa U PbKOBOACTBOTO:

AA CE
U3BAIrBA

NPEAYNPEXAEHUE

Toau ypeq 1anonasa 3anannum xnagureH
areHT. AKO XNafWUNHUAT areHT e U3TeKb 1 e
M3NIOKEH Ha BBHLLEH M3TOYHWK Ha 3ananBaHe,
CbLLUECTBYBA ONACHOCT OT NoXap.

L]

BHUMAHUE

PBKOBOACTBOTO 3a ekcrnoataums Tpsibsa aa ce
NpoyYeTe BHUMATENHO.

AA CE
CNA3BA

() &

BHUMAHUE

O6cnyxBawwmaT nepcoHan Tpsibea aa paboTu
C ToBa 0bopyABaHe, N030BaBaKM Ce Ha
PBHKOBOACTBOTO 32 MOHTAX.

(13

BHUMAHUE

HannyHa nHhopmauyms uma B pbKOBOLACTBOTO
3a ekcnnoataums U pbKOBOLCTBOTO 3@ MOHTAX.

MoHTaxbT Ha TO31 NPOAYKT TpsIGBa fa ce
N3BbPLUBA CaMO OT X0pa C noaxoasila
KBanuukaLus 1 CbC CbOTBETHUS OMWT.

LLlencensT TpsibBa Aa e noctaBeH Aobpe B
KOHTaKTa, ako e NPUNoXMUMO.

He nyckaiiTe v He cnupainTe ypeaa vpes
BKapBaHe WK U3kapBaHe Ha Lencena.

He n3nonssanTte yabImkuTen u He
WN3MNON3BanTe CbLUWS KOHTAKT C ApYri
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% United Technologies
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He nanonasanTte 3ananum ras unm
3ananumm BeLLecTBa kato BEH3MH,
6eH3on, paspeanTen u T.H. B 6in3ocT o
KnumarTmka.

He u3nonasainTe HarpeBaTenHu ypeam B
Onu3ocT Jo KnumaTuka.

7 .

Ha peuara TpsbBa fja ce kaxe Aa He ¢
WrpasT ¢ yNpaBneHNeTo Ha KumaTwka, C
NOABWXHUTE MY YacTu u/unm ¢ TpvbuTe 3a
OXMaXfiaHe 1 eNeKTPUIeckATE Bpb3KA..

MPOABIMKATENHOTO U3NaraHe He TeYeHne
OT KNUMaTHKa MOXe Aa AoBeae A0
MYCKyNeH AMCKOMCOPT M CyXoTa B O4uTe.

R -

PaboTaTa ¢ MOKpY pbLie MOXe [1a joBee
10 TOKOB yaap.

M3kntoyeTe ypena, ako yceTure
HeobuyanHa MUpU3Ma, 3BYK UNN
BMbpupaHe. CBbPKETE CE C YMbTHOMOLLEH
npeacTasuTen.

\ QN
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He npaseTe onutn aa pemoHThpare,
MECTUTE WU NPOMEHSITE KMATKKA.

[NoTbpceTe npoecmoHasnHa nomoL —
CBbPXKETE Ce C YMbIHOMOLLEH NpeaCcTaBuTen.
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1. MPOYETETE NMPEOW PABOTA

M3kntoyeTe ypena OT KOHTaKTa, Korato He
Ce 13nosi3aBa ObIro BpeMe.

QN

\Di

MpoaykTsT e npegHasHaveH CAMO 3a

YOBELLKM KOMd)oiT.

He ce kauBailTe BbpXy ypena u He
NoCTaBsANTe NpeaMeTH BbPXY HEro.

He 6nokupaiiTe BXofoBETE U U3XOAMUTE 33
Bb3fyx. ToBa Lie JoBeAe A0 Nolua paboTa,
YBEMNMYEHN pasxoau 1 No-kpaThbk KMBOT Ha
npoaykTa.

W3kntoueTe ot koHTakTa MNPEN
NOYMCTBAHE U PEMOHTHPAHE.

i)

«

PenoBHO NpoBepsiBanTe Bb3ayLLHUTE
OUNTPYU 1 M1 NOYNCTETE, aKo e
Heobxoanmo.

[Mpu noyncTBaHe U3Non3BanTe CbBCEM
Marko BoZa, 3a a npeaoTBpaTuTe TOKOB

yAap.

Hukora He u3nonssanTe CumHu
nouMcTBaLLY NpenapaTyt, pa3TBOpPUTENN
nnu abpasvBHU MaTepuanu BbpXy ypeaa.
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1.2 HammeHoBaHUA Ha YyacTuTe

MpeneH naHen
B3axpaHBaly kaben (Npu HAKOW ypeam)

| [ [OncTtaHunoHHO Obpxay 3a

XKanyan X

)
\ = | yanw

YMHO oKo
(npw HAKOW ypean)

ynpasneHue AVNCTaHLUMOHHO (NPW HSIKOM

o
dunTbp 3a ocBeXaBaHe Ha Bb3dyxa
(Ha repba Ha rmaBHMs hunTbp - Npu Mposopel Ha aucnnes
HSIKOW ypeau) YpeobT uma BrpageH CBETIMHEH CEH30p 3a
_l_l_|eco= ycelliaHe Ha SIpKOCTTa Ha OKorHaTa cpefa.
LI Tew 17, Korato ocBeTtneHmeTo 6bae U3KNYeHo,

Oncnnedr nocTteneHHo Wwe ce 3aTbMHU,
3a [Aa CnecTtn eHeprma n ga B npearioxu

CMOKOEH CbH.

o ” [okasBa Temnepartypara, paboTHata yHKUMS U KOAOBETE 3a MPEeLUKM:
w01’ 3a 3 cekyHau, KoraTo:

* e HacTtpoeH TIMER ON

* ca BktodeHn dpyHkumm FRESH, SWING, TURBO unu SILENCE

“IF "3a3 CEeKyHau, Koraro:

* e HactpoeH TIMER OFF

* ca usknioyeHun pyHkumm FRESH, SWING, TURBO unun SILENCE

“cf ” koraTo e BKkIloYeHa dYyHKUMATA aHTU-CTY,

“dF " npu pasmpassiaHe
” KoraTo ypegbT ce camonoymncTea (Mpy HSKou ypeau)

1 7 KOraTo e BKITHOYEeH pexunm Ha oTonneHune ot 8°C nnun 12°C

— ”
“ = 7 KoraTto e akTuBMpaHa pyHKUMATa 32 OEBKMYHO ynpaBneHne
(Mpwn HsIKOM Ypean)

“ kW ” nokassa TekyLiata MOLLHOCT (Npwn HSKOW ypean)

B pexvm Fan n Dry (BeHTMNaTop 1 n3cyluaBaHe) yCTPOMCTBOTO Lie NoKa3Ba
TemnepaTtypaTa Ha NoMeLLEeHNETO. B apyrn pexxnmm yCTponcTBOTO Le Nokasea
BalLiaTa HacTpoKKa Ha TeMmneparTypara.

HatuckaHeTto Ha 6yToHa LED Ha guCTaHUMOHHOTO e U3KNIYM AUCNnIes, HaTUCKaAHETO
Ha 6yToHa LED oTHOBO 3a 15 cekyHau Lie nokaxe cTanHaTa Temneparypa, a ako ro
HaTUCHeTe OTHOBO crefd 15 cekyHaw, LWe ce BKYN MCMedT.

3abenexka: 3a ykasaHUsi OTHOCHO M3MON3BaHETO Ha MHPAYEPBEHOTO AUCTAHLMOHHO BUXTE
PBKOBOACTBOTO 3a ANCTAHUMOHHOTO yrpaBrieHue.

(npw Hsikon ypeaw) 3HayeHus Ha
“ £ ” KoraTo e BKItoYeHa dyHKLMATa 3a ocBeXxaBaHe (Npu HAKoW ypeau) KOAOBETE Ha
“@CO ” koraTo e akTmBupaHa yHkumnata ECO (npu Hakou ypeawn) auncnres




2. PABOTA

2.1 PaboTHa Temnepartypa

BbTpe BbH
[opHa rpaHuua 32°C DB 46°C DB
OxnaxpaHe
[onHa rpaHuua 18°C DB -15°C DB
[opHa rpaHuua 27°C DB 24°C DB
OTonneHne
[onHa rpaHnua 0°C DB -15°C DB

3abenexka: DB — no cyxus TepmomeTtsp (aHrn. Dry Bulb)

1. OnTManHuTe paboTHM XapakTepUCTUKK Ce MOCTUraT B pamMKuTe Ha Te3n paboTH TemnepaTypu.

2. KoraTo KnumaTukbT paboTi NPOABITKUTENIHO BPEMe MO UMK Haf Te3n Temnepatypu, Npu AuarHocTikata Ha
cucTeMaTta MOXe a Ce YCTaHOBM HEM3NPaBHOCT UMK ypeabT HAMa Aa paboTi NpaBuIiiHo.

3. OTHocuTenHa BnaxHocT B ctasTta — nog 80%. Ako KMMaTUKBLT paboTi M3BBH Tasu rpaHnLa, Ha NOBbPXHOCTTA
My MOXe fa ce obpasyBa koHAeH3. HacTponTe nnacTuHaTa 3a Haco4BaHe Ha Bb3AyLLHaTa CTPys NOA MakcumarneH
bron u n3depete BUCOKA ckopocCT Ha BeHTUnaTopa.

4. 3A BbHWHW TENA C JOIMbJIHATENEH ENEKTPUYECKW HATPEBATE: KoraTo BbHLWHaTa TeMnepartypa e
no-Hucka ot 0 °C, npenopbyBame 4a AbpuTe ypeaa BKIIUEH NOCTOSHHO, 3a Aa obesneunte 6e3npobnemHa pabora.

2.2 Pb4HO ynpaBrieHue

A 1 ByTOHBT 32 pbYHO yNpaBneHne e npegHasHavYeH
camo 3a TecTBaHe 1 3a aBapuiiHa paboTa. —
He nsnonseante 1asu OyHKUNS, OCBEH aKo o

ANCTaHUMOHHOTO He e 3arybeHo 1 e abcontoTHO Heobxoammo.

3a Bb3cTaHOBsIBaHe Ha HOpManHaTa paboTa nsnonssanTe 3
ANCTaHUMOHHOTO, 3a Aa 3ajencTeaTte ypeaa.
ByToH 3a pbyHO
AoCcTbNn ynpaeneHne

OTBoOpeTe npeaHus NaHer, kKaTo BHUMAaTENHO NOBAUrHETe ABaTa My
kpas egHoBpeMeHHo. Crnef KaTo e OTBOpPeH 40CTaTbyHO ce YyBa
LLpaKBaHe 1 NaHenbT 3acTaBa HEMOABMXKHO.

AUTO/COOL El
YNPABJIEHME
HatucHeTe ByToHa 3a pbYHO ynpaBneHne HAKOMKO MbTK, 3a a MPOMEHUTE PEXMMUTE, KaKTo criefBa:

a. BegHbX = ABTOMATUYEH pexum [oTonneHue, oxnaxagaHe unm BeHTUNaTop 1 asToMmatuyHa
CKOPOCT Ha BeHTunaropal.

6. aea nb1n = pexxum OXJIAXKIOAHE [npeskntousa kbm ABTOMATUYEH pexum cneg 30 MuHyTH
(n3nonsBea ce NpegMMHoO 3a TecTBaHe)].

B. Tpy nbTu = N3KIMHOUBAHE
3ABBPLIBAHE

3aTBOpeTe naHena, Kato usabpnare 3gpaBo HaAony ABarta Kpad, AOKaTo 3aCTaHe B NbpBOHA4YanHaTa
CK nosnuusa.

BBH3CTAHOBABAHE

M3nonaeBaHeTo Ha ANCTaHUMOHHOTO Le Bb3CTaHOBM HOpMalnHata pa60Ta Ha KnnmaTtuka.

o |
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2.3 Kak pabotn KnuMaTukbT!

OcHOBHM pexxumm Ha paborta: AUTO (aBtomatnyeH) / COOL (oxnaxaaHe) /
DRY (nacywasaHe) / HEAT* (otonneHune) / FAN (BeHTunartop)
[*] B 3aBMcumMoCT OT Mmogena

Pexxum AUTO (aBTOMaTHU4EeH)

e [1py Ta3n HacTpowka cncTtemaTta aBTOMaTU4HO NPOMEHS PEXMMUTE U CKOPOCTTA Ha
BeHTUNaTopa cnopeq 3agageHarta temnepartypa.

e [1pe3 nponeTtTa n NATOTO NOAABbPXKAHETO HA TeMnepaTtypaTa MOXe 4a U3NCKBa CMsHa Ha
pexumute COOL/HEAT (oxnaxgaHe/otonsneHue)

Pexxum DRY (uacywaBaHe)

B 1031 pexxum ce gaBa NnpeguMCTBO Ha U3CyLlaBaHETO Ha Bb3adyxa. 3a ga ce NocTurHe
TOBa W 3a perynupaHe Ha TemnepaTypara B NOMELLEHNETO Ce U3Mon3Ba HUCKa CKOPOCT Ha
BeHTMNartopa un pabota Ha KoMnpecopa Ha HUCKK 060pOTH.

Pexxum SLEEP (cbH)

Korato e nsbpaH 1031 pexum, 3agageHaTa Temneparypa e ce nokadu (npu oxnaxgaHe) unm
noHwxu (npu otonnenue) ¢ 1°C cnen 1 vyac u ¢ owe 1°C Ha Bcekn Yac. Cnep ToBa HoBaTta
Temnepartypa e ce nogabpxa 6 yaca npeaun U3KkroyYBaHe.

PaboTaTa B TO31 pexuM CrnecTsiBa eHeprus 1 nogobpsisa komdopTa npes HolTa, KaTo ce
CUHXPOHM3Npa ¢ MeTabonmama Ha TAnoTo.

Pexxum ECO*

Pexxum ECO moxe ga 6bae akTuBMpaH B peXUM Ha oxnaxgaHe 3a MKOHOMUS Ha eHeprus.
Korato e n3bpaH, ypeabT Le perynupa aBToMaTtuyHO CKOPOCTTa Ha BEHTUNaTopa 1 BbPTEHETO
Ha Komrnpecopa. Ton BK ocurypsiea CbLns KOMOPT Mpy MUHMMAriHa KOHCyMauus Ha eHeprus B
npogbinkeHne Ha 8 yaca.

CbBeTu 3a MKOHOMMYHA eKcnoaTtauusa

e Perynupante temneparypara, 3a Aa nocTUrHeTe yMepeHo HMBO Ha
KOoMdpOpT.

e [IpekaneHo BUCOKUTE UMM HUCKM TeMnepaTypu NUNeaT eHeprus.

e [logobpete pabotata Ha KNMMaTUKa, KaTo ObPXUTE NPO30pLUTE K
BpaTuUTE 3aTBOPEHM. CTyAeHo  ropeLio

e OrpaHunyeTe M3NonN3BaHEToO Ha eHeprus [BpemeTo Ha paboTa], kaTo
nsnonasate dyHkumaTa Ha TAUMEPA.

Mons,
noyncrere.
0

W3nonsBaiiTte
TanmMepa

Mons, 3aTBopeTe.

e He GrnokupaiiTe BXogoBeTe U N3xoauTe 3a Bb3ayx. ToBa Lie AoBeae A0 BrolleHa paborTa,
yBENUYEHN pa3xoau U HamareH XMBOT Ha npoayKTa.
e MpoBepsiBaiiTe pegoBHO Bb3AYLLUHUTE UNTPU U M NOYUCTETE, aKo € HeobXoaAUMO.
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PABOTA

2.4 YnpaBneHue Ha Haco4YBaHeTO

PerynupaHe Ha BepTuKanHara CTpysa Ha Bb3ayxa
e HatucHeTe GyTOHa Ha AUCTAHLIMOHHOTO AR
"SWING" (BepTuKanHa cTpys Ha PEOYNPEXXOEHUE! v
Bb3/lyxa), 3a Aa 3aNa0eTe BepTukanta He nocrassiiTe NpbCTUTE C1 BbB UNK T
MocoKa Ha Bb3lyluHaTa CTpys. W
61130 10 MACTOTO 3a BCMYKBaHe
MosnumaTa Ha nnactTuHaTta ce NPoMeHs
n3ayxsaHe Ha ypeaa. BUCOKOCKOPOCTHUAT G
=
7

JIEKO Npu BCAKO HaTUCKaHE Ha 6YTOHa.
e HaTtucHete 6yTOHa Ha ANCTaHUMOHHOTO TR B PRI g 2R

"SWING" (BepTukanHa cTpys Ha HapaHABaHe. T §
Bb3ayxa), 3a Aa 3ajafeTe HenpekbcHaTo He mMbppaiiTe nnactuHuTe ¢ pbka. ToBa -
OBWXKEHWE Ha nnacTuHaTta (kanysute). Lie JOBEeAE A0 NUMca Ha CUHXPOH Ha
PerynupaHe Ha XOpU3OHTanHara nnacTuHuTe. AKO TOBa Ce Cryuu, 3aracete Q .
CTpyA Ha Bb3payxa KnumaTmika W ro U3KIoYeTe OT KOHTaKTa 3a NG ‘
e HatucHete OyTOHa Ha AUCTAHLMOHHOTO HAKOIKO CeKyHAW, a nocrne nycHeTe ypeaa 7 -
"SWING" (xopu3oHTanHa cTpys Ha OTHOBO. TOBA LLE pecTapTipa xanysute.
Bb3dyxa), 3a 4a 3aJafeTe XOpu3oHTanHa \ J "

nocoka Ha Bb3fyLuHaTa CTpys.
Mo3numaTa Ha nnacTMHaTa ce NPOMEHSI NIEKO NpU BCAKO HaTUCKaHe Ha ByToHa.

e HatucHerte 6yToHa Ha guctaHumoHHoTo "SWING" (xopusoHTanHa cTpys Ha Bb3ayxa), 3a Aa 3agagete
HeNpeKkbCHATO ABWXEHWE Ha nnacTuHaTa (kanysure).

B3abenexka: Mons, pasrnegante PbKOBOLOCTBOTO 3A OJUCTAHUMOHHOTO 3a nogpobHoCTy.

YnpaeneHue Intelligent Eye (ymHO oko0)

HatucHeTte GyToHa Intelligent Eye Ha gucTanumoHHoTO, 3a Aa
n3bepete dyHkumsaTa wind flow follow people (Bb3ayluHaTa cTpys Knumatuk
cnepga xopara) unu wind flow away from people (cTpysiTa He e YMHO OKO
Haco4eHa KbM xoparta).

CTeHa

JlsB
(75° £ 10°)

YMHOTO OKO MOXe Aia OTKpMe AENHOCTUTE Ha xopaTa B cTasTa u Aecen (75° £10°)

[1a Peryn1pa Xopu3oHTanH1s brbi Ha Bb3dyliHaTa cTpys, 3a fa

Cpegen
U3MbIHN (DYHKLMKTE. OBcer Ha 3acuyaHe pen

i gm  L_.dm (30° £ 10°)

SABENEXKA: ®yHkumsaTa, Npu KOSTO Bb3ayLIHaTa CTpys
cneaBa xoparta, e JOCTbMHa CaMo 3a eAHa 30Ha ¢ xopa. Mpu
HaTuckaHe Ha 6yToHa SWING Ha AMCTAHLMOHHOTO Taan hyHKLMs!
LLe crpe aBTOMaTU4HO.

Obcera Ha 3acuyaHe 3aBucu  Hanpumep:
oT TeMmnepatypata B ctasita.  Ob6cer Ha 3acuyaHe npu 25 °C.

Mosuuua Ha Kanya3ute C w Xapax‘repucruku (B 3aBMCMMOCT OT Merna)
MakcumanHo Hagony m ABTOMaTU4HO 3aBbpTaHe Ha XOPpU3OHTalNHaTta

B pexxum OXNAXXOAHE nnu Bb3AyLlIHa CTpys*
MN3CYLLABAHE moxe pa ce

o6paayBa KOHOEH3 1 Oa Kane OT ypeaa npu BUCoKa
Ba)XHOCT. aKTunBmpare gBMXeHMeTo Ha BepTUuKanHuTe

TeceH oTeOp namenu. 3abenexka: Mons, pasrneganTe
OrpaHudeHaTa Bb3ayLlHa CTpys HamansBa paboTHaTa PBKOBOACTBOTO 3A ANCTAHUNOHHOTO 3a
XapakTepucTuka n Moxe Aa npuYnMHN KOHAEHS. noApo6HOCTY.

3aTBOpeHU
He nanonseavite knumaTuka, ako ca 3aTBOPEHU —

e HatucHete SWING 3a aBe cekyHau, 3a ga

m 3anameTsABaHe Ha No3MUMATa Ha Xanys3ute

MOXe Aa AoBeae A0 nospeaa. XOpU3OHTaNMHKAT bIrbfl Ha XanysuTe ce 3anameTsBa
. 1 ce BpbLUAT B NOCnenHo n3bpaHara ot notpebutens
deucTeue Ha Xanysurte noanums.
Cnen 6bp30 pecTapTupaHe xarnysute Moxe Aa Tosa He ce cryusa B pexum TYPBO, npu
ocTaHaT cTatuyHu 3a okono 10 cekyHaum. PBYHO yNpaBreHne, Unu Crief NpekbCBaHe Ha
3axpaHBaHeTo.



2.5 CneumnanHun cpyHKLUU

m 3abaBsiHe Ha KoMmnpecopa

3abaBsHETO OT 3 ~ 5 MUHYTW NpW BKNIOYBaHE
npegnasea komnpecopa.

m ABTOMaTU4YHO pa3mpa3siBaHe

B pexum Ha oTonneHne BbpXy BbHLLUHOTO TSSO
ce obpasyBa nea. 3a aa ce pastonu To3u neq,
BEHTMNATOPbT Ha BbTPELUHOTO TAMO cnmpa

3a HAKOMKO MUHYTW, NPeau Aa NPoabINKM
paboTaTa B peXum Ha OTOMsEeHNE.

m AHTU-CTYA

3a pa ce nsberHe HeynobCcTBO, KoraTto
KNMMaTUKbLT BriM3a B PEXUM Ha OTONNEHne,
BbTPELUHOTO TANO Ce 3aTonns npeaBapuTenHo
npeauv aa ce BKIOYM BEHTUNATOPBLT. ToBa
3abaBsaHe Ou TpsIbBaNo Aa NPOAbLIMKMA CaMo
HSAKOIKO MUHYTW.

m ABTOMaTU4YHO pecTapTupaHe

Ype,qu ce pecCcTtapTupa aBToOMaTnU4HO crnen
NnpeKbCBaHe Ha eNeKTpo3axpaHBaAHETO.

Bb3cTtaHoBABaT ce BCUYKM NpeauLLHn
HaCTPOWNKM Ha noTpebutens.

m ABTOMaTU4HO OTKpuBaHe Ha U3Tn4aHe

Korato ce ycTaHOBU U3THUYaHe Ha XNaauneH
areHT, Ha ekpaHa e ce nosieu 3Hak "EC" nnn
npumMmuraeaLla CBeTNMHa [B 3aBMCUMOCT OT
mozenal.

m 3awmra cpelly o6pasyBaHe Ha nreceH*

Mpn Tasn pyHKUNA BEHTUNATOPBT Ha
BbTPELLHOTO TAMO NpoabihkaBa Aa pabotu
Ha HMCKa CKOPOCT 7MUHYTHU crief, U3KnovBaHe
Ha KNnMMaTuKa B PEXMM Ha OxnaxgaHe.
M3cywaBaHeTo Ha BOAHUTE Kanyuum rno
TONSI00OMEHHMKA Ha BbTPELLHOTO TASMO
npegoTepaTtsiBa obpasyBaHETO Ha MieceH.

m Typ6o

Mpwn TypbO hyHKUUATa ypeabT paboTtu
N3KMNIOYMTENHO CUITHO, 3a Aa OOCTUrHE
XenaHaTa Temneparypa Bb3MOXHO Han-0bp30.

turn to the expertsﬂ

MpeKkbCBaHETO Ha TO3M MPOLIEC MOXe Aa
ob6bpkKa norukarta Ha ynpasreHUeTo.

3a Ja s Bb3CTaHOBUTE, U3KIOYEeTe OT
eneKkTpo3axpaHBaHeTOo 3a KpaTKo.

A

m WLAN koHTpoOn*

Upes oyHkumnata WLAN knumatuksT MoXxe aa
Ce KOHTponupa unu 4Ypes3 AUCTaHUMOHHOTO,
nnun ypes Bawmnsa mobuneH TenedoH.
Cebpxete WLAN moayna n KOMyHUKaUMOHHMUSA
mMoayn ¢ TabrnoTo Ha gucnnes, 3a ga
akTusuparte 1asu yHKLMS.

m 3anameTsiBaHe Ha bIbfa Ha XanysuTte*

I'Ip|/| BKITlO4BaHe Ha KIiMMaTuKa Xany3unTte
aBTOMAaTU4HO e Bb3CTAHOBAT NpeaunLllHna cu
blrbll.

m ®yHkumna OcBexaBaHe Ha Bb3ayxa

MHoBaTtuBHaTa TexHonormna Air Magic
edeKTMBHO npemaxsa bakTepuu, BUPYCH,
MUKPOBU 1 Opyru BpeaHu BelecTsa, a U
ocBexaBa Bb3ayxa.

m ®yHKUMA 3a oTonneHue Ha 8°C n 12°C

Korato knumaTnkbT paboTu B pexum Ha
oTOMnneHne CbC 3ajageHa Temnepatypa ot
16°C, npemuHeTe npe3 pexmma Ha pabota no
CnefHus HauvH 4Ype3 HaTuckaHe Ha ByToHa 3a
TemnepaTyparta ABa NbTu 3a e4Ha CekyHaa:
8°C otonneHune — 12°C otonnexHve —
MpeauLweH pexmmMm Ha OTOMNMEHNE.

m CamonouncrBaHe*

BakTtepunTte BbB Bb3ayxa uU3nonasat

BriaraTa Bbpxy TONNoobMeHHMKa, 3a aa

ce pasmMHoxaBaT. PejoBHOTO u3cylliaBaHe

Ha oOMeHHMKa NpenoTBpaTsABa ToBa
pasmMHoxaBaHe. Camo C HaTUCKaHEeTO Ha
OyTOHa 3a camMonoYMcTBaHe, AUCTAHLMOHHOTO
LLle ce 3aJeicTBa npoLieca aBTOMaTUYHO.

[*] 3aBucu ot mogena.
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3. TPNXU

MpvXun n noaapbLKKa

N3KITKOYETE ot enekTpuyeckata mpexa
MPEOWN nouncteaHe nnm pemMoHT!

MoumcTBaHe Ha chunTpurte

1 OTBOpETE NPEeaHUs naHers, KaTto
BHMMAaTESTHO NOBAUTHETE ABaTa My Kpasi
egHoBpeMeHHoO. Nog onpeaeneH b
Ce YyBa LLpakBaHe 1 NaHenbT 3acTaBa
HEenoaBUXKHO.

3 OTkadeTe Mankusa crneumaneH unTbp.

5 MNouncrtete ¢ npaxocMykadka Mankus/te
dunTtbp/n. [[ogmeHsIiTe OT BpeMe Ha BpeMe]

7 lNocTtaBeTe OTHOBO B ypeaa B obpaTeH pea,
KaKTO e onncaHo B TOYKa 2 no-rope.

O6wo nouncreaHe
3a nouncTBaHe Ha pelueTkaTta, kopnyca u
AVUCTaHLMOHHOTO M3MNon3BanTe MeKa BrnaxHa
Kbpna.
4 +
X

4+
7, +

e [1a He ce n3nons3eaTt XMMMUKanu, Kato
NOYMCTBALLM NpenapaTtu, pa3TBoOpUTENN,
abpasvBHM nonupallm BewecTsa 1 np.

e [1a He ce HarpsiBa (Hag 40°C)

2 XBaHeTe yLIeHLEeTo Ha ounTbpa, 3a

Aa ro noBAUrHETE Marko, a nocrne neko

ro nsgbpnanTte kbM cebe cu. Mi3Bagete
unTbpa, KaTto fNeko ro nsgbpnare Hagony.

4 3muninTe ronemusi/te Bb3ayLLeH/n
punTbP/M CbC canyHeHa Boda. MannakHeTte ¢
yucta Boga. M3TpbckanTe nsnuwHaTa Boga.

=

I

2

b

6 NMocTtaBeTe OTHOBO Marnkusi pUNTLP B

ronemMmus4.

8 3arBopeTe NpegHus naHen.




turn to the expertsﬂ

MoaroroBka 3a cbxpaHeHue [ABbNrM nepmoan, B KOUTO KNMMaTUKDBT He ce
u3anons3sal

1) MNouncTeTe Bb3AYLWHUTE UATPW.

2) lMpu BNaXXHU KNUMaTUYHM YCIIOBUS OCTaBeTe ypeaa Aa paboTn B peXuMM Ha BeHTunaTop,
A0KaTo ce U3CyLUWn.

3) N3kntoveTe kNnumMaTuka ¢ AMCTaHUMOHHOTO ynpasneHue u ussagerte batepunte.

4) N3kntoyeTe OT enekTpmuyeckara Mmpexa.

MoBTOpHO M3NoON3BaHe cnep CbXpaHeHue

1) BkntoyeTe OTHOBO B enekTpuyeckata mpexa.

2) NayakanTe 24 yaca, Korato oKorHaTta Temneparypa € HuUcKa, (3a UHBEPTOPHUTE MOLESNN).
3) MNMocTaBeTe OTHOBO GaTepunTe B AUCTAHLWMOHHOTO U BKITKOYETE KNMMaTUKA.

MpodmnakTuuHa nogapbIXKKa

PenoBHO npoBepsiBanTe CBOS ypeq 3a:

1. Bb3npensaTcTBaHO NpeMUHaBaHe Ha Bb3AYLUHUSA NOTOK Mpe3 BbTPELIHOTO U BBHLLHOTO TAMO.
2. TeyoBe Ha Boga UMM macno.

3. MNoBpeaeHn nnu paskadeHun kabenu.

A T

MeTanHuTe YacTn MoXxe Aa umaT ocTpu pbboBe, KOUTO Aa NPUUNHAT HapaHsBaHe. bbaeTe
BHUMaTenHu!

PepnoBHaTa kayecTBeHa NogapbXKKa Ha BbTPELIHOTO U BLHLHOTO TAJNO € U3KNKYUTESTHO
BaXXHa.

- 3a n3BbpLIBaHE HA OCHOBHO NOYUCTBaHE, CMa3BaHe N PyHKLMOHANHa NpoBepKa Ha BCUYKN
KPUTUYHM KOMNOHEHTK € Heobxoauma MNMOOAPBXKKA oT cneunanucr.

- He ce onutBanTe ga nssbpunTe Tasm paboTta camu.

- CBbpxeTE Ce C NOAXOASALL AOCTaBYMK Ha CEPBU3HN YCITYTI.




4. OTCTPAHABAHE HA HEU3MNPABHOCTHU

Hacoku, nonesHu cbBeTU 1 NpeanasHu Mepku

Mpv HopMmanHa paboTta MOXe Aa ce NoABAT CreAHUTe Hellla U ToBa [1a He 03Ha4aBa

HEen3npaBHOCT.
OxnaxaaHeTo unn OTOMNEHNETO ce 3abaBsT. 3abaBsiHe 0T 3 ~ 5 MUHYTK NpeanasBa KOMMPecopa.
CkopocTTa Ha BeHTUnaTopa ce NpoMeHst — cnupa, paboTu CnyyBa ce aBTOMATUYHO B PEXWM Ha OTOMMEHNE —
MHOro 6aBHO 1 crieg TOBa HOPMAITHO. NpeaoTBpaTsBa yXaHETO Ha CTyAeH Bb3ayX BbPXY Xopa.
PaboTata B pexum Ha 0TONMEHNE Cnpa BHE3AMHO 1 B xon e oTCTpaHsiBaHe Ha neaa OT BBHLUHOTO TANO
WHOMKATOPBT 32 pa3mpassisaHe npUMUrea. (5~ 10 MUHyTH).

Moxe Aa ce nosiBu, KoraTo Temnepatyparta Ha ypesa e
HUCKa, a Bb3AYXbT B NOMELLEHNETO € TOPeLL 1 BMIaXKeH.

,CBUCTEHE": HOpPMAITHO — N3paBHsIBa CE ra3oBOTO HansiraHe,
Korato KOMNpPecopbT Ce U3KMKYBA UMK BKITOYBA.
,CKbpLiaHe": HopMarHo pasLumpsiBaHe 1 CBUBAHE Ha
NIacTMacoBUTE W METASTHUTE YacTu.

3aBuxpsiHe Ha Bb3ayxa — HOPMasHO, KOraTo niacTUHUTE
NPOMEHAT NO3nLMsTA CU.

Moxe fa ce nosiBu, Korato KIuMaTuKbT ce 13norn3Bea 3a
MbPBU MbT UK KOraTo He € 6un n3nonseaH Abro Bpeme.

OBukHoBEHO ce NMPUYMHABA OT XUMKUKaInW, LnurapeH gnum,
Ot ypena ce nsnmb4Ba CTpaHHa MUpu3ma. TOTBEHE W T.H. AKO NpnMynHaTa He € Takasa, obapgete ce Ha
CepPBU3HNA TEXHUK.

TeMHepaTypaTa B CTadTa € CbllaTta KaTo M36paHaTa C
AUCTaHLMOHHOTO. AKO Cry4asT He e TakbB, obazeTe ce Ha
CEPBU3HUA TEXHUK.

Moxe fa ce nosiBu, Korato BbHLUHATa TeMnepaTtypa e
Nowa pa6oTa B pexum Ha oTonneHne 6r130 o unm nof; Hyna rpagyca o Lienaui.

AKO CryyasT He e TakbB, 0bafeTe ce Ha CepBU3HUS TEXHUK.
HopmarnHo, koraTo ce Bb3CTaHOBW ENEKTPO3aXpaHBaHETO
cnej npeKkbCcBaHe.

CMyLLEHNS OT @aHTEHM Ha MOBUMHK OnepaTopn Unu
AVCTAHUMOHHM YCUNBATENW MOXe [1a NPean3Bukar
HEM3npaBHOCT Ha ypeaa.

Ot BbTPELIHOTO TAMNO U3Nn3a Mbrna.

KnumaTtukbT 13nasa TUXM 3BYLM.

OT ypena usnusa npax.

MpeM1HaBa B peXMM Ha BEHTUIIATOP Camo Mo BpeMe Ha
oXrnaxgaHe Unu oTomnreHue.

BkntoyBa ce aBTOMaTU4HO.

PaboTu No HENOCTOSHEH 1 HENPEACKa3yeM HauuH Un He W3kntoyeTe 3axpaHBaHETO U BKIOYETE OTHOBO.
pabotu. HatucHete 6ytoHa ON/OFF (Bkn./m3kn.) Ha
AVCTaHLMOHHOTO, 3a fja pecTapTupare pabotara.

Ako npobnembT He ce paspelum, 06afeTe ce Ha CepBr3eH
TEXHUK.

MynTUCMCTEMHUAT KIIMMATUK He MOXe Aa Bb/ie €AHOBPEMEHHO B pPasnuyHi paboTHU PEXUMU, KATO HanpUMep eaHOTO
A0 Aa e B pexum ,COOL” (oxnaxgaHre), a apyroto B pexum ,HEAT* (oTonneHue).

KoraTo onepauuuTte ca pasnuynu, pexum ,HEAT* (oTonneHue) nonyyasa npuoputeT. BbTPELLHOTO TS0, KOETO paboTu B
pexum ,COOL* (oxnaxgaHe) nnu pexum ,FAN* (BeHTUNaTop), e crpe 1 Ha aucnnes Lwe ce usnuwe ,P5*.

|
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NMPOBJIEM MOJIA, MbPBO NPOBEPETE!

* [peKbCHATO NN € enexkTpo3axpaHBaHeTo?

* WA3KnIoYeH N e HAKOIA KITtoY, Ma N HeM3NPaBHOCT Ha NPeKbCBay Unu
nsrapsiHe Ha npeanasuten?

KnumaTtukeT He paboTu.
* Hoswu nu ca 6atepumte Ha AUCTAHLMOHHOTO yrpaBnexne?

* [NpaBuWnHO N1 ca HACTPOEHW YaCOBHUKLT 1 TAUMEPBT HA AUCTAHLIMOHHOTO
ynpasnexve?

* [NpaBuUrHu nu ca HaCTPOMKNTE Ha TeMnepaTtypaTa v pexuma Ha pabota?

* Yuctn nmn ca Bb3gywHUTe untpu?

+ 3aTBOPEHW N ca Npo3opuuTe 1 BpaTUTe?
He e poctatbyHo xnagHo/ P po3opy P

TOMNO. * CBOBOAHO NN & ABMKEHMETO Ha Bb3AYLLUHWS MOTOK HABLTPE M HABBH OT
BbTPELLHOTO 1 BLHLUHOTO TAMNO?

* HacTtpoeH nu e BEHTUNAToOPBLT Ha BUCOKA CKOPOCT ¥ MO3BONABAT Ni
nacTUHUTE NPEMNUHABaHE Ha MakCUMalHa Cprﬂ?

YPEADBT HE PEArMPA HA KOMAHAOAUTE
KAKTO TPABBA?

 3anuiieTe HoMepa Ha Mofena Ha nNpoaykTa,
» CBbpXKETE Ce C NoAXOAsL, npeacTaBuTen,
» Paskaxxete BCMYKM NogpobHOCTK, KOUTO CcTe 3abensisanm!

Mpu BCEKWU ot cnegHnTe cny4vyau nsknio4erte
KnMmaTuka HesabaBHO!

+ 3axpaHBalLusT kaben e NoBPeAeH NN HEHOPMANHO TOMbI1.
* Ycella ce MMpu3ama Ha 13ropsno.

* YyBaT Cce CUMHM U HEHOPMAIHU 3BYLIM.

+ YeCTo n3raps npeanasuten Unm NpekbCBaybT U3KITHOYBA.

* BbB vnv 0T ypeaa Teue Boga unu nagaT npeameTy

* iHOuKkaTOpUTE NPUMMIBaT HEMPEKBLCHATO.

* [okasga ce kof 3a camogmarHocTuka, Hanp. EO, E1, E2 ... urm PO, P1, P2... M T.H.

ﬁ HE CE OMUTBAMNTE OA OTCTPAHABATE TE3M NMPOBIEMU CAMM!
CBBPXETE CE CbC CMNEUNATTIN3UPAH OOCTABHYNK HA CEPBU3HO OBCITY>XBAHE!

[



PROCITAJTE PRIJE RADA

Ovaj proizvod je odreden da bude u skladu s Direktivom o niskonaponskoj

opremi (2014/35/EU) i Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti
(2014/30/EU) Evropske unije.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Otpadna elektricna i elektronska oprema)

I

(Kada koristite ovaj klima uredaj u evropskim zemljama, slijedite sljedece smjernice)

— Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njenoj literaturi, navodi da elektri¢na i elektronska oprema
(WEEE kao u Direktivi 2012/19/EZ), ne smije se meSati s opstim kucnim otpadom.
Zabranjeno je odlaganje ovog uredaja u kuéni otpad.
Postoji nekoliko moguénosti za odlaganje ovog uredaja:

1. Opstina ima uspostavljene sisteme za sakupljanje, gde elektronski otpad korisnika moze da bude uklonjen
besplatno.

2. Pri kupovini novog proizvoda, trgovac ¢e besplatno uzeti nazad stari proizvod.

3. Proizvodac Ce takode besplatno uzeti nazad stari uredaj korisnika za odlaganje.

4. PoSto stari proizvodi sadrZze dragocjene resurse, oni se mogu prodati prodavcima metalnog otpada.

Divlje odlaganje otpada u Sumama i pejzaZima ugrozava vase zdravlje kada opasne materije cure u

podzemne vode i pronalaze svoj put u lanac hrane.

Unutrasnja jedinica Spoljasnja jedinica Nazivni napon i Hz

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

=

m Prije upotrebe proizvoda procitajte ovo uputstvo!

m Ovaj uredaj mogu Kkoristiti djeca uzrasta od 8 godina i viSe i osobe sa smanjenim fizi€¢kim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako imaju nadzor ili
uputstva o upotrebi uredaja na siguran nacin i ako razumiju ukljuene opasnosti.

m Djeca se ne bi trebala igrati sa aparatom. Ci$éenje i odrzavanje korisnika neée vrsiti djeca
bez nadzora.

m Pokretni dijelovi uredaja moraju biti instalirani / postavljeni na nivou ne manjem od 2,3 m od
poda.

m ELEKTRICNE radove mozZe vriti samo ovlasteno osoblje i neuskladenost s nacionalnim
standardom ozic¢enja. Ako je kabl za napajanje oStecen, mora ga zamijeniti proizvodac,
njegov servisni predstavnik ili slicno kvalifikovano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.

o |
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2.5 Posebne funkcije

Oprez: Rizik od pozara samo za
rashladno sredstvo R32/R290

|

- Ovaj uredaj nije namijenjen za koristenje osobama (ukljuéujuci djecu) sa smanjenim fizickim, A
senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba
odgovorna za njihovu sigurnost ne obezbjedi nadzor ili uputstva o upotrebi uredaja.

- Djecu je potrebno nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

- Servisiranje je potrebno obaviti samo po preporuci proizvodaca opreme. Odrzavanje i popravke
koje zahtjevaju pomo¢ drugacijeg stru¢nog kadra vr3e se pod nadzorom lica nadleznih za upotrebu

g zapaljivih sredstava za hladenje. )

[ oz




1. PROCITAJTE PRIJE RADA

o |

1.1 Mjere opreza

e Pazljivo pratite ova uputstva da biste
- izbjegli pogresan rad.
- sprijecili licne povrede ili posljedic¢ne Stete.
- optimizirali zivotni vijek proizvoda.
e Stepen ozbiljnosti se klasifikuje na sljedeéi nacin:

& UPOZORENJE & OPREZ

Ovaj simbol ukazuje na mogucu Ovaj simbol ukazuje na moguénost
povredu ili gubitak Zivota osoblja. oStecenja imovine ili na ozbiljne posljedice.

e Simboli koji se koriste na jedinicama i priru¢niku:

Ovaj uredaj je koristio zapaljivo rashladno sredstvo.
@ UPOZORENJE | Ako je rashladno sredstvo iscurilo i bilo izlozeno
® IZBJEGAVAJTE spoljadnjem izvoru paljenja, postoji rizik od pozara.
M OPREZ PriruCnik o radu treba pazljivo procitati.
Servisno osoblje treba rukovati ovom opremom u
] E? PREZ . ,
o S%SJJP:G' TE ° skladu s uputstvom za instalaciju.
[:E] OPREZ Dostupnelgu mformacue., kao st9 je uputstvo za
upotrebu ili uputstvo za instalaciju.

o Zadatak instaliranja ovog proizvoda smiju 0 Utika¢ napajanja mora biti bezbjedno

izvoditi samo kvalifikovane i odgovarajuce umetnut u utinicu ako je primjenjivo.
iskusne osobe.

Nemojte ukljucivati il zaustavljati uredaj Ne koristite produzni kabl i ne dijelite istu
prikljuCivanjem ili iskljuCivanjem strujnog utiCnicu s drugim uredajima.
utikaca. — O ——s

% . \ | %H T

| //
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Nemojte koristiti zapaljivi plin ili zapaljive
materijale kao $to su benzin, benzen,
razrijedivac itd. u prostoru u kom se koristi
klima uredaj.

Nemojte koristiti uredaj za grijanje u
prostoru u kom se koristi klima ureda;.

7 .

Djeca moraju biti savjetovana da se
ne igraju s kontrolama klima uredaja,
pokretnim dijelovima i/ili rashladnim i
elektricnim prikljuccima.

ProduZena izloZenost duvanju zraka iz
klima uredaja moZe dovesti do bolova u
miSi¢ima i suvih ociju.

Rad mokrim rukama moze dovesti do
elektricnog udara.

Iskljucite uredaj ako se osjete/vide neobicni
mirisi, zvukovi ili vibracije. Kontaktirajte
ovlastenog prodavca.

\ QN

~ ﬁ

[~ 4

Nemojte pokuSavati da popravljate,
premjestate ili modifikujete svoj klima
uredaj.

Potrazite pomo¢ struCnjaka - obratite se
ovlastenom prodavcu.

[ o




1. PROCITAJTE PRIJE RADA

A

Iskljucite jedinicu kada je ne koristite duze
vrijeme.

QN

\Dﬂ

Proizvod je namijenjen ISKLJUCIVO za
ljudski komfor.

Nemojte se penjati ili stavljati predmete na
jedinicu.

Nemojte blokirati ulaze ili izlaze za zrak.
Doci ¢e do loSeg radnog ucinka, povecanih
troSkova rada i smanjenja vijeka trajanja.

Redovno pregledaijte zracne filtere i odistite
ih po potrebi.

Pri ¢iScenju vodite racuna da sprijeCite
elektriCni udar.

Nikada nemoijte koristiti jake deterdZente,
rastvarace ili abrazivni lak na proizvodu.

% N
€ ]|
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1.2 Nazivi dijelova

Prednja tabla

Kabl za napajanje (kod nekih jedinica)

Daljinski upravija¢ Daljinski upravljac
\ | Drza¢ (kod nekih jedinica)
Krilce

(SN n |

»intelligent eye*
(kod nekih jedinica) 388 i
Filter za osvjeZenje zraka

(Sa zadnje strane glavnog filtera - Prozor za prikaz
kod nekih jedinica) Uredaj ima ugradeni svjetlosni senzor za

i_li_li_leco= detekciju osvjetljenosti ambijenta. Kada se
LI kw @ lampica iskljugi, displej ée se postepeno
smanjivati, Stediti energiju, nudeéi vam
ugodan san.

, oo, 0 “ Prikazuje temperaturu, funkciju rada i kodove gresaka:

, “ 3 sekunde kada:

+ TAJMER UKLJUCEN je pode$eno

* Funkcije FRESH, SWING, TURBO ili SILENCE su uklju¢ene

, 4F “ 3 sekunde kada:

« TAJMER ISKLJUCEN je podeseno

* Funkcije FRESH, SWING, TURBO ili SILENCE su isklju¢ene

F “ kada je uklju¢ena funkcija protiv hladnog zraka

“ prilikom odmrzavanja

kada se jedinica samostalno Cisti (kod nekih jedinica)

= “ kada je ukljucen nacin grijanja od 8 °C ili 12 °C (kod nekih jedinica)
, @ “kada je uklju¢ena funkcija osvjezavanja (kod nekih jedinica)
,» @O “ kada je aktivirana ECO funkcija (kod nekih jedinica)

, = “kada je aktivirana funkcija bezi¢ne kontrole (kod nekih jedinica)
» KW “ prikazuje trenutnu snagu rada (kod nekih jedinica)

”

“

-

Znacenja
kodova ekrana

U nacinu rada Ventilator i Suhi, uredaj ¢e prikazati sobnu temperaturu.
U drugim nacinima, uredaj ¢e prikazati podeSavanje temperature.

Pritisnite dugme LED na daljinskom upravljacu da biste iskljucili ekran,
ponovo pritisnite dugme LED, tokom 15 sekundi ¢e da prikazuje sobnu
temperaturu, ako ga ponovo pritisnete nakon 15 sekundi, ukljuci¢e se
ekran.

Napomena: Vodi¢ za koritenje infracrvenog daljinskog upravljaca odnosi se na priru¢nik za
daljinski upravljac¢




2.RAD

2.1 Radni uslovi

U zatvorenom Na otvorenom
Gornja granica 32°CDB 46 °C DB
Rasladivanje
Donja granica 18 °C DB -15°C DB
Gornja granica 27 °C DB 24 °C DB
Grijanje
Donja granica 0°CDB -15°C DB

Napomena: DB - suva sijalica

1. Optimalne performanse ¢e se posti¢i unutar ovih radnih temperatura.

2. Kada jedinica dugo vremena funkcionie iznad ili ispod ovih uslova, dijagnostika sistema moze otkriti kvar i
uredaj nece raditi ispravno.

3. Relativna vlaznost prostorije - manje od 80%. Ako klima uredaj funkcioniSe izvan ovog opsega, povrsina klima
uredaja moze privuci kondenzaciju. Podesite krilce za protok zraka na maksimalni ugao i postavite nacin rada
ventilatora na HIGH.

4. ZA SPOLJNE JEDINICE S POMOCNIM ELEKTRICNIM GRIJACIMA: Kada je spoljna temperatura ispod 0 °C,
preporucujemo da uredaj bude ukljucen sve vrijeme kako bi se obezbjedila neprekidna produktivnost.

2.2 Rucéni rad

A Ruéno dugme je namijenjeno samo za testiranje
i samo za hitne operacije. ~ —
Ne koristite ovu funkciju osim ako izgubite daljinski o

upravlja¢ i ako je to apsolutno neophodno. Da biste vratili redovan :
rad, koristite daljinski upravlja¢ da biste aktivirali uredaj. 4

PRISTUP

Otvorite prednju plo€u tako $to ¢ete pazljivo podici oba kraja
istovremeno. Kada se jednom podigne dovoljno, Cucete klik i stajace AuToIC00L @
samostalno.

RUKUJTE

Pritisnite nekoliko puta ruéno dugme da biste promijenili nacine rada na sljedeci nacin;

Taster za ru¢nu kontrolu

a Jednom = AUTOMATSKI nacin [grijanje, rashladivanje ili ventilator i automatska brzina ventilatora].

b Dva puta = nain RASHLABDIVANJE [prelazak na AUTOMATSKI nacin nakon 30 minuta (uglavhom
koriSten u svrhu testiranja)].

c Tri puta = ISKLJUCENO.
ZAVRSI

Zatvorite ploCu tako Sto Cete je Evrsto pritisnuti prema dolje na oba kraja dok se ne vrati u prvobitni
polozaj.

VRATI

Koristenjem daljinskog upravljaca, uredaj Ce se vratiti u normalni rad.

o |
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2.3 Kako radi!

Osnovni naéini rada: AUTOMATSKI / RASHLABIVANJE / SUHI / GRIJANJE* / VENTILATOR
[¥]U zavisnosti od modela

AUTOMATSKI nacin
e U ovom podeSavanju sistem ¢e automatski promeniti nacin rada i brzinu ventilatora na
podesenu temperaturu.

e U proljece i jesen, kontrola okoline moze zahtijevati promjene u nacinu rada
RASHLADIVANJE / GRIJANJE.

Nacin rada SUSENJE
U ovom nacinu se daje prednost suSenju zraka. Niska brzina ventilatora i ciklusi kompresora
koriste se za postizanje ovoga i da reguliSu sobnu temperaturu.

Nacin MIROVANJE

Kada je izabrano, podeSena temperatura Ce se povecati (rashladivanje) ili smanijiti (grijanje) za
1 °C nakon 1 sata i dodatnih 1 °C u svakom satu. Zatim zadrZava ovu novu temperaturu 6 sati
prije iskljuCivanja.

Ova funkcija $tedi energiju i poboljSava udobnost tokom noci sinhronizacijom s metabolizmom
tela.

ECO nacin*
ECO nacin se moZze aktivirati u nacinu rashladivanja za ustedu energije. Kada je odabran,
jedinica ¢e automatski regulisati brzinu ventilatora i rotaciju kompresora. Obezbjedu1e |stu
udobnost uz minimalnu potrosnju energije za 8 sati rada.

Savjeti za ekonomi¢nu upotrebu

e Podesite temperaturu tako da postignete umjerene nivoe
udobnosti.

e |zuzetno niske ili visoke temperature troSe energiju.

e PoboljSajte performanse zatvaranjem prozora i vrata. rashladivanje  grijanje
e Ogranicite koriStenje energije [vrijeme rada] pomocu funkcije
TAJMER.
— Molimo vas
; aimer __ ogistite
/ \g N\ :fjikasno .; g

—

Molimo vas zatvorite

e Nemoijte blokirati ulaze ili izlaze za zrak. To ¢e uzrokovati lo$ radni ucinak, povecati troSkove
rada i smanijiti vijek trajanja.
e Periodi¢no pregledaijte filtere zraka i oCistite ih po potrebi.
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2.4 Kontrola pravca

Podesavanje vertikalnog protoka zraka

PodesSavanje horizontalnog
protoka zraka

usisnu stranu uredaja. Ventilator velike
brzine unutar jedinice moze uzrokovati L

e Pritisnite ,SWING (vertikalni protok zraka)“ na daljinskom upravljacu da AR
biste podesili vertikalni pravac protoka zraka. Polozaj krilca se pomjera v
neznatno svaki put kada se pritisne dugme. 0 -
e Pritisnite ,SWING (vertikalni protok  Z
zraka)* da biste ukljucili neprekidno POZORENJE!
pomijeranje krilca. Ne stavljajte prste u ili blizu ventilatora i QQ
=

e Pritisnite ,SWING (horizontalni protok
zraka)“ na daljinskom upravljacu
da biste podesili vertikalni pravac
protoka zraka. Polozaj krilca se
pomjera neznatno svaki put kada se
pritisne dugme.

e Pritisnite ,SWING (horizontalni protok  \_

povrede.
Nemojte ruéno pomijerati krilce. Ovo

¢e dovesti do toga da krilce ne bude %L@E*k‘

sinhronizovano. Ako se ovo desi,
iskljucite uredaj i izvucite ga nekoliko
sekundi, a zatim ponovo pokrenite "

uredaj. Ovo Ce resetovati krilce.

J

zraka)“ da biste ukljucili neprekidno
pomijeranje krilca.

Napomena: Za detaljnije informacije pogledajte UPUTSTVO ZA UPOTREBU DALJINSKOG

UPRAVLJACA.

wsintelligent Eye* rad

Pritisnite ,Intelligent eye® dugme na daljinskom upravljacu
da biste izabrali da protok zraka slijedi ljude ili da se zrak
udaljava od ljudi.

LIntelligent eye* moze otkriti aktivnosti ljudi u sobi i podesiti
horizontalni ugao protoka zraka kako bi primijenio funkcije.

NAPOMENA: Funkcija protok zraka slijedi ljude je dostupna !

samo za jednu osobu. Ako pritisnete dugme SWING
na daljinskom upravljacu, ova funkcija ¢e se zaustaviti
automatski.

Polozaj krilca A ‘
Maksimalno dolje

U nacinu rada

RASHLADBIVANJE ili

SUSENUJE, kondenz se moze formirati i ispustati
iz uredaja u uslovima velike vlaznosti.

Usko otvaranje

Ogranic¢eni protok zraka smanjuje performanse i
moze dovesti do nastanka kondenza.
Zatvoreno

Nemojte da radi ako se ne otvori - moguce je
ostecenje.

Pomjeranje krilca
Poslije brzog ponovnog pokretanja, krilce moze
ostati staticno oko 10 s.

zid

Lijevo
(75° £ 10°)

Desno (75° £ 10°)

Srednje
gm  L_.1M_ - (30° £ 10°)

Opseg detektovanja se Na primjer:
mijenja u zavisnosti od Opseg detektovanja na
temperature prostorije. 25 °C.

Karakteristike (u zavisnosti od modela)

m Automatski zamah horizontalnog protoka
zraka*

e Pritisnite ,SWING" u trajanju od dvije sekunde
da biste pokrenuli okretanje vertikalnih
lopatica. Napomena: Za detaljnije informacije
pogledajte UPUTSTVO ZA UPOTREBU
DALJINSKOG UPRAVLJACA.

m Memorija krilca*

Horizontalni ugao krilca se memoriSe i vratice se
na posljednju poziciju koju korisnik izabere.

To se nece desiti u TURBO nadinu, koji se
pokre¢e pomocu rucnih kontrolnih dugmadi ili
nakon prekida napajanja.



2.5 Posebne funkcije

m Vremensko odlaganje kompresora

Prilikom startovanja, vremensko odlaganje od
3 ~ 5 minuta Stiti kompresor.

m Automatsko odmrzavanje

Led se razvija na spoljnoj jedinici u nacinu
grijanja. Za odmrzavanje ovog leda, unutrasniji
ventilator zaustavlja se nekoliko minuta prije
grejanja.

m Sprjec¢avanje hladnog zraka

Da bi se izbjegla nelagoda kada klima uredaj
ude u nacin grijanja, unutrasnja jedinica ¢e
se zagrijati prije poCetka rada ventilatora.
Ovo kasnjenje bi trebalo trajati samo nekoliko
minuta.

m Automatsko ponovno pokretanje

Jedinica ¢e se automatski restartovati nakon
prekida napajanja.

Sve prethodne korisni¢ke postavke su
oporavljene.

m Automatska detekcija curenja

Kada se otkrije curenje rashladnog sredstva,
uredaj ¢e prikazati kdd ,EC* ili bljeskajuci LED
[u zavisnosti od modela].

m Sprje€avanje stvaranja budi*

Ova funkcija ¢uva ventilator u zatvorenom
prostoru tako da radi pri maloj brzini 7 minuta
nakon Sto ga korisnik iskljuci u nacinu
rashladivanja. Susenje kapljica vode na
izmjenjivacu toplote u zatvorenom sprijeCava
stvaranje budi.

m Turbo

Funkcija Turbo pojacava rad uradaja da
dostigne vasu trenutno podesenu temperaturu
u najkraéem moguéem vremenu.

Prekidanje ovog procesa moze
preokrenuti kontrolnu logiku.

Da biste ovo promijenili, nakratko
odspojite elektricno napajanje.

% United Technologies
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= WLAN kontrola*

S WLAN funkcijom, uredaj se moze
kontrolisati daljinskim upravljacem ili vasim
mobilnim telefonom. Povezite WLAN modul i
komunikacijski modul s displejom kako biste
aktivirali ovu funkciju.

m Memorisanje ugla krilca*

Kada ukljucite jedinicu, krilce ¢e automatski
nastaviti od svog prethodnog ugla.

m Funkcija osvjezivaca zraka

Nova ,Air Magic® tehnologija efikasno eliminise
bakterije, viruse, mikrobe i druge Stetne
supstance i osvjezava zrak.

m Funkcija zagrijavanjana 8 °Ci 12 °C
Kada klima uredaj radi pod na¢inom
zagrijavanja s podeSenom temperaturom od
16 °C, krecite se kroz nacine rada na sljedeci
nacin, pritiskom na dugme za temperaturu
dva puta u sekundi: 8 °C grijanje — 12 °C
grijanje — Prethodni nacin zagrijavanja.

m Samostalno ¢iSéenje*

Vazdusne bakterije koriste vlaznost na
unutrasnjem izmjenjivacu toplote da rastu.
Redovno suSenje izmjenjivaCa sprijeCava
ovaj rast. Jednostavnim pritiskom na dugme
,Ssamostalno CiS¢enje®, kontrolor ¢e automatski
upravljati procesom.

[*] U zavisnosti od modela.




3. BRIGA

Briga i odrzavanje

ISKLJUCITE iz izvora napajanja PRIJE
CiScenja ili servisiranja!

Ciséenje filtera

1 Otvorite prednju ploc€u tako Sto Cete pazljivo
podic¢i oba kraja istovremeno. Pod odredenim
uglom se Cuje zvuk kliktanja i postaje
samonosivi.

3 Otkljuc€ajte mali specijalizovani filter.

5 Zrakom produvajte mali/e filter/e.
[Povremeno zamijenite]

7 Ponovo ubacite u jedinicu u obrnutom
redoslijedu od opisanog u tacki 2 gore.

Opste ciScéenje
Pri CiS¢enju reSetke, kucista i daljinskog
upravljaca koristite mekanu vlaznu krpu.
4 +
N

4+
7, +

e Bez hemikalija npr. deterdzenti, rastvaraci,
abrazivni lak, itd.
e Bez grijanja (preko 40 °C)

2 DrZite jeziCak na filteru da biste ga malo
pomijerili, a zatim malo povucite prema sebi.
Sada izvucite filter tako Sto Cete ga lagano
povlaciti prema dolje.

4 Ocistite veliki zracni filter/e sapunastom
vodom. Isperite svjezom vodom. Protresite da
otpustite viSak vode.

=

I

7

6 Ponovo namijestite mali filter na veliki filter.

8 Zatvorite prednju plocu.
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Priprema za skladistenje [dugi periodi mirovanja]

1) Ocistite zracne filtere.

2) U vlaznim ili u klimatskim uslovima s puno pare, radite u na€inu ventilatora dok se uredaj ne
osusi.

3) Iskljucite klima uredaj pomocu daljinskog upravljaca i izvadite baterije.

4) Iskljucite s izvora napajanja.

Ponovna upotreba nakon skladistenja

1) Ponovo povezZite na izvor napajanja.

2) Cekajte 24 sata kada je temperatura okoline mala (za model pretvaracéa).
3) Vratite baterije u daljinski upravlja¢ i ukljucite uredaj.

Preventivno odrzavanje

Redovno provjeravajte svoju jedinicu za:

1. Prekidani protok zraka kroz unutrasnje i spoljasnje uredaje.
2. Curenje vode ili ulja.

3. Ostecene ili iskljuCene Zice

A TEEN

Metalni dijelovi mogu imati oStre ivice koje uzrokuju povrede. Pazite!

Redovno odrzavanje visokog nivoa unutrasnjih i spoljasnjih jedinica je od sustinskog
znacaja.

- Struénjak ZA ODRZAVANJE je neophodan da izvr$i dubinsko &ig¢enje, podmazivanije i
kontrolu rada svih klju¢nih komponenti.

- Ne pokuSavajte takav rad sami.

- Kontaktirajte odgovarajuceg pruzaoca usluga.




4. OTKLANJANJE PROBLEMA

Vodic€i, savjeti i oprezi

Tokom normalnog rada moze doci do sljede¢eg i mozda nece ukazati na kvar.

Sluéaj Objasnjenje
Rashladivanje ili grijanje je odlozeno. Odlaganje od 3 do 5 minuta $titi kompresor.
Brzina ventilatora se mijenja - isklju¢eno, veoma sporo | Automatski se deSava u nacinu grijanja - sprie¢ava
i onda normalno hladan zrak da pada na stanare.
Operacija grijanja se iznenada zaustavlja i treperi U toku je uklanjanje mraza na spoljnoj jedinici

lampica odmrzavanja. (5~10 min).

Moze se desiti kada je temperatura uredaja niska,

a zrak u prostoriji vreo i vlazan.

,Sistanje“: normalno - pritisak plina se izjedna¢ava
kada se kompresor zaustavlja ili pokrece.

Klima uredaj emituje zvukove niske frekvencije ,Sistanje": normalna ekspanzija i kontrakcija plastiénih i
metalnih dijelova.

Brzi zrak - normalno kada krilce resetuje svoj poloZaj.
MozZe se desiti kada se klima uredaj koristi prvi put ili
se dugo ne koristi.

Obiéno je uzrokovano hemikalijama, dimom

Emituje poseban miris. cigareta, kuhanjem i sl. Ako to nije slucaj, pozovite
odgovarajuceg izvodaca radova.

Sobna temperatura je ista kao ona koja je izabrana
sa daljinskim upravlja¢em. Ako to nije slu¢aj pozovite
odgovarajuceg izvodaca radova.

MozZe se desiti kada su spoljadnje temperature blizu ili
ispod nula stepeni Celzijusa.

Ako to nije slucaj pozovite odgovarajuceg izvodaca
radova.

Normalno kada je napajanje obnovljeno nakon
nestanka struje.

Smetnje od tornjeva mobilne telefonije i daljinskih
poja¢ivata mogu dovesti do neispravnosti uredaja.
IskljuCite napajanje i ponovo se povezite.

Rad je neujednacen, nepredvidljiv ili neodgovarajuci. Pritisnite dugme UKLJUCENO/ISKLJUCENO na
daljinskom upravljacu da biste ponovo pokrenuli rad.

Magla izlazi iz unutrasnje jedinice

PraSina se ispusta iz uredaja.

Promjene ventilatora samo tokom rashladivanja ili
grijanja.

Lo3e performanse grijanja

UkljuCuje se automatski

Ako problem nije rijeSen, pozovite odgovarajuceg
izvodaca radova.

Visesistemski klima uredaj ne moZe biti u razli¢itim nacinima rada istovremeno, kao $to je jedna jedinica u nacinu
,RASHLABDIVANJE* a jedna jedinica je u na€inu ,GRIJANJE®.

Pri obavljanju razli¢itih operacija, na¢in ,GRIJANJE® ¢e imati prioritet. Unutradnja jedinica koja radi u na¢inu
,RASHLADIVANJE" ili ,VENTILATOR" ée se zaustaviti i prikazati ,P5".

|



L% United Technologies

turn to the expertsﬂ

ZABRINUTOST PRVO PROVJERITE!

+ Dali je doSlo do nestanka struje?

+ Dallije prekidac iskljucen, aktivirala se sklopka ili pregorio osigurac?

Jedinica nece da radi.
+ Da li su baterije na daljinskom upravlja¢u nedavno kupljene?

+ Dalli su sat i tajmer na daljinskom upravljacu ispravno podeseni?

+ Da li su podeSavanja temperature i na€ina rada ispravna?

+ Dalli sufilteri za zrak Gisti?

. . L .
Nije dovolino hiadnoftoplo. Da li su prozori i vrata zatvoreni’

+ Dalli je protok zraka nesmetan u zatvorenim i vanjskim jedinicama
i izvan nje?

* Brzina ventilatora je visoka i krilca dozvoljavaju maksimalan protok?

JEDINICA NE REAGUJE KAKO JE OPISANO?
* ZabiljeZite broj modela proizvoda,

+ Kontaktirajte odgovarajuceg izvodaca radova,
* Podijelite sve primijecene detalje!

Aoprez 4

U sluéaju bilo kojeg od sljede¢eg, odmah iskljucite 0/

uredaj!

+ Kabl za napajanje je ostecen ili preterano topao. e
* Osjete se zapaljivi mirisi. RN <’
* Cuju se glasni ili neuobi¢ajeni zvuci.

+ Cesto iskacu osiguradi ili se aktivira sklopka.

* Voda ili drugi predmeti padaju u ili van jedinice.

* Indikatori neprekidno trepere.

* Pojavljuje se samo-dijagnosticki kod, npr. EO, E1, E2... ili PO, P1, P2... itd.

c NE POKUSAVAJTE SAMI OTKLONITI OVE PROBLEME!
KONTAKTIRAJTE STRUCNJAKA SERVISERA!

[




PRECTETE SI PRED PROVOZOVANIM

Tento vyrobek je v souladu se smérnici o nizkém napéti (2014/35/ EU) a

smérnici o elektromagnetické kompatibilité (2014/30 / EU) Evropské unie.

Spravna likvidace tohoto vyrobku

(Elektricky odpad a elektronicka zarizeni)

I

(Pfi pouzivani tohoto klimatiza¢niho zafizeni v evropskych zemich je nutné dodrzovat nasleduijici

pokyny)

- Toto oznaceni uvedené na vyrobku nebo v dokumentech k vyrobku znamena, Ze elektricky odpad a
elektricka zafizeni (OEEZ dle smérnice 2012/19/ES) nesmi byt michana s béznym domovnim odpadem.
Je zakazano likvidovat tento spotfebi¢ spolu s komunalnim odpadem.

Pro likvidaci je k dispozici nékolik moznosti:

1. Méstem/obci zfizené shérné systémy, kde mlZze byt elektronicky odpad odevzdan uZivatelem zdarma nebo
za poplatek.

2. Pfi nakupu nového produktu prodejce pfevezme stary produkt zdarma nebo za poplatek.

3. Vyrobce pfevezme staré spotfebice urené k likvidaci zdarma nebo za poplatek.

4. V/zhledem k tomu, Ze staré vyrobky obsahuji cenné suroviny, Ize je prodat vykupnim kovového odpadu.

Likvidace odpadu na ¢ernych skladkach, v lesich nebo v krajing, ohroZuje vase zdravi, protoZe do vody

mohou uniknout nebezpecné latky a najit si cestu do potravinového fetézce.

Vnitini jednotka Venkovni jednotka Jmenovité napéti a Hz

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

—

m Pred pouzitim vyrobku si pfectéte tento navod!

m Tento pristroj mohou pouzivat déti od 8 let, osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo s nedostatenymi zkusenostmi a znalostmi, pokud jsou pod
dohledem nebo byly pouceny o pouzivani spotfebic¢e bezpetnym zplisobem a porozuméli
pFisluSnym rizikm.

m Dé&ti by se s pristrojem nemély hrat. Ci$téni a udrzbu proveditelné uzivatelem nesmi
vykonavat déti bez dohledu.

m Pohyblivé ¢asti spotiebi€e musi byt nainstalovany/umistény minimalné 2,3 m od podlahy.

m ELEKTRICKE prace smi provadét pouze autorizovany personal v souladu se statnimi
normami pro elektroinstalaci. Pokud je napajeci kabel poskozen, musi jej vyménit vyrobce,
jeho servisni zastupce nebo osoby s podobnou kvalifikaci, aby se pfedes$lo nebezpedi.

o |
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2.5 Zvlastni funkce

Upozornéni: Nebezpecéi pozaru
pouze pro chladivo R32/R290

~

- Toto zafizeni neni urCeno pro pouziti osobami (vCetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo duSevnimi schopnostmi nebo s nedostate¢nymi zkuSenostmi a znalostmi, pokud nejsou
pod dohledem nebo nebyly vySkoleny ohledné pouzivani zafizeni osobou odpovédnou za jejich
bezpecénost.

- Déti by mély byt pod dohledem, abyste se ujistili, Ze se se zafizenim nehraji.

- Servis spotebice |ze provadét pouze v souladu s doporudenimi vyrobce. Udrzba a opravy, které si
vyZaduji pomoc jiného odborného personalu, se provadéji pod dohledem osoby, ktera je zplsobila

9 manipulovat s hoflavym chladivem.

/

[ oz




1. PRECTETE S| PRED PROVOZOVANIM

1.1 Bezpecnostni opatreni

e Pozorné dodrzujte tyto pokyny,

- abyste se vyhnuli nespravnému zpusobu provozovani.

- abyste predesli fyzickému zranéni nebo Skodam.

- abyste optimalizovali Zivotnost vyrobku.
e Uroven zavaznosti je klasifikovana nasledovné:

& VAROVANI

Tento symbol oznaCuje moznost

fyzického zranéni nebo ztraty na Zivoté.

& UPOZORNEN

Tento symbol oznacCuje moznost poskozeni
majetku nebo vazné dusledky.

e Symboly pouzité na jednotkach a v navode:

Sy | A\

VAROVANI

Toto zafizeni pouziva hoflavé chladivo. Pokud jsou
chladiva vyteCena a vystavena externimu zdroji
vzniceni, hrozi nebezpeci pozaru.

SE
i

UPOZORNENI | Navod k obsluze je tfeba peclivé precist.

o DODRZUJTE Dﬂ @

UPOZORNENI

Servisni pracovnici by méli manipulovat s timto
zafizenim po precteni instalacniho navodu.

UPOZORNENI

K dispozici jsou informace, jako je navod k obsluze
nebo instalacni navod.

(13
&=y

zkuSena osoba.

Instalaci tohoto vyrobku smi provadét
pouze odborné zplsobila a pfiméfené

Napéjeci zastrcka musi byt bezpeéné
zasunuta do zasuvky, je-li to mozné.

zastrcky.

Zafizeni nepouZzivejte ani nezastavujte
pfipojenim nebo odpojenim sitove

myl.

of

PR

-

W\

NepouZivejte prodluzovaci kabel ani
nesdilejte stejnou sitovou zasuvku s jinymi
spotrebici.

o |




(@)
- _ N
turn to the expertsﬂ
Nepouzivejte hoflavy plyn nebo horlaviny Ve stisnéném prostoru nepouzivejte
jako benzin, benzen, fedidlo, a pod., ve vytapéci zafizeni.
stisnéném prostoru.

7 .

Déti musi byt upozornény, aby se nehraly s Dlouhodobé vystaveni privanu muze
ovladacimi prvky klimatizace, pohyblivymi zpusobit svalové nepohodli a suchost o€i.
¢astmi a/nebo chladicimi a elektrickymi
pfipojkami.

Pfi obsluze s mokrymi rukama mUZze dojit k Vlypnéte pfistroj, pokud se objevi neobvyklé
urazu elektrickym proudem. o pachy, zvuky nebo vibrace. Obratte se na
autorizovaného prodejce.

\ QN

~ ﬁ
[~ 4
It I
SN
) ) N \\/QV\J:J\/\))
4 N

NepokousSejte se opravovat, pfesouvat Vlyhledejte odbornou pomoc - obratte se na
nebo ménit klimatizaci. autorizovaného prodejce.

[ o
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A

Odpojte pfistroj, pokud neni delSi dobu Viyrobek je uréen POUZE pro zajisténi
pouzivan. o pohodli lidi.

QY

\Di

Na zafizeni nelezte ani nepokladejte Neblokuijte vstupy ani vystupy vzduchu.
Zadné pfedméty. Néasledkem by mohl byt zhorSeny vykon,
zvySené provozni naklady a sniZzena
?37( Zivotnost vyrobku.

o PRED &i$ténim nebo servisem odpojte. 0 Pravidelné kontrolujte vzduchové filtry a v

F pfipadé potieby je vyCistéte.
0
“

Pfi CiSténi pouZivejte pouze trochu Na vyrobek nikdy nepouzivejte silné
o vodu, abyste zabranili Urazu elektrickym o Cistici prostfedky, rozpoustédia ani brusné
proudem. prostredky.
ot ; &S
: /\ Q A . IL |

o |



& Unite

turn to the expertsﬂ

1.2 Nazvy soucasti

Pfedni panel
Napajeci kabel (nékteré jednotky)

! i Dalkové ovladani Dalkové ovladani
\ | Drzak (n&které jednotky)
Zaluzie

Inteligentni oko
‘ \ (nékteré jednotky) 868 _—

Filtr pro osvézeni vzduchu

(Na zadni strané hlavniho filtru - Okno displeje
nékteré jednotky) Jednotka méa zabudovany svételny snimac
_li_li_leco= pro detekci okolniho jasu. Po vypnuti svétla
LI lkw @2 se displej postupné ztmavuije, $etfi energii

a nabizi pohodiny spanek.

A8. 8~ Zobrazuje teplotu, provozni funkci a chybové kody:

na 3 sekundy, pokud:

+ Je CASOVAC nastaven jako ZAPNUTY

+ Funkce CERSTVY, OTACENI, TURBO nebo TICHO jsou zapnuté
“0iF " na 3 sekundy, pokud:

+ Je CASOVAC nastaven jako VYPNUTY

+ Funkce CERSTVY, OTACENI, TURBO nebo TICHO jsou vypnuté
“cF ” je-li funkce proti studenému vzduchu zapnuta

oo~ 7 pfi rozmrazovani

. ” je-li jednotka samodistici (nékteré jednotky)
“FP” je-li zapnuty reZim ohfivani na 8°C nebo 12°C (nékteré jednotky)
“@ je-li zapnuta funkce Cerstvy (nékteré jednotky)
“2CO " je-li aktivovana funkce ECO (nékteré jednotky)
“ je-li aktivovana funkce bezdratového ovladani (nékteré jednotky)

“ kW ” Oznaduje aktualni provozni vykon (nékteré jednotky)

V rezimu Ventilator a SuSeni zafizeni zobrazuje teplotu mistnosti.
V ostatnich reZzimech zafizeni zobrazuje nastaveni teploty.

Stisknutim tlacitka LED na dalkovém ovladani se displej vypne, v prabéhu
15 sekund opét stisknete tlaCitko LED. Zobrazi se teplota pokoje, pokud
tlaCitko po 15 sekundach znovu stisknete, zapne se obrazovka displeje.

Vyznamu kédu
na displeji

Poznamka: Pokyny k pouzivani infraCerveného dalkového ovladani naleznete v navodu
k dalkovému ovladani




2. PROVOZ

2.1 Provozni podminky

Interiér Exteriér
Horni limit 32°C DB 46°C DB

Chlazeni
Spodni limit 18°C DB -15°C DB
Horni limit 27°C DB 24°C DB

Ohfivani
Spodni limit 0°C DB -15°C DB

Poznamka: DB - Suché Zarovka

1. U téchto provoznich teplot bude dosazeno optiméalniho vykonu.

2. Pokud zafizeni pracuje nad nebo pod témito podminkami po dlouhou dobu, systémova diagnostika muze zjistit
poruchu a zafizeni nebude pracovat spravne.

3. Relativni vihkost mistnosti - méné nez 80%. Pokud klimatiza¢ni jednotka pracuje mimo tento rozsah, mize se
na povrchu klimatizacni jednotky usazovat kondenzat. Nastavte zaluzii pro proudéni vzduchu do maximalniho Uhlu
a nastavte rezim ventilatoru na VYSOKOU rychlost.

4. PRO VNEJSI JEDNOTKY S POMOCNYM ELEKTRICKYM OHRIVACEM: Pokud je venkovni teplota nizsi nez
0°C, dlirazné doporucujeme nechat zafizeni stale zapojené, aby byl zaji$tén plynuly pribézny provoz.

2.2 Ruéni provoz
A b Ruéni tlacitko je uréeno pouze pro ucely
testovani a pro nouzové ovladani. —
Tuto funkci nepouzivejte, dokud neztratite dalkové ovladani o

nebo pokud je to naprosto nezbytné. Chcete-li obnovit bézny provoz,
aktivujte jednotku pomoci dalkového ovladani.

PRiISTUP

Otevrete pfedni panel opatrnym zvednutim obou koncl souc¢asné.

Po dostatecném zvednuti se ozve cvaknuti a oteviena ¢ast se stava wocoo. ()
samonosnoul.

PROVOZ

Opakovanym stisknutim ru¢niho tlaitka zménite rezimy nasledovné:

Ruéni ovladaci tlacitko

a Jednou = rezim AUTO [ohfivani, chlazeni nebo ventilator a automaticka rychlost ventilatorul].

b Dvakrat = rezim CHLAZENI [pfepne do rezimu AUTO po 30 minutach (pouziva se hlavné pro
testovaci ucely)].

¢ Trikrat = VYPNUTO.
DOKONCENI

Zaviete panel tak, ze pevné zatahnete smérem dol(l na obou koncich, dokud se panel nevrati do
puvodni polohy.

OBNOVENI

Pouzitim dalkového ovladani vratite zafizeni do bézného provozu.

o |
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2.3 Jak to funguje!

Zakladni provozni rezimy: AUTO / CHLAZENI / SUSENI / OHRIVANI{* / VENTILATOR
[*]V zavislosti na modelu

Rezim AUTO

e\ tomto nastaveni systém automaticky méni rezimy a rychlost ventilatoru na nastavenou
teplotu.

eNa jafe ana podzim m(ze blizsi regulace teploty vyZzadovat zmény rezimu CHLAZENI/
OHRIVANI.

Rezim SUSENI

V tomto rezimu je prioritou zbaveni vzduchu vihkosti. Nizké otacky ventilatoru a cyklovani

kompresoru se pouzivaji k tomu, aby se dosahla a regulovala pokojova teplota.

Rezim SPANKU

Po zvoleni se nastavena teplota zvysi (chlazeni) nebo snizi (ohfivani) o 1°C po 1 hodiné a
o dalSich 1°C kazdou dal$i hodinu. Poté bude nova teplota udrzovana po dobu 6 hodin pred
vypnutim.

Tento zpusob provozu Setfi energii a zlepSuje komfort no¢ni doby synchronizaci s
metabolizmem téla.

Rezim ECO*

Rezim ECO lIze aktivovat v rezimu chlazeni pro usporu energie. Je-li tento rezim zvolen,
jednotka automaticky reguluje rychlost ventilatoru a rotaci kompresoru. Poskytu;e vam stejny
komfort pfi minimalni spotfebé energie za 8 hodin provozu. g -

Rady pro ekonomicky provoz

e Nastavte teplotu tak, abyste dosahli mirné urovné komfortu.

e Nadmérné nizka nebo vysoka teplota plytva energii.

e \/ykon zlepSite, pokud budou okna a dvefe zaviena.

e Omezte spotfebu energie [¢as chodu] pomoci funkce CASOVAC.

= Casovaé
/ ~ pouzivejte
A\ efektivné
1
)
N\
S

e Neblokujte vstupy ani vystupy vzduchu. Nasledkem bude zhorSeny vykon, zvySené provozni
naklady a snizena zivotnost vyrobku.
e Pravidelné kontrolujte vzduchové filtry a v pfipadé potfeby je vycistéte.

EEEE
Llele

studeny horky

Vycistéte

—

Zavrete prosim
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PROVOZ

2.4 Regulace sméru

Nastaveni vertikalniho proudéni vzduchu

e Stisknéte tlagitko "OTACENI (vertikalni proudéni vzduchu)" na dalkovém AR
ovladani pro nastaveni vertikalniho sméru proudéni vzduchu. Poloha v
zaluzie se pri kazdém stisknuti tlaCitka lehce posune. 0 -

o Stisknéte tlacitko "OTACENI .,  Z
(vertikalni proudéni vzduchu)" znovu, VAROVANI
aby se zabranilo nepretrzitému Nedavejte prsty do nebo blizko QQ
pohybu zaluzie. ventilatoru a saci strany jednotky.

Nastaveni horizontalniho VXSOKC.)WCQIE) sl Yentillétor o nitf : 4% ”

pfistroje muze zpusobit zranéni. a

proudéni vzduchu iy v g .
e Stisknéte tladitko "OTACENI NeotvaceJte zaIu2|elrukou. Zpusobi to
(horizontalni proud&ni vzduchu)" na naruseni vs'yncr)ronlz?ce. Pokucvi k tpmu %ﬁv&‘;
dalkovém ovladani pro nastaveni dojde, zarizent vypnfate a na nekolik
vertikalniho sméru proudéni vzduchu. sekurJS[i VYIBOJte Zf zisuvvkyl a %n%\’u ) "
Poloha Zaluzie se pfi kazdém \zapne e. Tim se funkce Zaluzii obnovi. P
stisknuti tlacitka Iehce’pvosur)e.
e Stisknéte tlacitko "OTACENI
(horizontalni proudéni vzduchu)" znovu, aby se zabranilo nepfetrzitému pohybu zaluzie.

Poznamka: Podrobné informace naleznete v NAVODU K DALKOVEMU OVLADANI.

Provoz funkce Inteligentni oko

Stisknéte tlacitko Inteligentni oko na dalkovém ovladani a
vyberte funkci proudéni vétru, ktera bude sledovat lidi nebo
pfesméruje proud vétru od lidi.

sténa

Klimatizace

Inteligentni oko

Inteligentni oko dokaze rozpoznat aktivity lidi v mistnosti
a nastavit horizontalni uhel pro proudéni vzduchu pro
implementaci funkci.

Vlevo
(75° £ 10°)

Vpravo (75°£10°)

Detekovatelna oblast Uprostfed
gm L. - (30° £10°)

POZNAMKA: Proudéni vétru podle lidi je k dispozici pouze ' . —
pro jednu oblast s lidmi. Pokud stisknete tlaitko OTAGENI De"e‘fo‘,’ategl‘y tr°zlsjh gafr;(k'adt- 4 oblact of
na dalkovém ovladani, tato funkce se automaticky zastavi. € meni podie teploty e exovaleina oblast pri

mistnosti. 25°C.
Poloha zaluzii A Funkce (v zavislosti na modelu)
Maximalné dolu m Automatické otaceni horizontalniho
V rezimu CHLAZENI proudéni vzduchu*
nebo SUSENI se mize e Stisknéte "OTACENI" po dvé sekundy,
v prostiedi s vysokou vihkosti vytvaret a aby se zabranilo pohybu vertikalnich

zaluzii. Poznamka: Podrobné informace

Sl TN QISR naleznete v NAVODU K DALKOVEMU

Uzké otevieni

.. v OVLADANI.
Omezeny prutok vzduchu snizuje vykon a
muze zpUsobit vznik kondenzatu. m Pameét’ zaluzii*
Zavfieni Horizontalni thel Zaluzii se ulozi do paméti
Zatizeni neprovozuijte, dokud neni otevieno - a vrati se do polohy, kterou si uZivatel zvolil.
mohlo by dojit k poskozeni. To se nestane v rezimu TURBO, ktery
Cinnost zaluzii funguje pomoci rucnich ovladacich tlacitek
Po rychlém restartu mohou Zaluzie zUstat nebo po preruseni napajeni.

ve statické poloze po dobu asi 10 s.



2.5 Specialni funkce

m Zpozdéni kompresoru

Pfi startu chrani kompresor Casové zpozdéni
3 ~ 5 minut.

m Automatické odmrazovani

U venkovni jednotky se v rezimu ohfivani
vytvari led. Pro odmrazeni tohoto ledu se
vnitfni ventilator na nékolik minut zastavi a pak
pokracuje v ohfivani.

m Proti chladu

Aby se zabranilo nepohodli, kdyz se
klimatiza¢ni jednotka zapne do rezimu
ohfivani, vnitfni jednotka se pfedehfiva pred
spusténim ventilatoru. Toto zpozdéni by mélo
trvat jen nékolik minut.

m Automatické restartovani
Po pferuSeni napajeni se pfistroj automaticky
restartuje.

Pfedchozi uzivatelska nastaveni budou
obnovena.

m Automaticka detekce uniku

Pokud je zjistén unik chladiva, zafizeni zobrazi
kéd "EC" nebo rozsviti LED diody [v zavislosti
na modelu].

m Prevence proti plisnim*

Tato funkce udrzuje ventilator v mistnosti v
chodu pfi nizké rychlosti po dobu 7 minut

po vypnuti uzivatelem v rezimu chlazeni.
VysousSeni kapi¢ek vody na vnitfnim vymeéniku
tepla zabranuje vzniku plisni.

m Turbo

Funkce Turbo pfepne jednotku na extrémné
vysoky vykon, aby dosahla soucasné teploty v
co nejkrat§im mozném Case.

Preruseni tohoto procesu mlze narusit
fidici logiku.

Chcete-li tento proces zastavit, kratce
odpojte elektricky pFivod.

/N
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m Ovladani WLAN*

Pomoci funkce WLAN lIze pfistroj ovladat
budto dalkovym ovladanim nebo mobilnim
telefonem. Pro aktivaci této funkce pfipojte
modul WLAN a komunikacni modul se
zobrazovaci deskou.

m Pamét’ uhlu zaluzii*
Pfi zapnuti pfistroje se zaluzie automaticky
vrati do pavodniho uhlu.

m Funkce Cerstvy vzduch*

Technologie Innovated Air Magic uc€inné
eliminuje bakterie, viry, mikroby a dalSi
Skodlivé latky a obCerstvuje vzduch.

m Funkce ohfivani na 8°C a 12°C

Kdyz klimatizacni jednotka pracuje v rezimu
ohfivani s nastavenou teplotou 16°C,
provoznim rezimem pfechazi nasledovné po
stisknuti tlaCitka teploty dvakrat za sekundu:
8°C ohfivani — 12°C ohfivani — Pfedchozi
rezim ohfivani.

m Samogisténi*

Bakterie pfinesené vzduchem pouzivaji ke
svému mnozeni vlhkost ve vnitinim vyméniku
tepla. Pravidelné suSeni vymeéniku zabranuje
tomuto rustu. Jednoduchym stisknutim tlacitka
"Samocisténi" regulator automaticky fidi
proces.

[*] V zavislosti na modelu




3. PECE

Péce a udrzba

ODPOJTE ze zdroje napajeni PRED ¢&isténim
nebo servisem!

Cisteéni filtru

1 Otevriete pfedni panel opatrnym zvednutim
obou koncu souc¢asné. P¥i urditém uhlu

se ozve cvaknuti a oteviena Cast se stava
samonosnou.

3 Odpojte maly specializovany filtr.

5 Vysajte maly/é filtr/y. [PFilezitostné vyménte]

7 Znovu vlozte do jednotky v opacném poradi
popsaném v bodé 2.

VsSeobecné ¢isténi
Pri Cisténi mrizky, pouzdra a dalkoveho
ovladani pouzijte mékkou navlih€enou latku.
4 +
¢

4+
7, +

e Z4dné chemikalie, napF. &istici prostredky,
rozpous$tédla, brusiva, atd.
e Z4dné teplo (nad 40°C)

2 Drzte jazycek filtru, abyste ho posunuli
trochu nahoru a lehce zatladte smérem k
sobé. Nyni vytahnéte filtr jemnym potazenim
smérem dol0.

4 \/yCistéte velky vzduchovy/é filtr/y mydlovou
vodou. Oplachnéte holje €istou vodou.
Odstrante prebyte¢nou vodu.

=

I

7

6 Nasadte maly filtr na velky filtr.

8 Zavrete predni panel.
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Priprava na uskladnéni [dlouha doba necinnosti]

1) Vycistéte vzduchové filtry.

2) Ve vihkém nebo mokrém klimatu je nutno pracovat v reZzimu ventilatoru, dokud se jednotka
nevysusi.

3) Vypnéte klimatizaci dalkovym ovladanim a vyjméte baterie.

4) Odpojte od zdroje napajeni.

Opétovné pouziti po uskladnéni

1) Znovu pfipojte zdroj napajeni.

2) VyCkejte 24 hodin, kdyZ je okolni teplota nizka (u modelu stfidace).
3) Vlozte baterie do dalkového ovladani a zapnéte pfistroj.

Preventivni uadrzba

Jednotku pravidelné kontrolujte, zda:

1. Neni proudéni vzduchu ve vnitfni a venkovni jednotce ucpano.
2. Nedochazi k uniku vody nebo oleje.

3. Nejsou poskozené nebo odpojené vodice

A RN

Kovové ¢asti mohou mit ostré hrany, které zpUsobuji zranéni. Davejte si pozor!

Pravidelna vysoka uroven udrzby vnitrnich a venkovnich jednotek je nezbytna.

- Udrzba specialistou je nutna k hloubkovému &ist&ni, mazani a kontrole funk&nosti véech
dulezitych soucasti.

- NepokouSejte se o takovou praci sami.

- Obratte se na pfislusného poskytovatele sluzeb.




4. ODSTRANOVANI PORUCH

Rady, tipy a upozornéni

Béhem bézného provozu se mohou vyskytnout nasledujici situace, pfiCemz nemusi jit o

poruchu.
Pripad Vysvétleni
Chlazeni nebo ohfivani jsou zpozdény. Zpozdeéni 3 ~ 5 minut chrani kompresor.
Zména rychlosti ventilatoru - vypnuta, velmi pomald a | Automaticky k tomu dochazi v reZimu ohfivani -
poté normalni zabrariuje to foukani studeného vzduchu na lidi.
Ohfivani se nahle zastavi a kontrolka rozmrazovéani se | Probih& odmrazovani venkovni jednotky
rozblika. (5~ 10 minut).

Muze k tomu dojit, kdyZ je teplota jednotky nizké a
pokojovy vzduch je horky a vihky.

"Syceni": normalni - vyrovna se tlak plynu, kdyz se
kompresor zastavi nebo spusti.

"Pisténi": normalni roztahovani a kontrakce plastovych
a kovovych dild.

Nérazy vzduchu - normalni, kdyZ Zaluzie obnovi svou
polohu.

Muze k tomu dojit, kdyZ je klimatizaCni zafizeni
pouzivano poprvé nebo nebylo delSi dobu pouzivano.
Obvykle zplisobeny chemikaliemi, cigaretovym
Zvlastni zapach. koufem, vafenim atd. Pokud tomu tak neni, volejte
svého dodavatele.

Teplota mistnosti je stejna jako teplota zvolena

Z vnitfni jednotky vychazi mlha

Klimatizacni zafizeni vydava zvuky s nizkou hlasitosti

Praseni z jednotky.

Zmény ventilatoru pouze pfi chlazeni nebo ohfivani. dalkovym ovladanim. Pokud tomu tak neni, zavolejte

dodavatele.

Muze k tomu dojit, kdyz je venkovni teplota blizko
Spatny vykon ohfivani nebo pod nulou stupnu Celsia.

Pokud tomu tak neni, zavolejte dodavatele.
Automatické zapnuti Normalni po obnoveni napajeni po vypadku napajeni.

Ruseni od vézi mobilnich telefonl a dalkovych
ovlada¢li mlze zpusobit selhani jednotky.

Provoz je nepravdépodobny, nepfedvidatelny nebo Odpojte napajeni a znovu zapojte.

nereaguje. Stisknutim tlacitka ZAPNUTO/VYPNUTO na dalkovém
ovladani restartujete provoz.

Pokud se problém nevyfesi, zavolejte dodavatele.

Multi-systémova klimatizace nemuze byt v rGznych provoznich rezimech sou¢asné, napfiklad jedna jednotka
nem(ize byt v rezimu "CHLAZENI" a druha v rezimu "OHRIVANI".

Pfi zadani riiznych zpUsobi provozu bude priorita rezim "OHRIVANI". Vnitfni jednotka, ktera pracuje v rezimu
"CHLAZENI" nebo "VENTILATOR", se zastavi a zobrazi se "P5".

|
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PROBLEM PROSIM NEJDRIVE ZKONTROLUJTE!

+ Existuje porucha napajeni?

+ Je vypinac vypnuty, jisti¢ se vypnul nebo praskla pojistka?

Jednotka nefunguje.
+ Jsou baterie v dalkovém ovladani funkéni?

+ Jsou spravné nastaveny hodiny a ¢asovac na dalkovém ovladani?

+ Jsou teplota a reZim nastaveny spravné?

* Jsou vzduchové filtry Cisté?

. i fené?
Neni dost chladnofteplo. Jsou okna a dvere zaviené?

+ Mize vzduchu volné proudit smérem dovnit a ven z vnitfnich a venkovnich
jednotek?

+ Je rychlost ventilatoru a Zaluzii vysoka, umoZzfiuje maximalni pritok?

JEDNOTKA, KTERA NEODPOVIDA,
JAK BY MELA?
» Zaznamenejte Cislo modelu produktu,

» Kontaktujte dodavatele,
+ Sdélte vSechny zpozorované detaily!

V pripadé NEKTERE z nasledujicich potizi zafizeni o
okamzité vypnéte! |

+ Napajeci kabel je poskozeny nebo neobvykle teply. SANRNANAN
+ Sii se zapach spaleniny.
« SlySite hlasité nebo abnormalni zvuky.

* Pojistka napajeni nebo jisti¢ se ¢asto vypinaji.

+ Voda nebo jiné pfedméty dopadly na nebo vypadly ven z jednotky.

* Indikatory nepfetrzité blikaji.

+ Zobrazuje se vlastni diagnosticky kod, napf. EO, E1, E2... nebo PO, P1, P2... atd.

ﬁ NESNAZTE SE TYTO PROBLEMY OPRAVIT SAMI!
KONTAKTUJTE SPECIALISTY SERVISU!

[




AIABAXTE MNMPIN TH XPHZH.

To cuykekpIpéVOo TTPOIOV £XEI EEAKPIBWOEI 6TI CUPHOPPWVETAI TTPOG

TRV Odnyia mepi xapnAng tdong (2014/35/EE) kai Tnv Odnyia mepi
nAekTpopayvntikng cupparérntag (2014/30/EE) tng Eupwtraikig Evwong.

2ZWOTH ATTOPPIYN TOU CUYKEKPIPEVOU TTPOIOVTOG
(ATTOBANTA NAEKTPIKOU KOl NAEKTPOVIKOU ESOTTAIOOU)

I

(Katd Tn XpRon Tou CUYKEKPIPEVOU KAIMOTIOTIKOU OTIG EUPWITTAIKEG XWPES TTPETTEI VA THPOUVTAI Ol

odnyieg mou akoAouBouv.)

— AuTA n oApavan TTou eYeaviceTal aTo TIPOIOV ) OTA EYXEIPIOIA TOU UTTOBEIKVUEI OTI N aTTOPPIYn aTTOBARTWY
NAEKTPIKOU Kal nAekTpoviKou e¢otrAigou (AHHE atnv odnyia 2012/19/EK) dev Trpétrel va yiveTal o€ XWwpo
TIOU TTPOOPICETAI YIa TO KOIVA OIKIAKA atroBANnTa.

AttayopeUeTal n amroppIYn TN CUYKEKPIJEVNG CUOKEUNG O XWPO TTOU TIPOOPICETAI VIO OIKIAKA ATTOPPIKHATAL.
Ma v améppIwn TG éxete TN 01ABE0T| 0OG APKETEC OUVATOTNTEC:

1. O1 dfjpor diabétouv ouaTApaTa CUAOYAGS LEOW Twv OTToIWV €ival duvaTr) n dwpeav amdppIyn
NAEKTPOVIKWY OTTOBAATWY aTTd TOUG XPRAOTEC.

2. Omote ayopddete £va KaIvouplo TIPoIoV, To KATAGTAHA AIAVIKIAS TTWANGNS UTTOPET va TTApEl TTow 10 TTaAId
TTPOIGV dWPEAV.

3. O KOTOOKEUAOTAG UTTOPET va TTapE! THiow TNV TTaAIG GUCKEUR dwpedv aTTé ToV XPHOTN yia amoppIyn.

4. Eme1dn 1a malia mpoiovTa mepIEXouv TTOAUTIHOUG TTOPOUG, UTTOPEITE VA TO TIOUANCETE O€ EUTIOPOUG TTOU
ayopalouv axpnaTa YETAMIKA AVTIKEIPEVA.

H avapyn amoppiyn amopAiTwy e dGon Kai aypoTiKEG EKTAOEIG BETEl OE KivOUvo Tnv uyeia oag KaBwg

ETIKIVOUVES ouaieg dloxeTeOVTal GTOV UBPOPOPO OPICOVTA Kal KATAAyOUV TNV TPOYIKI| aAuaida.

EowTepikn Hovada ESwrepikn povada OvopaoTiki Téon & Hz

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

/N m.

m AloBdoTe To TTAPOV €yXEIPIDIO TTPOTOU XPNOIKOTTOINCETE TO TTPOIOV!

m H ouyKeKpIPEVN OUOKEUN UTTOPET va XpnoiyotroinBei atrd mauidid nAikiag 8 eTwv kal dvw Kal
ATTO ATOPA PE MEIWPEVEG CWHATIKEG, AIOBNTNPIGKES 1] dlavoNTIKES IKAVOTNTEG 1] ATOPA TTOU OEV
EXOUV OXETIKEG EUTTEIPIEG KAI YVWOEIG, EQOOOV TTapioTATAl ATOUO TTOU TOUG ETTIRBAETTEI I) TOUG
Exel dwaoel odnyieg 6oov agopd TNV ACPAA XPrion TNG CUOKEUNG KAl EQOOOV £XOUV ETTIYVWON
TWV OXETIKWV KIVOUVWV.

m Ta maidid dev TpéTrel va Traifouv pe Tn ouokeun. O KaBaploudg TNG CUOKEURG Kal Ol EPYOTIES
ouvTHPNONG aTTO TOV XPHOTN BEV TTPETTEN va yivovTal atro TTaIdId Xwpig eTTIBAEWN.

m Ta KIVOUPEVA EEAPTAMATA TNG CUCKEUNG TTPETTEI VA EiVal EYKATECTNUEVA/TOTTOBETNUEVA
TouAdyioTov 2,3 péTpa TTavw atrd 1o dATTedO.

m O1 HAEKTPOAOTIKEZ epyaaoieg TpETTel va eKTEAOUVTAI HOVO aTTO £E0UCIODOTNUEVOUG
TEXVIKOUG KOl CUP@WVA UE TO €BVIKO TTPOTUTTO TTEPI KAAWDIWOEWV. Av pBapEi TO KOAWDIO
TPOPODOUIAG, yIa TNV AVTIKATAOTACH TOU TTPETTEI VA ATTOTABEITE OTOV KATOOKEUAOTH, OTOV
avTITPOOWTTO TOU YIA EPYACIiEC CUVTAPNONG ) O€ AVTIOTOIXA EIDIKEUMEVOUG TEXVIKOUG TTPOG
aTroQuUYN KABE KIvOUvou.

o |
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Mpoooxn: Kivduvog rupkayidg pévo
6oov agopd To YUKTIKO pégo R32/R290

/_AHEOEIAOHOlHiH'

- H ouykekpipévn ouokeun dev TIpoopideTal yia xpron amé ATopd (CUPTTEPIAAMBAVOUEVWY TwV h
TaIBIWV) HE PEIWPEVEG OWHATIKES, AIoONTNPIAKES 1) DlavonTIKES IKAVOTNTEG 1 ATopa TToU BV EXOUV
OXETIKEG EUTTEIPIES KAl YVWOEIG, EQOTOV TO ATOWO TTOU €XEl TNV EUBUVN YIa TNV A0QAAEIG TOUG
dev rapiaTatal yia va Toug emBAETEI A dev TOUG Exel DWwael 0dnyieg 6aov agopd T XpAon TG
OUOKEUNG.

- Mpémer va emmnpeite Ta Taidid yia va diac@alioete 611 dev Ba TTAiEoUV UE TN CUCKEUN.

- O1 epyaaieg ETMIOKEUNS KO CUVTAPNONG TTPETTEN VA EKTEAOUVTAI HOVO OTTWG GUVIOTA O
KOTOOKEUAOTAS Tou £€oTTAIoUOU. O1 pyaaieg ouvTRpnoNng Kai ETIOKEUAG YIa TIC OTTOIEC OTTAITEITAI N
BonBeia AAwV ECEIBIKEUPEVV TEXVIKWY TIPETTEI Va KTEAOUVTAI UTT TNV ETTIBAEWN TOU ATGUOU TTOU

\ eival apuddio yia Tn xprion EUQAEKTWY WUKTIKWY PETWV. Y,




1. AIABAXTE MNPIN TH XPHZH.

1.1 NMpo@uAGieig ac@aAciag

o |

e AKOAOUBNOTE TTPOCEKTIKA TIG 0dNYIEC AUTEG

- yla va atropeuxBei n ea@aAuévn Asitoupyia NG povadag.
- YIO va atro@euxOei KaBe Kivduvog TpauuaTiopou 1 eTTakdAoudng {nuIdG.
- yla va BeAtioTotroinBei n didpkeia (wng Tou TTPOIOVTOG.

e To etmitredo TG coPapdTNTAG KABE KIVOUVOU UTTOBEIKVUETAI WG EENG:

& MPOEIAOMOIHEH

& MPOXOXH

To oUuBOAO AUTO UTTODEIKVUEI EVOEXONEVO To cUPPBOAO auTO UTTOBEIKVUEI EVOEXONEVO
Kivduvo cofapou r} Bavdoiuou KivOuvo UAIKAG ¢nUIGG A coBapwv
TPAUUOTIOKOU PJEAWV TOU TTPOCWTTIKOU. OUVETTEIWV.

e > UPBOAQ TTOU XPNOIYOTIOIOUVTAI OTIG HOVADEG KAl OTO EYXEIPIDIO:

& MPOEIAOMOIHEH
® AMO®YTrH

H OUYKEKPILEVN GUOKEUR XPNOIWOTIOIEF EUPAEKTO WUKTIKO
pEoo. Av TTpokUWel B10PPOR TOU WUKTIKOU PETOU Kal

TO WUKTIKO PJETO Bpebei exTeBeINEVO OE EQUTEPIKR TIMYA
QVAPAELNG, UTTAPXE! KiVOUVOG TTUPKAYIAG.

M MPOZOXH

Mpémel va dIaBACETE TIPOTEKTIKA TO EYXEIPIDIO
AeiToupyiag.

0 THPHZH Ijﬂ &) MPOZOXH

O xeIpIop6¢ Tou £COTTAICHOU TTPETTEN VA YivETal
Qo6 TEXVIKOUG GUVTAPNONG 01 0TToiol 0QEiAOUV va
Xpno1hoToIolV To eyXelpidIo AsiToupyiag wg TTyA
avagopdg.

[:IZi] MPOZOXH

YTrapyouv d1aBEaIpES TTANPOYOPIES, TT.X. TO EYXEIPIDIO

AeiToupyiag fj 1o eyxeIpidio eykaTaoTAONG.

V4
o O1 epyaaicg eykataoTaong Tou

TTPOIOVTOC TTPETTEI VA EKTEAEOTOUV VO

Av uttapye! QI Tpo@odoaiag, TTPETTEN va
eival kaAd ouvdedepévo any Tipica.

amod kardAAnAa e1dIKeUPEVOUS Kal
TIETTEIPAUEVOUC TEXVIKOUG.

Aev péTrel va BéTeTe TN ovAda £VTOC
A €KTOG AcIToupyiag ouvdéovTag i

Aev TTPETTEN VA XPNOIPOTIOIEITE KAAWAIO
ETEKTAONG OUTE TTPiCa 0TV OTTOIA Eival

aTTOgUVOEOVTAG TO PIG TPOPODOTiAG.

Mk o]

aas P

OUVOEDEPEVEG ANNEG OUOKEUEG.
—(O——
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11/

=
-

A




% United Technologies

turn to the expertsﬂ

m
-

Aev TTPETTEN VA XPNOIUOTIOIEITE EUPAEKTO
aépio i GANa eu@AekTa UAIKG, TT.X. Bevdivn,
apaIWTIKG KATT, 0TOV KAIHATICOPEVO XWPO.

Agev TIPETTEN VA XPNOIUOTIOIEITE BEPUAVTIKA
OUOKEUN aToV KAIJATICOUEVO XWPO.

S .

Mpémel va ouuBouAeleTe Ta TTaIdIA va
NV TTai¢ouv Pe Ta KoupTIA pUBJIONG, Ta
KIvoUlEVa Kal/f) Ta WUKTIKA eEapTrUaTa
KOl TIG NAEKTPIKEG TUVOETEIG TOU
KAIJOTIOTIKOU.

Av peivete TTOMR wpa ekTeBeIpévol OTa
pEUPATA TOU OEPA TTOU dNMIoUPYOLVTal
katd T A€IToupyia TG povadag, UTrapxel
KivOUvOG va VIWOETE PUikA duaopia Kal
&npogBayia.

ER

Aev TpETIEl va XEIPICETTE TN Povada pE
Bpeyuéva xépia yiati KIvOuveUeTe va
TABeTE NAekTPOTTANEIQ.

ATtrevepyoTToINOTE TN povada av
avTiAngBeite 611 Byadel acuvABioTn
HUPWAIA ) TTEPIEPYOUGS AXOUG 1) doveiTal.
Atrotabeite aTov eouaiodoTnuévo
QVTITIPOCWTTO.

\ QN
=

[~ 4

Mnv ETTIXEIPACETE VA ETTIOKEUAOETE, VO
METOKIVAOETE 1) VO TPOTTOTTOINTETE TO

KAIpaTIoTIKG oag.
I

gjg’ﬁ‘@@—‘

It I

ZntoTe TN BonBeia IBIKWY TEXVIKWY
A amroTabeite o€ £€0UTI000TNEVO
QVTITIPOCWTTO.

[ o




1. AIABAXTE MNPIN TH XPHZH.

A eozoxH J
4

Hovadag amd Ty Tpila otroTe dev avean MONO ot avBpwtoug.
TIPOKEITAI VA T XPNOIUOTIOIRTETE YIa
HEYAAO XPOVIKG dIGOTNA.

0 [MPETTEI VO ATTOOUVOEETE TO PIG TNG o To TIPOI6V TTPOOPICETAI YIa VO TTPOCPEPE]

QN

\Di

Agv TTPETTEI VO OKOPPAAWVETE OUTE VO Aev TTpETIEl VO QPACTETE TA ONpEIT
TOTTOBETEITE AVTIKEIPEVA ETAVW OTN £10000u A €€600U Tou aépa. To
Hovada. armotéAeapa Ba givar kakég emdOOEIg,

augnuévo k6oTog AsIToupyiag Kal Pelwpévn
4?%( d1apkela (WG TOU TTPOIGVTOC.

MpéTmel va amoouvOEETE TN povada aTrd Mpétel va eAEyXeTe TOKTIKG T QiATPO 0épa
o v 1pi¢a NMPOTOY ekTeAéoeTe epyaaieg 0 KaI va T KaBapideTe av atraiteital.
kaBapiopou i cuvTAPNONG.

&

Omote kaBapidete T povada, TTPETTEI MoTé un XpnoIUoTIoINCETE I0XUPA
o Va XPNOIUOTIOIEITE VWTTO Kl OXI TTOAU o amoppuTTavTIKd, dIGAUTEG i) AslavTIKA
Bpeyuévo travi yia va amo@uyeTe KABe TTPOIOVTA YUOAITUATOG OTO TTPOIOV.
Kivouvo nAekTpotrAngiag. A
-
It \ |
A =

o |
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1.2 Ovopaoieg eEapTNUATWYV

MrrpooTivé TTAaiolo

KaAwdio Tpopodoaiag
i (o€ OPIOPEVES HOVABEC) TnAexeipioTnpio
THAEXEIPIOTHPIO OnKn TNAexeIpIoTNPIOU
\ | (0€ OpICUEVEC HOVBDEC)
Mepaida ) % \:I
‘E€uTTVO PATI
& 4 00
(o€ oplopéveg HOVADEG) %60 =
®iATpo avaviéwaong agpa
(oTnv Triow TTAEUpd Tou KUPIOU QIATPOU - MapaBupo 0Bovng evdeigewy
O£ OPIOUEVEG OVADEG) e ——— H povada éxel evowpatwuévo aiobntipa
|_| |_| |_| eco= QWTOG YyIa va aviXVeUEl TN QWTEIVOTNTA
Y 17, Tou TTEPIBAAAoVTOG. OTav GRMAVETE TO PWG,

oTadiakd Ba ofrvel kal N 086vn evoeifewv
€EOIKOVOUWVTAG EVEPYEIQ KOl TIPOOPEPOVTAG TAG

m
-

£évav aveto UTIvo.

» TTAPOUCIAdel TN Beppokpaaia, Tov TPOTTO AEITOUPYIaG Kal KwIKOUG OQOAUATWY:

) ¥y ) . .
H évdeign «i » TTapouciadeTal eTTi 3 SEUTEPOAETTTA:
+ Ormrote €xeTe KaBopioel va evepyoTToinBei o xpovodiakotTng (TIMER ON)

TURBO 1} a86pufing Asitoupyiag (SILENCE)

, oo . . .

H évdeign «0™ » TTapoucidderal 1T 3 SEUTEPOAETTTA:

» Ormrote €xeTe kKaBopioel va atrevepyotroinBei o xpovodiakdéttng (TIMER OFF)

» Omrote amrevepyoTrolEiTe TIG duvaTdTNTEG avavEéwang Tou aépa (FRESH), aiwpnong Tng mepaidag
(SWING), TURBO 1 a86puBng Acitoupyiag (SILENCE)

H évdeign «= » TTAPOUCIAZETal OTTOTE EVEPYOTTOIEITE T dUVATOTNTA TTPOBEPUAVONG TOU AEPQ.

H évdeign «-:“’ » TTAPOUCIACETAI KATA TNV ATTONAKPUVOT TOU TTAyou.

] o . . ) . . .
H €vdeign «-» TTapouaiadeTal Katd ToV autokaBapIouo TNG Hovadag (O€ OPITUEVES HOVADEG).
H €vdeign &P TTAPOUCIAZETAI OTTOTE EVEPYOTIOIEITE TN AcIToupyia Bépuavang yia diatrpnon
TnG Beppokpaaiag otoug 8°C ) 12°C (o€ opIouéveg HOVADEG).

H évoeign «,0» TIOPOUCIAZETAI OTTOTE EVEPYOTTOIEITE T SUVATOTNTA AvavEWONG TOU aépa

H évdeign «@CO» TTapouaialeTal GTIOTE EVEQYOTIOIEITE TN duvaTdTNTA £€0IKOVOUNGNS 10XUOC

(ECO) (o€ opiopéveg HOVADEG).

H €vdeign «”?» TTAPOUCIACETOI OTTOTE EVEPYOTTOIEITE TN SUVATOTNTA EAEYXOU PE aOUPUATN OUCKEUN (O€
OPIOPEVEG HOVADEG).

H évdeign «kW» uttodeikvuel TV 1I0XU KaTd TNV TpéXouoa AeiToupyia (O OpIoPEVEG HOVADEG).

» Omrote gvepyoTrolgiTe TIG duvaTdTNTEG avaviéwang Tou aépa (FRESH), aivpnong tng epaidag (SWING),

Katd 1n xprion tng Aeimoupyiag Tou avepiotipa (Fan) kai Tng Aeimroupyiag apuypavaong (Dry) n yovdada Ba
TTapouaiadel Tn Beppokpaaia Tou xwpou. Katd Tn xpron GAAwv A&Itoupyiwv n govada Ba TTapouaiddel Tn
Beppokpaaia TTou €xeTe KABOPIOEL.

Av miéoete To KOUPTTi LED 07O TnAeXeIpIoThpIo, n 006vn evdeifewv Ba afacl. Av mETETE Eava TO KOUTTI
LED uoTtepa atréd 15 deutepOAettTa, n 066vn Ba Trapouaidoel Tnv EvOEIEn yia T BEPUOKPOTIa TOU XWPOU,
EVW AV TO TTIECETE Eava UoTepa atrd 15 SeuTEPOAETTTA, N 006vn evdeifewv Ba evepyoTroindei.

2nueiwon: MNa odnyieg 6oov apopd Tn Xprion Tou TNAEXEIPIoTNPIOU UTTEPUBPWY avaTpELTE OTO EYXEIPIBIO TOU.

Ti onpaivouv

Ol KWOIKOI TwV
(O€ OPIOUEVEC HOVADEC). evoeitewv




2. AEITOYPTIA

2.1 2uvBnkeg Asitoupyiag

EowrTepIka E¢wTepika

AgiToupyia AvwTtepo 6plo 32°C DB 46°C DB

pogng KaTWTEPO GPIO 18°C DB -15°C DB
Aeimoupyia Avwrtepo 6pio 27°C DB 24°C DB
Bppavong KaTtwTtepo 6pio 0°C DB -15°C DB

Znueiwon: DB - Dry Bulb (npou BoApol)

1. AV XPNOIHOTIOIATETE Tr OVAA EVTOG TV CUYKEKPIMEVWY Opiwv Beppokpaaiag, Ba emiteuxBouv o1 BEATIOTES emBOOEIC TNG.
2. Omore o1 Beppokpaaieg Yévouv Tavw f K&Tw ammd 1a 6pia autd yia heyaho xpovikd d1daTnua, or diayvwaTiKoi EAeyxol Tou
OUOTAPATOS iowg avixveloouv kaTola SuaAeiToupyia Kai n povada dev Ba Acitoupyei OTTwg TTPETTEL.

3. ZXETIKA uypaacia xwpou - Tavw amé 80%. Av 1o KAIUATIOTIKG AEITOUPYET EKTOG TOU Opiou auToU, evOEXETal va TraparnpnBei
OUNTTUKVWGOT UdpaTuwy atny em@dveld Tou. PubuioTe v Tepaida porg Tou aépa oTn PéyioTn ywvia g Kai TepdaTe ot
AeiToupyia Tou avepioThpa e uwnAr taxotta (HIGH).

4. TIA EZQTEPIKEZ MONAAEZ ME BOHOHTIKO HAEKTPIKO OEPMANTHPA: Otav n e§wrepiki Beppokpacia givar KaTw
a6 Toug 0°C, ouvioToUue avemQUAGKTA va a@AVETE TN Wovada auvdedepévn atnv TPia WaTe va AEITOUPYEI GUVEXWG Yia
va diac@ahioeTe 611 Ba amoAappaveTe diapkwg TIG KAAUTEPES duvaTtég £mBOCEIS TNG.

2.2 Mn autoparn AsiToupyia

A To KoupTri pun autéuatng AsiIToupyiag TrpoopiceTal
MOVO yia eKTEAEON DOKIUWYV Kal AEITOupyia o€ —
TTEPITITWON £KTAKTNG AVAYKNG. -

MpéTTel va XpnOoIYOTIOIEITE TN AEITOUPYIQ QUTH JOVO av XACETE
TO TNAEXEIPIOTAPIO KOl Qv €ival ammoAUTWG aTTapaitnTo. MNa va eTTavéABeTe %'
0TNV KAVOVIKNA AEIToupyia, XpNOIKOTIOINOTE TO TNAEXEIPIOTHPIO VI Va
EVEPYOTTOINOETE TN PJovada.

S

KoupTri un autéuatou
eAEyxou

NMPOZBAZH

AV0IETE TO UTTPOCTIVO TTAQICIO GNKWVOVTAG TTPOCEKTIKA Kal Ta U0 AKpa Tou
TauTtéxpova. MOAIG onkwBei apkeTd, akoUYETal £VAG XOPAKTNPIOTIKOG NXOG KAIK
Kal TTAov pTTopei kal aTnpiletal pévo Tou.

AUTO/COOL E]
XEIPIZMOZ

MéaTe eTaveIAnUUéVa TO KOUPTTI N QUTOPATNG A&IToupyiag yia va aAAGEeTE Tov TPOTTO AsIToupyiag Pe Tnv €EAG
oelpa:

a) Mia gopd = AYTOMATH Acitoupyia [B€ppavaon, wugn r aveuioTAPAS Kal auTOUATN TaXUTNTA AVENIOTHPA]

) AUo @opég = Aeitoupyia WY=HZ [uetaBaon otnv AYTOMATH Aeitoupyia UoTepa atrd 30 AeTrTd (xprion Kupiwg
yia eKTEAEON QOKIPWV)]

y) Tpeig popég = ANIENEPIOMOIHZH
OAOKAHPQZH

KAgioTe 10 TTAQiCI0 TPABWVTAG TO YEPA TTPOG TO KATW Kal a1rd Ta U0 GKPA TOU WOOTOU ETTAVEABEI OTNV OPXIKN
TOu Béon.

ENMANA®OPA

XPNOIYOTTIOIWVTAG TO TNAEXEIPIOTHPIO Ba ETTAVAQEPETE Tr JOVADA OTNV KAVOVIKK AsIToupyia.

o |
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2.3 Nwg AsiTtoupyei n povada

Baoikoi Tpoémor Asitoupyiag: AUTO / COOL / DRY / HEAT* / FAN
[*] AvéAoya e 1o povTéAo

Autoparn Asitoupyia (AUTO)

e Katd Tn xpron TG puBuiong auThg 1o ouoTnua Ba aAAdlel autopata Tov TPOTTO AEIToupyiag
Kal TV TaxUTNTa TOU QVEPIOTHPA UE BAon TNV KaBopiouévn Bepuokpaaia.

e Tnv avoign kal To POIVOTTWPO PETA aTTO CUVEXH EAEYXO TNG BEPPOKPATIAg EVOEXETAI VO
atraiteital n evaAlayn Twv Asiroupyiwv COOL/HEAT.

Asgitoupyia apuypavong (DRY)

Kata tn xprion tng Aciroupyiag auTng diveTal TTpoTepaIdTNTA OTNV aPUypavon Tou aépa. MNa
Va €TMITEUXOEI N apuypavon Kal va pubuIoTEl N BEpPoKpadia TOU XwPOou, XPNOIKOoTToIouvTal N
A€IToUpyia TOU aveNIOTAPA PUE XaUNAL TaxUTNTA KAl Ol KUKAOI AEITOUPYIOG TOU GUMTTIECTH).

AsiToupyia oTn diapkeia Tou untvou (SLEEP)

OrTroTe €TMAEYETE TN AcITOUpYia auTh, N KaBopiouévn Beppokpacia Ba augaveTtal (Katd TRV Yuén)
N Ba peiwvetal (katd Tn Béppavon) katd 1°C voTtepa atmo 1 wpa kal Katd 1°C akdun ava yia
wpPA. 2TN CUVEXEIQ, AQUTH N vEéa puBpIon TNG BepUoKpaaiag dlaTnpeiTal £TTi 6 WPES Kal UOTEPA N
MovAada atrevePyoTTOIEiTAl.

XPNOIUOTTOIWVTAG TN CUYKEKPIPEVN AEITOUPYia EEOIKOVOMEITE EVEPYEIQ KAl KOIMAOTE TTOAU TTIO
AveTa TN VUXTO OE CUYXPOVIONO UE TOV JETAPBOAIOUO TOU CWHATOG.

AsiToupyia e§oikovopnong evépyelag (ECO)*

Kata tn xprion tng Aciroupyiag Yuéng utropeite va evepyotroinoete mn Asiroupyia ECO yia
ecoikovopnan evépyelag. OTToTe TNV TMIAEYETE, N povada Ba puBuidel autdépaTa TNV TaxuTNTA
TOU AVEUIOTHPA KAl TNV TTEPICTPOPH) TOU CUMTTIECTH. 20G TTAPEXEl TNV idIa AveDn PE TNV EAAXIOTN
KaTtavaAwaorn evEépyelag o€ d1A0TNHA 8 WPWV AEITOUPYiag.

Ymodeieig yia olkovopIKn AgiToupyia

e PuBpioTe TN BeppoKpaacia yia va ETTITUXETE IKAVOTTOINTIKG ETTITTEOO AVEONG.

e Av n TINN TNG pUBUIONG yia Tn Bepuokpaacia gival UTTEPBOAIKA XapnAA N
uwnAn, 8a yivetal yeydAn omratdAn evéEPyEIQg.

e BeATIWOTE TIG EMMOOCEIG TNG HOVADAG APrivovTag KAEIOTA Ta TTapdBupa
Kal TIG TTOPTEG.

e [leplopioTe TNV KATAVAAWON EVEPYEIQG [TOV XPOVO AcIToupyiag]
XPNOIMOTTOIWVTAG TN AcIToupyia Tou XpovodiakotTn (TIMER).

J—a_—i -
3 ATroteAeopaTIKi ;
/ @« [ xeiontou A é )2
N XPOVOBIaKOTITH =
J ‘ :
] i -
N ’ : \;

—

KAegioTe T0.

£ -
%

o Agv TTPETTEI VO PACOETE Ta onueia e10600uU 1 €¢0d0U Tou aépa. To aTToTEAECHA Ba gival KAKES
€MOOOEIG, augnuévo KOOTOG AsIToupyiag Kal helwpévn didpkela {wrG TOU TTPOIOVTOG.
o [1pETTEl Va eAEYXETE KATA DIOCTAUATA TA QIATPA AEPA KAl VO Ta KABapileTe OTTOTE €ival avaykaio.



2. AEITOYPTIA

2.4 'EAeyxog KaTelOuvong aépa

Aladixacia pUOHIONG KATAKOPUPNS PONAGS aEpa

e MéoTe 10 KOUPTTi SWING (vertical
air flow) oT0 TNAEXEIPIOTAPIO VIO POEIAONOIHZH!
va pubpioete My kateuBuvon g Moté pn BaAeTe Ta SaxTUAG oOG péTa I
KGTGKOQPWQAPO”Q, TOPBO‘SP“- H mepoida KOVTA aTnV TrepIoyT E6650U TOU aéPa Kl
METOKIVEITOI EAQPPA KABE Popd TTOU ot . ) ,

. . nv TAEUpd avappoenang TNG HOVAdAG. T

TMEGETE TO KOUKITTT Ymapxel kivduvog TpaupaTiopou yiari o

o [Ti€aTe 1O KOoupTTi SWING (vertical air \ . L
flow) yia TTapaovi oTn SUVeXs Kivnon QvepIoTAPAG AeIToupyei ue uwnAn TaxitnTa.

NG TrEPaidaAC. MMoTé un YeTakIvVAOETE TV TIEpaida Pe \%f
&=

, , , 70 XépI 00G. Oa TNV KAVETE Va XAOEI
Aiadixacia puBpuiong opiévriag TOV OUYXPOVIOUO TNG. Av OUUBET KATI :

TETOI0, ATTEVEPYOTTOINATE TH PovAdA KAl

porg aipa
o [i€oTe 10 KoupTri SWING (horizontal air

flow) 070 TNAEXEIPIOTAPIO Yia va PUBITETE QTTOOUVOECETE TO QIG TPOYOBOTIAG AT TV Q ;

TNV KaTEUBUVON TNS 0PIZOVTIAE POKS TOU TipiCa yia Aiya SeutepoAerta kai UoTepa

aépa. H epoida petakiveital eAappd kGOe Beate mv kai maAi og Aeiroupyia. Me Tov

POPA TTOU TTIECETE TO KOUWTTI. TpOTT0 aUTO N TIEPaida Ba emavéABel aTnv ! !
e MMéoTe 1O KOUPTTT SWING (horizontal air kavovikn Tng Béan. "

flow) yia TTapapovr) oTn cuvexn Kivnon - J

NG TTEPaidag.

2nueiwon: MNa avaAuTikég TTANpogopicg avatpégte oto EMXEIPIAIO THAEXEIPIZETHPIOY.

AsiToupyia é§untvou paTtiou (Intelligent Eye)
MiéaTe T0 koupTri Intelligent eye oTo TNAEXEIPIGTAPIO YIa VO ETTIAEEETE
Tn duvardTnTa TG OVAdAS VOl KATEUBUVE T POF TOU 0EPQl TTPOG Tal KAipamioTikd
dmopa TTou BpicKOVTal OTOV XWPO ) T SUVATATNTA OTTOPAKPUVONG TG Eumivo par
PONG TOU épal aTTé Ta GTopa TToU BpicKovTal GToV XWPO.

T0iX0G

ApioTepd
(75° £ 10°)
Méon (30° + 10°)

To £guTvo pam pmmopei va avixveloel TiIG dpacTnpIoTNTEG Aeia (75° £ 10°)
TWV aTOUWY TToU BpigkovTal aTov XWPEO Kal pUBIoTE TN
ywvia Tng opIfOVTIAg PONG TOU CEPA YIa VA EQAPPOTTOUV Ol

TTPOAVAPEPOUEVES OUVATOTNTEG.

AvixveloIun Trepioyn

i 8m e —

H avixveuoiun trepioxy  MNa mapddeyua:

ZHMEIQZH: H duvardtnta g povadag va KareuBuvel T por| Tou £€QpTATQN TG TN AvixvedoIun TIEPIOKH

aépa Tpog Ta ATopa TTou Bpickovtal oTov Xwpo gival dlabéaiun

pévo yia eviaio xwpo. Av méaete 1o koupTtri SWING aTo es’ppOKpGOIG Tou aToUG 25°C.
, . , S XWPOU.
TNAexelpIoTAPIO, N AeIToupyia auth Ba SlakoTrei autopara.
Oéon mepoidag A w AvuvaroTnTeg (avaAoya HE TO HOVTEAO)
Katwrarn = AutopaTtn aiwpnon yia opiévTia por Tou aépa*

Katd mn xprion Tng Asimoupyiag

YY=HXZ n AOYTPANZHX

EVOEXETAI VO ONUIoUPYNOEi CUPTTUKVWGON UOPATHWY Kal
va oTdlel vepd ato Tn povdada Adyw uwnAng uypaaiag.
21EVO AVOolyua

Av n ponj Tou aépa gival TTEPIOPICUEVN, MEILVOVTAI Ol
EMIOOOEIG KAl EVOEXETAI VO dNIOUPYNOEi CUUTTUKVWON
USPATHWV.

KAegiotn

Aev TTpéTTel va B€aeTe TN Jovada g€ AsiToupyia av dgv
avoiel n mePoida — UTTapxEl KivOuvog va TTPOKANBEi
gnuia.

Kivijoeig mepoidag

MeTd ammod pia ypriyopn emmavekkivnon n Aemida
EVOEXETAI VO TTAPAEIVEI AKivnTn ETTI TTEPITTIOU
10 deuTepOAETTTA.

e [MéoTe 1o KoupTri SWING eT1Ti OUO dEUTEPOAETITA VIa
TTOPANOVA OTN OUVEXN Kivnon TWV KATOKOPUPWY
TITEPUYIWV. Znueiwaon: MNa avaAuTIKEG TTANPOYOPIES
avatpé€te oto EMXEIPIAIO THAEXEIPIZETHPIOY.

m MvAipn mepoidag®

H ywvia Tng mepoidag atnv opifdvTia BEon
QATTOUVNMOVEUETAI KAl N TTEPCIOA ETTIOTPEPEI TNV
TeAeuTaia BEon TToU €ixe ETMIAEEEI O XPAOTNG.

AuTto dev Ba cupBei katd Tn xpAon TNG AsiToupyiag
TURBO, katd Tn AgiToupyia Ye XpAon TwV KOUUTTIWV
un autéuaTou AEyXoU 1 UETA aTTd BIOKOTTH PEUPATOG.



2.5 E101kég AsiTOUpYiEg

= KaBuoTépnon CupTTIEDTH

Mia xpovokaBuaTtépnan 3-5 AETITWV TTPooTATEUEI TOV
OUUTTIECTA KATA TNV €KKiVNOT TOU.

= AuTopaTn ATTONAKPUVON TTAyou

KaTta Tn xprion Tng Asimroupyiag B€puavong oTnv
eEWTEPIKA povAada cucowpeveTal TTAyog. MNa Tnv
ATTOPAKPUVOT TOU TTAYOoU auTtoU n AsIToupyia Tou
AVEPIOTAPAG TNG ECWTEPIKNG HOVADAG BIAKOTITETAI VIO
Aiya AeTTTa TTPOTOU GUVEXIOTEI N AsiToupyia BEpuavong.

m lMpoBépuavon

MNa va un vitwoete dua@opia OTav TO KAIUATIOTIKO
TTEPVA TN AIToupyia BEpuavang, N ECWTEPIKH HOVAda
Ba TpoBepuavOei TTpoToU apxioel va AsITOUpyEi O
avepiotThpag. H kaBuatépnon auth Aoyikd Ba dlapKETEl
MOVO HEPIKA AETTTA.

m AuUTOHOTN ETTAVEKKIVNON

MeTd atmoé kaBe dIakoTT) peUpaTog Ba yiveTal autéuaTa
ETTAVEKKIVNON TNG HOVAdOG.

Oa avakTwvTal 6AEG O TIPOYEVEDTEPEG PUBUIOEIG TOU
XpnoTn.

m Autépartn avixveuon diappowv

OT1roTe avixveueTal dlappor] Tou WUKTIKOU Jéoou, aTnV
006vn evdeiewv TG povadag Ba TTapouaiddetal o
KwdIkog «EC» 1 6a avaBoofrivouv ol Auxvieg LED
[avaAoya e TO HOVTEAO].

m lMNpooTacia amrd pouxAa*

Me Tn AeiIToupyia auTr) 0 AVEPIOTHPOG TG ECWTEPIKAG
povadag ouveyiel va AsiToupyei ge xaunAf TaxutnTa eTTi
7 NeTTTd pET TNV OTTEVEPYOTTOINOT TNG ATTO TOV XPHOTN
KaTa T Xprion Tng Asimoupyiag wuéng. 'ETo1 aTEyVWVOUV
Ta OTAyoVidIa Tou vepoU oTov eVOANGKTN BepudTNTAG TNG
E0WTEPIKAG poVAdAG Kal &gV HAZEUETAI HOUXAQ.

m Turbo

H Aeitoupyia Turbo avaykddlel Tn povada va AeIToupynoel
ME MEYAAN 10U yia va @Tdoel OTn BEpUOKPOTia TToU
£xeTe KaBopioel TN Oedopévn GTIYUA TO GUVTOUOTEPO
duvaTov.

Av diakoTrei n dladikacia auTr], EVOEXETAI
Va TTPOKUWEI EUTTAOKK 0T Jovada Aoyikou
eAEyYOU.

MNa va avaoTtpagei N katdotaon autn,
ATTOOUVOEDTE YIa Aiyo Tn Jovada atro Tnv

Tpica.

/N
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m ‘EAeyxog péow acUppaTou TOTTIKOU SIKTUOU
(WLAN)*

Me mn Aeitoupyia WLAN ptTopeite va eAEyxeTe TN povada

€iTe HEOW TNAEXEIPIOTNPIOU €iTE HEOW TOU KIVNTOU

0a¢ TnAepwvou. MNa va evepyoTroINoETE TN AIToupyia

auTr], ouvdéoTe TN Aeitoupyikh povdada WLAN kai n

AEITOUPYIKH HOVADA ETTIKOIVWVIAG PE TV TTAAKETA TNG

086vng evoeigewv.

m MvApn ywviag Tepoidag*
OTroTE €vepyoTIOIEiTE TN HOVADQ CAG, N TTEPTida Ba
ETTAVEPYETAI QUTOUATA OTNV TTPONYOUUEVN YwVvid TNG.

m Agitoupyia avavéwong Tou aépa (Air Fresh)*

Me Tn xprion TnNG KaIVOTOUIKAG TeXVoAoyiag Air Magic
MEIVOVTaI aTTOTEAECUATIKG Ta BakTnpeidia, oI 10i, Ta
MIKpOBIa Kal GAAES eTTIBAAREIC ouTieg KAl AVAVEWVETAI O
agpac.

m AgiToupyia Béppavong yia diatipnon Thg
0eppokpaciag otoug 8°C kai otoug 12°C
Tnv wpa TTou To KANIMOTIOTIKG XPNOIWOTIOIET TN AgIToupyia
Béppavong kal N Bepuokpaacia gival KaBopIouévn GTOUG
16°C, méoTe TO KOUUTTI TNG BepPoKpaaiag OUo Yopég
avda OeUTEPOAETTTO VIO VO TTPOXWPNOETE PE KUAION aTTd
évav TPOTTo AcIroupyiag o€ AAA0 wg eENG: /AeIroupyia
Bépuavaong yia diaTApnNon TNG BEPUOKPATIag OTOUg
8°C — Aermoupyia Bépuavaong yia diatrpnon TG
Beppokpaaiag otoug 12°C — lMNponyoupevn Asitoupyia
Bépuavong.

m Aladikacia autokabapiopou*

Ta agpopeTa@epOUEVa BakTnpidia cucowpeUovTal

Kal avaTrTUoo0VTal OTNV Uypaacia TTou UTTApXEl OTOV
€VOAAAKTN BepUOTNTOG TNG EOWTEPIKAG Jovadag. H
QAvATITUEK Toug euTTOdiCeTal AV 0 EVAAANAKTNG BepudTNTAG
OTEYVWVEI TOKTIKAE. To pévo TTou XPEIACeTal VO KAVETE
€oeig eival va mméoeTe To KOouuTri self clean kai 10
ouoTnua gAéyxou Ba diaxelpiCeTal Th dladikacia auTr
autouara.

[*] AvdAoya pe To JovTEAD

m
-




3. DPONTIAA

®povTida KalI CUVTAPNON

AMOZYNAEZXTE tn povada atrod Tnv Tnyn Tapoxng

10XU0G MPOTOY eTmIXeIPAOETE VA EKTEAECETE
KdTTola epyacia kabapiouou | ouvtipnong!

KaB@apiopog @iATpwyv

1 AvoiéTe TO UTTPOCTIVO TTAQICIO ONKWVOVTOG
TTPOCEKTIKA Kal Ta U0 AKPa TOU TAUTOXPOVA.
MOAIg @TdOoEl O€ P10 CUYKEKPIYEVN YwVid,
OKOUYETOI £VAG XAPOAKTNPIOTIKOG NXOG KAIK KAl
TTAOV UTTOPEI Kal oTNEICETAI JOVO TOU.

T T 1

=

3 =EKOUUTTWOTE TO WIKPO EEEIBIKEUPEVO QIATPO.

5 KaBapioTe 10 PIKpO QIATPO PE NAEKTPIKA
okouTtra. [PpovTioTe va To avTikaBioTare Katd
dlaoTAuaTa.]

7 MepdoTe Eavd 1O PIATPO PECT OTN PHOVADD
OKOAOUBWVTAG HE avTioTpopn aelpd TN diadiKaaia

TTOU TTEPIYPAWAE TTIO TTAVW aTTd TO Brpa 2 kai PeTa.

Fevikog KaBapioHog
XpnoIJoTToINoTe HaAaKO uypd TTavi yia va
kaBapioeTe TN ypiAia, To TTEPIBANUA Kal TO
TNAEXEIPIOTAPIO.
4 +
X

4
7, +

e Aev TTPETTEI VO XPNOIKOTIOINCETE XNMIKG, TT.X.
ATTOPPUTTAVTIKA, BIAAUTEG, AEIQVTIKA TTPOIOVTA
YUQAIOHATOG KATT.

e Aev TTPETTEI VO XPNOIKOTIOINCETE (E0TO vEPD
(Me Beppokpaaia dvw Twy 40°C).

2 [MiaoTe T0 YAWOTidI Tou QIATPOU YIa va TO
METOKIVAOETE Aiyo TTpOG Ta TTévw Kal UOTEPQ
TPaBRTE TO EAAPPA TTPOG TO PEPOG oag. MTTopEiTE
TTAOV VO ATTOOTTACETE TO PIATPO TPABWVTAG TO
ATTOAd TTPOG TO KATW.

4 KaBapioTe T0 peyaGAo QIATpO aépa Je
OQTTOUVOVEPO. ZETTAUVETE TO PE KaBapd vePo.
AvakIVAOTE TO VIO va QUYEl TO TTEPICTI0 VEPD.

=

I

7

6 MNpocapudoTe Eavd To PIKPO PIATPO ETTAVW GTO

peyaAo.

8 KAcioTe 1o utrpoaTIVO TTAGiTIO.

—
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MpocsTopacia yia amoOnkeuon [oe peydAa xpovika diacTipara adpaveiag]
1) KaBapioTe Ta QiATpa aépa.

2) Av gioTe o€ TTEPIOXN ME UYPO KAIPQ, EvEPYOTTOINOTE TN AEITOUpyia Tou avepioTApa (Fan) kai
AQAOTE TN JOVADA VA AEITOUPYEI CUVEXWS WOATOU OTEYVWOEI EVTEAWG.

3) ATTevePYOTTOINOTE TO KAIATIOTIKO HECW TOU TNAEXEIPIOTNPIOU KAl AQAIPECTE TIG UTTATAPIEG.
4) AttoouvdEoTe TN Jovdada atrd Tnv TTNyr TTapoxA ¢ 10XUO0G.

EmmavaxXpnoigommoinon HETA Tnv amobnkeuvon

1) ETTavacuvdéoTe Tn povada oTnv TNy TTapoxngs 10xU0G.

2) Av n Bepuokpacia Tou TTEPIBAANOVTOG €ival XAPNAR, TTEPINEVETE 24 WPES (EQOOOV EXETE
povTéNO inverter).

3) ETTavaTtotroBeTAOTE TIG UTTOTAPIEG MECT OTO TNAEXEIPIOTHPIO KAI EVEPYOTTOINOTE TN JoOVAdQ.

MpoAnnmIKn cuvTApnon

MpéTtrel va eEAEYXETE TOKTIKA TN Jovada cag 600V apopd Ta £€N¢ BEuara:

1. MATTWG euTTOdICETAI N POK) TOU AEPA OTNV ECWTEPIKK KAl OTNV £EWTEPIKI JOVAdaA
2. MATTWG utTdpyouV dIappoEg vepou A Aadiou

3. MATTWG uTTdp)oUuV KaAWDdIa TToU £XOouV @BapPEi 1) aTTOoUVOEDEI

/ANiFozOXH 4

Ta HETAAAIKG £COPTAPATA EVOEXETAI VA £XOUV AIXMNEA AKpa TTOU UTTAPXEI KivOUVOG Va
TTPOKAAECOUV TPAUPATIOUOUG. MPETTEI VO TTPOCEXETE!

H TakTIKA eKTéAEON EPYATIWV CUVTAPNONG UPNAOU EMITTESOU OTNV ECWTEPIKI KAl 0TV
e§WTEPIKA povdada gival aroAUTWG avaykaia.

- Na Babu kabapioud, Aitravon Kal AEITOUPYIKO EAEyX0 OAWV TWV KPIoIMwYV EapTNUATWY TNG
HovAdAG TTPETTEI VA KOAEITE TEXVIKO TTOU €10IKEUETAI OTIG epyacie¢ ZYNTHPHXHZ.

- Mnv eTTIXEIPAOETE VA EKTEAECETE JOVOI 0AG TIG TIPOAVOPEPOUEVES EPYATIEG.

- AvaBEaTe TeG O€ evOEDEIYUEVO TTAPOXO UTTNPEDIWY CUVTAPNONG.




4. ANTIMETQNIZH NPOBAHMATQN

Odnyieg, cupuBOUAEG Kal TTPOPUAAEEIG

21N BIAPKEIQ TNG PUTIOAOYIKNG AEITOUPYIOG TNG HOVADAG EVOEXETAI VA TTAPOUCIOOTOUV Ol TTEPITITWOEIG TTOU
akoAouBoUv kal iowg dev atmoTeAolv evoeigelg duaAeimoupyiag.

MepirTwon

Mapampeitar kaBuaTépnan Kara Tnv Evapgn g Aeitoupyiag
Yoéng 1 BEppavang.

ESnynon

Mia xpovokaBuaTtépnan 3-5 AeTrTwv TpoaTarelel TOV GUUTTIEDTH.

H tayxumnta tou avepiotipa alAadel, 6nAadn diakdreral, yiveral
TTOAU apyr Kai UOTEPA ETTAVEPKETAI GTOV KAVOVIKO puBud Tng.

AuTt6 aupBaivel autopara Kard n xpron Tng Asimoupyiag
BEppavang yia va unv TéQTel KpUog aEPAg ETTAVW a€ GTOUG
Bpiokovtal aTov XWpO.

H Aeimoupyia 6éppavang diakotrretar Eagpvikd kai apyiel va
avaBoaPrvel n Auyvia Tng diadikaaiag amopdkpuvong Tou
TTayou.

EkreAeital n diadikaoia amopdkpuvong Tou Téyou amé Ty
e&wrepikr hovada (kai diapkei 5-10 Aetd).

Byaivouv udpartuoi amé v egwrepIK Jovada.

AuTo evdéxeTal va auppei 61av n Beppokpaaia g povadag gival
XOUNAR eV 0 XWpog ivar (eaTdg Kal £xel TTOAAR uypaaia.

Axouyovtal fjxol xaunAng évtraong amé 1o KAIPATIOTIKO.

«Z@UPIyHay: MpdkeITal yia QUTIOAOYIKO GaIVOpEVO TTOU OQEiAeTal
oTnV 1600TABYIoN TNG TTiEaNG TOU agpiou kaTd Tn dIakoTA A TNV
évapgn g AcItoupyiag Tou GUUTTIEDT.

«Tpi€ipox: OgeileTal aTn QUGIOAOYIKY DIAGTOAR KaI CUGTOAN TwWV
TIAQOTIKWY Kal TwV METAANIKWV EEOPTNHATWY.

OpunTikn pon Tou aépa:; MpdkeITal yia pualoAoyikd eaivouevo
TT0U 0QEiAeTal OTNV €TTAVOd0 TNG TTEPaidag aTn BEan Tng.

Byaivel okdvn am6 T povada.

AuTo evdéxetal va auppei Tnv Tpwtn @opd ou Ba
XPNOIHOTIOIRCETE TO KAIUOTIOTIKG 1) av OV TO £XETE
XPNOIHOTIOIRGE! yia TTOAU KaIpo.

H povada Byader pia epiepyn oon.

YuvhBwg opeiAeTal OTN XPACN XNHIKWY, OTOV KATIVO TOU
TOIYAPOU, OTO payeipepa KATT. Av dev ouVTpéxEl KATTOI0G aTTd
T0UG AGYOoUug auToUg, aTroTaBEITE GTOV KATAAANAO TEXVIKO.

H povada mepva ot Aeimoupyia xpriong pdvo Tou aveuioThpa
kaTd TN XpAon e Asiroupyiag wugng r Bépuavang.

H Bepuokpaaia Tou xwpou eivar idia e auTh Tou emAEgaTe
XPNOIPOTIOIWVTAG TO TNAEXEIPIOTAPI0. Av dev gival auTdg 0 AGyog,
atoTabeite aTov KATAAANAO TEXVIKO.

XaunAég emddaeig kard T xprion g Acitoupyiag Bépuavang

Evdéxetal va ogeilovar aTo yeyovog 0TI N eEWTEPIKA
Beppokpaaia eival kovid atoug 0°C 1 xaunAdTepn.

Av dev eivar autog o Adyog, amrotabeite aTov KaTAAANAO TEXVIKO.

H povada evepyotrolital autdparta.

MpdkeiTal yia QualoAoyikd QaIVOPEVO KATA TV ETTAVODO0 TNG
povadag ae Acitoupyia perd amd dIOKOTIA PEUUATOC.

H povada dev AsiToupyei GwaTd OUTE |UE TOV AVAPEVOUEVO TPOTTO
f dev amokpiveral.

H duaAeitoupyia Tng povadag evoExeTal va ogeileTal
o€ TTapePBoAES ammd TUpyoug KIvnTAG TNAEPWVIAS Kal
OTTOLOKPUGEVOUG EVIOXUTEG.

AmoouvdéaeTe To QIC TG povadag amd Tnv mpila kal UaTepa
ouvdEaTe To Lavd.

MéoTe To KoupTi evepyotroinang/amevepyotoinang (ON/OFF)
070 TNAEXEIPIOTAPIO VIO ETTAVEKKIVNGN TG HovAdag.

Av dev AubBei 10 TpOBANUa, amotabeite aTov katdAANAo TeXVIKS.

Evoeign «P5y.

O1 TTOANQTTAEG pOVAdES TOU KAIHOTIOTIKOU OV PTTOPOUV Val EKTEAOUV DIOPOPETIKEG AEITOUPYIES TAUTOXPOVA, TT.X. N Hid HOVADA VOl EKTEAE
N Aermoupyia wieng (COOL) kai n GAAn T Aeitoupyia Béppavang (HEAT).

Karé tnv ektéAeon ToMatmAwy Asimoupyiwv TpoTepaidtnta éxel n Asitoupyia 6éppavang (HEAT). H ecwrtepikr| povada mou
xenaiyotolei Tn Aerroupyia wiéng (COOL) f T Aeitoupyia Tou avepioThpa (FAN) Ba Trayer va Aeitoupyei kal Ba Tapouaiaoel Ty

|
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NMPOBAHMA EAEr=TE NPQTA!

« MAmwg €xel yivel d1OKOT PEUUATOG;

« MAmwg €xel amevepyoTroinBei KAToI0¢ dIOKOTITNG, EXEI EVEPYOTTOINOEI

H povéda Bev Aeioupyei. KATT010G DIOKOTITNG TOU KUKAWWATOG A €XEI Kagi KaTTola ao@dAsia;

+ O1 ymratapieg 070 TNAEXEIPIGTAPIO Eival KAIVOUPIEG;

* 'Exete puBpioel owaoTd 10 pOAGI KaI TOV XPOVODIAKATITN OTO THAEXEIPIOTAPIO;

+ 'Exete kaBopioel TIC CwoTéG pUBUITEIC yia T Bepuokpaaia Kai Tov TpdTTo
AsiToupyiag;

* Ta @ikTpa aépa gival kaBapd;

H povada dev wuyel/ + 'Exete kAcioel Ta Tapabupa kai TIG TTOPTEC;
Beppaivel APKETA TOV XWpO.

« MAmwg gival epiopiauévn n por Tou aépa aTa anueia el0ddou Kai 650U
TOU ATTO TNV ECWTEPIKI KAI TV ECWTEPIKI Hovada;

* 'Exete pubuioel Tov avepioTApa yia AeiToupyia Je uwnAr TaxUtnTa Kai n
TEPTida EMITPETEI TV avwTaTn duvaTr| por;

H MONAAA AEN ANOKPINETAI ME TON
ANAITOYMENO TPONO;
* ZNUEICTE TOV apIBUG TOU HOVTEAOU TOU TTPOIOVTOG.
» AtroTaBeiTe 0TOV KATAAANAO TEXVIKO.
* E€nynoTe Tou avaAuTika OAa Ta TTPOBARUOTA TTOU TTapaTnpEnoare!

Ty

Av mrpokuyel OMOIAAHIMOTE a1rd TIg TTEPITITWOEIG
TTOU aKOAOUBOUV, ATTEVEPYOTTOINOTE ANECWGS TN Jovada!l

* To kaAwdio Tpogodoaiag eival Bapuévo | acuvhBioTa (eaTo.

* H pupwdid Bydde pupwdia mou deixvel 61 kAT KaiyeTal.

+ AkoUyovTal duvaroi /) un eUOI0AOYIKOi fXOl.

« Kamola ao@aAeia Kaiyetal i KATol0¢ dI0KOTITNG TOU KUKAWWATOG EVEPYOTTOIEITAI GUXVA.
* Nep6 i GMa avTikeipeva TéTouy péoa A £¢w amd T Hovada.

+ O1 evdeikTeg avaBooBhvouv guvexwg.

* Mapouaiadetal kamolog autodiayvwaoTikdg kwdikag, T.x. EO, E1, E2... 4 PO, P1, P2... KATT.
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ATMNOTAGEITE ZE EIAIKEYMENO MNMAPOXO YIMHPEZION ZYNTHPHZHZ!
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PROCITAJTE PRIJE UPORABE

Ovaj priruénik je uskladen s Direktivom o niskom naponu (2014/35/EU) i

Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2014/30/EU) Europske Unije.

Pravilno odlaganje proizvoda
(odlaganje elektri¢ne i elektronicke opreme)

I
(Za vrijeme koristenja klimatizacijskog uredaja u europskim zemljama trebate se pridrzavati slijedecih
pravila)
— Ova oznaka na proizvodu ili u literaturi oznacava da otpadnu elektri¢nu i elektroni¢ku opremu
(WEEE, odnosno Direktiva 2012/19/EZ) ne smijete pomijeSati s ostalim otpadom iz kucanstva.
Ovaj je uredaj zabranjeno odlagati u mjeSoviti ku¢anski otpad.
Postoji nekoliko moguénosti odlaganja:
1. U op¢inama su uspostavljeni centri za prikupljanje otpada u kojima se elektroniCki otpad moZe odloziti bez
troSkova za korisnika.
2. Pri kupnji novog proizvoda trgovac ¢e bez troSkova preuzeti stari proizvod.
3. Proizvodac ¢e preuzeti stari uredaj radi odlaganja bez troskova za korisnika.
4. Buduci da stari proizvodi sadrZavaju vrijedne materijale, moguce ih je prodati trgovcima metalnim otpadom.
Bacanje otpada u Sume i prirodu ugroZava vase zdravlje jer Stetne tvari ulaze u podzemne vode i pronalaze
svoj put do hranidbenog lanca.

Unutarnja jedinica Vanjska jedinica Nazivni napon i Hz
42QHP09E8S* 38QHPO9E8S*
................................................................................................ 220_240V~’ 50HZ
42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

Aoprez 4

m Procitajte ovaj priru¢nik prije uporabe proizvoda!

m Uredaj mogu upotrebljavati djeca od osam godina i starija te osobe sa smanjenim fizi¢kim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako ih se nadzire
ili ako su im dane upute o tome kako na siguran nacin upotrebljavati uredaj te ako razumiju
povezane opasnosti.

m Djeca se ne smiju igrati uredajem. Djeca ga ne smiju bez nadzora Cistiti ili odrzavati.

m Pokretni dijelovi uredaja trebaju biti instalirani/smjeSteni najmanje 2.3 m od razine poda.

m ELEKTRICNE radove smije izvoditi samo ovlasteno osoblje u skladu s nacionalnim
standardima za oziCenje. Kako bi se izbjegla opasnost u slu€aj ostecenja kabela za
napajanje, isti mora zamijeniti proizvodac, serviser ili druga kvalificirana osoba.

o |
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Oprez: Rizik od pozara samo za
rashladno sredstvo R32/R290

- Uredaje ne smiju upotrebljavati osobe (ukljuCujuci djeca) sa smanjenim, fizickim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih se nadzire ili su im dane
upute za upotrebu uredaja od strane osoba odgovornih za njihovu sigurnost.

- Djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi igrala s uredajem.

- Servis se provodi samo kako je preporucio proizvoda¢ opreme. Odrzavanje i popravak za koje je

potrebna pomo¢ struénog osoblja izvodi se pod nadzorom osoba nadleznih za uporabu zapaljivih
rashladnih sredstava.

(& /
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1. PROCITAJTE PRIJE UPORABE

1.1 mjere sigurnosti

e Pazljivo slijedite ove opute kako bi
- izbjegli pogresnu uporabu.
- sprijecili nastanak tjelesnih ozljeda ili posljedi¢nu Stetu.
- optimizirali vijek trajanja proizvoda.

e Razina ozbiljnosti klasificirana je u nastavku:

& UPOZORENJE

Ovaj simbol oznatava opasnost od
tjelesnih ozljeda ili smrti.

& OPREZ

Ovaj simbol ozna¢ava opasnost od
oStecenja imovine ili ozbiljnih posljedica.

e Simboli koriSteni u jedinicama i priru¢niku:

® IZBJEGAVAJTE

/8\

UPOZORENJE

Ovaj uredaj koristi zapaljivo rashladno sredstvo.
U slucaju istjecanja rashladnog sredstvai ili
njegovog izlaganja vanjskom izvoru paljenja
postoji opasnost od pozara.

o POSTUJTE

M OPREZ Korisnicki prirucnik potrebno je pazljivo procitati.
@ OPREZ Servisno osoblje mora opremom rukovati u skladu
s prirunikom za instalaciju.
[:E] OPREZ Dostupni su podaci poput korisnickog i

instalacijskog prirucnika.

AoPREZ

Zadatak instalacije ovog proizvoda moze
obavljati samo adekvatno kvalificirano
osoblje prikladnog iskustva.

Utika¢ za napajanje mora biti sigurno
prikljuen na uti¢nicu (ako je primjenjivo).

napajanje.

Nemojte pokretati ili zaustavljati uredaj
ukljucivanjem ili povlaCenjem kabela za

Nemojte koristiti produzni kabel ili istu
utiCnicu kao i za druge uredaje.

5
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Nemojte koristiti zapaljivi plin ili druga
zapaljiva sredstva poput goriva, benzena,
razrjedivaca itd. u klimatiziranom prostoru.

Nemojte koristiti uredaj za grijanje u
klimatiziranom prostoru.

7 .

Djeci morate savjetovati da se ne igraju
s kontrolama klimatizacijskog uredaja,

pokretnim dijelovima ifili rashladnim
elementima i elektriCnim spojevima. .
N

.....

ocGima.

Rukovanje mokrim rukama moze rezultirati
elektricnim Sokom.

IskljuCite uredaj ako primijetite
neuobicajene mirise, zvukove ili vibracije.
Kontaktirajte ovlastenog trgovca.

\ QN

~ ﬁ

[~ 4

Nemojte pokuSati popraviti, pomaknuti ili
modificirati va$ klimatizacijski uredaj.

PotraZite profesionalnu pomo¢ -
kontaktirajte ovlastenog trgovca.

[ o




1. PROCITAJTE PRIJE UPORABE

Izvucite utika€ iz utiCnice ako uredaj
necete koristiti duZi vremenski period.

A

Proizvod je namijenjen SAMO za udobnost

ljudi.

Nemojte se penjati ili stavljati predmete na

uredaj.

Nemojte blokirati ulaze ili izlaze zraka.
Rezultirat ¢e loSim performansama,
povecanom potrodnjom i smanjenim
vijekom trajanja.

Odspojite uredaj PRIJE CiScenja il

servisiranja.
B

Redovito provjeravajte i po potrebi odistite
filtere za zrak.

Tijekom ¢iSc¢enja vodu koristite u
umjerenim koli¢inama kako bi sprijedili
elektriéni Sok.

Nikad ne koristite jake deterdZente, otapala
ili abrazivna sredstva za poliranje na
proizvodu.

% N
€ ]|
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1.2 Nazivi dijelova

Prednja plo¢a

Kabel za napajanje (odredene jedinice)

Daljinsko upravijanje Daliinsko upravljanje
Ventilacijske \ | Drzac¢ (odredene jedinice)

Pametno oko
(odredene jedinice) 388
T

reSetke

Zracni osvjezavajuci filter

(na straznjoj strani glavnog filtera - Zaslon
odredene jedinice) Jedinica ima ugradeni svjetlosni senzor
_l_l_|eco= koji detektira ambijentalnu osvijetljenost.
LILLL lkw 2| Nakon isklju¢ivanja svijetla zaslon ée se

postepeno zatamniti $to ¢e ustedjeti na
potroSnji energije i omoguciti vam ugodan
san.

o, v 7 Prikazuje temperaturu, radne znacajke i kodove greSaka:

na 3 sekunde kada:
* je uklju¢en VREMENSKI PROGRAMATOR
* su uklju¢ene znacajke SVJEZE, NJIHANJE, TURBO ili TISINA

« VO »

- ” na 3 sekunde kada:
* je isklju¢en VREMENSKI PROGRAMATOR
+ su iskljuéene znadajke SVJEZE, NJIHANJE, TURBO ili TISINA

“cF ” kada je ukljudena znaéajka protiv hladnog zraka

“oF ” prilikom odmrzavanja
w« i

- ” za vrijeme samostalnog ¢iS¢enja jedinice (odredene jedinice)

“FP” kada je ukljugen nagin grijanja na 8°C ili 12° (odredene jedinice) ZnacCenja
“ @ kada je ukljuéena znadajka za svjezinu (odredene jedinice) kodova na

zaslonu

“@CO ” kada je aktivirana EKO znacajka (odredene jedinice)
“= " kada je aktivirana znacajka bezi¢nog upravljanja (odredene jedinice)
“ kW ” oznacava trenutnu radnu snagu (odredene jedinice)

U suhom nacinu i nacinu rada ventilatora jedinica ¢e na zaslonu prikazati sobnu
temperaturu. U drugim nacinima rada jedinica ¢e na zaslonu prikazati vasu
postavljenu temperaturu.

Pritisak LED gumb na daljinskom upravljacu iskljucit ¢e zaslon, ponovno pritisak
na LED gumb u trajanju od 15 sekundi prikazat ¢e sobnu temperaturu. Ako ga
ponovno pritisnete nakon 15 sekundi zaslon ¢e se ukljuditi.

Napomena: Vodi¢ o uporabi infracrvenog daljinskog upravljac¢a odnosi se na priru¢nik za uporabu
daljinskog upravljaca.



2. UPORABA

2.1 Radni uvjeti

U unutrasnjosti Na otvorenom
Gornja granica 32°C DB 46°C DB
Hladenje
Donja granica 18°C DB -15°C DB
Gornja granica 27°C DB 24°C DB
Grijanje
Donja granica 0°C DB -15°C DB

Napomena: DB - suha zarulja

1. Optimalne performanse bit ¢e postignute unutar ovih radnih temperatura.

2. Kada jedinica duze vrijeme radi iznad ili ispod navedenih uvjeta, dijagnostika sustava moze detektirati kvar i
jedinica viSe nece ispravno raditi.

3. Relativna vlaznost u sobi - manja od 80 %. Ako klimatizacijski uredaj radi izvan ovog raspona, povrsina
klimatizacijskog uredaja moze privuci kondenzaciju. Molimo da postavite reSetke ventilatora na najveci kut i stavite
ventilatore u HIGH nacin rada.

4. ZA VANJSKE JEDINICE S POMOCNIM ELEKTRICNIM GRIJACEM: Kada je vanjska temperatura ispod 0°C
¢vrsto preporucujemo da jedinicu ostavite stalno uklju¢enu kako bi osigurali kontinuiran rad bez poteSkoca.

2.2 Ruéno upravljanje

A Gumb za ruéno upravljanje namijenjen je samo
u svrhu testiranja i rada u slu¢aju nuzde. =
Molimo da ne Koristite ovu funkciju, osim ako ste izgubili o
dovoljno podignuta ¢uti ¢ete klik, a jedinica ¢e postati samonosiva.

daljinski upravlja¢ ili ako je to neophodno. Kako bi uspostavili redoviti
AUTO/COOL El
UPORABA

radni tijek aktivirajte jedinicu pomocu daljinskog upravljaca.
Pritisnite gumb za ru€no upravljanje viSe puta kako bi promijenili naCine rada;

PRISTUP

Otvorite prednju plo€u paZzljivo podizuci oba kraja u isto vrijeme. Kad je

Gumb za ruéno upravljanje

a Jednom = AUTOMATSKI nacin [grijanje, hladenje ili ventilator i automatska brzina ventilatoral].

b Dvaput = nacin za HLADENJE [prebacuje na AUTOMATSKI nacin rada nakon 30 minuta (koristi se
uglavnom u svrhu testiranja)].

¢ Triput = ISKLJUCENO.

GOTOVO

Zatvorite plo€u ¢vrstim povlacenjem prema dolje na oba kraja dok se ne vrati u izvorni polozaj.
PONOVNO USPOSTAVLJANJE

Pomocu daljinskog upravlja¢a vrac¢ate jedinicu u normalan nacin rada.

o |
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2.3 Nacin rada!

Osnovni naéini rada: AUTOMATSKI / HLADENJE /SUSENJE / GRIJANJE* / VENTILATOR
[*] ovisno o0 modelu

AUTOMATSKI nacin rada
e Na ovim postavkama sustav ¢e automatski promijeniti nacin rada i brzinu ventilatora na
postavljenu temperaturu.

e Na proljece i jesen, za blizu kontrolu temperature mogu biti potrebne promjene nacina rada
HLADENJA/GRIJANJA.

Nacin rada SUSENJE
Na ovom nacinu rada prioritet je odvlazivanje zraka. Zato se koristi niska brzina ventilatora i
ciklusa kompresora, a regulira se i sobna temperatura.

Nacin rada SPAVANJE

Odabirom ¢emo povecati postavljenu temperaturu (hladenje) ili smanijiti (grijanje) za 1°C nakon
1 sata i dodatni 1°C svakog narednog sata. Nakon toga €uvat ¢e novu temperaturu 6 sati prije
isklju€ivanja.

Radom u nacinu spavanja Stedi se energija i poboljSava ugodnost tijekom noc¢i uskladivanjem s
metabolizmom tijela.

EKO nacin rada*

EKO nacin rada moze biti aktiviran na nacinu hladenja za ustedu energije. Nakon odabira
jedinica ¢e automatski regulirati brzinu ventilatora i okretaje kompresora. Pruza istu udobnost s
najmanjom potroSnjom energije u trajanju od 8 sati rada.

Savjeti za ekonomi¢énu uporabu

e Prilagodite temperaturu kako bi postigli umjerene razine udobnosti.

e Pretjerano niske ili visoke temperature troSe energiju.

e PoboljSajte performanse drzeci prozore i vrata zatvorenima.

e Ogranicite potrosnju energije [vrijeme rada] uporabom funkcije
VREMENSKOG PROGRAMATORA.

¢inkovito
[ ) koristite vremenski
\ programator
J ‘
1

~
%
-

hladno vruce

Molimo da
oéisti;[e

Molimo da zatvorite

e Nemoijte blokirati ulaze ili izlaze zraka. Uzrokovat e loSe performanse, povecanu potrosnju i
smanijit ¢e vijek trajanja proizvoda.
e Povremeno provjeravajte filtere za zrak i po potrebi ocistite.



2. UPORABA

2.4 Kontrola smjera

Prilagodavanje okomitog smjera protoka zraka

e Pritisnite funkciju "NJIHANJE(okomit smjer protoka zraka)" na daljinskom
upravljacu kako bi prilagodili okomit smjer protoka zraka. Polozaj reSetki
lagano Ce se pomicati svakim pritiskom na gumb.

e Pritisnite funkciju "NJIHANJE(okomit
smjer protoka zraka)" kako bi
kontinuirano pomicali reSetke.

Prilagodavanje vodoravnog

smjera protoka zraka

e Pritisnite funkciju "NJIHANJE
(vodoravni smjer protoka zraka)"
na daljinskom upravljau kako bi
prilagodili vodoravni smijer protoka
zraka. PoloZaj reSetki lagano ¢e se
pomicati svakim pritiskom na gumb.

e Pritisnite funkciju "NJIHANJE
(vodoravni smjer protoka zraka)"

brzine

Nemojte stavljati prste u ili blizu puhala i
usisne strane jedinice. Ventilator visoke

uzrokovati ozljede.

Nemojte ruéno pomicati reSetke.

Zbog toga reSetke viSe nece biti

sinkronizirane. Ako se to dogodi

iskljucite jedinicu i izvucite utika¢ na

nekoliko sekundi, potom ponovno " T

pokrenite jedinicu. To ¢e ponovno
\postaviti reSetke.

POZORENJE!

u unutradnjosti jedinice moze

J

kako bi kontinuirano pomicali reSetke.

Napomena: Za vi$e pojedinosti progitajte KORISNICKI PRIRUCNIK DALJINSKOG UPRAVLJACA.

Funkcija pametnog oka

Pritisnite gumb pametnog oka na daljinskom upravljacu
kako bi odabrali zna¢ajku protoka zraka u smjeru ljudi ili
znacCajku protoka zraka podalje od ljudi.

Pametno oko moze detektirati aktivnosti ljudi u sobi i prilagoditi
vodoravni kut protoka zraka za implementiranje znacajki.

NAPOMENA: Znacajka protoka zraka u smjeru ljudi
dostupna je samo za podrucja s jednom osobom. Ako
pritisnete gumb za NJIHANJE na daljinskom upravljacu ta
¢e se znaCajka automatski zaustaviti.

AOPREZ
U nacinu rada za
HLADENJE i SUSENJE
moze doci do stvaranja kondenzata i istjecanja iz
jedinice u uvjetima visoke razine vlaznosti.
Uski otvor
Ograniceni protok zraka smanjuje performanse i
moze uzorkovati stvaranje kondenzata.
Zatvoreni polozaj

Nemoijte koristiti ako se ne otvara - moze nastati
Steta.

Polozaj resetki
Maksimalni donji polozaj

Akcije resetki
Nakon kratkog ponovnog pokretanja reSetke
mogu ostati statine u trajanju od 10 sekundi.

zid

Klimatizacijski uredaj

Pametno oko

Lijevo Desno (75° £ 10°)

(75° £ 10°)
Utvrdeno podrucje Sredina
i gm  L_.Am__ (30° £ 10°)
Utvrdeni raspon se Na primjer:
razlikuje u odnosu na  Utvrdeno podrucje na
sobnu temperaturu. 25°C.

Znacajke (ovisno o modelu)

m Automatsko njihanje vodoravnog protoka
zraka*

e Pritisnite "NJIHANJE" na dvije sekunde kako
bi pokrenuli vodoravno kretanje oStrica.
Napomena: Za viSe pojedinosti proc€itajte
KORISNICKI PRIRUCNIK DALJINSKOG
UPRAVLJACA.

m Memorija resSetki*

Vodoravni kut reSetki memoriran je vratit ¢e se u
posljednje odabrani polozaj korisnika.

To se nece dogoditi u TURBO nacinu, uporabom
gumba za ru¢no upravljanje ili nakon nestanka
struje.



2.5. Posebne funkcije

m Odgoda kompresora

Nakon pokretanja, vremenska odgoda od
3 ~ 5 minuta Stiti kompresor.

m Automatsko odmrzavanje

Na vanjskoj jedinici u naCinu grijanja moze
doc¢i do stvaranja leda. Kako bi odmrznuli led
unutrasnji ventilator zaustavlja se na nekoliko
minuta prije nego nastavi s grijanjem.

m Funkcija protiv hladnoée

Kako bi izbjegli neugodnosti koje nastaju
kad je klimatizacijski uredaj u nacinu grijanja,
unutrasnja jedinica ¢e se prethodno zagrijati
prije pokretanja ventilatora. Odgoda nece
trajati vise od nekoliko minuta.

m Automatsko ponovno pokretanje

Jedinica ¢e se automatski ponovno pokrenuti
nakon nestanka struje.

Bit ¢e vracene postavke prijasnjeg korisnika.

m Automatsko detektiranje istjecanja
Kad je detektirano istjecanje rashladnog
sredstva jedinica ¢e prikazati "EC" kod ili ¢e
zatreperiti LED-ovi [ovisno o modelu].

m Prevencija plijesni*

Ova funkcija drzi €uva rad ventilatora na niskoj
brzini 7 minuta prije nego je korisnik iskljuci

u nacinu hladenja. Susenje kapljica vode na
unutrasnjem izmjenjivacu topline sprjeCava
stvaranje plijesni.

m Turbo

Pomocu funkcije TURBO jedinica ¢e vrlo
brzo raditi kako bi trenutna temperatura bila
postignuta ¢im brze u Sto krace vrijeme.

Prekidanje ovog procesa moze
poremetiti logiku upravljanja.

Kako bi to promijenili nakratko iskljucite
jedinicu iz napajanja.

% United Technologies
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= WLAN kontrola*

Pomocu WLAN funkcije jedinicom mozete
upravljati daljinskim upravljaCem ili vasim
mobilnim telefonom. Spojite WLAN modul i
modul za komunikaciju sa zaslonom kako bi
aktivirali ovu funkciju.

m Memorija kuta resetki*
Kad ukljucite vasu jedinicu, reSetka ¢e
automatski nastaviti u prijasnjem kutu.

m Funkcija svjezine zraka*

Inovativna Air Magic tehnologija ucinkovito
uklanja bakterije, viruse, mikrobe i druge Stetne
tvari te osvjeziti zrak.

m Funkcija grijanja na 8°C i 12°C

Kada klimatizacijski uredaj radi u nacinu
grijanja s temperaturom postavljenom na 16°C
prolistajte na€ine rada kako slijedi u nastavku
pritiskom na gumb za temperaturu dvaput u
jednoj sekundi: 8°C grijanje — 12°C grijanje —
prijasnji nacin grijanja.

m Samocisc¢enje*

Bakterije noSene zrakom za rast koriste

vlagu iz unutrasnjosti izmjenjivaca topline.
Redovito suSenje izmjenjivaca sprjeCava
njihov rast. Jednostavno pritisnite gumb za
"samociscenje", a kontroler ¢e automatski
upravljati procesom.

[*Jovisno o modelu.




3. ODRZAVANJE

Briga i odrzavanje

ISKLJUCITE iz izvora napajanja PRIJE nego
pokusate CiS¢enje ili servis!

Ciscéenije filtera

1 Otvorite prednju plo€u pazljivo podizuci oba

kraja u isto vrijeme. Na odredenom kutu Cuti
Cete Klik, a jedinica ¢e postati samonosiva.

3 Odspojite mali specijalizirani filter.

5 Manije filtere ocistite usisavacem.
[Povremeno zamijenite]

7 Ponovno postavite u jedinicu okrenutim
redoslijedom opisanim u tocki 2.

Generalno c¢iséenje
Koristite meku vlaznu krpu prilikom €iS¢enja
reSetki, kucista i daljinskog upravljaca.

4 +
N

4+
7, +

e Bez kemikalija npr. deterdZenata, otapala,
abrazivnih sredstava za poliranje itd.
e Bez grijanja (iznad 40°C)

2 Pridrzite jeziCak na filteru kako bi ga malo
podignuli, zatim ga lagano povucite prema
sebi. Sad izvadite filter njeznim povlacenjem
prema dolje.

4 Ocistite veliki filter pomocu vode i sapunice.
Isperite svjezom vodom. Otresite viSak vode.
7

I

7

6 Ponovno postavite maniji filter na vedi filter.

8 Zatvorite prednju plocu.
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Priprema za skladistenje [duze razdoblje nekoristenja]

1) Ocistite filtere za zrak.

2) U maglovitim i vlaznim klimatskim uvjetima koristite nacin ventilatora dok se jedinica ne
osusi.

3) Iskljucite klimatizacijski uredaj pomocu daljinskog upravljaca i uklonite baterije.

4) IskljuCite od izvora napajanja.

Ponovna uporaba nakon skladistenja

1) Ponovno spojite na izvor napajanja.

2) PriCekajte 24 sata ako je sobna temperatura preniska (za modele s pretvaracem).
3) Ponovno umetnite baterije u daljinski upravlja¢ i upalite jedinicu.

Preventivno odrzavanje

Redovito provjeravajte vasu jedinicu za:

1. Blokiran protok zraka u unutrasnjoj i vanjskoj jedinici.
2. Istjecanje vode ili ulja.

3. Ostecene ili odspojene Zice

A TEEN

Metalni dijelovi mogu imati oStre rubove koji vas mogu ozlijediti. Budite pazljivi!

Nuzna su redovita odrzavanja visoke razine unutrasnje i vanjske jedinice.

- Struénjak za ODRZAVANJE potreban je za dubinsko &i§éenje, podmazivanje i funkcionalne
provjere svih vaznih komponenti.

- Nemojte sami pokusati izvoditi taj posao.

- Kontaktirajte prikladnog servisera.




4. UKLANJANJE PROBLEMA

Vodici, savjeti i mjere opreza

Tijekom uobiCajenog rada moze nastati slijedece, a ne mora ukazivati na kvar.

Sluéaj Objasnjenje
Hladenje ili grijanje je odgodeno. Vremenska odgoda od 3 ~ 5 minuta Stiti kompresor.
Mijenja se brzina ventilatora - iskljueno, vrlo polako, a | Dogada se automatski u nacinu grijanja - sprjeava
zatim uobicajeno puhanje hladnog zraka u stanare.
Grijanje se iznenada zaustavlja, a svijetlo U tijeku je uklanjanje leda s vanjske jedinice
odmrzavanja treperi. (5~ 10min).

Moze se dogoditi ako je temperatura jedinice niska,

a zrak u sobi topao i vlazan.

"Siktanje": uobi¢ajeno - izjednaCavanie tlaka plina kad
se kompresor pokrece ili zaustavlja.

"Pistanje": uobi¢ajeno prosirivanje i skupljanje plastike i
metalnim dijelova.

Strujanje zraka - uobi¢ajeno kad se resetira poloZaj
reSetki.

Moze se dogoditi kad se jedinica koristi prvi put nakon
duZeg vremena nekoristenja.

UobiCajeno ga uzrokuju kemikalije, dim cigareta,
Emitiranje Cudnog mirisa. kuhanje itd. Ako kod vas nije isti sluCaj nazovite
prikladnog izvodaca.

Sobna temperatura je ista kao i ona postavljena
Promjene ventilatora samo tijekom hladenja ili grijanja. | daljinskim upravljatem. Ako kod vas nije isti slu¢aj
nazovite prikladnog izvodaca.

MoZe se dogoditi kad su vanjske temperature preblizu
ili ispod nula stupnjeva Celzija.

Ako kod vas nije isti slu¢aj nazovite prikladnog
izvodaca.

UobiCajeno kod povratka struje nakon nestanka
elektriCne energije.

Smetnje odasiljaca mobilnih operatera i udaljenih
pojaCala moZe uzrokovati kvar jedinice.

Iskljucite iz napajanja i ponovno prikljucite.

Pritisnite gumb za UKLJUCIVANJE/ ISKLJUCIVANJE na
daljinskom upravljacu kako bi ponovno pokrenuli rad.
Ako problem nije rijeSen nazovite izvodaca.
Multisustavni klimatizacijski uredaj ne moze istovremeno biti u dva radna nacina. Na primjer, jedna jedinica u
nacinu "HLADENJA", a druga u nacinu "GRIJANJA".

Kada izvodite razliCite radnje nacinu "GRIJANJA" bit ¢e dan prioritet. Unutradnja jedinica koja radi u nacinu
"HLADENJA" ili "VENTILATORA" bit ¢e zaustavljena, a zaslon Ce prikazati "P5".

Iz unutrasnje jedinice izlazi izmaglica

Klimatizacijski uredaj emitira zvukove niske glasnoce

Ispustanje prasine iz jedinice.

Lo3e performanse grijanja

Automatski se iskljucuje

Rad je neredovit, nepredvidiv ili ne reagira.

|
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PROBLEM MOLIMO DA NAJPRIJE PROVJERITE!

+ Dali je doSlo do nestanka elekiri¢ne energije?

+ Dallije iskljucen prekidac, pregorio osigurac ili je isklju¢en glavni prekida¢

Jedinica ne radi. strujnog kruga?

+ Da li su baterije daljinskog upravljaéa nove?

* Dalli su sat i vremenski programator ispravno postavljeni?

+ Da li su temperatura i nacin rada ispravno postavljeni?

 Dali su zracni filteri Cisti?

. . L .
Nije dovolino hladnoftoplo. Da li su prozori i vrata zatvoreni’

* Dalli je protok zraka van i unutar unutrasnje i vanjske jedinicu slobodan?

+ Dallije brzina ventilatora visoka, a reSetkama omoguéen maksimalni
protok?

JEDINICA NE ODGOVARA NA POTREBAN NACIN?
* ZabiljeZite broj modela proizvoda,

+ Kontaktirajte prikladnog izvodaca,
* Podijelite sve pojedinosti koje ste opazili!

U sluéaju pojave BILO CEGA navedenog u nastavku o
odmah iskljucite jedinicu! ) :

+ Kabel je ostecen ili neuobi¢ajeno topao? VAN
* Osjecate miris gorenja. RN
« Cujete glasne ili neuobigajene zvukove.

+ Cesto dolazi do pregorijevanja osiguraca ili iskljugivanja glavnog prekidaca strujnog kruga.

* Voda ili drugi predmetu padaju u ili izvan jedinice.

* Pokazivaci neprestano trepere.

* Prikazan je kod samostalne dijagnostike npr. EO, E1, E2 ... ili PO, P1, P2... itd.

c NEMOJTE POKUSATI SAMI ISPRAVITI OVE PROBLEME!
KONTAKTIRAJTE OVLASTENOG SERVISERA!

[




MUKODTETES ELOTT OLVASSA

Ez a termék megfelel az alacsony fesziiltségi iranyelvnek (2014/35/EU) és az

Eurépai Unid elektromagneses kompatibilitasi iranyelvének (2014/30/EU).

A termék helyes megsemmisitése
(elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

I

(Ha ezt a klimaberendezést Eurdpaban hasznalja, az alabbi utmutatast kell kovetni)

— Aterméken vagy annak szakirodalman feltlintetett jeldlés azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékait (WEEE, mint a 2012/19/EK iranyelv szerint) nem szabad az &ltalanos haztartasi
hulladék kozé keverni.

AkészUléket tilos haztartasi hulladékként artalmatlanitani.
Az artalmatlanitasra szamtalan lehetéség létezik:

1. Az 6nkormanyzat olyan gyjtési rendszereket hozott létre, amelyekben a felhasznaldk dijmentesen
artalmatlanithatjak az elektromos hulladékot.

2. Uj termék vasarlasa esetén a kereskedé dijmentesen visszaveszi a terméket.

3. Agyarté is dijmentesen visszaveszi a régi készuléket artalmatlanitasra.

4. Mivel a régi termékek értékes anyagokat tartalmaznak, azokat fémhulladék-kereskeddknél értékesithetik.

Az erdékben és a kornyezetben elhelyezett veszélyes hulladék veszélyezteti az egészségét, amikor

veszélyes anyagok a talajvizbe szivarognak, és ezaltal bejutnak a taplaléklancha.

Beltéri egység Kiiltéri egység Névleges fesziiltség és Hz

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

Ty

m A termék hasznalata el6tt olvassa el ezt a kézikonyvet!

m Ezt a készuléket a 8 év feletti gyermekek és a csokkent fizikai, szenzoros vagy szellemi
képességekkel rendelkezd, illetve tapasztalatlan és hianyos tudasu személyek, feligyelettel
vagy a biztonsagos hasznalathoz valé utasitasok birtokaban hasznalhatjak, ha megértették
az ezzel jar6 veszélyeket.

m A gyermekek nem jatszhatnak a készullékkel. A tisztitast és a felhasznaloi karbantartasat
gyermekek feligyelet nélkil nem végezhetik.

m A készllék mozgo alkatrészeit a padlotol legalabb 2,3 méteres magassagban kell felszerelni/
elhelyezni.

m VILLANYSZERELESI munkét csak szakképzett személyzet végezheti el, a nemzeti bekotési
szabvanynak megfelel6en. A sérult tapkabelt a veszély elkerulése érdekében a gyartdnak,
szervizszemeélyzetének vagy hasonldéan képzett szakembereinek kell kicserélnie.

o |
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Figyelmeztetés: Tilizveszély csak az
R32/R290 hiit6kozegnél

- A készUléket csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkezd személyek
(beleértve a gyermekeket is), illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek tapasztalattal
vagy elegendd tudassal, kizarélag felligyelet mellett hasznalhatjak, illetve akkor, ha a késztilék
hasznalataval kapcsolatban tajékoztatast kaptak a biztonsagukért felelés személytél.

- A gyermekeket felligyelni kell, hogy ne jatszhassanak a készulékkel.

- Akarbantartast a készulék gyartoja altal elGirt modon kell elvégezni. A szakképzett személyzet
segitségét igényld karbantartasi és javitasi miveleteket gyulékony hiitékozegek hasznalataban
9 illetékes személy felligyelete alatt kell elvégezni.

[ oz




1. MUKODTETES ELOTT OLVASSA

1.1. Biztonsagi 6vintézkedések

e Figyelmesen kovesse az alabbi utasitasokat
- a helytelen mikodés elkerulése érdekében.

o |

- a szemelyi sérulést vagy kovetkezményes

karoka megel6zése érdekében.

- a termék élettartamanak optimalizalasa érdekében.

e A sulyossagi szint a kovetkez6képpen oszta

lyozhato:

& FIGYELEM

Ez a szimbolum jelzi a személyi sérilés
vagy a halal lehet6ségét.

& VIGYAZAT

Ez a szimbolum jelzi a vagyoni kar vagy a
sulyos kovetkezmények lehetségességeét.

e Az egységen és a kézikonyvben hasznalt szimbdlumok:

/8\

FIGYELEM

® ELKERUL

A készulék gyulékony hitékozeget hasznal. Ha a
hiit6kdzeg kiszivargott és kiils6 gyuijtéforrasnak van
kitéve, tlizveszély all fenn.

L] | vieYAzaTr

A kezelési utmutatét alaposan el kell olvasni.

VIGYAZAT

() &

o MEGFELEL

A szervizszemélyzetnek a telepitési kézikdnyv
alapjan kell kezelnie a berendezést.

VIGYAZAT

(13

Az informécio rendelkezésre all, pl. az lizemeltetési
kézikonyv vagy a telepitési kézikonyv.

Plsvova

Atermék telepitését csak megfeleléen
képzett és tapasztalt személyek

végezhetik.

A tapkabelt megfelel6en rogziteni kell a
csatlakozéaljzatba, ha van.

Ne mikodtesse vagy allitsa le a készuléket
a halozati dugvilla csatlakoztatasaval vagy
kihuizasaval.

h

of

-

W\

IC

Ne hasznaljon a hosszabbitot, és ne ossza
meg ugyanazt a halozati aljzatot méas
készulekekkel.

S

11/

=
-

P
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A kondicionalt helyiségben ne hasznéljon
gyulékony gazt vagy anyagot, példaul

benzint, benzolt, higitot stb.

Ne hasznaljon f(itétestet a kondicionalt
helyiségben.

7 .

A gyermekeket figyelmeztetni kell, hogy ne
jatsszanak a légkondicional6 vezerlGivel,

mozg6 alkatrészeivel és/vagy hiit6- és
elektromos csatlakozasaival.

Ha hosszu ideig van huzatnak kitéve, az
izomfajdalomhoz és szemszarazsaghoz
vezethet..

A nedves kézzel tortén6é mikodtetés
aramutést okozhat.

Kapcsolja ki a készlléket, ha szokatlan

szagokat, hangokat vagy vibraciot észlel.

Forduljon a hivatalos méarkakeresked6hoz
\ QN

~ ﬁ

[~ 4

Ne prébalja megjavitani, mozgatni vagy
modositani a légkondicionalojat.

Kérjen szakszer( segitséget - Iépjen
kapcsolatba egy hivatalos viszonteladdval.

[ o




1. MUKODTETES ELOTT OLVASSA

Ha hosszabb ideig nem hasznalja, huzza A termék CSAK emberi kényelemre
ki a készuléket. o szolgal.

QY

\Di

Ne méasszon fel és ne helyezzen targyakat Ne zérja le a leveg6 bemeneti
az egységre. vagy kimeneti nyilasait. Egy
gyenge teljesitményt, a miikodési
?%( koltségek megndvekedését és a
= termék élettartamanak csokkenését
eredményezheti.

o Tisztitas vagy a javitas ELOTT, hiizza ki. 0 Rendszeresen ellendrizze, és szukség

esetén tisztitsa a légsziiroket.
)
“

Az dramités elkertlése érdekében, Soha ne hasznaljon erés moso-, oldé- vagy
takaritaskor spéroljon a vizzel. suroloszereket a terméken.
CaC
(i illks
L \ i L |

o |
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1.2. Alkatrészek nevei

Elllsé panel
Tapkabel (némelyik egyséqg)

| | 4 * I ez
j) Taviranyito Taviranyité
\ | Tart6 (némelyik egység)
Lamellak

Intelligens szem
‘ “ (némelyik egység) 888 &

Légfrissit6 sziré

(A6 sz(iré hatlapjan - némelyik egység) KijelzGablak
A készilék a kdrnyezeti fényesség
_l_l_|eco= érzékeléséhez beépitett fényérzékelével
LI kw @ rendelkezik. Ha a fény ki van kapcsolva,

a kijelz6 fokozatosan elhalvanyul, igy
energiat takarit meg és kényelmes alvast
kinal.

O o

L. 2 Megjeleniti a hémérsékletet, a mikddési funkciot és a hibakddokat:

AU 3 masodpercig, amikor:

* ATIMER ON van beallitva
* AFRESH, a SWING, a TURBO vagy a SILENCE funkciék be vannak kapcsolva

X)) 4 H .
" 3 masodpercig, amikor:

+ ATIMER OFF van beallitva
+ AFRESH, a SWING, a TURBO vagy a SILENCE funkciok ki vannak kapcsolva

Lo~ amikor a hideg levegé ellenes funkcié be van kapcsolva

,AF” fagymentesitéskor

AL amikor az egység ontisztitast végez (néhany egység)
J- amikor 8 °C vagy 12 °C-os fiitési mdd be van kapcsolva (néhany egység)
2" amikor a friss funkcio be van kapcsolva (néhany egység)

20" amikor az ECO funkcié be van kapcsolva (néhany egység)

’ 1]

A kijelz6 kodok
jelentései

» = amikor a vezeték nélkuli vezérlés funkcio be van kapcsolva (néhany egység)
KW’ jelzi az aktualis mikodési teljesitményt (néhany egység)

Fan and Dry (ventilator és szaritas) izemmaddban a készulék kijelzi a
szobahdmérsékletét. Mas Gzemmaddokban a készllék a beallitott hémérséklet mutatja.

Nyomja meg a taviranyité LED gombjat, ami kikapcsolja a kijelzé képernyét,

15 masodpercen belll ismét megnyomja a LED gombot, és az megjeleniti a
szobahdmérsékletet; ha 15 masodperc mulva ismét megnyomja, akkor a kijelzé
képernyéjét bekapcsolja.

Megjegyzés: Az infravdrds taviranyitdé hasznalatanak utmutatoja a taviranyitd kézikdnyvében
talalhato



2. MUKODES

2.1. Mikodeési feltételek

Beltéri Kdultéri

Felsé hatar 32°CDB 46 °C DB
Hatési mivelet

Also6 hatar 18 °C DB -15°C DB

Fels6é hatar 27 °C DB 24 °C DB
Fatési mlvelet

Alsé hatar 0°CDB -15°C DB

Megjegyzés: DB - Szaraz hémérd

1. Ezen Uzemi hémérsékletek kdzott érhetd el az optimalis teljesitmény.

2. Ha a késziilék hosszabb ideig ezen a tartomanyok alatt vagy felett miikodik, a rendszerdiagnosztika hibat
észlelhet, és az egység nem fog megfeleléen mikodni.

3. A helyiség relativ paratartalma - kevesebb, mint 80%. Ha a klimaberendezés ezen a tartomanyon kivil mikadik,
a légkondicionald feliiletén paralecsapddas keletkezhet. Allitsa a Iégtereld lamellat maximalis allasszogbe és allitsa
be HIGH ventilator mddra.

4. KULTERI EGYSEGEKHEZ KIEGESZITO ELEKTROMOS FUTOVEL: Ha a kiils hémérséklet 0 °C alatt van,
akkor azt javasoljuk, hogy a késziilék a folyamatos miikddés érdekében, legyen folyamatosan bedugva.

2.2. Kézi miikodtetés

A A A A kézi gomb csak tesztelési célokra és
vészmiikodésre szolgal. —
Kérjuk, ne hasznalja ezt a funkciét, hacsak a taviranyitoé o
el nem veszett, és az feltétlenll nem szikséges. A normal mikddés :
visszaallitasahoz hasznalja a taviranyitét a készulék aktivalasahoz. 4 B
HOZZAFERES
Ovatosan nyissa ki az elélapot tigy, hogy mindkét végét egyszerre

emeli. Ha eléggé felemelte, egy kattanas hallatszik és megtartja sajat AuToIco0L El
magat.

MUKODTETES

Nyomja meg ismételten a kézi gombot, hogy az lzemmoddokat az alabbiak szerint valtoztathassa;

Manualis vezérlégomb

a. Egyszer = AUTO lGzemmad [fUtés, hités vagy ventilator és automatikus ventilator sebesséqg].
b. Kétszer = HUTES lizemmad [30 perc elteltével AUTO modba valt (féleg tesztelés céljara)).
c. Haromszor = K.

BEFEJEZVE

Zarja le a panelt ugy, hogy hatarozottan lefelé hizza mindkét végét, amig vissza nem all eredeti
helyzetébe.

VISSZAALLITAS

Ataviranyito hasznalataval a készulék normal mikodésre all vissza.

o |
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2.3. Hogyan miikodik?

Alapvet6 miikodési modok: AUTO / hités (COOL) / szaritas (DRY) / fités (HEAT)* /
ventilator (FAN)
[*] Modellfiggé

AUTO mod

e Ebben a beallitasban a rendszer automatikusan a beallitott hémérsékletre valtoztatja az
uzemmaodokat és a ventilator sebességét.

e Tavasszal és 6sszel a kozelebbi hdmérsékletek miatt lehet szikség a COOL/HEAT
uzemmaddok szabalyozasra.

SZARITAS iizemmoéd
Ebben a mdédban a levegd paratlanitasa élvez els6bbséget. Az alacsony ventilatorsebesség és
a kompresszor kapcsolgatasa hasznalatos a helyiség hbmeérsékletének valtoztatasahoz.

SLEEP (alvas) mod

Ennek kivalasztasakor a beallitott hémérséklet 1 ora elteltével 1 °C-szal emelkedik (hités) vagy
csoOkken (fatés), és tovabbi 1 °C-ot minden 6raban. Ezutan ezt az Uj hémérsékletet 6 oraig tartja
miel6tt kikapcsol.

Ez az Uzemmadd energiat takarit meg, és kényelmesebbé teszi az éjszakat azzal, hogy
szinkronizalodik a test anyagcsereéjével.

ECO mod*

Az ECO uzemmdd hités tzemmaodban aktivalhatd az energiatakarékossag érdekében. Ha
kivalasztja, a készulék automatikusan szabalyozza a ventilator sebességét és a kompresszor
rotaciojat. Ugyanazt a kényelmet biztositja minimalis energiafogyasztassal, 8 6ras Uzemid6
alatt. \

Tippek a gazdasagos miikodéshez

e Allitsa be a hémérsékletet az egyenletes kényelem eléréséhez.

e A tulzottan alacsony vagy magas hémérséklet energiajat pazarol.
e Javitsa a teljesitményt az ablakok és az ajtok csukva tartasaval.
e Korlatozza az energiafogyasztast [futasi id6] a TIMER funkcio

hasznalataval.
—l
o~ hatékonyan
N\ az idézitét
\
1
\.‘
“f -,

4

e Ne zarja le a leveg6 bemeneti vagy kimeneti nyilasait. Egy gyenge teljesitményt, a mikodési
koltségek megnovekedését és a termék élettartamanak csokkenését eredményezi.
e Rendszeresen ellendrizze a légsziirdket, és szlkseg esetén tisztitsa meg azokat.



2. MUKODES

2.4. Iranyitott vezérlés

A fiiggoleges légaramlas beallitasa

e Nyomja meg a taviranyiton a ,SWING (fuggéleges levegbaramlas)” gombot a fiiggbleges
légaramlas iranyanak beallitasahoz. A légtereld pozicidéja a gomb minden

egyes megnyomasakor kissé elmozdul.

e Nyomja meg a taviranyitén a

e Nyomja meg a ,SWING (figgbleges AR
levegbaramlas)” gombot, a IGYELEM! v
légterel6 folyamatos mozgasanak Ne tegye ujjait a készulék befuvo és I T
bekapcsolasahoz. beszivé oldalaba, vagy annak kdzelébe. L 4

—_— _ . A berendezés nagy sebességl AQ

A vizszintes legaramlas ventilatora sériilést okozhat. 2%

beallitasa , . ,,

Ne mozgassa kézzel a lamellat. Ett6l T i
v _4
d

~SOWING (vizszintes levegbaramlas)”
gombot a vizszintes légaramlas
irAnyanak beallitasahoz. A légterel6
pozicidja a gomb minden egyes
megnyomasakor kissé elmozdul.

a lamella kiesik a szinkronbol. Ha ez
bekdvetkezik, kapcsolja ki a késztleket,
néhany masodpercig hizza ki, majd
inditsa Ujra azt. Ez visszaallitja a
\Iamellékat. 7 T

N——
A=

e Nyomja meg a ,SWING (vizszintes
leveg&aramlas)” gombot, a Iégterel§
folyamatos mozgasanak bekapcsolasahoz.

Megjegyzés: A részleteket lasd a TAVIRANYITO KEZIKONYVET.

Intelligens szem (Intelligent Eye) funkcio
Nyomja meg az Intelligens Eye gombot a taviranyiton, hogy
kivalassza az embert kovetd légaramlas funkciét vagy az
emberre nem fujo légaramlas funkciét.

Az intelligens szem képes érzékelni az emberi
tevékenységet a helyiségben, és be tudja allitani a
levegd aramlasanak vizszintes szogeét a funkcidk
megvalositasahoz.

MEGJEGYZES: Az embert kdvetd 16égaramlas funkcio csak
egy személy szamara érhetd el a terlileten. Ha megnyomja
a SWING gombot a taviranyitén, ez a funkcié automatikusan
COOLING (hltes)

leall.
vagy DRY (szaritas)

Uzemmaodban a magas paratartalom miatt
lecsapodas képzédhet és csepeghet az
egysegrél.

Keskeny nyitas

A korlatozott Iégaramlas csokkenti a teljesitményt
és kondenzaciot okozhat.

Zarva

Ne mikddtesse, ha nem nyit ki - karosodas
fordulhat el6.

Lamella pozicié
Maximalis lefelé

Lamella tevékenység
Gyors Ujrainditas utan a lamella

M| korulbeltl 10 masodpercig mozdulatlan lehet.

fal

Légkondicionald

Intelligens szem

Jobb (75° £ 10°)
(75° £ 10°)
Erzékelhetd teriilet

Kozép
gm LM __ (30° £ 10°)

Az érzékelhetd tartomany Példaul:
a szoba hémérsékletének Az érzékelhetd terilet
fliggvényében valtozik. 25 °C-on.

Funkciok (Modellfiiggd)

m Automatikus vizszintes légaramlas *

e Nyomja meg a ,SWING” gombot két
masodpercig, hogy a fuggéleges lemezek
lengé mozgasanak elinditasahoz.
Megjegyzés: A részleteket lasd a
TAVIRANYITO KEZIKONYVET.

m Lamella memoria*

A vizszintes lamella allassz6gét megjegyzi, és
visszatér a felhasznalé altal utoljara kivalasztott
pozicidba.

Ez nem fog megtorténni TURBO maddban, a kézi
vezerlégombokkal vagy aramkimaradas utan.
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2.5. Kiilonleges funkcidk

m Kompresszor késleltetés

Inditaskor egy 3 ~ 5 perces késleltetés védi a
kompresszort.

m Automata jégtelenités

A kultéri egységen jég alakul ki fltés
uzemmodban. A jég leolvasztasahoz a beltéri
ventilator néhany percig leall, mielétt a fités
folytatédna.

m Hideg ellen

Annak elkerllésére, hogy kellemetlendl

hideg legyen fiités Uzemmaodban, a beltéri
egyseg elémelegiti magat, mielétt a ventilator
elindulna. Ez csak néhany percet vesz
igénybe.

m Automatikus ujrainditas

A készulék aramkimaradas utan automatikusan
Ujraindul.

A korabbi felhasznaloi beallitasok mind
megmaradnak.

m Automatikus szivargasérzékelés

Amikor hiitékozeg szivargast észlel, a készuléek
,EC” kodot ir ki, vagy a LED-ek villogasaval
jelez (modellfiggd).

m Penész megel6zés*

Ez a funkcio a beltéri ventilatort 7 percig
alacsony sebességen tartja, miutan hitési
uzemmoddban azt a felhasznalo kikapcsolta.
A vizcseppek leszaritasa megakadalyozza a
penész novekedését a beltéri hécseréldn.

m Turbo

A Turbd funkciéban az egység nagyon
keményen dolgozik, hogy a lehetd legrovidebb
id6 alatt elérje az el6re beallitott hémérsékletet.

A folyamat megszakitasa
O0sszezavarhatja a vezérl6 logikat.
Ennek visszaallitasahoz rovid idére
huzza ki az aramellatast.

/N

m WLAN vezérlés*

A WLAN funkciéban, a készulék taviranyitéval
vagy mobiltelefonnal is vezérelhetd. A funkcio
aktivalasahoz csatlakoztassa a WLAN modult
és a kijelz6s kommunikaciés modult.

m Lamella allassz6g meméria*

A készulék bekapcsolasakor a lamella
automatikusan a korabbi allasszogét folytatja.

m Air Fresh (levegéfrissités) funkcio*

Az innovativ Air Magic technoldgia hatékonyan
megsemmisiti a baktériumokat, virusokat,
mikrobakat és egyéb karos anyagokat, és
frissiti a leveg6t.

m 8 °C és 12 °C fiités funkcio

Ha a klimaberendezés fiitési tzemmaddban
16 °C-o0s hémérsékleten mikodik, a
kovetkezbk szerint gorgethet a mikodési
modok k6zott a hémérseékleti gomb egy
masodpercen belll torténd kétszeri
lenyomasaval: 8 °C fités — 12 °C fltés —
El6z6 flitési mod.

m Ontisztitas*

A levegdben |évd baktériumok a beltéri
hécserélé nedvességén ndvekszenek.

A hécserél6 rendszeres kiszaritasa
megakadalyozza ezt a ndvekedést.

A ,self-clean” (dntisztitas) gomb
megnyomasaval, a vezeérldé automatikusan
kezeli a folyamatot.

[*] Modellfiiggd.




3. APOLAS

Apolas és karbantartas

VALASSZA LE az dramellatast, MIELOTT

tisztitani vagy javitani kezd!

Sziiréotisztitas

1. Ovatosan nyissa ki az elélapot ugy, hogy
mindkét végét egyszerre emeli. Egy bizonyos
allasszog utan, egy kattanas hallatszik és

megtartja sajat magat.

3. Kattintsa ki a kis specialis sz(ir6t.

5. Porszivozza ki a kis sz(ir6(ke)t. [Ild6nként

cserélje]

7. Helyezze vissza a készuléket a fenti 2.

pontban leirtak forditott sorrendjében.

Altalanos tisztitas
Aracs, a burkolat és a taviranyito tisztitasakor
hasznaljon egy puha nedves ruhat.

4 +
X

4+
7, +

e \/egyi anyagok, pl. mosé-, oldé-, surolészerek
stb. hasznalata tilos
e Ne fitsdn (40 °C felett)

2. Fogja meg a szurdn lévé fulet, hogy kicsit
felfelé mozditsa, majd huzza kissé maga felé.
Most vegye ki a szr6t, dvatosan lefelé huzva
azt.

4. A nagy légszlirét tisztitsa meg szappanos
vizzel. Oblitse le tiszta vizzel. Razza le a

felesleges vizet.

I

7

6. Helyezze vissza a kis sz(ir6t a nagyra.

8. Zarja be az elblapot.
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Tarolas elokészitése [hosszu tétlenségi idoszak]

1.) Tisztitsa meg a légszlrdket.

2.) Nedves vagy paras éghajlaton mikodtesse Fan (ventilator) tzemmaddban, amig a készulék
kiszarad.

3.) Kapcsolja ki a Iégkondicionalét a taviranyitéval majd vegye ki az elemeket.

4.) Huzza ki az aramforrasbdl.

Ujra hasznalat a tarolas utan

1.) Csatlakoztassa ujra az aramforrast.

2.) Varjon 24 érat, amikor a kdrnyezeti h6mérséklet alacsony (Inverteres modellnél).
3.) Helyezze vissza az elemeket a taviranyitdba, és kapcsolja be a készuléket.

Megel5z6 karbantartas

Rendszeresen ellenérizze a készuléket:

1. Akadalyozott Iégaramlas a beltéri és kultéri egységeken keresztul.
2. Viz vagy olaj szivargas.

3. Sérdllt vagy levalasztott vezetékek

A TR

A fém alkatrészek szélei élesek lehetnek, ami sérllést okozhat. Legyen 6vatos!

A bel- és kiiltéri egységek rendszeres, magas szintii karbantartasa elengedhetetlen.
- KARBANTARTO szakember szilkséges minden kritikus alkatrész mélytisztitasahoz,
kenéséhez és mikodéseének ellendrzéséhez.

- Ne probalja meg maga elvégezni az ilyen munkat.

- Vegye fel a kapcsolatot egy megfeleld szolgaltatoval.




4. HIBAELHARITAS

Utmutatok, tippek és figyelmeztetések

A normal mikodés soran a kovetkezdk fordulhatnak eld, ezek nem feltétlentl utalnak hibas

mikodésre.
Ahités vagy fités késik. A kompresszort egy 3 ~ 5 perces késleltetés védi.

F(tési médban automatikusan megtorténik -
megakadalyozza, hogy a hideg levegé fujjon a
helyiségben tartézkoddk felé.

Akultéri egyseg jégtelenitése folyamatban van

(5~ 10 perc).

El6fordulhat, ha az egység hémérséklete alacsony,
és a helyiség levegdje forrd és nedves.

,9ziszegés”: normalis - a gaz nyomas kiegyenlitédik,
amikor a kompresszor leall vagy elindul.

,Nyikorgas”: a miianyag és a fém alkatrészek normal
tagulasa és 6sszehuzddasa.

Leveg6zugas - normalis, ha a lamella visszaéllitja a
helyzetét.

El6fordulhat, ha a klimaberendezést elészér hasznalja,
vagy azt hosszu ideig nem hasznalta.

Altalaban vegyi anyagok, cigarettafiist, f6z&s stb.

A ventilator sebesség valtozik - kikapcsol, nagyon
lassu, majd normalis

Aflités hirtelen leall, és villog a jégtelenitést jelz feny.

A beltéri egységbdl kod jon ki

A légkondicional6 halk hangokat ad ki

A por szall ki az egységbdl.

Furcsa szagot bocsat ki. okozzak. Ha nem ez a helyzet, hivja fel a megfelelé
vallalkoz6t.
A szoba hémérséklete megegyezik a taviranyitéval
A ventilatorra valt csak hités vagy fiités kozben. kivalasztottal. Ha nem ez az eset, hivjon megfelelé
vallalkozot.
El6fordulhat, ha a kultéri hémérséklet nulla Celsius
Gyenge fltési teljesitmény vagy ahhoz kozeli.

Ha nem ez az eset, hivjon megfelel§ vallalkozét.
Normalis, ha aramszinet utan visszatér az
aramellatas.

A mobiltelefon-tornyok és a tavoli erésiték
interferenciaja az egység meghibasodasat okozhatja.
Huzza ki a tapot, majd csatlakoztassa ujra.

A mikodés hibas, kiszamithatatlan vagy nem reagal. Nyomja meg a taviranyito ON / OFF gombjat a
mUkodes ujrainditasahoz.

Ha a probléma nem oldddott meg, hivjon megfelel6
vallalkoz6t.

A tobb-rendszer( klimaberendezés nem lehet egyidejlileg kulonb6z6 Gzemmdbdokban, példaul az egyik egység
,COOL” (hiités) Gzemmaodban van, és a masik egység ,HEAT” (fiités) Gzemmaddban.

Kilénb6zé miveletek végrehajtasa soran a ,HEAT” lzemmad els6bbséget élvez. A ,COOL” (hiités) vagy ,FAN”
(ventilator) médban miikodd beltéri egység leall és a ,P5” feliratot jelzi ki.

|

Automatikusan bekapcsol
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AGGODALOM KERJUK, ELOBB ELLENORIZZE!

¢ Nincs aram?

+ Kikapcsolt egy kapcsolot, lekapcsolt egy kismegszakitd, vagy kiment egy

Az egység nem fog mikddni. biztositék?

* Frissek a taviranyité elemei?

+ Ataviranyito oraja es idézitje jol vannak beallitva?

« Ahbémérséklet és az lizemmaod beallitasok helyesek?

+ Tisztak a leveg6sz(irok?

+ Az ablakok és az ajtok zarva vannak?

Nem elég hideg/meleg.
gniceg g * Abel- és kiiltéri egységekben nincs akadalyozva a levegd szabad be- és

kiaramlasa?

+ Aventilator sebessége magas, és a lamellék maximalis légaramlast
tesznek lehetévé?

AZ EGYSEG NEM AZ ELVARASOKNAK
MEFGELEOEN REAGAL?
» Jegyezze fel a termék modellszamat,

* Vegye fel a kapcsolatot egy megfelel6 vallalkozoval,
» Ossza meg vele az dsszes megfigyelését!

—

A kovetkez6k BARMELYIKENEK esetében, azonnal
kapcsolja ki a készuléket!

+ A tapkabel sérlilt vagy rendellenesen forro.

+ Egett szagot érez.

* Hangos vagy rendellenes hang hallhat.

* Atép-biztositék kimegy, vagy az aramkori megszakito gyakran lekapcsol.
* Aviz vagy mas targyak esnek be vagy ki az egységbe.

* A kijelzék folyamatosan villognak.

+ Ondiagnosztikai kod jelenik meg pl. EO, E1, E2 ... vagy PO, P1, P2 ... stb.

c NE KERJUK A PROBALJA MEG EGYEDUL KIJAVITANI AZ EZEKET!
HIVJON ERRE SZAKOSODOTT SZOLGALTATOT!

[




NMNPOYUTAJTE NMPEQ YITOTPEBATA

OanyuyeHo e oBoj nopu3BoA Aa 6uae Bo cornacHocT co [iupekTuBaTa 3a HU30K

HanoH (2014/35/EY), u AnpekTuBaTa 3a eneKkrpoMarHeTHa KOMNaTMOMUNHOCT
(2014/30/EY) on EBponckaTa YHuja.

NMpaBunHO oTcTpaHyBawe Ha OBOj NPOU3BOA,
(OTnap Ha enekTpu4yHa & eneKTpoHCKa onpema)

I

(Mpu kopucTereTO HA OBOj KNKMa ypea Bo EBponckuTe 3emju, Mopa Aa ce cneaart cnegHuUTe HacoKM)

— OBaa 03Haka npuKaxaHa Ha NPOW3BOAOT WK BO NUTEpaTypaTa 3a Hero, ykaxyBa Ha Toa Aeka 0TnagoT Ha
enekTpuyHa u enektpoxcka onpema (WEEE kako Bo aupektueata 2012/19/EK) He cmee fa ce melwa co
ONMWTKOT 0TNag 04 AOMAaKUHCTBOTO.
3abpaHeTo e 0TCTpaHyBate Ha OBOj anapaT BO 4OMALUHMOT 0TNag 04 AOMAaKUHCTBOTO.
3a 0TCTpaHyBarbe NOCTOjaT HEKOMKY MOXHOCTU:

1. OnwTrHaTa MMa BOCMOCTaBEHO CUCTEMY 3a COBUpatbe, Kaje LUTO eNEKTPOHCKUOT 0TNaa Moxe BecnnaTtHo
[ia ce OTCTPaHM 0f, KOPUCHMKOT.

2. pu kynyBareTO Ha HOB MPOW3BOA, NPOAABAY0T GecnnaTHo Ke ro NpUMK CTapuoT NPOU3BOA Hasag,

3. MpoussegyBayoT becnnaTHo ke ro NpUMKM Hasaz CTapuoT anapart 3a OTCTPaHyBakbE.

4. bupejkn ctapute NpouU3BOAM COAPXAT BPEAHM pecypcu, MoxaT fa MM buaat npogafeHu Ha npogaBayuTe
Ha CTapo Xerneso.

OTcTpaHyBareTo Ha AMBO Ha 0BOj OTMaZ BO LWyMUTe 1 BnuckuTe npeaenu, ro Joseaysa BO ONacHOCT

BaLLeTo 3apasje, buaejkm onacH1Te CyncTaHUum Moxar Aa ucteyaT BO NOA3EMHUTE BOAMW U Aa ro HajaaT

CBOjOT NaT A0 CUHLIMPOT Ha UCXpaHaTa.

BHaTpelwHa eguHMua HapBopewHa eguHuua HomuHaneH HanoH & Hz

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

Ak BHUMAHME |

m [lpounTajTe ro oBOj NpUpaYHuK Npea ga ro KopucTute Nnpons3soaoT!

m OBOj anapaTt Moxe ga ro Kopucrtar 1 geua Ha 8-roguwiHa BoO3pacT U NocTapu, Kako 1 nmua co
HamaneHa uanyka, CEH30pHa UM MeHTanHa CnoCoBHOCT, UM CO HEAOCTATOK Ha UCKYCTBO U
3Haeke, ako gobujat Haa3op nnm ynaTcTeo 3a ynotpeba Ha anapatoT Ha 6e3beaeH HaumH,

M MM cBaTaT MOXHUTE OMNACHOCTMW.

m [leuata He cmeart Aa cu urpaart co anapatoT. YCTeneTo 1 ogpXKyBaweTO O CTpaHa Ha
KOPUCHMKOT, HE CMee Aa ce npaBu of CTpaHa Ha aeua 6e3 Hag3op.

m [logBwxHMUTE AenoBm Ha anapaToT Tpeba ga ce MOHTMpaat/noumpaar Ha HMBO, HE NMOMaro oA
2.3m oa nogor.

m EJIEKTPUYHATA paboTta moxe Aa ja BpLn camo oBnacteH nepcoHan n ga éuge Bo
COrMNacHOCT CO HaUMOHanHUTE CTaH4apan 3a oxudyBakwe. AKo KabenoT 3a HanojyBake e
OLITETEH, NCTMOT Tpeba aa buae 3ameHeT of cTpaHa Ha NPOU3BOAUTENOT, HEFOBMOT areHT 3a
cepBuCUpare Unm CAMYHO KBanudurKkyBaHu nuua, 3a ga ce nsberHe onacHocTa.

o |
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BHumaHune: Pusuk og noxap camo
3a R32/R290 cpencTBO 3a Nagewe

~

- OBoj anapat He e HameHeT 3a ynoTpeba o cTpaHa Ha nuua (BKIy4yBajki 1 Aela) Co HamarmneHu
(OU3NYKK, CEH3OPHW UM MEHTAHW COCOBHOCTH, MM CO HEJOCTATOK HA UCKYCTBO W 3HAEH-E, OCBEH
aKo He UM ce Aafe COOABETEH HaA30p UM MHCTPYKLMK BO BpCKa €O ynoTpebaTa Ha anapatoT, 04
CTpaHa Ha NnLeTo OAroBOPHO 3a HMBHa 6e36eaHOCT.

- [Jeuara Tpeba fa bugat HagrneayBaHu, 3a ja ce ocurypa feka He cu urpaat co anaparor.

- CeBycupareTo Tpeba aa ce BpLUM camo Criopes npenopakiTe Ha Npou3BOAUTENOT Ha onpemara.
OppxyBakeTO 1 MonpaBkaTa 3a kou e noTpebHa NoMoLL Of ApYr CTPYYEH NepcoHan, ke ce BpLuM

\ NnoA Haa3o0p Ha fnLe KOMMNETEHTHO 3a KOPUCTEHE Ha 3ananByn CPEACTBA 3a flafeHe.

[ oz




1. MIPOYUTAJTE MNMPEN YNOTPEBATA

o |

1.1 be3begHOCHU NpeaynpeanyBakba

e CnepgeTte rv BHMMATENHO OBUE ynaTcTBa 3a Aa
- n3berHeTe HenpaBWHO paboTemse.
- Ja cnpeynTe nNu4yHa nospeaa Unu NnocrneanyHmn LTeTU.
- T0 ONTMMU3MPATE XMBOTHNOT BEK HA NPOU3BOAOT.
e HVBOTO Ha CEpPMO3HOCT Ce Knacuduumpa Kako LITo cneau:

& NMPEAYNPEAYBAME A BHUMAHME

OBoj cumbon ja NnokaxkyBa MOXXHOCTa 3a OBoj cumbon ja NnokaxkyBa MOXXHOCTA 3a
NYHa noBpeaa unu 3aryba Ha >KUBOTOT. OLUTETYBAHE HA UMOTOT MIN CEPUO3HU
nocneguum.

e Cumbonu KopucTeHn BO eanHuLaTa n NPUPaYHmNKOT:

OBOj anapart KOp1CTY 3ananmneo CPEACTBO 3a
NPELYNPELYBAHE | 2Rere. AKO CPeACTBOTO 3a NafeHbe 1cTeye
U3BErHYBAJTE 1 B11e M3MOKEHO Ha HaZABOPELLIEH 13BOP Ha
nanekse, MocToM PU3VK Of MojaBa Ha foxap.
MoMPaYHMIKOT 3 KOPUCTEHE TPEBa BHUMATENH
il BHUMAHVE PUPAYHUKOT 3a KopUCTee Tpeba aTenHo
L] [1a ce npouuTa.
o CEVRAPIKYBAJITE CepBUCHIOT Nepconan Tpeba Aa pakysa co oBaa
I:Iﬂ @ BHUMAHME onpema Criopef, ynaTcTBaTa oz MpUpayHIKoT 3a
MHCTaNMPatbE.
[:]3] BHUMAHME WHdopmauumTe ce foCTanHM BO NpUpaYHIKOT 3a
KOPUCTEH-E 11 BO MPUPAYHUKOT 33 MHCTANMpParbe.

AN

3apavata Ha MHCTanMpaweTO Ha 0BOj [MpuKITY4OKOT 3a HanojyBake Mopa Aa
npou3Boz Moxe Aa buae n3spLueHa Buae 6e36eaHO BMETHAT BO LUTEKEPOT, aKO
e[MNHCTBEHO 0f CTpaHa Ha coofBETHO TOA € MOXHO.
KBanMdMKyBaHu 1 UCKYCHW NnLa.

[27)
,

He pakyBajTe unu 3anupajte ro ypegot He kopucTeTe npogomkeH kaben unu
CO BMETHYBakE WK 13BIIEKyBake Ha cnogernyBajTe ro UCTUOT LUTEKep CO Apyru
kabenoT 3a Hanojysarbe. anapartu.

% L 1 | %w — 7
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He kopucTeTe 3anannue rac unm
3anannuem cpeacTea, Kako LWTo ce
BeH3nHOT, GEH3EHOT, paspeayBaynTe UTH,
BO KOHZMLMOHMPAHUOT MPOCTOP.

He kopucTeTe ro anapatort 3a rpeetbe Bo
KOHAULMOHMPAHIOT MPOCTOP.

7 .

[leuarta Tpeba aa ce coBeTyBaaT fa He CH
urpaat co KOHTPOMNUTE Ha KIMa ypeaor,
MOABWKHUTE AENOBU WM NAgEHETO U
eNEKTPUYHNTE BPCKU.

[MpoposmKkeHaTa U3NOXEHOCT Ha
NPOBEBOT MOXe Aa [0BeAe A0 MYCKyIHa
HenpujaTHOCT W CyBM OYN.

R -

PaboTereTo CO BNaxHM paLe Moxe aa
NPean3BrKa enekTPUYEH LLOK.

VcknyyeTe ro ypenoT ako 3abenexure

HeobnyHa Mupuaba, 3ByLW Unu BUBpaLnn.

KoHTaKTMpajTe ro 0BNacTeHMOT Npoaasau.
\ QN

~ ﬁ

[~ 4

He obuaysajTe ce aa ro nonpasure,
NPEMECTUTE UMK UBMEHWTE CBOjOT KNUMa

YPeA.

lMobapajte cTpyyHa noMoL —
KOHTaKTMpajTe ro OBMaCcTEHMOT NpoaaBav.

[ o




1. MIPOYUTAJTE MNMPEN YNOTPEBATA

AT
4

N3BneyeTe ro NpuknyyH1oT kaben Ha
YPELOT, aKo He ro KopUCTITE nogonr
BPEMEHCK Nepuop.

Mpoussoaot e HameHeT CAMO 3a
yaobHocTa Ha nyreTo.

He kauyBajTe ce unum ctasajTe NnpeameTy
BP3 ypeLsor.

He rv GnokupajTe 0TBOpUTE 38 AOBOL UMK
0ABoA Ha Bo3ayx. Co noluata u3seada ce
3rofiemMyBaart TpOLLOLTE Ha paboTeeTo
W Ce HamarnyBa XMBOTHUOT BEK Ha
npu3BooT.

V3Bnevete ro npukny4HuoT kaben MPES
YNCTEHETO UMM CEPBUCUPAHETO.

B

PenoBsHo nposepyBajTe v ountpure
3a BO34yX 1 UCYUCTETE M aKo Toa €
noTpebHo.

Mpu YNCTEHETO PETKO KOPUCTETE ja
BOAATa, 3a [la CnpeynTe nojasa Ha
EMEKTPUYEH LLIOK.

Hukoralu He KOPUCTETE jakn AeTepreHTH,
pacTBOPYyBayM Unn abpasuBHI CPeACTBa 3a
nonupare Ha npou3BoaoT.

% N
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1.2 Amurba Ha genoBuTe

MpegHa nnova .
Kaben 3a HanojyBake

1 | (kaj HekOM eguHNLN)
[ane4dnHckn ynpasyBay A

[anednHckun ynpaByBay
p>xay (kaj Hekoun

\ | eanHNLN)
Mperpana : RN ] ‘
WHTEJNIMFEHTHO
OKO 368 i
(kaj Hekou egnHULK)

dunTep 3a ocBEXyBaHe Ha BO3OQYXOT

(Ha 3agHMOT gen o rmaBHUOT UNTep - MNpo3opye Ha npukasoT
Kaj Hekoun eﬂMHmum) ype,D,OT MMma BrpageH ceH3op 3a CBEeTIINHa,
_l_l_|eco= 3a Ja ja aetekTupa ambueHTanHara
LI Tew 17, ocBeTneHocCT. Kora CBETNOTO € UCKMY4eHo,

eKpaHoT nocTeneHo Ke ce 3amarmnysa,
WwTeaejkm eHepruja n Hyaejkn B1 npujaTeH
COH.

“ER.B7 npyKaxyBa TemnepaTyparta, PyHKumjata Ha paboTere 1 KOAOBUTE 3a IPeLLKU:
“fW1” 3a 3 cekyHam kora:

« TAJMEPOT 3A BKITYYYBAHE e noctaBeH

* Bknyuenun ce pyHkummte OCBEXYBAHE, HNLWAHE, TYPBO unu TUBKO

“fiF ” 3a 3 cekyHam kora:

« TAJMEPOT 3A NCKJTYHMYBAHSE e noctaeeH

* WNcknyyenu ce pyHkunnte OCBEXXYBAHE, HAWWAHE, TYPBO nnn TUBKO

“

© - ” Kora e BKIydeHa yHKuMjaTa aHT-nageH Bosayx

” Npy O4AMP3HYBare

Kora ypeaoT caMuOT Ce YMCTU (Kaj HEKOU eguHULM)
Kora e BKNy4YeH pexuMoT 3a rpeetbe Ha 8°C nnn 12°C (kaj Hekou eauinum) BRI UV
“ @ ” kora e BKNy4eHa yHKLM|aTa 3a OCBEXYBatbE (Kaj HEKOW eanHULIN) 3Ha4enara Ha
“2CO ” kora e aktuBMpaHa yHkumjata EKO (kaj Hekon eanHuum) NSNS
“= "kora e akTMBMpaHa yHKumjaTa 3a 6e3kmnyHa KOHTpona (Kaj HEKOM eauHNLIN)
“ kW ” ja nokakyBa MOMeHTarnHarta paboTHa cuna (kaj HEKou eanHNLN)

.

[
="

”

”

Bo pexumunte ®eH n Cyliene, ypenoT Ke ja npukaxe Temnepartypata Ha npocTtopujara.
Bo gpyrute pexumu, ypedoT Ke ja npukaxke BallaTta nocraeka Ha Temneparypara.

MputnckaweTo Ha konveTo LED Ha ganeunHcKnoT ynpaByBay Ke ro UCKAy4n eKpaHoT
Ha NPMKa30T, a CO MOBTOPHOTO NpuTUckake Ha konyeTto LED Bo TekoT Ha 15 cekyHaw,
Ke ce npukaxe TemnepaTtypara BO NpocTopujarta, ako nak ro npuTUcHeTe NOBTOPHO MO
15 cekyHau, Ke ce BKITy4n eKpaHoT Ha NpUKasorT.

3abenelka: YnatcteaTa 3a KOPUCTEHETO Ha MHPALIPBEHWNOT AaneynHCKM ynpasyBay, nobapajte
M BO MPUPAYHMKOT 3a Aare4YMHCKMOT yrnpaByBay



2. PABOTEHE

2.1 YcnoBu 3a pabota

BHatpe Hagsop

MocTanka Ha [opHa rpaHuua 32°C DB 46°C DB
napere [onHa rpanvua 18°C DB -15°C DB
MocTanka Ha [opHa rpaHuua 27°C DB 24°C DB
rpeerse [lonHa rpaHuua 0°C DB -15°C DB

3abeneLwuka: DB - Temnepatypa nsamepeHa 6e3 BnmjaHue Ha COHYEBO 3pader-e v Brara

1. OnTuManHuTe 13Beadm ke ce NOCTUrHaT BO PaMKUTE Ha OBKE PaboTHW TemnepaTypwm.

2. Kora ypenot nogonro BpeMe paboTtu Hag Unu nog oBue YCOBM, AUjarHOCTMKaTa Ha CUCTEMOT MOXe fa
[eTekTpa AedekT 1 ypedoT Hema npaBuHo a paboTu.

3. PenatusHa BNaxHOCT Ha npoctopujata - nomarky of 80%. Ako knnma ypenoT pabotu HaaBop 0Of 0BOj Oncer,
MOBPLUMHATA Ha K1Ma YpeaoT MOXe [a npuseye KoHAeH3auuja. Be MonnMe nocTaseTe ja nperpagata 3a
NPOTOKOT Ha BO3AYXOT Ha Haj3MHMOT MakcuMarneH aron, u noctaeeTe ro pexumot Ha BUCOKA BpanHa Ha ¢heHoT.
4. 3A BHATPELIHWTE EQVMHWLX CO MOMOLLEH ENEKTPUYEH MPEAM: Kora HaggopeLLHaTa Temneparypa e noj
0°C, B4 npenopayyBame Aa ro ApuTe YpeaoT BKITyYEH LieNo Bpeme, 3a ia OCUrypaTe HenpeyeHa TekoBHa 13senda.

2.2 Pa4yHO paKyBame

A , PayHOTO KONYe € HaMeHeTO eANMHCTBEHO 3a
noTpedbuTe Ha TECTMPaH-ETO M 3a UTHUTE onepaumn. ~
Be monvme He KopucTeTe ja oBaa doyHKLMja, OCBEH aKO o

[arneyvHCcKuoT ynpaByBay ce u3rybu n e anconytHo notpebHo Aa ce
cTopu Toa. 3a Aa ro Bpatute pegoBHOTO paboTewe, MCKopUcTeTe ro
[anevynmHCKMOT yrnpaByBay 3a [a ro akTuempaTe ypeaor.

AR ]

Konye 3a pavyHa KoOHTpona

nMPUCTAN

OTBopeTe ja NnpegHaTta nnoya, BHUMATENHO NOAUTHYBaAjkM 1 ABaTa
Kpaja BO ncto Bpeme. OTKako yCrneLwHo Ke ce nogurHe, ke ce yye
KIMMKHYBaH€e 1 Torall CTaHyBa CaMOmMOAApXKyBayKa.

PABOTEHE

MpuTncKajTe ro payHOTO Kon4ye noBekenaTu, 3a Aa rM CMEHUTE PEXMMUTE Kako LUTO creau;

AUTO/COOL

a EgHaw = ABTOMATCKW pexum [rpeense, nagewe unm eH n aBtomatcka 6p3vHa Ha beHoT].

6 OBa natn=pexum Ha JIAOEHE [ ce npedpna Ha ABTOMATCKU pexum no 30 MuHyTH (Ce KopucTm
BOrNaBHO 3a TecTupame)].

B Tpn natn = NCKITYYHYBAHSE.
3ABPLUEHO

3aTBopeTe ja nnoyarta nNpeky LBPCTOTO MNOBMEKyBake HaAoMy Ha ABaTa Kpaja, cé AoAeKka He ce BpaTh
BO CBOjaTa NpBoOMTHA nosunuuja.

BPAKAHE

Kopuctereto Ha Jane4ynHCK1oT yrnpaByBad ke ro BpaTu YpeaoT BO HOpMariHo paboTemse.

o |
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2.3 Kako dpyHKLMOHupa!

OcHOBHM pexxumu Ha paborerse: ABTOMATCKW / NNAOEHSE / CYWEHE / TPEEHE* / ®EH
[*]Bo 3aBucHOCT og mogernoT

ABTOMATCKM pexxum

e Bo oBa nocTtaByBake, CUCTEMOT aBTOMATCKN Ke MM MeHyBa pexummte n 6panHaTa Ha eHoT,
Cé 00 NOCTUrHyBakETO Ha NOCTaBeHaTa Temnepartypa.

e Bo nponet n eceH, nobnuckaTta TemneparypHa KOHTpona Moxe fga nobapa npomeHu BO
pexumot 3a JIAOEHE/MPEEHSE.

CYLWUEHE pexum

Bo 0BOj pexum, NpMopnTeTOT MY Ce AaBa Ha OOBMNaXHYBaHETO Ha BO34YyXOT. 3a MOCTUTHYyBaH-€
Ha Taa Ler, Ce KOPUCTM HUCKa Bp3nHa Ha (DEHOT M LMKITYCOT Ha KOMMNPECOPOT, 1 3a perynupame
Ha cobHaTa Temnepartypa.

Pexxum 3a CNMTUELE

Kora ke buae nsbpaH oBoj pexunm, noctaBeHata Temneparypa Ke ce sroriemysa (Npu nagemwe)
nnu Hamarnysa (npu rpeewe) 3a 1°C no 1 yac n 3a gononHuteneH 1°C Ha cekoj HapedeH Yac.
MoToa ja 3agpxyBa oBaa HOBa TemMrnepaTtypa BO TeKOT Ha 6 Yaca, npeq Aa ce UCKIyYu.

OBaa onepaumja 3a cnuemwe WTean eHepruja n ja nogobpyea yoobHOCTa BO TEKOT Ha HOKTA,
CUHXPOHM3MPAjKN ce co MeTabonnamMoT Ha TENOTO Ha YOBEKOT.

EKO pexxum

EKO pexnmoT Moxe Aa ce akTMBMpa BO PEXUMOT 3a Nagewe, 3apaan 3awtena Ha eHepruja.
Kora ke 6buae ns3bpaH 0BOj pexxum, ypeaoT aBTOMaTCKM Ke rv perynupa bp3nHarta Ha heHOoT 1
poTauujata Ha KomnpecopoT. Toa BK ja npyxa ucrata yqobHOCT CO MMHMMarsiHa NOTpoLUyBadka
Ha eHepruja, Bo TeKoT Ha 8 yaca paboTekrse.

CoBeTu 3a eKOHOMMYHO paborerse

e [lpunarogete ja TemnepatypaTta Taka LTO ke NOCTUrHETE YMEPEHU HMBOA
Ha ygoOHOCT.

e [IpeMHOry HUCKMUTE U BUCOKN TEMNEpPATYpU TpoLlaT eHepruja.

e [logobpeTe ja n3senbarta co 3aTBOPAHETO HA NPO30pUTE N BpaTUTe.

e OrpaHu4eTe ja ynotpebaTa Ha eHeprujata [CO TEKOT Ha BPeMETO] npeky
KopucTerweTo Ha pyHkumjata TAJMEP.

_ \g

—
Be monumve 3aTBopeTe

nagHo Tonmno

Be monume
ncyucTeTe

EdektneHo
KopucTeTe ro

e He rv briokmpajTe oTBOpUTE 33 OBOA UMW OABOA Ha BO3ayX. Toa ke Npeaussuka nowa
n3senba, Co LITO Ke ce 3rofiemMaT TPOLLOLUTE Ha paboTEH-ETO 1 Ke Ce Hamaru XUBOTHMOT BEK
Ha NpW3BOAOT.

e [poBepyBajTe MM NoBpeMeHo pUnNTpuTe 3a BO3AYyX, U YNCTETE M aKo Toa e NoTpeGHoO.
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PABOTEHE

2.4 Haco4yHa KoHTpona

Mpunaroaysarbe Ha BEePTUKANHUOT NPOTOK Ha BO3AyX

o [MputncHete “HULLAHSE (BepTukaneH NpoTok Ha BO34yX)” Ha AaneuYnmHCKMOT ynpaByBay, 3a Aa ja
npunaroguTe BepTMKanHaTa Hacoka Ha NpoTOKOT Ha Bo3ayxoT. MNonoxbaTa Ha nperpagarta manky ce
NMoMecTyBa, CEKOj MaT Kora ke ce NPUTUCHE Ha KOMYETO.

o [MputuncHete “HULLAHE (BepTukaneH
NpOTOK Ha BO3AyX)” 3a Aa ro aktuempare
MOCTOjaHOTO ABWXKEHE Ha Nperpapara.

Mpunaropgysame Ha

XOPU3OHTANHMUOT NPOTOK Ha

BO3AyX

o [putncHete “HULLAHSE (xopmsoHTaneH
NPOTOK Ha BO3ayX)” Ha JAaNEeYMHCKMOT
ynpaByBad, 3a fa ja npunaroguTe
BepTMKanHaTa Hacoka Ha NPOTOKOT Ha
Bo3ayxoT. MNonox6arta Ha nperpagaTta
Marky ce NoOMecCTyBa, CEeKOj naT Kora ke
ce NPUTUCHE Ha KOn4yeTo.

o [putncHete “HULLAHSE (xopmsoHTaneH
NpOTOK Ha BO3ayX)” 3a Aa ro aktusmpare
MOCTOjaHOTO ABMXEHE Ha NperpagaTa.

Oga ke
HazBop

N

He cTaBajTe rv npctuTe BO Unu Bo GnmanHa
Ha 13gyBHaTa UNKM BLUMyKyBaykaTa CTpaHa
Ha ypepoT. ®eHoT €O BMCOKa Op3nHa KojLUTO
Ce Haora BO ypeaoT, MOXe Aa npeanssuka
noBpeau.

He nomecTyBajTe ja nperpagata co paka.

Cry4, UCKNyYeTe ro YpesooT v U3BneveTe
ro kabenoT BO TEKOT Ha HEKOIKY CEKYHAM, a
noToa pectapTupajTe ja eauHulata. OBa ke
ja peceTupa nperpagata.

PEOYINPEOYBAHE!

%_(}

npeawsBuka nperpagata aa usnese
0 CMHXPOHM3aLMjaTa. AKo Toa ce

A
G
o4
&

3abenewka: Be monume nornegHerte BO

MPUPAYHUMKOT 3A OATTEUYNHCKUMOT YINPABYBAY 3a noeke aetanu.

®dyukumja UHTENMIUFrEHTHO OKO

[TpuTUCHETE TO KONYETO 3@ UHTESUIEHTHO OKO Ha AAneYMHCKUOT
ynpaByBay, 3a Aa ja n3bepeTe yHKUMjaTa Ha NPOTOKOT Ha
BO3AYX KOj M1 Cream NyreTo, umm nak yHKLmjaTa Ha MPOTOKOT Ha
BO3MYXOT KOj Ce oaaaneyysa oA nyreto.

MHTENUreHTHOTO OKO MOXKE Aa M [eTeKTpa akTMBHOCTUTE Ha
nyr’eTo BO I'IpOCTOpIAjaTa, 1 [a ro npunarogn Xopu3oHTanHMoT aron i

sua

Knuma ypeg,

VIHTenureHTHO oko

Jleso [ecHo (75° £ 10°)

Ha NMPOTOKOT Ha BO3AYX, 3apaau NpuMeHarta Ha oBie OyHKLMA.

3ABEJIELLIKA: ®yHkumjaTa Ha NPOTOKOT Ha BO3AYX KOj i
cneam NnyreTo e JocTanHa eanHCTBEHO 3a 06nacT kage LTo
“ma efieH YoBek. AKO ro nputucHeTe konyeTo 3a HALLIAHE Ha
AaneynHCKNOT ynpaByBaY, oBaa (PyHKLMja aBTOMATCK ke 3arnpe.
Mo3uuuja Ha nperpapaTta

MakcumanHo gony A w
Bo pexumort 3a JIAOEHE

vnn CYLLEHE moxe pa

ce dhopMuMpa KOHAEH3aLmja u Aa NoYHe Aa kane of
YPELOOT, BO YCIOBU Ha BNCOKA BMaXXHOCT.

TeceH oTBOp

OrpaHn4eHNOT NPOTOK Ha BO3A4yX ja HamaryBa
n3senbarta v MoXxe Aa Npeav3Brka KOHAEeH3aumja.
3aTBoOpeHO

He ro nywTajte Bo paboTa ako He ce OTBOPU — MOXeE
[a Ce Cry4u OLUTETYBaHE.

AKTUBHOCTa Ha nperpapara
Mo 6p3oTO pecTapTupake, Nperpagara Moxe ga
oCTaHe ctaTudHa okony 10s.

5 , (75° £ 10°)
NacT Koja Moxe CpenHo
face neTnggwpa [ m | (30° £ 10%)
Oncerot kojwTo Moxe  Ha npumep:

Ja ce geTektupa O6nacT koja MoXxe aa ce
Bapupa BO COrMacHoCT geTtektupa Ha 25 °C.

CO TeMmnepaTyparta Bo

npocTtopujara.

DyHKUUM (BO 3aBUCHOCT Of, MOAEsoT)
ABTOMATCKO HULLAHE Ha XOPU3OHTaNHUOT
NpPoTOK Ha Bo3ayx*

MpuTtncHete Ha “HALLAHSE” BO TEKOT Ha ABe
CeKyHOM, 3a [ja 0 aKTUBMpPATE HULLAHKETO Ha
BepTuKanHute nperpagu. 3abeneluka: Be

monume nornegHete Bo NPUPAYHUKOT 3A
OATIEYMHCKNOT YIPABYBAY 3a noeeke getanu.

m Mewmopwuja Ha nperpagata*

Aronot Ha xopu3oHTanHaTa nperpaga ce memopuvpa
N Ke ce BpaTu BO nosuumjata Kojaluto duna
nocnegHa nsdpaHa o cTpaHa Ha KOPUCHMKOT.

OBa Hema pa ce cny4dn Bo TYPBO pexuMmoT, KojwTo
Ce 13BpLUYBaA NPEKY PaYHUTE KOHTPOSHM KONYMH-a,

WK MO NPEeKMH Ha HamnojyBaH-eTO.



2.5 CneuunjanHu pyHKUUKN

[ ] OAHO)KYBaH:e Ha KOMnpecopoT

Ha no4eToKOT, BPEMEHCKOTO 3a0LHyBaH-e 0f,
3 ~ 5 MUHYTH, ro 3aLITUTYBA KOMMPECOPOT.

m ABTOMaTCKO oaM pP3HyBaH-€

Bo pexxumoT Ha rpeere, Ha HagBopeLlHaTa
evHMLa ce co3daBa Mpas. 3apagu
OAMpP3HYBah-€ Ha 0BOj Mpa3s, BHAaTPELLUHWNOT
¢beH 3anmpa Bo TEKOT Ha HEKOIKY MUHYTH,
npea Aa NpPoAOIKN rPeeHEeTo.

m AHTU-Nnagexwe

3a pa ce nsberHe HeygobHoOCTa kora Knmma
YpPeaoT Bnerysa BO peXXMMOT Ha rpeekse,
BHaTpelLUHaTa eamHuLa Ke novHe co npea-
rpeemwe, npen EHOT Aa 3ano4yHe co paboTa.
OBa ognoxyBamwe Tpeba aa Tpae camo
HEKOMKY MUHYTMW.

m ABTOMaTCKO pecTapTupame

EonHuuarta aBTomMaTtckm Ke ce pectapTupa no
NPEeKNH Ha enekTpuyHaTa eHepruja.

CuTe NpeTXoAHN KOPUCHWYKM NoCTaByBaka Cce
BpaTeHu.

m ABTOMaTCKO OTKpuBamk€ Ha NpoTeKyBamwe

Kora ke ce getekTupa nctekyBawe Ha
CPEeACTBOTO 3a Nagewe, ypenoT Ke ro npukaxe
kogot “EC”, unu ke 3aceetn LEDs cujanuykara
[BO 3aBMCHOCT of mogenoT].

m CnpeyyBame Ha nojaBa Ha myBna*

Ogaa dyHKuMja ro ogpxyBa eHoT Ha
BHaTpeluHaTa eguHULa BO HUcKa b6p3nHa,

BO TEKOT Ha 7 MUHYTK, OTKAKO Taa Ke buge
NCKITy4yeHa of, cTpaHa Ha KOPUCHUKOT, BO
pexunMoT Ha nagewe. CylleHeTo Ha Kankute
BOAa Of pa3MeHyBa4oT Ha ToMfnHa Ha
BHaTpeluHaTa eauHuua, ja cnpedvysa nojasarta
Ha myBna.

m Typ6o

dyHkunjata TYPBO npasu ypenot ga pabotu
eKCTpa CUIHO, 3a Aa ja NOCTUrHe nocTtaBeHarta
TemnepaTypa, 3a HajKpaToK BPEMEHCKN
nepuoa.
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MpekMHyBaHEeTO Ha OBOj MPOLIEC MOXE
[la ja OTETN KOHTPONHATa foruka.

3a fga ro cMeHuTe 0Ba, Ha KpaTko
UCKITy4eTe ro eneKkTPUYHOTO

A

HarnojyBame.

m WLAN koHTpona*

Co dyHkumjata WLAN, ypenot moxe goa

ce KOHTponupa unv npeky AaneynHcKMoT
ynpasyBay Unu npeky sainot MobuneH
TenedoH. MNospaete ru WLAN moaynort u
KOMYHMKaLMCKMOT Moayn co Tabnata 3a
npvikas, 3a [a ja aktMBupare oBaa (pyHkuuja.

m Memopuja 3a aronoT Ha nperpagara*

Kora ke ro Bkny4yuTe CBOjOT ypea, nperpagara
aBTOMAaTCKKM Ke ce nocTaBu Ha CBOjOT
NpeTxo4eH aron.

m DyHKUMja 3a ocBeXyBake Ha BO3ayXoT*

MHoBaTnBHaTa MarndeH Bo3gyx TexHosoruja,
edmkacHo rm enuMmuHnpa bakrepuuTe,
BUpYyCUTE, MUKpOBUTE 1 ApyrnTe LUTETHU
CynCTaHUMn, N ro OCBEXYyBa BO3YXOT.

m dyHKuMja 3a rpeerse Ha 8°C & 12°C

Kora knuma ypenot paboTtu nog pexunmor 3a
rpeewe Co NoctaBeHa Temneparypa Ha 16°C,
NMOMUHETE HU3 PabOTHNOT PEXMM KaKo LUTO €
HaBedeHO, NPUTUCKAjKN ABa NaTh BO TEKOT Ha
efHa CeKkyHaa, Ha Kon4eTo 3a TemnepaTtypa:
8°C rpeerwe — 12°C rpeene — [lNpeTxoneH
PEXMM Ha rpeemse.

m CaMouucteme*

BoagywHute 6akTepun ja kopucTar Bnarata
Ha BHaTPELUHMOT pa3MeHyBay Ha TOMSnHa,
3a fa ce pasBuBaar. PegoBHOTO cyluewe Ha
pa3MeHyBa4oT ro cnpevysa oBoj pa3soj. Co
€QHOCTaBHOTO NPUTUCKaHE Ha KONYeTo 3a
‘camouncTere”, KOHTPONOPOT aBTOMATCKN Ke
yrnpasyBa CO NpoLeCoT.

[*] Bo 3aBMCHOCT 04 MOAENOT.

[ o



3. TPNXA

Npvxxa n ogpxxyBame

N3BJIEYETE ro kabenot o4 n3BopoT Ha
HanojyBawe, [NPE[l na ce obuaete co
YMCTEHE UNKN cepBUcUpatrse!

YUucremwe Ha chunrepor

1 OTBOpEeTe ja npeaHarta nnoya, BHUMATENHO
nogurHyBajkm rn asarta Kpaja BO UCTO

BpeMe. Ha ogpefeH aron, ke ce yye 3BYK Ha
KNUKHYBaH-€e N Ke CTaHe caMonoanpXyBadKu.

3 OTkadeTe ro manuoT cneuunjannsanpaH
dunTep.

5 NcuuncTteTe ro co npaBocMykarnka ManuoT
duntep/n. [NoBpemeHo 3ameHeTe ]

7 NoBTOPHO BMETHETE IO BO €AMHMULATA,
BO obOpaTteH pegocnen, onviiaH Bo Touka
2 norope.

OnwTo Ymcrerwe
KopucTeTe BnaxkHa Meka Kpna kora rm Yucturte
pelueTkaTta, KyKULITETO N JaNe4YUHCKNOT
ynpaByBau.
4 +
X

4+
7, +

e be3 xemukanuu, Ha np. AeTepreHTy,
pacTBopyBayn, abpasvnBHU cpeacTsa 3a
nonupawe, UTH,

e be3 TonnuHa (Hag 40°C)

2 [Ip>xeTe ro jasmyeto Ha punTepoT 3a ga ro
NOMeCTUTE Mariky Harope, a noToa rnosre4veTe
ro manky KoH cebe. Cera nsagerte ro
oMNTEepPOT, HEXHO MOBIEKYBAjKN ro HAZosy.

4 /\cunctete ro roneMmmoT unTtep/vn 3a Bosayx,
CO HacanyHeTa Boga. McnnakHeTe ro co 4nicta
Boaa. McTpeceTe ro BULLOKOT Ha BoAa.

6 NoBTOPHO HamecTeTe ro ManuoT punTep Ha
ronemMmoT unrep.

8 3aTtBopeTe ja NnpegHaTa nnova.
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MoproroBka 3a cknagupare [Bo gonrm nepuoam Ha Mupyeambe]

1) Nicuncrtete rim ountpute 3a BO3AYX.

2) Bo BnaxkHun nnm MoKpwu KnumaTtkcu ycnosu, paboteTte Bo pexmumMmoT Ha PeHoT, cé aoaeka
YypenoT He Ce UCYLLW.

3) Nckny4yeTe ro knvma ypenoT npeky AaneynHcKUoT ynpyByBad 1 oTcTpaHeTe rm batepunte.
4) N3BneyeTe ro kabenoT of, M3BOPOT Ha HaMojyBawE.

MoBTOpPHO KOpUCTETE ro No cKnagupameTo

1) MNoBTOPHO BKy4YeTe ro kabenoT BO M3BOPOT Ha HarojyBame.

2) No4yekajTe 24 yaca, ako ambueHTanHaTa TemnepaTypa e HUCKa (3a MogenoT NHeBepTep).
3) BpaTteTe rv 6aTtepumnTe BO Aane4YmHCKUOT yrpaByBay 1 BKIyYeTe ro ypeaor.

MpeBeHTUBHO oApXXyBare

PepnoBHO npoBepyBajTe ro ypenor 3a:

1. MNpeknHaT NPOTOK Ha BO3AyX HU3 BHATpeLLHaTa U HaaBopeLLHaTa eguMHuua.
2. [NpoTekyBane Ha Boga uUnn Macrio.

3. OWwTEeTEHN UNN HEMOBP3aHU XNLM

A T

MeTanHuTe 4enoBu MoXaT Aa uMmaaT ocTpu paboBu, KOM MOXaT Aa NpeansBuKkaaTt NnoBpeaun.
MaseTe ce!

PenoBHOTO oapXXyBal-€ Ha BUCOKO HUBO, Ha BHaTpellHaTa U HagBopeluHaTa eaquHuua,

€ 0 CYLUTUHCKO 3Hauyeme.

- OOQP>XYBAHSE op cTpaHa Ha CTpyYHM nvua e noTpebHo 3a Anaboko YNCTEHE, MOAMAYKYyBaHE
N NpoBepKa Ha (PYHKUMUTE, HA CUTE KPUTUYHU KOMMOHEHTMW.

- He obuaysajte ce TakBaTa paboTa fa ja u3BpLunTe camu.

- KoHTakTtumpajte cooaBeTeH gobaByBad Ha yCcnyru.




4. PELUABAHKE HA MPOBJIEMU

YnarcTtBa, coBeTU U NpeaynpenyBawa

3a BpeMe Ha HopMarHoTo pabGoTere MOXe Aa ce Mojasu CrieqHoTo, KOeLTO He Mopa Aa yKaxyBsa Ha

nedexT.
Cnyuaj OGjacHyBame
Naper-eTo 1 rpeereTo e OLNIOKEHO. OpnoxyBareTo 04 3 ~ 5 MUHYTH, rO LUTUTK KOMMPECOPOT.
[MpomeHuTe BO 6p3nHaTa Ha hEHOT — UCKITYYEHM, MHOTY Ce crnyyyBa aBTOMATCKM BO PEXUMOT Ha FPeekse - ro
6aBHuW, a NOTOA HOPMarHM CrpevyBa AyBakeTO Ha CTYAEHMOT BO3AYX Ha CTaHapuTe.
OnepauujaTa Ha rpeete HeHafejHO 3anupa, a cujannukata | OTCTpaHyBareTO Ha MPa3soT Of HaABOpeLLHaTa eauHULA e
3a OIMp3HYBaH-€ NOoYHyBa Ja Tpenka. Bo Tek (5 ~ 10mins).

Moxe [a ce nojaeu kora TemMnepatyparta Ha eguHuLaTa e
HWCKa, a BO34yXOT BO NpOCTOpUjaTa e TOMOM W BIIaXEH.

“lywikarse”: HopMamHo € — NPUTUCOKOT Ha racoT ce
“3edHavyBa Kora KOMNpEecopoT 3anupa unu 3anoyHysa co
pabora.

Krnuma ypenot ucnywra cnabu 3syuu “Iuckarbe”: HOpManHo LWKPeHe 1 KOHTpaKLKja Ha
NAacTUYHNTE U METamNHUTE LEeNOoBMN.

Bp30 HaBneryBatbe Ha BO3AYX — HOPMASTHO e Kora
nperpagata ja pecetvpa cBojata nosuuuja.

Moxe fa ce nojaeu Kora Knuma ypeaoT ce KOpUCTH 3a nps
nar, unu He 6un KOpUCTEH NOZONT BPEMEHCKM NepUoa.
OBwuyHo ce nojaByBa Nopaay XeMukanum, Yag o Lurapu,
Opnasa HeobuyeH Mupuc. rOTBEHE UTH. AKO TOA He € Cyyaj, NOBMKajTe o BaLLMOT
COO[BETEH M3BEOYBAY.

Temnepartypata BO NpocTopujaTa € ucta co usbpaHata
npeKy AaneynHCK1oT ynpaByBad. AKo Toa He e cnyuyaj,
noBuKajTe COOLBETEH U3BEAYBaY.

Moxe fa ce crnyun kora HagBOpPELLUHWUTE TeMnepaTypy ce
Nowa n3eenba Ha rpeereTo Brmcky unm nog Hyna crenenu Lienaunycosm.

AKo TOa He e Cyyaj, NoBMKajTe COOLBETEH U3BEAYBaY.
Toa e HopmarHO Kora HarojyBak€eTO Ce Bpaka no NpekuHoOT
Ha eneKkTpuYHaTa eHepruja.

MMpeykuTe 0F KynnuTe Ha MOOUHUTE TenedoHn 1
[arneyvHCKUTE 3acunyBayn, MoxaT Aa aosefat Ao Aedekt

M3J'IerBa Marna of BHaTpellHaTa eanHula

Op eanHMLaTa ce ucnyLuTa npaLunHa.

MpomeHu BO PEHOT Kou ce cryvyBaaT camo kora paboTtu
NafeeTo UMK rpeerbeTo.

Ce BknyyyBa aBTOMATCKM

BO Ypeaor.
V3BageTe ro kabenoT of HanojyBakeTo, a N0TOA NOBTOPHO
PaboTereTo e HenpaBWHO, HENPEeABWUAMBO UK He NoBp3€TE ro.
foara o peakumja. MputncHeTe Ha konyeto 3a BKITYYEHO/MCKITYYEHO
Ha [aneynHCK1OT ynpaByBay, 3a 4a ro pectaptupare
paboTereTo.
Axo npobnemoT He e peLLEeH, MOBMKajTE COOABETEH
13BeayBau.

MynTn cucTeMcku1oT KnMa ypes He Moxe Aa buae Bo pa3nnyHu paboTHW pexumi BO UCTO BPEME, Kako Ha npumep
eaHaTa eauHuula ga buge 8o pexmmor 3a “NIALEHE”, a gpyrata Bo pexwumot 3a “TPEEHE”.

Mpn n3BepbaTa Ha pa3nuyHu onepaumu, Ha pexumot 3a “TPEEHE” ke My ce gage npuoputeT. BHaTpeluHaTa eguHvua
koja paboTu Bo pexumute 3a “NTAQEHE” unu “OEH” ke 3anpe v ke ce npukaxe “P5”.

|
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3ArPUXXEHOCT BE MOJIUME MNMPBO NPOBEPETE!

+ [lann ©ma npekvH Ha enekTpuyHaTa eHepruja?

« [lanu npekvHyBaYoT e UCKNYyYeH, Aanu e NPEKUHaTO CTPYjHOTO Koo, Unn e
MPeropeH ocurypyBsayoT?

Ypenot He paboTu.
« [lanu ce HoBM BaTepumnTe KOU Ce BO Aane4nHCKIOT ynpaByBay?

+ [lann ce npaBUIHO NOCTaBEHW YaCOBHUKOT 1 TajMePOT Ha 4aNieYUHCKUOT
ynpasyBay?

« [lanu ce NpaBWnHM NOCTaBKUTE 3a TEMNepaTypaTta 1 PeXnUMOoT 3a paboTa?

+ [lanu ce ynctn untpute 3a BO3Lyx?

« [lanu ce 3aTBOpEHM NpO30puTE 1 BpaTUTE?

He e noBonHo nagHo/Tonno.
+ [lanu e HenpeyeH NPOTOKOT Ha BO3AyX BO & HAABOP Of BHaTpellHaTa &

HaBOpeELLHaTa eanHnLa?

« [anu 6p3VIHaTa Ha beHOT € Ha BWCOKa, W Aanu nperpagure OBO3MOXYyBaaTt
MaKChManeH nNpoToK Ha BOSD,yXOT?

YPEAOOT HE PEAr'NPA OHAKA KAKO WUTO CE
OYEKYBA?

* 3anuvweTe ro 6pojoT Ha MOZENOT Ha NPOM3BOAOT,
» KoHTakTMpajTe coonBeTeH nsseaysay,
» CriogeneTe rM co Hero cute 3anasexHu noeanHocTu!

Bo cnyuyaj Ha BUJIO KOE on cneaHuTe HewrTa,
BeaHall uckny4ere ro ypegor!

+ KabenoT 3a HanojyBatse € OLUTETEH MM HEHOPMAITHO TOMON.

+ Ce YyBCTBYBa MMPUC Ha 3ananeHo.

+ Ce cnywiaat rnacHn 1 HeHOPMarnHu 3BYyLN.

+ OcurypyBayoT e NperopeH unm YecTo Ce NPekuMHyBa CTPYjHOTO KOMO.
* Boga nnu Hekom apyrv npegMeTy nagHaT BO UMW HAABOP Of YPenoT.
* iHOMKaTOpKUTE NOCTOjaHO TPenkKaar.

+ Ce npukaxyea camogmjarHocTuumpadkmoT kog, Ha np. EO, E1, E2 ... unn PO, P1, P2... nH.

c HE OBMAOYBAJTE CE CAMUTE [A ' KOPEIMPATE OBUE HELLUTA!
KOHTAKTUPAJTE CTPYYEH NOBABYBAY HA YCITYT !




CITITI INAINTE DE UTILIZARE

Acest produs a fost stabilit ca este in conformitate cu Directiva de joasa

tensiune (2014/35/UE) si Directiva privind compatibilitatea electromagnetica
(2014/30/UE) a Uniunii Europene.

Eliminarea corecta a produsului

(Deseuri de echipamente electrice si electronice (WEEE))

I
(Daca aparatul de aer conditionat este utilizat in tari europene, trebuie respectate urmatoarele
instructiuni)
— Acest simbol afisat pe produs sau in manualul sau indica faptul ca echipamentul electric si electronic
(WEEE, conform directivei 2012/19/CE) nu ar trebui amestecat cu alte deseuri menajere.
Este interzisa eliminarea acestui aparat in deseurile menajere.
Pentru eliminare, exista mai multe posibilitati:
1. Municipalitatea a stabilit sisteme de colectare, unde deseurile electronice pot fi eliminate cel putin fara
costuri pentru utilizator.
2. La cumpararea unui produs nou, distribuitorul va lua inapoi produsul vechi cel putin gratuit.
3. Producatorul va lua inapoi aparatul vechi pentru eliminare, cel putin gratuit pentru utilizator.
4. Intrucat produsele vechi contin resurse valoroase, ele pot fi vandute la vanzatorii de fier vechi.
Eliminarea imprudenta a degeunlor in paduri si pe drumuri va pune in pericol sanatatea deoarece substantele
periculoase se infiltreaza in apele subterane si isi croiesc drum catre lantul alimentar.

Unitate interioara Unitate exterioara Tensiune nominala

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

e

m Cititi acest manual inainte de a folosi produsul!

m Acest aparat poate fi utilizat de catre copiii cu varsta de peste 8 ani, precum si de persoanele
cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de catre persoanele carora le lipsesc
experienta si cunostintele, numai daca sunt supravegheate sau daca primesc instructiuni
pentru utilizarea aparatului in conditii de siguranta si informatii despre riscurile implicate.

m Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curatarea si lucrarile de intretinere nu trebuie sa fie facute
de copii fara supraveghere.

m Componentele mobile ale aparatului trebuie instalate/localizate la un nivel de cel putin de
2,3 m fata de podea.

m Lucrarile ELECTRICE pot fi efectuate numai de personal autorizat si in conformitate cu
standardul national privind cablarea. fn cazul in care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie s fie nlocuit de catre producator, de catre agentul care asigura intretinerea
sau de alta persoana calificata, pentru a evita orice pericol.

o |
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CUPRINS

1.1 Masurile de SiIQuUrant@ ...........ccuumiiiiiiii e 03
1.2 Denumirea compoNENntelOr ...........ueiiii e 06

2.1 Conditiile de fuNCLIoNAre ..o 07
2.2 Operarea ManUAIA.............uueiiiiiiiie et e e e e e e e e e e e e eaaans 07
2.3 FUNCHONAIA. ......eeeiiiiiie i 08
2.4 Controlul directional..............ccoiiiii i 09
2.5 Functiile speciale...........ccooiiiiiiiii 10

Atentie: Pericol de incendiu numai
pentru agentul frigorific R32/R290

- Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea de catre persoane (inclusiv copii) cu dizabilitati fizice,
senzoriale sau mentale sau care nu au experienta relevanta sau cunostinte de utilizare a aparatului,
cu exceptia cazului cand acestea sunt supravegheate sau dupa ce au primit instructiuni de utilizare
a aparatului de la o persoana care este responsabila pentru siguranta lor.

- Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura ca ei nu se joaca cu aparatul.

- intre’ginerea se efectueaza numai conform recomandarilor producatorului de echipament. Tntretinerea
si reparatia care necesita asistenta unui alt personal calificat se efectueaza sub supravegherea

9 persoanei competente in utilizarea agentilor frigorifici inflamabili.

/

[ oz




1. CITITI INAINTE DE UTILIZARE

1.1 Masurile de siguranta

e Urmati cu atentie instructiunile pentru
- a evita functionarea incorecta.
- a preveni vatamarea personala sau daune indirecte.
- a optimiza durata de viata a produsului.
e Gravitatea este clasificata prin urmatoarele indicatii:

o |

Acest simbol indica posibilitatea de
deces sau vatamare personala grava.

& AVERTISMENT

Acest simbol indica posibilitatea de
deteriorare a echipamentului sau producere
a unor consecinte grave.

& ATENTIE

e Simbolurilor utilizate in acest manual sunt prezentate mai jos:

O
@

Acest aparat a utilizat un agent frigorific inflamabil.
Daca agentul frigorific s-a scurs si expus la 0
AVERTISMENT L N ) T
A SE EVITA @ sursa externa de aprindere, atunci exist un risc
de incendiu.
[!ﬂ ATENTIE | Manualul de operare trebuie s fie citit cu atentie.
A SE : .
RESPECTA EIII & ATENTIE Personalul de: service trebuie sa manipuleze acest
echipament facand referire la manualul de instalare.
[:E] ATENTIE Informatiile sunt dISpOﬂIbI!e in manualul de
operare sau manualul de instalare.

AATENTEE

Instalarea acestui produs trebuie sa fie
efectuata numai de persoane calificate

Cablul de alimentare trebuie sa fie introdus
corespunzator in priza, daca se aplica.

corespunzator si cu experienta in
domeniu.

Nu operati sau nu opriti unitatea prin
conectarea sau deconectarea cablului de
alimentare.

Nu utilizati prelungitoare sau nu utilizati
aceeasi priza cu alte aparate.

L 4 o]
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Nu utilizati gaze sau substante inflamabile,
cum ar fi benzina, benzenul, solventii etc.
in spatiul conditionat.

Nu utilizati un aparat de incalzire in spatiul
conditionat.

7 .

Copiilor le este interzis sa se joace cu
comenzile aparatului de aer conditionat,
cu piesele mobile si/sau cu racordurile
frigorifice si electrice.

Expunerea prelungita la curentii de aer
poate conduce la disconfort muscular si la
senzatia de ochi uscati.

Utilizarea aparatului cu mainile ude poate
conduce la socuri electrice.

Opriti aparatul daca detectati mirosuri,
sunete sau vibratji neobignuite. Contactati
distribuitorul autorizat.

\ QN

~ ﬁ

[~ 4

Nu incercati sa reparati, sa mutati sau sa
modificati aparatul de aer conditionat.

Solicitati asistenta profesionala; contactati
distribuitorul autorizat.

[ o




1. CITITI INAINTE DE UTILIZARE

A

Deconectati unitatea atunci cand nu este
utilizatd pe perioade indelungate.

v
j
T i

Produsul este destinat EXCLUSIV
confortului uman.

Nu va urcati sau nu asezati obiecte pe

unitate.

Nu blocati orificiile de admisie sau de
evacuare a aerului. Aceasta poate conduce
la o performanta scazuta, la costuri de
functionare ridicate si la o durata redusa de
functionare.

Deconectati aparatul INAINTE de curatare
sau intretinere.

B

Inspectati regulat filtrele de aer si curatati-le
daca este necesar.

in momentul curatarii, utilizati apa cu
moderatie pentru a preveni electrocutarea.

Nu folositi detergenti puternici, solventi sau
lac abraziv pe produs.

% L T

o |
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1.2 Denumirea componentelor

Panou frontal

Cablul de alimentare (unele unitati)

| j Telecomanda Telecomanda
\ | Suport (unele unitati)
Fanta de

Intelligent eye
(Ochi inteligent) 388 i
(unele unitati)

Panou de afisare

Unitatea are un senzor de lumina

P —— Py ) -
_li_li_|eco= incorporat pentru detectarea luminii

LI kw2 ambientale. Cand lumina este inchisa,
afisajul Tsi va scadea intensitatea gradual,
economisind energie si oferindu-va un
somn confortabil.

ventilatie

Filtru de Tmprospatare a aerului
(In spatele filtrului principal,
la unele unitati)

[} ) 05y
)

AR R Afiseaza temperatura, functia de operare si Codurile de eroare:

0V timp de 3 secunde cand:

* Functia TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT) este setata

» Functile FRESH (Proaspat), SWING (Oscilatie), TURBO sau SILENCE (Silentios) sunt activate
JF” timp de 3 secunde cand:

* Functia TIMER OFF (TEMPORIZATOR OPRIT) este setata

* Functile FRESH (Proaspat), SWING (Oscilatie), TURBO sau SILENCE (Silentios) sunt dezactivate

L F” cand functia de aer anti-racire este activata

,3F” 1a dezghetare

50" cand unitatea are curatare automats (unele unitati)
P cand modul de incélzire la 8 °C sau 12 °C este activat (unele unitti) Semnificatiile
2" cand functia Fresh (Proaspat) este activata (unele unitati)
,2CO” cand functia ECO este activata (unele unitati)

, = cand functia Comanda wireless este activata (unele unitati)
,KW” indica puterea de functionare curenta (unele unitati)

codurilor
afisajului

in modurile Fan (Ventilator) si Dry (Uscare), unitatea va afisa temperatura
din camera. In celelalte moduri, unitatea va afisa setarea de temperatura.

Apasarea butonului LED pe telecomanda va opri ecranul de afisare;
apasarea din nou a butonului LED in timp de 15 secunde va afisa
temperatura camerei, iar apasarea dupa 15 secunde va porni ecranul de
afisaj.

Nota: O instructiune privind utilizarea telecomenzii cu infrarosu se refera la manualul telecomenzii.



2. OPERAREA

2.1 Conditiile de functionare

Interior Exterior

Operatiunea de Limita superioara 32°CDB 46°C DB
racire Limita inferioara 18°C DB -15°C DB
Operatiunea de Limita superioara 27°C DB 24°C DB
incalzire Limita inferioara 0°C DB -15°C DB

Nota: DB - Dry Bulb (temperatura termometrului uscat)

1. Performanta optima va fi atinsa intre aceste temperaturi de functionare.

2. Cand unitatea functioneaza peste sau sub aceste conditii pentru o lunga perioada de timp, sistemul de
diagnosticare poate detecta o defectiune si unitatea nu va functiona corect.

3. Umiditatea relativa din camera este mai mica de 80 %. Daca aparatul de aer conditionat functioneazé in afara
acestui interval, pe suprafata aparatului se poate forma condens. Setati unghiul maxim pentru fanta de ventilatie si
modul Fan (Ventilator) la viteza inalta (HIGH).

4. PENTRU UNITATILE EXTERNE CU INCALZITOR ELECTRIC AUXILIAR: Dacé temperatura exterioara este sub
0 grade C, recomandam cu fermitate s& mentineti unitatea conectata permanent pentru a asigura o buna functionare.

2.2 Operarea manuala
A \ Butonul Manual este destinat numai pentru
regim de testare si operare de urgenta. —
Nu utilizati aceasta functie decat daca nu gasiti o

telecomanda sau cand este absolut necesar. Pentru a reveni la
operarea normala, utilizati telecomanda pentru a activa unitatea.

ACCES

Deschideti panoul frontal ridicand cu atentie ambele capete simultan.
Dupa ce a fost ridicat suficient, se va auzi un clic si se va fixa singur in
pozitie.

OPERARE
Apasati butonul manual in mod repetat pentru a schimba modurile dupa cum urmeaza:
a. O datd = mod AUTO (AUTOMAT) [Heat, Cool sau Fan si Auto Fan].

b. De doué ori = mod COOLING (RACIRE) [ comuta la modul AUTO dupa 30 de minute (utilizat in
special pentru testare)].

c. De trei ori = OFF (OPRIT).

FINALIZARE

inchideti cu fermitate panoul pentru a ajunge n pozitia initiala.
RESTABILIRE

Utilizarea telecomenzii va restabili unitatea la functionarea normala.

o |

AR |

Buton de comanda manuala

AUTO/COOL
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2.3 Functionarea

Moduri de operare de baza: AUTO/COOL/DRY/HEAT*/FAN
[*]in functie de model

Modul AUTO (AUTOMAT)

e La aceasta setare, sistemul va schimba automat modurile si viteza ventilatorului la
temperatura setata.

e Primavara si toamna, controlul temperaturii ar putea impune schimbarea modului COOL/HEAT.

Modul DRY (USCARE)
In acest mod se acorda prioritate dezumidificarii aerului. Pentru aceasta si pentru reglarea
temperaturii ambientale se utilizeaza o viteza scazuta a ventilatorului si ciclurile compresorului.

Modul SLEEP (Hibernare)

Atunci cand este selectat, temperatura setata creste (racire) sau scade (incalzire) cu 1 °C pe
ora si cu cate 1 °C suplimentar in fiecare ora. Dupa aceea, aceasta temperatura este mentinuta
timp de 6 ore inainte de a se opri.

Acest mod de functionare economiseste energia si imbunatateste confortul pe timpul noptii prin
sincronizarea cu metabolismul corpului.

Modul ECO*

Modul ECO poate fi activat in modul de racire pentru economisire de energie. Atunci cand este
selectat, unitatea va regla automat viteza ventilatorului si viteza compresorului. Va ofera acelasi
confort cu un consum minim de putere intr-un interval de functionare de 8 ore.

Sfaturi pentru utilizarea economica

e Reglati temperatura pentru a atinge un nivel de confort moderat.

e Temperaturile foarte scazute sau foarte ridicate cresc consumul de
energie.

e imbunatétiti performanta aparatului prin inchiderea ferestrelor si a
usilor.

e Limitati consumul de energie [timp de functionare] prin utilizarea
functiei TIMER (Temporizator).

> Utilizati
@~ temporizatorul
( A\ in mod eficient
y »;, >
%

Inchideti

e Nu blocati orificiile de admisie sau de evacuare a aerului. Aceasta poate conduce la o
performanta scazuta, la costuri de functionare ridicate si la o durata redusa de functionare.
e \erificati filtrele de aer in mod regulat si curatati-le daca este necesar.



2. OPERAREA

Reglarea fluxului de aer vertical

2.4 Controlul directional

e Apasati ,SWING (Oscilatie, flux de aer vertical)” de pe telecomanda pentru a regla directia fluxului
de aer vertical. Pozitia fantei de ventilatie se misca usor la fiecare apasare a butonului.

e Apasati ,SWING (Oscilatie, flux
de aer vertical)’ pentru a activa
miscarea continua a fantei de
ventilatie.

Reglarea fluxului de aer

orizontal

e Apasati ,SWING (Oscilatie, flux de
aer orizontal)” de pe telecomanda
pentru a regla directia fluxului de aer
orizontal. Pozitia fantei de ventilatie
se misca usor la fiecare apasare a
butonului.

e Apasati ,SWING (Oscilatie, flux de aer
orizontal)” pentru a activa miscarea

Nu introduceti degetele in panoul T
ventilatorului sau in partea de suctiune.
Ventilatorul de mare viteza din interior
poate provoca accidente.

Nu mutati manual fanta de ventilatie. -
Acest lucru va face ca fanta de ventilatie
sa nu se mai sincronizeze. Daca se
intdmpla acest lucru, opriti unitatea si
deconectati-o pentru cateva secunde,
apoi reporniti unitatea. Aceasta va - -
reseta fanta de ventilatie.

J

continua a fantei de ventilatie.

Nota: Pentru mai multe detalii, consultati MANUALUL DE UTILIZARE A TELECOMENZII.

Functia Intelligent Eye (Ochi inteligent)
Apasati butonul Intelligent Eye (Ochi inteligent) de pe
telecomanda pentru a selecta functia Flux de aer spre
persoane sau functia Flux de aer departe de persoane.

Functia Intelligent Eye (Ochi inteligent) poate detecta
activitatile persoanelor din camera si poate regla unghiul
orizontal al fluxului de aer pentru a aplica functiile.

NOTA: Functia Flux de aer spre persoane este disponibila
numai pentru o singura zona cu persoane. Daca apasati
butonul SWING (Oscilatie) de pe telecomanda, aceasta
functie se va dezactiva automat.

Pozitie fanta de

ventilatie A ‘
Limita inferioara maxima

in modul COOLING

(Racire) sau DRY (Uscare) se poate forma
condensul care se poate scurge de pe unitate in
conditii de umiditate ridicata.

Deschidere ingusta

Fluxul de aer restrictionat reduce performanta si
poate provoca formarea condensului.

inchis

Nu utilizati daca nu se deschide - pot aparea
avarii.

Actiune fanta de ventilatie
Dupa o pornire rapida, fanta de ventilatie poate

M| ramane statica timp de aproximativ 10 secunde.

perete

Aer conditionat

Intelligent eye (Ochi inteligent)

Dreapta

(75° £ 10°) (75° £ 10°)

Zona detectabila Mijloc
i gm  L_.Am__ (30° £10°)
Intervalul de detectare De exemplu:
variaza in functie Zona detectabila la
de temperatura din 25 °C.

camera.

Functii (in functie de model)

m Oscilarea automata a fluxului de aer
orizontal*

e Mentineti apasat ,SWING” timp de doua
secunde pentru a angaja miscarea de
oscilatie a lamelor verticale. Nota: Pentru
mai multe detalii, consultati MANUALUL DE
UTILIZARE A TELECOMENZII.

m Memoria fantei de ventilatie*

Unghiul fantei de ventilatie orizontale este
memorat si va reveni la ultima pozitie selectata
de utilizator.

Acest lucru nu se va intampla in modul TURBO,
in timpul functionarii de la butoanele de
comanda manuala sau dupa o pana de curent.



2.5 Functiile speciale

m intarziere compresor

La pornire, o intarziere de 3 - 5 minute
protejeaza compresorul.

m Dezghetare automata

Tn modul incalzire, pe unitatea interioara se
formeaza gheata. Pentru a dezgheta aceasta
gheata, ventilatorul unitatii interioare se
opreste timp de cateva minute inainte de a
continua incalzirea.

m Prevenirea curentilor reci de aer

Pentru a evita curentii de aer incomozi atunci
cand aparatul de aer conditionat intra in

modul de incalzire, unitatea interioara este
preincalzita inainte de pornirea ventilatorului.
Aceasta intarziere nu va depasi cateva minute.

m Repornire automata

Unitatea va reporni in mod automat dupa o
intrerupere a alimentarii.

Toate setarile anterioare ale utilizatorului sunt
recuperate.

m Detectarea automata a scurgerilor

Atunci cand se detecteaza o scurgere de agent
frigorific, unitatea va afisa codul ,EC” sau LED-
urile vor clipi intermitent [in functie de model].

m Prevenirea formarii mucegaiului*

Aceasta functie mentine functionarea
ventilatorului unitatii interioare la o viteza
scazuta timp de 7 minute dupa ce a fost oprit
de catre utilizator in modul de racire. Uscarea
picaturilor de apa de pe schimbatorul de
caldura al unitatii interioare previne formarea
mucegaiului.

m Turbo

Functia Turbo face ca unitatea sa functioneze
suplimentar pentru a ajunge la temperatura
actuala n cel mai scurt timp posibil.

Intreruperea acestui proces poate
perturba logica de control.

Pentru a inversa acest lucru, intrerupeti
alimentarea electrica cateva secunde.

/N
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m Control WLAN*

Cu functia WLAN, unitatea poate fi controlata
fie de la telecomanda, fie de la telefonul
mobil. Conectati modulul WLAN si modulul
de comunicare cu panou de afisare pentru a
activa aceasta functie.

m Memoria unghiului fantei de ventilatie

La pornirea unitatii, fanta de ventilatie va
reveni automat la ultima pozitie selectata de
utilizator.

m Functia Air Fresh*

Tehnologia inovatoare Air Magic elimina
efectiv bacteriile, virusurile, microbii si alte
substante nocive si reimprospateaza aerul.

m Functia de incalzire la 8 °C si 12 °C

Cand aparatul de aer conditionat functioneaza
in modul de incalzire cu temperatura setata

la 16 °C, deruleaza prin modurile de operare
dupa cum urmeaza, prin apasarea de doua ori
intr-o secunda: Incélzire la 8 °C — Incalzire la
12 °C — Mod de incalzire anterior.

m Self Cleaning (Curatare automata)*

Bacteriile din aer se dezvolta intotdeauna
daca exista umezeala pe schimbatorul

de caldura de interior. Uscarea regulata a
schimbatorului de aer previne dezvoltarea
acestora. Prin simpla apasare a butonului
,Self cleaning” (Curatare automata), aparatul
de comanda gestioneaza in mod automat
procesul.

[*]in functie de model.




3. INGRIJIREA

ingrijirea si intretinerea

DECONECTATI aparatul de la sursa de
alimentare INAINTE de curatare sau de
reparare!

Curatarea filtrului

1 Deschideti panoul frontal ridicand cu atentie
ambele capete simultan. La un anumit unghi
se aude un clic, iar panoul frontal se sprijina
singur.

3 Scoateti filtrul mic special.

5 Curatati filtrul (filtrele) mic (mici) cu
aspiratorul. [Inlocuiti ocazional filtrul]

7 Reintroduceti filtrul in unitate in ordinea
inversa celei descrise la punctul 2 de mai sus.

Curatarea generala
Utilizati o carpa moale umeda pentru curatarea
grilajului, a carcasei si a telecomenzii.

P +

X
7 + 7

o Nu se vor utiliza substante chimice, de
exemplu detergenti, solventi, lac abraziv etc.
e Nu se vor utiliza temperaturi ridicate
(peste 40°C)

2 Tineti voletul de pe filtru pentru a-l misca
putin in sus, apoi trageti usor spre dvs. Acum
scoateti filtrul tragandu-l usor in jos.

4 Curatati filtrul (filtrele) de aer mare (mari) cu
apa si sapun. Clatiti cu apa curata. Indepartati
excesul de apa.

6 Reinstalati filtrul mic in filtrul mare.

8 inchideti panoul frontal.
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Pregatire pentru depozitare [perioade lungi de inactivitate]

1) Curatati filtrele de aer.

2) In climatele umede, utilizati aparatul doar in modul Fan (Ventilator) pana cand unitatea s-a
uscat.

3) Opriti aparatul de aer conditionat de la telecomanda si scoateti bateriile.

4) Deconectati aparatul de la sursa de alimentare.

Reutilizare dupa depozitare

1) Reconectati aparatul la sursa de alimentare.

2) Asteptati 24 de ore atunci cand temperatura ambientala este scazuta (Pentru modelul cu
invertor).

3) Reintroduceti bateriile in telecomanda si porniti unitatea.

intretinere preventiva

Verificati in mod regulat unitatea pentru a detecta:

1. Fluxul de aer obstructionat in unitatile interioare si exterioare.
2. Scurgerile de apa sau de ulei.

3. Cabilurile deteriorate sau deconectate

AENT =

Piesele metalice pot avea muchii ascutite care pot provoca leziuni. Aveti grija!

intretinerea completa regulata a unitatii interioare si a unitatii exterioare este esentiala.

- TNTRETINEREA specializata este necesara pentru curatarea in profunzime, pentru lubrifiere si
pentru verificarea functiilor tuturor componentelor principale.

- Nu incercati sa faceti acest lucru pe cont propriu.

- Contactati un furnizor de servicii calificat.




4. DEPANAREA

Instructiuni, recomandari si atentionari

in timpul functionarii normale pot aparea urmatoarele situatii si este posibil sa nu indice o

defectiune.
Caz Explicatie
Racirea sau incalzirea este intarziata. O intarziere de 3-5 minute protejeaza compresorul.
Viteza ventilatorului se modifica - inactiv, foarte incet | Se intdmpla automat in modul de incalzire - previne
si apoi normal. suflarea aerului rece spre persoane.

Incalzirea se opreste brusc, iar indicatorul de

. Dezghetarea unitatii exterioare este in curs (5-10 minute).
dezghetare clipeste. ' '

Acest fenomen poate aparea cand temperatura unitatii
este scazuta, iar aerul din incapere este cald si umed.
,Murmur”: normal - egalizarea presiunii gazului la oprirea
sau la pornirea compresorului.

Vapori care ies din unitatea interioara

Aparatul de aer conditionat emite sunete cu un ,Scartait”: dilatarea si contractarea normale a pieselor din
volum scazut plastic si metal.

Aer suflat - normal cand fanta de ventilatie isi reseteaza

pozitia.

Poate aparea atunci cand aparatul de aer conditionat
Praf eliminat din unitate. este utilizat pentru prima oara sau atunci cand nu a fost

utilizat o perioada indelungata.

Cauzat, in general, de substante chimice, de fumul
Emite un miros ciudat. de tigara, de gatit etc. Daca nu este cazul, contactati
contractantul competent.

Temperatura ambientala este aceeasi cu temperatura
selectata cu telecomanda. Daca nu este cazul, contactati
contractantul competent.

Poate aparea atunci cand temperaturile exterioare sunt
Performanta de incalzire slaba. apropiate de sau sub zero grade Celsius.

Daca nu este cazul, contactati contractantul competent.
Normal atunci cand alimentarea cu energie electrica este
reluata dupa o pana de curent.

Interferenta de la turnurile de telefonie mobila si

de la releele de la distanta pot cauza functionarea
necorespunzatoare a aparatului.

Functionarea este neregulata, imprevizibila sau nu Deconectati cablul de alimentare si apoi reconectati-l.
raspunde la comenzi. Apasati butonul ON/OFF (Pornit/Oprit) de pe
telecomanda pentru a reporni functionarea.

Daca problema nu este solutionata, contactati un
contractant competent.

Aparatul de aer conditionat de tip multisistem nu poate functiona in moduri diferite in acelasi timp, de exemplu,
0 unitate s& functioneze in modul ,COOL" , iar alt unitate s& functioneze in modul ,HEAT".

La efectuarea unor operatiuni diverse, se va acorda prioritate modului ,HEAT". Unitatea interioara care
functioneaza in modul ,COOL” sau ,FAN” se va opri si va afisa ,P5”.

|

Comuta la functia Fan only (Doar ventilator) in
timpul racirii sau incalzirii.

Porneste automat
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PROBLEMA VERIFICATI MAI INTAI!

+ Exista o pana de curent?

+ S-a oprit un comutator, s-a declansat un disjunctor sau a sérit o siguranta?

Unitatea nu functioneaza. — .
+ Bateriile din telecomanda sunt noi?

+ Ceasul si ora de pe telecomanda sunt setate corect?

+ Setérile de temperatura si de mod sunt corecte?

* Filtrele de aer sunt curate?

* Ferestrele si usile sunt inchise?

Nu este suficient de rece/cald. i . e
* Fluxul de aer nu este restrictionat spre si de la unitatile interioara si

exterioara?

* Viteza ventilatorului este setata la ridicata si fantele de ventilatie permit un
flux maxim?

UNITATEA NU RASPUNDE iN MOD
CORESPUNZATOR?
. anegistra’;i numarul modelului produsului,

+ Contactati un contractant competent,
» Comunicati toate detaliile observate!

Opriti imediat unitatea in cazul ORICAREIA dintre o
situatiile de mai jos! o

+ Cablul de alimentare este deteriorat sau este anormal de cald. VA
* Miroase a ars. NI
* Se aud zgomote puternice sau anormale.

+ O siguranta sare frecvent sau un disjunctor se declanseaza frecvent.

+ In sau din unitate cad apa sau alte obiecte.

* Indicatoarele pélpaie continuu.

+ Este afisat un cod de diagnosticare automata, de exemplu EO, E1, E2 ... sau PO, P1, P2... etc.

c NU INCERCATI SA REMEDIATI ACESTE PROBLEME PE CONT PROPRIU!
CONTACTATI UN FURNIZOR DE SERVICII CALIFICAT!

[




PRECITAJTE S| PRED PREVADZKOVANIM

Tento vyrobok je v silade so smernicou o nizkom napati (2014/35/EU) a

smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/EU) Eurépskej tnie.

Spravna likvidacia tohto vyrobku

(Elektricky odpad a elektronické zariadenia)

I
(Pri pouzivani tohto klimatizaéného zariadenia v eurépskych krajinach je nutné dodrziavat’
nasledujuce pokyny)
- Toto oznacenie uvedené na vyrobku alebo v dokumentoch k vyrobku znamend, Ze elektricky odpad
a elektrické zariadenia (OEEZ podfa smernice 2012/19/ES) nesmu byt mieSané s beznym domovym
odpadom.
Je zakazané likvidovat tento spotrebi¢ spolu s komunalnym odpadom.
Na likvidaciu je k dispozicii niekolko moznosti:
1. Mestom/obcou zriadené zberné systémy, kde moZe byt elektronicky odpad odovzdany uzivatelom zdarma
alebo za poplatok.
2. Pri nakupe nového produktu predajca prevezme stary produkt zdarma alebo za poplatok.
3. Vlyrobca prevezme staré spotrebiCe urené na likvidaciu zdarma alebo za poplatok.
4. VVzhladom k tomu, ze staré vyrobky obsahuju cenné suroviny, mdZete ich predat vykupniam kovového odpadu.
Likvidacia odpadu na Ciernych skladkach, v lesoch alebo v krajine, ohrozuje vaSe zdravie, pretoze do vody
mozu uniknut nebezpecné latky a najst si cestu do potravinového retazca.

Vnutorna jednotka VonkajSia jednotka Menovité napétie a Hz

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

—

m Pred pouZitim vyrobku si precitajte tento navod!

m Tento pristroj m6ézZu pouzivat deti od 8 rokov, osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
duSevnymi schopnostami alebo s nedostatocnymi skusenostami a znalostami, ak su pod
dohlfadom alebo boli pou¢ené o pouzivani spotrebi¢a bezpe¢nym spésobom a porozumeli
prislusnym rizikam.

m Deti by sa s pristrojom nemali hrat. Cistenie a Gdrzbu uskutoénitelné uzivatelom nesmu
vykonavat deti bez dozoru.

m Pohyblivé Casti spotrebi¢a musia byt nainstalované/umiestnené minimalne 2,3 m od podlahy.

m ELEKTRICKE préace smie vykonavat iba autorizovany personal v sulade so $tatnymi normami
pre elektroinstalaciu. Ak je napajaci kabel poSkodeny, musi ho vymenit vyrobca, jeho servisny
zastupca alebo osoby s podobnou kvalifikaciou, aby sa predislo nebezpecenstvu.

o |
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Upozornenie: Nebezpecéenstvo
poziaru iba pre chladivo R32/R290

- Toto zariadenie nie je urCené pre pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo duSevnymi schopnostami alebo s nedostatocnymi skusenostami a znalostami,
ak nie su pod dohfadom alebo neboli vySkolené o pouzivani zariadenia osobou zodpovednou za ich
bezpecnost.

- Deti by mali byt pod dohladom, aby ste sa uistili, ze sa so zariadenim nehraju.

- Servis spotrebi¢a mozno vykonavat len v sdlade s odporaganiami vyrobcu. Udrzba a opravy, ktoré si
vyZaduju pomoc iného odborného personalu, sa vykonavaju pod dohfadom osoby, ktora je sposobila

9 manipulovat s horfavym chladivom.

[ oz




1. PRECITAJTE S| PRED PREVADZKOVANIM

1.1 Bezpecnostné opatrenia

e Pozorne dodrzujte tieto pokyny,
- aby ste sa vyhli nespravnemu spésobu prevadzkovania.

- aby ste predisli fyzickému zraneniu alebo Skodam.
- aby ste optimalizovali Zivotnost’ vyrobku.
e Uroven zavaznosti je klasifikovana nasledovne:

& VAROVANIE & UPOZORNENIE

Tento symbol oznaCuje moznost Tento symbol oznacuje moznost
fyzického zranenia alebo straty na Zivote. posSkodenia majetku alebo vazne désledky.

e Symboly pouzivané na jednotkach a v navode:

VAROVANIE | chladivo vyteCené a vystavené externému zdroju

i Toto zariadenie pouZziva horfavé chladivo. Ak je
vznietenia, hrozi nebezpecenstvo poZiaru.

L UPOZORNENIE | Pregitajte si pozorne navod na obsluhu.

® VYHNITE SA
Servisny personal by mal manipulovat s tymto
> &? UPOZORNENIE . , v o R
0 DODRZUJTE I:m zariadenim po precitani navodu na intalaciu.

[1i] |uPozornENE

Su k dispozicii informacie ako napriklad navod na

obsluhu alebo névod na instalciu.
o InStalaciu tohto vyrobku moze vykonavat 0 Napéjacia zastrcka musi byt bezpecne

len odborne spdsobila a primerane zasunuta do zasuvky, ak je to moznée.
skusena osoba.

Zariadenie nepouzivajte ani nezastavujte NepouzZivajte predlzovaci kabel ani
pripojenim alebo odpojenim sietove; nezdielajte rovnaku sietovu zasuvku s
zastrcky. inymi spotrebi¢mi.

———

M7k o] S S

é\/\/v\\/\\ L?\\\ \/i/

P

o |
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NepouZivajte horfavy plyn alebo horfaviny
ako benzin, benzén, riedidlo, a pod., v
stiesnenom priestore.

V stiesnenom priestore nepouzivajte
vykurovacie zariadenie.

S .

Deti musia byt upozornené, aby sa
nehrali s ovladacimi prvkami klimatizacie,
pohyblivymi astami a/alebo chladiacimi a
elektrickymi pripojkami.

Dlhodobé vystavenie prievanu méze
sposobit svalové nepohodlie a suchost oci.

Pri obsluhe s mokrymi rukami méze dojst
k Urazu elektrickym pradom.

Vlypnite pristroj, ak sa objavia neobvyklé
pachy, zvuky alebo vibracie. Obratte sa na
autorizovaného predajcu.

\ QN

~ ﬁ

[~ 4

NepokusSajte sa opravovat, presuvat alebo
menit’ klimatizaciu.

Vlyhladajte odbornu pomoc - obratte sa na
autorizovaného predajcu.

[ o
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A

Odpojte pristroj, pokial nie je dihSiu dobu
pouzivany.

QN

\Di

Viyrobok je ur€eny LEN pre zaistenie
pohodlia ludi.

Na zariadenie nelezte ani nekladte Ziadne

predmety.

Neblokuijte vstupy ani vystupy vzduchu.
Néasledkom by mohol byt zhorSeny vykon,
zvySené prevadzkove naklady a znizena
Zivotnost' vyrobku.

PRED C¢istenim alebo servisom odpojte.

e

Pravidelne kontrolujte vzduchové filtre a v
pripade potreby ich vyistite.

Pri Cisteni pouZivajte iba trochu vodu, aby
ste zabranili urazu elektrickym prudom.

Na vyrobok nikdy nepouzivajte silné
Cistiace prostriedky, rozpustadla ani brusne

prostriedky.

% N
€ ]|

o |
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1.2 Nazvy sucasti

Predny panel

Napajaci kabel (niektoré jednotky)

! i Dialkové ovladanie Dialkové ovladanie
\ | Drziak (niektoré jednotky)
Zaluzie

Inteligentné oko
‘ . (niektoré jednotky) 368 i

Filter pre osviezenie vzduchu

(Na zadnej strane hlavného filtra - Okno displeja
niektoré jednotky) Jednotka ma zabudovany svetelny snimac¢
_li_li_leco= pre detekciu okolitého jasu. Po vypnuti
LI kw @ svetla sa displej postupne stmavuije, Setri

A8. 8~ Zobrazuije teplotu, prevadzkovu funkciu a chybové kédy:

na 3 sekundy, ak:

+ Je CASOVAC nastaveny ako ZAPNUTY

+ Funkcia CERSTVY, OTACANIE, TURBO alebo TICHO su zapnuté

« VO »

- ” na 3 sekundy, ak:
+ Je CASOVAC nastaveny ako vypnuty
+ Funkcia CERSTVY, OTACANIE, TURBO alebo TICHO su vypnuté

cr ” ak je funkcia proti studenému vzduchu zapnuta

oo™ 7 pri rozmrazovani

2. ” ak je jednotka samodistiaca (niektoré jednotky)

“FF” ak je zapnuty reZim ohrievania na 8°C alebo 12°C (niektoré jednotky)
“@” ak je zapnuta funkcia Cerstvy (niektoré jednotky)

“2CO " ak je aktivovana funkcia ECO (niektoré jednotky)

“« =" ak je aktivovana funkcia bezdrétového ovladania (niektoré jednotky)

“ kW ” Oznacuje aktualny prevadzkovy vykon (niektoré jednotky)

V rezime Ventilator a SuSenie zariadenie zobrazuje teplotu miestnosti.
V ostatnych reZimoch zariadenie zobrazuje nastavenie teploty.

Stlacenim tlaCidla LED na dialkovom ovladani sa displej vypne, v priebehu
15 sekund opat stlacite tlacidlo LED. Zobrazi sa teplota izby, ak tlacidlo po
15 sekundach znovu stladite, zapne sa obrazovka displeja.

energiu a ponuka pohodiny spanok.

Vyznamu kédov
na displeji

Poznamka: Pokyny na pouzivanie infraterveného dialkového ovladania najdete v navode k
dialkovému ovladaniu




2. PREVADZKA

2.1 Prevadzkové podmienky

Interiér Exteriér
Horny limit 32°C DB 46°C DB

Chladenie
Spodny limit 18°C DB -15°C DB
Horny limit 27°C DB 24°C DB

Ohrievanie
Spodny limit 0°C DB -15°C DB

Poznamka: DB - Suché Ziarovka

1. Pri tychto prevadzkovych teplotach sa dosiahne optimalny vykon.

2. Ak zariadenie pracuje nad alebo pod tymito podmienkami po dlhu dobu, systémova diagnostika moze zistit
poruchu a zariadenie nebude pracovat spravne.

3. Relativna vihkost miestnosti - menej ako 80%. Ak klimatiza¢na jednotka pracuje mimo tohto rozsahu, méze sa
na povrchu klimatizacnej jednotky usadzovat kondenzat. Nastavte Zaluziu pre prudenie vzduchu do maximalneho
uhla a nastavte rezim ventilatora na VYSOKU rychlost.

4. PRE VONKAJSIE JEDNOTKY S POMOCNYM ELEKTRICKYM OHRIEVACOM: Ak je vonkajsia teplota nizsia ako
0°C, dérazne odporu¢ame nechat zariadenie stale zapojené, aby bol zabezpe€ena plynula priebezna prevadzka.

2.2 Ruéna prevadzka

A . Rucné tlacidlo je uréené iba na ucely testovania
a pre nudzoveé ovladanie. = —
Tuto funkciu nepouzivajte, kym nestratite dialkové ovladanie o

alebo ak je to absolutne nevyhnutné. Ak chcete obnovit normalnu
prevadzku, aktivujte jednotku pomocou dialkového ovladania.

PRISTUP

Otvorte predny panel opatrnym zdvihnutim oboch koncov sucasne.

Po dostato&nom zdvihnuti sa ozve cvaknutie a otvorena ¢ast sa stava | B((O
S$amonosnou. E

PREVADZKA

Opakovanym stlacanim ru¢ného tlacidla zmenite rezimy nasledovne:

Ruéné ovladacie tlacidlo

a Jedenkrat = rezim AUTO [ohrievanie, chladenie alebo ventilator a automaticka rychlost ventilatoral].

b Dvakrat = rezim CHLADENIE [prepne do rezimu AUTO po 30 minutach (pouziva sa hlavne na
testovacie ucely)].

c Trikrat = VYPNUTE.
DOKONCENIE

Zatvorte panel tak, ze pevne zatiahnete smerom dole na oboch koncoch, kym sa panel nevrati do
pbvodnej polohy.

OBNOVENIE

Pouzitim dialkového ovladania vratite do beznej prevadzky.

o |
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2.3 Ako to funguje!

Zakladné prevadzkové rezimy: AUTO/CHLADENIE/SUSENIE/OHRIEVANIE*/
VENTILATOR
[*]V zavislosti na modeli

Rezim AUTO

e\ tomto nastaveni systém automaticky meni rezimy a rychlost’ ventilatora na nastavenu
teplotu.

e Na jar a na jesen mdze blizSia regulacia teploty vyzadovat zmeny rezimu CHLADENIE/
OHRIEVANIE.

Rezim SUSENIE
V tomto rezime je prioritou zbavenie vzduchu vihkosti. Nizke otacky ventilatora a cyklovanie
kompresora sa pouzivaju k tomu, aby sa dosiahla a regulovala izbova teplota.

Rezim SPANKU

Po zvoleni sa nastavena teplota zvysi (chladenie) alebo znizi (ohrievanie) o 1°C po 1 hodine a
o dalSich 1°C kazdu dalSiu hodinu. Potom bude nova teplota udrzovana po dobu 6 hodin pred
vypnutim.

Tento spbsob prevadzky Setri energiu a zlepSuje komfort noéného ¢asu synchronizaciou s
metabolizmom tela.

Rezim ECO*
Rezim ECO je mozné aktivovat v rezime chladenia pre usporu energie. Ak je tento rezim
zvoleny, jednotka automaticky reguluje rychlost’ ventilatora a rotaciu kompresora. Poskytuje
vam rovnaky komfort pri minimalnej spotrebe energie za 8 hodin
prevadzky.

B

llﬁ:_
-

Rady pre ekonomicku prevadzku

e Nastavte teplotu tak, aby ste dosiahli mierne urovne komfortu.
e Nadmerne nizka alebo vysoka teplota plytva energiou.
e \Vykon zlepSite, ak budu okna a dvere zatvorené. Studeny  Horuci
e Obmedzte spotrebu energie [¢as chodu] pomocou funkcie CASOVAC.

> Casovaé
/ @~ pouzivajte
N\ efektivne
40
]
\’\
-.“? -
!

WEEE
s b |

Vycistite

4

Zatvorte prosim

e Neblokujte vstupy ani vystupy vzduchu. Nasledkom bude zhor$eny vykon, zvySené
prevadzkové naklady a znizena Zivotnost' vyrobku.
e Pravidelne kontrolujte vzduchové filtre a v pripade potreby ich vydcistite.




2,

PREVADZKA

2.4 Regulacia smeru

Nastavenie vertikalneho prudenia vzduchu

e Stlacte tlacidio "OTACANIE (vertikalne pridenie vzduchu)" na dialkovom ovladani pre nastavenie
vertikalneho smeru prudenia vzduchu. Poloha Zaluzie sa pri kazdom stlaCeni tlaCidla lahko posunie.

e Stladte tlagidlo "OTACANIE (vertikalne pradenie vzduchu)" znovu, aby sa AR
zabranilo nepretrzitému pohybu Zaluzie.

Nastavenie horizontalneho T T

prudenia vzduchu VAROVANIE! .

e Stlacte tlagidlo "OTACANIE Nedavaite prsty do alebo blizko AG
(horizontalne prudenie vzduchu)" na ventilatora a sacej strany jednotky. v
dialkovom ovladani pre nastavenie Viysokorychlostny ventilator vnutri . _
vertikalneho smeru prudenia vzduchu. | Prisiroja moze sposobit zranenie. =
Poloha zallzie sa pri kazdom stlaceni Neotacajte zaluzie rukou. Spdsobi to 4
tlacidla l'ahko posunie. naruSenie synchronizécie. Ak k tomu G

e Stlacdte tlacidlo "OTACANIE déjde, zariadenie vypnite a na niekolko N ‘
(horizontalne prudenie vzduchu)" sekund odpojte zo zasuvky a znova T ,
znovu, aby sa zabranilo \zapnite. Tym sa funkcia Zaluzii obnovi. "

- N J
nepretrzitému pohybu Zaluzie.

Poznamka: Podrobné informacie najdete v NAVODE K DIALKOVEMU OVLADANIU.

Prevadzka funkcie Inteligentné oko
Stlacte tladidlo Inteligentné oko na dialkovom ovladani a
vyberte funkciu pridenie vetra, ktora bude sledovat fudi
alebo presmeruje prud vetra od ludi.

stena

Klimatizacia

Inteligentné oko

Inteligentné oko dokéZe rozpoznat aktivity fudi v miestnosti

VIavo

a nastavit ho.rlzontalrly uhol pre prudenie vzduchu pre Setekovatelnd (75° £10°) (75° £ 10°)
implementaciu funkcii. oblast Uprostred
gm  L.Im__: (30° £ 10°)

POZNAMKA: Pridenie vetra podla ludi je k dispozicii iba . L
pre jednu oblast s fudmi. Ak stiagite tlagidlo OTACANIA na De"eko‘,’ategl?y {Ozfat‘“ gafr;(k'adt- 4 oblast or
dialkovom ovladani, tato funkcia sa automaticky zastavi. Ssa meni podia teploty e exovateina oblast pri

miestnosti. 25°C.
Poloha zaluzii A w Funkcia (v zavislosti od modelu)
Maximalne dole m Automatické otacanie horizontalneho
V rezime CHLADENIE prudenia v;dvuchu*
alebo SUSENIE sa moze e Stlacte "OTACANIE" po dve sekundy,
v prostredi s vysokou vlhkostou vytvarat a aby sa zabranilo pohybu vertikalnych

zaluzii. Poznamka: Podrobné informacie

kvapkavat k it ' -
odkvapkavat kondenza najdete v NAVODE K DIALKOVEMU

Uzke otvorenie

Obmedzeny prietok vzduchu zniZuje vykon a OVLADANIU.

moZze spdsobit’ vznik kondenzatu. m Pamat’ zaluzii*

Zatvorenie Horizontalny uhol zaluzii sa ulozi do pamate
Zariadenie neprevadzkujte, kym nie je a vrati sa do polohy, ktoru si uzivatel zvolil.
otvorené - mohlo by déjst’ k poSkodeniu. To sa nestane v rezime TURBO, ktory

funguje pomocou ru¢nych ovladacich
tlacidiel alebo po preru$eni napajania.

Cinnost’ zaluazii
Po rychlom restarte mézu Zaluzie zostat
v statickej polohe po dobu asi 10 s.



2.5 Specialne funkcie

m Oneskorenie kompresora

Pri Starte chrani kompresor ¢asove
oneskorenie 3 ~ 5 minut.

m Automatické odmrazovanie

Na vonkajsej jednotke sa v rezime ohrievania
vytvara fad. Pre odmrazenie tohto ladu sa
vnutorny ventilator na niekofko minut zastavi a
potom pokracCuje v ohrievani.

m Proti chladu

Aby sa zabranilo nepohodlie, ked sa
klimatizacna jednotka zapne do rezimu
ohrievania, vnutorna jednotka sa predhrieva
pred spustenim ventilatora. Toto oneskorenie
by malo trvat’ len niekolko minut.

m Automatické restartovanie

Po prerusSeni napajania sa pristroj automaticky
restartuje.

Predchadzajuce pouzivatelské nastavenia
budu obnovené.

m Automaticka detekcia unikov

Ak je zisteny unik chladiva, zariadenie zobrazi
kéd "EC" alebo rozsvieti LED diédy [v zavislosti
od modelu].

m Prevencia proti plesniam*

Tato funkcia udrzuje ventilator v miestnosti
v chode pri nizkej rychlosti po dobu 7 minut
po vypnuti uzivatelom v reZzime chladenia.
VysusSovanie kvap6¢ok vody na vnutornom
vymennika tepla zabraruje vzniku plesni.

m Turbo

Funkcia Turbo prepne jednotku na extrémne
vysoky vykon, aby dosiahla su¢asné teploty v
¢o najkratSom moznom case.

PreruSenie tohto procesu moze narusit
riadiacu logiku.
Ak chcete tento proces zastavit, na

kratku dobu odpoijte elektricky privod.
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m Ovladanie WLAN*

Pomocou funkcie WLAN je mozné pristroj
ovladat bud dialkovym ovladanim alebo
mobilnym telefébnom. Pre aktivaciu tejto funkcie
pripojte modul WLAN a komunikacny modul sa
zobrazovacie doskou.

m Pamat’ uhla zalGzii*

Pri zapnuti pristroja sa zaluzie automaticky
vratia do povodného uhla.

m Funkcia Cerstvy vzduch*

Technoldgia Innovated Air Magic ucinne
eliminuje baktérie, virusy, mikroby a dalSie
Skodlivé latky a obCerstvuje vzduch.

m Funkcia ohrievania na 8°C a 12°C

Ked klimatizacna jednotka pracuje v reZime
ohrievania s nastavenou teplotou 16°C,
prevadzkovym rezimom prechadza nasledovne
po stlaceni tlacidla teploty dvakrat za sekundu:
8°C ohrievanie — 12°C ohrievanie —
Predchadzajuci rezim ohrievania.

m Samocistenie*

Baktérie prinesené vzduchom pouzivaju

k svojmu mnoZzeniu vlihkost vo vnutornom
vymenniku tepla. Pravidelné susenie
vymennika zabranuje tomuto rastu.
Jednoduchym stlacenim tlacidla
"Samocistenie" regulator automaticky riadi
proces.

[*] V zavislosti na modeli




3. STAROSTLIVOST

Starostlivost’ a udrzba

ODPOJTE zo zdroja napajania PRED Cistenim
alebo servisom!

Cistenie filtra

1 Otvorte predny panel opatrnym zdvihnutim
oboch koncov suc¢asne. Pri uréitom uhle sa
ozve cvaknutie a otvorena Cast sa stava
samonosnou.

3 Odpojte maly Specializovany filter.

5 Vysajte maly/é filter/y. [Prilezitostne
vymerite]

7 Znovu vlozte do jednotky v opacnom poradi
opisanom v bode 2.

VsSeobecné cCistenie
Pri Cisteni mriezky, puzdra a dialkového
ovladania pouzite makku navlh¢enu latku.
4 +
¢

4+
7, +

e Ziadne chemikalie, napr. gistiace prostriedky,
rozpustadla, brusiva, atd.
e Ziadne teplo (nad 40°C)

2 Drzte jazycek filtra, aby ste ho posunuli
trochu hore a zlahka zatlacte smerom k sebe.
Teraz vytiahnite filter jemnym potiahnutim
smerom nadol.

4 \/yCistite velky vzduchovy/é filterly
mydlovou vodou. Oplachnite ho/ich Cistou
vodou. Odstrante prebyto¢nu vodu.

=

I

7

6 Nasadte maly filter na velky filter.

8 Zatvorte predny panel.
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Priprava na uskladnenie [dlha doba necinnosti]

1) Vycistite vzduchové filtre.

2) Vo vihkej alebo mokrej klime je nutné pracovat v rezime ventilatora, kym sa jednotka
nevysusi.

3) Vypnite klimatizaciu dialkovym ovladanim a vyberte batérie.

4) Odpojte od zdroja napajania.

Opatovné pouzitie po uskladneni

1) Znova pripojte zdroj napajania.

2) VycCkajte 24 hodin, ked je teplota okolia nizka (pri modeli striedaca).
3) Vlozte batérie do dialkového ovladania a zapnite pristroj.

Preventivna udrzba

Jednotku pravidelne kontrolujte, Ci:

1. Nie je prudenie vzduchu vo vnutornej a vonkajsej jednotke upchaté.
2. Nedochadza k uniku vody alebo oleja.

3. Nie su poskodené alebo odpojené vodice

A IR

Kovové Casti mézu mat ostré hrany, ktoré spésobuju zranenie. Davajte si pozor!

Pravidelna vysoka uroven udrzby vnutornych a vonkajsich jednotiek je nevyhnutna.

- Udrzba $pecialistom je nutna k hibkovému gisteniu, mazaniu a kontrole funkénosti vetkych
délezitych sucasti.

- NepokusSajte sa o taku pracu sami.

- Obratte sa na prislusného poskytovatela sluzieb.




4. RIESENIE PROBLEMOV

Rady, tipy a upozornenia

PocCas beznej prevadzky sa mézu vyskytnut nasledujuce situacie, pricom nemusi ist' o poruchu.

Pripad

Chladenie alebo ohrievanie su oneskorené.

Vysvetlenie

Oneskorenie 3 ~ 5 minut chrani kompresor.

Zmena rychlosti ventilatora - vypnuté, velmi pomalé a
potom normaline

Automaticky k tomu dochéadza v reZime ohrievania -
zabrariuje to fukaniu studeného vzduchu na fudi.

Ohrievanie sa nahle zastavi a kontrolka
rozmrazovania sa rozblika.

Prebieha odmrazovanie vonkajsej jednotky
(5 ~ 10 minat).

Z vnutornej jednotky vychadza hmla

Mbze k tomu dojst, ked je teplota jednotky nizka a
izbovy vzduch je horuci a vihky.

Klimatizacné zariadenie vydava zvuky s nizkou
hlasitostou

"SyCanie": normalne - vyrovnava sa tlak plynu, ked sa
kompresor zastavi alebo spusti.

"Pistanie": normalne roztahovanie a kontrakcie
plastovych a kovovych dielov.

Nérazy vzduchu - normaine, ked ZalUzie obnovia svoju
polohu.

Mbze k tomu dojst, ked sa klimatizacné zariadenie

Prasenie z jednotky. pouziva prvykréat alebo nebolo dlhsi ¢as pouzivané.
ZvyCajne spdsobeny chemikaliami, cigaretovym
Zvlastny zapach. dymom, varenim atd. Ak tomu tak nie je, volajte svojho

dodavatela.

Zmeny ventilatora iba pri chladeni alebo ohrievani.

Teplota miestnosti je rovnaka ako teplota zvolena
dialkovym ovladanim. Ak tomu tak nie je, zavolajte
dodavatefa.

Zly vykon ohrievania

MéZe k tomu dojst, ked je vonkajSia teplota blizko
alebo pod nulou stupriov Celzia.

Ak tomu tak nie je, zavolajte dodavatefa.

Automatické zapnutie

Normalne po obnoveni napajania po vypadku
napajania.

Prevadzka je chybova, nepredvidatelna alebo
nereaguije.

Ru$enie od veZi mobilnych telefénov a dialkovych
ovladaCov moze spbsobit zlyhanie jednotky.

Odpojte napajanie a znova zapojte.

Stlagenim tlacidla ZAPNUTE/VYPNUTE na dialkovom
ovladani restartujete prevadzku.

Ak sa problém nevyriesi, zavolajte dodavatela.

Multi-systémova klimatizacie neméze byt v réznych prevadzkovych reZzimoch sucasne, napriklad jedna jednotka
nemdZze byt v reZzime "CHLADENIE" a druh& v rezime "OHRIEVANIE".

Pri zadani roznych spdsobov prevadzky bude priorita rezim "OHRIEVANIE". Vnutorna jednotka, ktoré pracuje v
rezime "CHLADENIE" alebo "VENTILATOR", sa zastavi a zobrazi sa "P5".

|
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PROBLEM PROSIM NAJSKOR SKONTROLUJTE!

+ Existuje porucha napajania?

+ Je vypinac vypnuty, isti¢ sa vypol alebo praskla poistka?

Jednotka nefunguje.
+ SU batérie v dialkovom ovladani funkéné?

* Su spravne nastavené hodiny a ¢asovac na dialkovom ovladani?

+ Su teplota a reZim nastavené spravne?

¢+ Su vzduchové filtre Gisté?

. ar , i
Nie je dost chladnolteplo. Su okna a dvere zatvorené?

* MbZze vzduch volne prudit smerom dovnutra a von z vnutornych a
vonkajsich jednotiek?

+ Je rychlost ventilatora a Zaluzii vysoka, umoziuje maximalny prietok?

JEDNOTKA NEODPOVED[\, AKO BY MALA?
» Zaznamenajte €islo modelu produktu,

 Kontaktujte dodavatela,
* Povedzte vSetky pozorované detaily!

V pripade NIEKTOREJ z nasledujucich
t'azkosti zariadenie okamzite vypnite!

+ Napajaci kabel je poSkodeny alebo neobvykle teply.

+ Siri sa zapach spaleniny.

* PoCujete hlasné alebo abnormalne zvuky.

* Poistka napéjania alebo isti¢ sa ¢asto vypinaju.

+ Voda alebo iné predmety dopadli na alebo vypadli von z jednotky.
* Indikatory nepretrzite blikaju.

« Zobrazuije sa vlastny diagnosticky kéd, napr. EO, E1, E2... alebo PO, P1, P2... atd.

c NESNAZTE SA TIETO PROBLEMY OPRAVIT SAMI!
KONTAKTUJTE SPECIALISTOV SERVISU!

[




PREBERITE PRED UPORABO

Ta izdelek je v skladu z evropsko Direktivo o nizki napetosti (2014/35/ES), in z

Direktivo o elektromagnetni zdruzljivosti (2014/30/ES) Evropske skupnosti.

Pravilno odlaganje tega izdelka
(Odpadna elektricna in elektronska oprema)

I

(Ce to napravo uporabljate v evropskih drzavah, morate slediti naslednjim smernicam

— Ta oznaka na izdelku ali njegovi literaturi kaZe odpadno elektri¢no in elektronsko opremo, (WEEE po
direktivi 2012/19/ES) katere se ne sme odlagati skupaj z obi¢ajnimi gospodinjskimi izdelki.
Te naprave ne smete odstraniti med obi¢ajne gospodinjske smeti.
Na voljo je veC moznosti za pravilno odstranjevanje:

1. V okraju so lahko Ze ustaljeni organizirani postopki za zbiranje odpadkov, kjer je mogoce zavre€i
elektronske odpadke vsaj brezplacno.

2. Ob nabavi novega izdelka bo prodajalec starega sprejel vsaj brezplaéno.

3. Proizvajalec bo sprejel zavrzeni izdelek od uporabnika vsaj brezplacno.

4. Ker stari izdelki vsebujejo vredne vire, jih je mogoCe prodati pobiralcem starega Zeleza.

Odmetavanje na divje v gozdovih in pokrajinah lahko ogrozi vade zdravije, ¢e nevarne snovi uidejo v

podtalnico in najdejo pot do prehrambene verige.

Notranja enota Zunanja enota Nazivna napetost in Hz
42QHP09ES8S* 38QHPO9E8S*

................................................................................................ 220_240V~’ 50HZ
42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

Ay

m Pred uporabo izdelka preberite ta navodila!

m To napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let ali vec, ter osebe z oslabljenimi fizi€nimi ali
mentalnimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkusenj ali znanja pod nadzorom oziroma pod
pogojem, da so bili pouceni o varni uporabi naprave, ter da razumejo tveganja v povezavi
Z njo.

m Otroci se z napravo ne smejo igrati. Ci$&enja in vzdrZevanja, katerega mora opravljati
uporabnik, ne smete prepusc€ati otrokom brez nadzora.

m Premi¢nih delov naprave se ne sme namesc¢ati na nivo nizje od 2,3 m od tal.

m ELEKTRICNA dela sme izvajati samo pooblasCeno osebje v skladu z nacionalnim
standardom za elektri€no napeljavo. Ce je dovodni kabel poSkodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec, storitveni agent, ali drugace kvalificirano osebje, s ¢imer se izognete tveganju.

o |
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Pozor: Nevarnost pozara samo za
hladilno sredstvo R32/R290

- Ta naprava ni namenjena za uporabo oseb z oslabljenimi fizinimi ali mentalnimi sposobnostmi
(vkljuéno z otroci), ali pomanjkanjem izkuenj ali znanja, razen, ¢e so pod nadzorom, oziroma, so bili
pouceni o0 varni uporabi naprave s strani osebe, ki odgovarja za njihovo varnost.

- Otroke je potrebno nadzorovati, da zagotovite, da se ne bodo igrali z napravo.

- Servisiranje se sme izvajati le po priporogilu proizvajalca opreme. VzdrZevanije in popravilo, ki
zahteva pomoc¢ drugega usposobljenega osebja je potrebno izvajati pod nadzorom oseb, ki so
kompetentne pri uporabi vnetljivih hladilnih teko€in.

(& /

[ oz




1. PREBERITE PRED UPORABO

1.1 Varnostna navodila

o |

e Pazljivo sledite tem navodilom,
- da se izognete nepravilnemu delovanju.

- preprecite telesne poskodbe, ali poSkodbe opreme.

- podaljSate zivljenjsko dobo izdelka.
e Ta nivo resnosti je opredeljen naslednje:

& POZOR

Ta znak opozarja na tveganje telesnih
poskodb ali smrti osebja.

& OPOZORILO

Ta znak opozarja na moznost poskodb
lastnine, ali resnih posledic.

e Simboli na enotah in v priro€niku:

Ta naprava uporablja vnetljivo hladilno sredstvo.
POZOR ' 7 i i
IZOGIBAJTE @ Obstaja neva.rnps.t pozara v primeru, da.hladllnlo
SE sredstvo uhaja in je izpostavljeno zunanjemu viru.
LU OPOZORILO | Skrbno preberite navodila za delovanje.
to opremo sme rokovati samo serviser, pri cemer
MORA BITI £Z5) | OPOZORILO S to opremo St' € Toxo Z'I 5amo Set S€T, pri ceme
V SKLADU Z se mora ozirati na navodila za montazo.
[:E] OPOZORILO |nforma9u§ S0 med qgtallm na VO|JVO v navodilih za
delovanje in v navodilih za montazo.

—

Montazo tega izdelka sme opraviti
primerno kvalificirana in izkuSena oseba.

Napajalni kabel, ¢e je relevanten, mora biti
varno vdet v vti¢nico.

Ne vklapljajte ali zaustavljajte enote tako,
da povezete ali izklopite napajaini kabel.

5

O]

Ne uporabljajte podaljSevalnega kabla,
ali iste vticnice v kombinaciji z drugimi

napravami.
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NE uporabljajte vnetljivih plinov ali
eksplozivnih snovi, kot je bencin,
razredcilo, itd. v tveganem obmocju.

turn to the expertsﬂ
Ne uporabljajte grelnih naprav v tveganem
obmodju.
——O——

7 .

Otroci se ne smejo igrati z ukaznimi gumbi
klimatske naprave, premicnimi deli, ali z
elektriCnimi prikljucki.

Dalj8a izpostavljenost pihanju lahko privede
do neprijetnega obCutka v misicah in
suSenja oCi.

Upravljanje naprave z mokrimi rokami
lahko privede do elektricnega udara.

Ce opazite neobi¢ajen vonj, zvok ali
vibracijo, enoto izklopite. Poklicite
pooblas¢enega prodajalca.

\ AV

~ ﬁ

[~

Ne poskuSajte popravljati, premikati ali
spreminjati vase klimatske naprave.

Poiscite strokovno pomo¢ - poklicite
pooblas¢enega prodajalca.

[ o

(72)
-




1. PREBERITE PRED UPORABO

A -

Kadar enote dlje ¢asa ne nameravate
uporabljati, jo izklopite iz napajanja.

A

lzdelek je namen"en SAMO za udobje ljudi.

Al

® Ne plezajte na enoto, ali nanjo polagajte

stvari.

Vstopna in izstopna mesta ne smejo biti
ovirana. To lahko povzrodi slabo delovanje,

povecane obratovalne stroske ali kraj$o
Zivljenjsko dobo naprave.

o Izklopite PRED ¢iS¢enjem ali

servisiranjem.

B

Redno pregledujte zracne filtre in jih po
potrebi oCistite.

o Ob cis€enju ne uporabljajte prevec vode,

da ne pride do elektricnega udara.

Nikoli ne uporabljajte moc¢nih detergentov,
topil ali abrazivnih polirnih sredstev.

% N
€ ]|

o |
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1.2 Imena delov

Sprednja plo&¢a

| Napajalni kabel L o
. (pri nekaterih enotah) Dal!lnskl u_pravIJaInllk
Daljinski upravijalnik  Stoialo (pri nekaterih

| enotah)

Pametno oko
(pri nekaterih 388 i
enotah)

Okno zaslona

Enota ima vgrajen senzor svetlobe, ki
i_li_li_leco= zazna svetlobo v okolju. Ko ugasnete Iug,
LI lkw @2 bo svetloba zaslona pogasi vse $ibkejsa, s
¢imer se prihrani energija in vam omogoca
udoben spanec.

I
Loputa L \

Filter za osvezitev zraka
(Na zadniji strani glavnega filtra -
nekatere enote)

o, v 7 Prikaze temperaturo, lastnosti delovanja in kode napak:
1" za 3 sekunde, kadar:

]
X
* je VKLOPLJEN CASOMER

» so vklopljene funkcije OSVEZITEV, NIHANJE, TURBO ali TIHO

« VO »

- ” za 3 sekunde, kadar:
+ je IZKLOPLJEN CASOMER
+ so izklopljene funkcije OSVEZITEV, NIHANJE, TURBO ali TIHO

“cfF” kadar je vklopljena funkcija proti mrzlemu zraku

0~ 7 ob odmrznitvi

- ” kadar se enota disti (pri nekaterih enotah)

“FP” je vklopljen nagin gretja 8°C ali 12°C (pri nekaterih enotah)

“ 2 je vklopljena funkcija osveZitve zraka (pri nekaterih enotah)
“aCO” je vklopljena funkcija ECO (pri nekaterih enotah)

“ je vklopljena funkcija brezzi¢nega delovanja (pri nekaterih enotah)

“ kW ” prikazuje mo¢€ trenutnega delovanja (pri nekaterih enotah)

Pomeni kode na
zaslonu

V nacinu Ventilatorja in SuSenja bo enota pokazala sobno temperaturo.
V ostalih nacinih bo enota prikazala vase nastavitve temperature.

S pritiskom na gumb LED boste izklopili zaslon. Ce ga $e enkrat
pritisnete v roku 15 sekund, se bo prikazala sobna temperatura, ¢e ga
po 15 sekundah Se enkrat pritisnete, pa se bo ponovno vklopil zaslon.

Opomba: Glede navodil za uporabo infrarde€ega daljinskega upravljalnika se obrnite na priroCnik
za daljinski upravljalnik.



2. DELOVANJE

2.1 Pogoji delovanja

Notranji Zunaniji

Zgornja meja 32°C SZ 46°C S7Z

Hlajenje . .
Spodnja meja 18°C SZ -15°C SZ

Zgornja meja 27°C SZ 24°C S7

Ogrevanje . .
Spodnja meja 0°C SZ -15°C SZ

Opomba: SZ - Suha Zarnica

1. NajboljSe delovanje boste dosegli znotraj teh temperatur delovanja

2. Kadar enota dlje Casa deluje nad ali pod temi pogoji, lahko sistemska diagnostika zazna okvaro in enota ne bo
pravilno delovala.

3. Relativna vlaznost - manj kot 80%. Ce naprava deluje izven tega dometa, se lahko na povrsini nabere
kondenzacija. Prosimo nastavite loputo za pretok zraka pod najvigjim kotom in nagin ventilatorja MOCAN.

4. ZA ZUNANJE ENOTE Z DODATNIM ELEKTRICNIM GRELCEM. Kadar je zunanja temperatura nija od 0 °C,
mocno priporo¢amo, da enoto ohranite vkloplieno ves Cas, da zagotovite enakomerno in stalno delovanje.

2.2 Ro¢no upravljanje

& , Ro¢ni gumb je namenjen za preskusanje in za
nujne primere. =
prosimo ne uporabljajte ga, razen, Ce izgubite daljinski o

upravljalnik, ali pa, €e je nujno potrebno. Za povratek v normalno .
delovanje uporabite daljinski upravljalnik, da aktivirate enoto. 3

DOSTOP
Odprite sprednjo plos¢o tako, da jo previdno dvignete na obeh koncih.
AUTOICOOL (e

Ro¢ni gumb za upravljanje

Ko jo uspesno dvignete, se zaslisi klik in ploS¢ bo stala sama.
UPRAVLJANJE

Veckrat zaporedoma pritisnite rocni gumb, za spreminjanje nac€inov, kot sledi:

a Enkrat = SAMODEJNI nacin [gretje, hlajenje ali ventilator, ali samodejna hitrost ventilatorja].

b Dvakrat = nac¢in HLAJENJA [ po 30 minutah se vklopi SAMODEJEN (ki se v glavhem uporablja za
nacin preskusanja)].

¢ Tri krat = IZKLOP.

ZAKLJUCEK

Zaprite ploS¢o tako, da jo trdno potegnete navzdol na obeh koncih, dokler se ne vrne v prvotni polozaj.
VRNITEV

Z daljinskim upravljalnikom boste enoto lahko vrnili v normalno delovanje.

o |
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2.3 Kako deluje

Osnovni naéini delovanja SAMODEJNO / HLAJENJE / SUSENJE / OGREVANJE* /
VENTILATOR
[¥] Odvisno od modela

SAMODEJNI nacin
eV tej nastavitvi bo sistem samodejno spremenil nacin delovanja in hitrost ventilatorja do
nastavljene temperature.

e Spomladi ali jeseni bo morda bliznji nadzor temperature zahteval spremembe nacina
HLAJENJE/OGREVANJE.

Nacin SUSENJA
V tem nacinu ima prednost odpravljanje vlage v zraku. To, skupaj z reguliranjem sobne
temperature, dosezeta nizka hitrost ventilatorja in kroZenje kompresorja.

Nacin SPANJA

Kadar izberete ta nacin, se bo nastavljena temperatura poviSala (pri hlajenju) ali znizala (pri
gretju) za 1°C po 1 uri in dodatno 1°C vsako uro. Po tem nova temperatura ostane Sest ur po
izklopu.

S tem nacginom prihranite energijo, sinhronizacija s telesnim metabolizmom pa ob izboljSala
udobje ponodi.

Nacin EKO*

Nacin EKO lahko vklopite v nacinu hlajenja, s ¢imer prihranite energijo. Ob tej izbiri bo enota
samodejno regulirala hitrost ventilatorja in rotacijo kompresorja. To vam omogoca isto udobje z
minimalno porabo napajanja v osmih urah delovanja.

Nasveti za varéno uporabo

e Prilagodite temperaturo tako, da doseZete zmerno raven udobja.
e Pretirano nizka ali visoka temperatura trosi energijo.

e UCinek lahko izboljSate, Ce ohranite vrata in okna zaprta.

e Porabo energije [Cas obratovanja] lahko omejite z uporabo funkcije hladno Vrode
TIMER.
~ Uginkovito P[psimo
/ \g o~ uporabite :_ OC|St|pte
\ casomer y
A
N 1
—— @90 . ’
Prosimo zaprite &=

e \/stopna in izstopna mesta ne smejo biti ovirana. To lahko povzroc€i slabo delovanje, povecane
obratovalne stroske ali krajSo Zivljenjsko dobo naprave.
e Zracne filtre pregledujte periodi¢no, ter jih po potrebi ocistite.



2. DELOVANJE

2.4 Usmerjen nadzor

Prilagajanje vertikalnega pihanja
e Za prilagoditev vertikalnega toka zraka pritisnite “NIHANJE (vertikalni tok zraka)” na daljinskem

upravljalniku. PoloZaj lopute se rahlo premakne vsakic¢, ko pritisnete gumb.
e Za vklop stalnega premikanja lopute,

vklopite “NIHANJE (vertikalni tok .
zraka)”. OZOR! ~

. . ) Ne vtikajte prstov v, ali v blizino
Prilagoditev horizontalnega pihalnika, ali sesalne strani enote.

QAQ

\ 4

i QA
pihanja Hitri ventilator v enoti lahko povzroci v

=

=

eZa prilagoditg\( vgrtilﬁalnega poskodbe. .
toka zraka pritisnite "NIHANJE Ne premikajte lopute z roko. Enota na
(horizontalni tok zraka)” na P elop '

. L - ta nacin lahko izgubi sinhronizacijo. Ce
daljinskem upravljalniku. PolozZaj . . .
i pride do tega, enoto ugasnite, ter jo QR
lopute se rahlo premakne vsakic, ko ‘

" izklopite iz napajanja za nekaj sekund, v
pritisnete gumb. - nato pa jo ponovno zazenite. Tako boste T T
e Za vklop stalnega premikanja lopute,

vklopite “NIHANJE (horizontalni tok .~ \_1owC Ponovno nastavil Y ’\
zraka)”.

Opomba: Za ve& podrobnosti se prosimo obrnite na PRIROCNIK ZA UPORABO DALJINSKEGA
UPRAVLJALNIKA.

stenska
Funkcija Pametno oko
Pritisnite gumb Pametno oko, da izbere funkcijo sledenja
osebam s pihanjem, ali pa pihanje stran od ljudi.

Klimatska naprava

Pametno oko

Pametno oko zazna €loveSko dejavnost v prostoru, ter
prilagodi horizontalni kot zraénega toka tako, uvede
lastnosti.

Levo
(75° £ 10°)

Desno (75° £ 10°)
Zaznavno
obmocje Srednje

i 8m _.dm (30°+£10°)

OPOMBA: Funkcija sledenja osebam s pihanjem je na Razdalja zaznavanja  Na primer:

voljo samo za en prostor, kjer se nahajajo ljudje. Ce na niha glede na sobno Zaznavno obmodje pri
daljinskem upravljaliniku pritisnete gumb NIHANJE, se bo ta temperaturo. 25 °C.

funkcija samodejno ugasnila.

Polozaj lopute A w Lastnosti (Odvisno od modela)
Najnizje dol m Samodejno nihanje horizontalnega toka
V nacdinu HLAJENJE ali zraka*

SUSENJE, se lahko ustvari e Za dve sekundi pritisnite “NIHANJE”, da
kondenzacija in kaplja z enote pod pogojem se vklopi nihanje vertikalnih rezil. Opomba:
visoke vlaznosti. Za veé podrobnosti se prosimo obrnite na
Ozka odprtina PRIROCNIK ZA UPORABO DALJINSKEGA

Omejen pretok zraka zniza ucinkovitost in lahko UPRAVLJALNIKA.
privede do kondenzacije.

Zaprta m Spomin lopute*

Ce se loputa ne odpre, ne nadaljujte z uporabo Horizontalni kot lopute si program zapomni, tako

naprave - lahko pride do okvare. da se bo ta vedno vrnila v nazadnje nastavljen
polozaj.

Delovanje lopute
Po hitrem ponovnem zagonu lahko loputa ostane
stati¢na priblizno 10s.

To se ne bo zgodilo v na¢inu TURBO, kadar
upravljate z ro€nimi gumbi, ali pa ob prekinitvi

“| elektricnega napajanja.



2.5 Posebne funkcije

m Zastoj kompresorja

Ob zagonu je kompresor zasCiten z zastojem
3-5 minut.

m Samodejno odmrzovanje

Na zunaniji enoti se v nacinu ogrevanja naredi
led. Da se ta led odmrzne, se mora notraniji
ventilator za nekaj minut zaustaviti, preden
lahko ponovno pri¢nete z ogrevanjem.

m Proti mrazu

Da se izognete neudobju, ko klimatska
naprava preide v nacin ogrevanja, se bo
notranja naprava najprej segrela, preden se
vklopi ventilator. Ta zastanek bo trajal le nekaj
minut.

m Samodejni zagon
Enota se bo samodejno zagnala po prekinitvi
napajanja.

Vse zadnje nastavitve bodo ohranjene.

m Samodejno zaznavanje pusc¢anja

Ko zaznate pusc€anje hladilne tekoCine, bo
enota prikazala kodo “EC”, ali pa bodo utripale
diode LED [glede na model].

m Preprecevanje rose*

Ta funkcija ohranja notraniji ventilator v
pogonu pri nizki hitrosti sedem minut, dokler
je uporabnik ne izklopi v hladilnem nacinu.
Susenje kapljic vode v notranjem menjalniku
toplote preprecujejo nabiranje rose.

m Turbo

Funkcija Turbo bo vado enoto posebej mo¢no
zagnala, da Zeleno temperaturo dosezete v
najkrajSem moznem ¢asu.

Ce ta postopek prekinete, boste
pomes&ali logiko nadzora.

Da to odvrnete, za kratek €as izklopite
elektricno napajanje.

% United Technologies
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m Nadzor WLAN*

V funkciji WLAN enoto lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom, ali pa z vasim
telefonom. Za vklop te funkcije povezite modul
WLAN in komunikacijski modul s prikazovalnim
zaslonom.

= Spomin kota lopute*

Ko vklopite vas enoto, se bo loputa samodejno
vrnila pod prejsnji kot.

m Funkcija osvezitve zraka*

Nova tehnologija Air Magic ucinkovito odstrani
bakterije, viruse, mikrobe in druge skodljive
substance, ter osvezi zrak.

m Funkcija ogrevanja 8°C in 12°C

Kadar klimatska naprava deluje v nacinu
ogrevanja z nastavljeno temperaturo 16°C,
sledite naslednjemu postopku za delovanje
tako, da dvakrat v eni sekundi pritisnete gumb
za temperaturo: Ogrevanje 8°C — ogrevanje
12°C — Predhodni nacin ogrevanja.

m Samodejno ¢€iS€éenje*

ZraCne bakterije se razvijajo v vlagi notranjega
menjalnika toplote. Redno susenje menjalnika
preprecuje rast. Ce enostavno pritisnete gumb
“samodejno Cis€enje”, bo nadzornik samodejno
opravil postopek.

[*] Odvisno od modela




3. OSKRBA

Oskrba in vzdrzevanje

IZKLOPITE z vira napajanja, PRED ciS¢enjem
ali servisiranjem.

Ciséenje filtra

1 Odprite sprednjo plos¢o tako, da istoCasno
dvignete oba konca. Pod dolocenim kotom se
zaslisi klik; takrat plos¢a stoji sama.

3 Odpnite manjsi posebni filter.

5 S sesalcem ocistite manjSe filtre. [ObCasno
zamenijajte]

7 Ponovno vstavite enoto v obratnem vrstnem
redu, kot je navedeno v toCki 2 zgoraj.

Splosno ¢iscenje
Za CiSCenje reSet, ohisja in daljinskega
upravljalnika uporabite suho vlazno krpo.

4 +
N

4+
7, +

e Brez kemikalij, se pravi detergentov, topil,
abrazivnih polirnih sredstey, itd.
e Brez segrevanja (nad 40 °C)

2 Primite za jeziCek na filtru, da ga rahlo
privzdignete, nato pa ga potegnite proti
sebi. Nato filter izvlecite, z neznim potegom
navzdol.

4 Ocistite vecje zracne filtre z milnico. Sperite
s svezo vodo. Odvecno vodo otresite.




DV
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Priprava za shrambo [daljSe obdobje nedelovanja]

1) Ocistite zracne filtre.

2) V bolj vlazni klimi, pozZenite napravo v nacinu Ventilator, dokler se ne posusi.
3) Z daljinskim upravljalnikom izklopite klimatsko napravo, ter odstranite baterije.
4) I1zklopite iz vira napajanja.

Po shranjevanju ponovno uporabite

1) Ponovno povezite z napajanjem.

2) Pocakaijte 24 ur pri nizki temperaturi okolja (Za model s pretvornikom).
3) Ponovno namestite baterije v daljinski upravljalnik in vklopite napravo.

Preventivno vzdrzevanje

Na enoti redno pregleduijte:

1. Oviran tok zraka skozi notranje in zunanje enote.
2. Puscanje vode ali olja.

3. Poskodovane ali izklopljene Zice

A TR

Kovinski deli lahko imajo ostre robove, ki privedejo do poSkodb. Pazite!

Obvezno je redno vzdrzevanje notranjih in zunanjih enot na visokem nivoju.

- Za globinsko ocis€enje, mazanje in preverjanje funkcij vseh kriti€nih komponent je potrebno
posebno VZDRZEVANJE.

- Tega ne poskusajte izvajati sami.

- Poklicite ustreznega serviserja.




4. RESEVANJE TEZAV

Smernice, nasveti in svarila

Med obi€ajnim delovanjem se lahko zgodi kaj od naslednjega, kar ne kaze na okvaro.

Primer Obrazlozitev
Hlajenje ali ogrevanje je lahko prepocasno Zastoj 3 ~ 5 minut je potreben za zascito kompresorja.
Spremeni se hitrost ventilatorja - izklop, zelo poCasen, | Samodejno se zgodi v nacinu ogrevanja - prepreci
nato obiCajen pihanje hladnega zraka na osebe v prostoru.
Dejanje ogrevanja se zaustavi nenadoma, ko utripne Poteka odstranjevanje ledu na zunanji enoti
lu¢ odmrznitve. (5~ 10 minut).

To se vCasih zgodi, kadar je temperatura enote nizka,
prostor pa je vro€ in vlazen.

“Sikanje”: normalno - tlak plina se izenaci, ko se
kompresor zaustavi ali zazene.

“Piskanje”: obiCajno Sirjenje in kréenje plastiénih in
kovinskih delov.

Mocan veter - normalno, kadar loputa spremeni
polozaj.

To se vcasih zgodi, ko enoto prviC uporabite, ali pa,
kadar je dlje Casa niste uporabili.

Navadno to nastane zaradi kemikalij, cigaretnega
Oddaja ¢uden von;. dima, kuhanja, itd. Ce do tega ne pride, pokligite
vaSega izbranega serviserja.

Sobna temperatura je ista kot ta, ki jo izberete z
daljinskim upravljalnikom. Ce se to ne zgodi, pokligite

Iz notranje enote prihaja meglica

Klimatska naprava oddaja tihe zvoke

Iz enote prihaja prah.

Preide v nacin ventiliranja samo med hlajenjem in

ogrevanjem. e

ustreznega serviserja.

To se vCasih zgodi, kadar je zunanja temperatura blizu
Slabo ogrevanje ni€ ali pod ni¢ stopinj Celzija.

Ce se to ne zgodi, poklicite ustreznega serviserja.
Se vklopi samodejno To je obi¢ajno, kadar se napajanje vrne po izpadu.

Motnje zaradi oddajnikov mobilne telefonije ali
oddaljenih ojacevalnikov lahko povzrocijo okvaro
enote.

Izklopite, nato pa ponovno vklopite napajanje.

Za ponoven zagon, pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP na
daljinskem upravljalniku.

Ce tezava $e ni odpravljena, poklicite ustreznega
serviserja.

Vec sistemska klimatska naprava ne more delovati na ve¢ nacinov istoasno; na primer, da bi bila ena enota v
nacinu »HLAJENJA, druga pa v nacinu »OGREVANJA«.

Med razli¢nimi opravili, bo imel prednost na¢in »OGREVANJE«. Notranja enota, ki deluje v nacinu
»OGREVANJE« ali »VENTILATOR« se bo zaustavila, ter prikazala »P5«.

Delovanije je nestalno, nepredvidljivo ali se ne odziva.

|
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SKRB PROSIMO, NAJPREJ PREVERITE!

+ Ali je priSlo do izpada elektriénega toka?

* Ali je izklopljeno stikalo, preklopil odklopnik, ali izpadla varovalka?

Enota noCe delovati.
+ Ali so v daljinskem upravljalniku sveze baterije?

* Ali sta ura in Casomer na daljinskem upravljalniku pravilno nastavljena?

+ Ali sta nastavitvi temperature in na€ina pravilni?

¢ Ali so zraéni filtri Gisti?

o Ali ' ?
Ni dovolj hladnoftoplo. Ali so zaprta vrata in okna’

* Ali je pretok zraka v-in-iz notranjih in zunanjih enot neoviran?

+ Ali je hitrost ventilatorja nastavljena na visoko in lopute dovoljujejo najvedji
pretok zraka?

ALI SE ENOTA NE ODZIVA, KOT JE PTOREBNO?
 Zapisite si Stevilko modela izdelka,

* PokliCite ustreznega serviserija,
* Sporocite vsako opazeno malenkost!

—

V primeru CESAR KOLI od naslednjega, \/

.. - T
takoj izklopite enoto!
+ Napajalni kabel je poSkodovan in neobi¢ajno vro€. =
+ Zaznavate vonj po zaZzganem. VAN <)
+ SliSite glasne ali neobitajne zvoke.

+ Pogosto izpade varovalka, ali preklopi odklopnik.

* Voda ali drugi objekti padejo v, ali iz enote.

* Indikatoriji stalno utripajo.

* PrikaZe se koda samo diagnostike, npr. EQ, E1, E2 ... ali PO, P1, P2... itd.

c NE POSKUSAJTE TEH STVARI POPRAVLJATI SAMI!
POKLICITE STROKOVNEGA SERVISERJA!

[




LEXONI PARA SE TA PERDORNI

Ky produkt éshté pércaktuar se éshté né pérputhje me direktivén pér tensionin

e ulét (2014/35/EU) dhe direktivén pér pajtueshmeériné elektromagnetike
(2014/30/EU) té Bashkimit Evropian.

Hedhja e duhur e kétij produkti

(Mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike)

I
(Kur pérdorni kondicionerin né shtetet Evropiane, duhet té ndigen udhézimet e méposhtme)
- Ky shénim mbi produkt ose literaturén e tij tregon se mbetja e pajisjes elektrike dhe elektronike (WEEE si
né direktivén 2012/19/EC) nuk duhet té ngatérrohet me mbetjet e zakonshme shtépiake.
Eshté e ndaluar g€ kjo pajisje té hidhet bashké me mbeturinat e zakonshme shtépiake.
Pér hedhjen, ka disa mundési:
. Bashkia ka krijuar sistemet e grumbullimit ku pérdoruesi mund t'i hedhé falas mbetjet elektronike.
. Kur blini njé produkt té ri, shitési e merr mbrapsht falas produktin e vjetér.
. Prodhuesi e merr mbrapsht falas pajisjen e vjetér pér ta hedhur.
. Megenése produktet e vjetra pérmbajné materiale me vleré, ato mund t'u shiten ve¢gmas shitésve té
metaleve skrap.
Hedhja e mbeturinave né pyje dhe né natyré vé né rrezik shéndetin tuaj kur substancat e rrezikshme rrjedhin
né ujérat néntokésore dhe gjejné rrugén pér né zinxhirin ushgimor.

BN -

Njésia e brendshme Njésia e jashtme Tensioni nominal & Hz

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

==

m Lexoni kété manual para se ta pérdorni kété produkt!

m Kjo pajisje mund té pérdoret nga fémijét e moshés 8 vjeg e sipér dhe nga persona me aftési
té kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesé eksperience dhe njohurie nése
mbikéqyren ose udhézohen né lidhje me pérdorimin e pajisjes né njé méenyre té sigurt dhe i
kuptojné rreziget qé pérfshihen.

m Fémijét nuk duhet té luajné me pajisjen. Pastrimi dhe mirémbaijtja nga pérdoruesi nuk duhet
té béhet nga fémijét pa u mbikéqyrur.

m Pjesét e levizshme té pajisjes duhet té instalohen/ndodhen né nivel jo mé shumé se 2.3m nga
dyshemeja.

m Punét ELEKTRIKE mund té béhen vetém nga personeli i autorizuar dhe sipas standardit
kombétar pér instalimet. Nése démtohet kordoni i energjisé, duhet t&€ ndérrohet nga
prodhuesi, agjenti i shérbimit ose persona té ngjashém té kualifikuar pér t& shmangur njé
rrezik.

o |



& United Technologies

turn to the expertsﬂ
R Y= 7= TS o T T 03
1.2 EMIat € PJESEVE. ..ottt sb e 06
2.1 Kushtet @ Operimit...........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee et eneenneaenee 07
2.2 OPErimMi MANUAL .......ooueiieiiee e e e e eeeaaans 07
PG IS T o 18] T o HOS PO 08
2.4 Kontrolli direkSional ..........cooo oo 09
2.5 FUNKSIONEt € VEGANTA .....eiiiiei e 10

Kujdes: Rrezik zjarri vetém pér
gazin ftohés R32 / R290

- Kjo pajisje nuk éshté béré pér t'u pérdorur nga persona (pérfshiré edhe fémijét) me aftési té
kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesé eksperience dhe njohurie, pérveg nése
mbikéqyren ose udhézohen né lidhje me pérdorimin e pajisjes nga njé person qé éshté pérgjegjés
pér siguriné e tyre.

- Fémijét duhet té mbikéqyren pér t'u siguruar qé té€ mos luajné me pajisjen.

- Shérbimet duhet té béhen vetém si¢ rekomandohen nga prodhuesi i pajisjes. Shérbimet dhe
riparimet qé kérkojné ndihmén e personelit té kualifikuar duhet té€ béhen nén mbikéqyrjen e personit

9 kompetent pér pérdorimin e gazrave té ftohjes qé marrin flaké. )

[ oz




1. LEXONI PARA SE TA PERDORNI

1.1 Masa sigurie

e Ndigni kéto udhézime me kujdes pér
- té shmangur operimin e gabuar.
- té parandaluar Iéndimet ose démet.
- té optimizuar jetégjatésiné e produktit.
e Niveli i seriozitetit klasifikohet si mé poshté:

o |

& PARALAJMERIM

Ky simbol tregon mundésiné e
IEndimeve ose humbjes sé jetés.

& KUJDES

Ky simbol tregon mundésiné e démtimeve
té pronés ose pasojave serioze.

e Simbolet e pérdorura né pajisje dhe né manual:

/8\

PARALAJMERIM

Kjo pajisje pérdor gaz ftohés té djegshém. Nése
gazi ftohés rrjedh dhe ekspozohet ndaj njé
burimi t€ jashtém ndezjeje, ekziston rrezik zjarri.

Manuali i operimit duhet té lexohet me

o ZBATO &y

M KUJDES kujdes.
KUJDES Pe.rs.oneh i sherb|m|t duhet ta trlajt.(.)J.e ketg |
pajisje duke iu referuar manualit t€ instalimit.
[:E] KUJDES Ka né dispozicion informacione té tilla si

manuali i operimit ose manuali i instalimit.

eksperiencén e duhur.

Detyra e instalimit t& kétij produkti duhet té
béhet nga persona té kualifikuar dhe me

Spina duhet té futet miré né prizé nése
zbatohet.

Mos e vini né puné ose ndaloni pajisjen
duke lidhur ose shképutur spinén.

Mos pérdorni kordon zgjatimi ose mos e
ndani té njéjtén prizé€ me pajisje té tjera.

=

O]

o
% I T
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Mos pérdorni gazra qé marrin flaké ose té
djegshém si gazi, benzina, hollues, etj. né
hapésirén e kondicionuar.

Mos pérdorni pajisje ngrohjeje né
hapésirén e kondicionuar.

S .

Femijét duhet té késhillon t& mos luajné
me kontrollet e kondicionerit, pjesét e

lévizshme dhe/ose lidhjet e gazit ftohés
dhe ato elektrike.

Ekspozimi pér kohé té gjaté né rrymat e
ajrit mund té ¢ojé né siklete muskulore dhe
tharje té syve.

Pérdorimi me duar té lagura mund té
shkaktojé goditje elektrike.

Fikeni pajisjen nése vérehen eréra, zhurma
ose dridhje té pazakonta. Kontaktoni
shitésin e autorizuar.

\ QN

~ ﬁ

[~ 4

Mos u mundoni ta riparoni, lévizni ose
modifikoni kondicionerin.

Kérkoni ndihmé profesionale — kontaktoni
njé shités té autorizuar.

[ o




1. LEXONI PARA SE TA PERDORNI

A

Shképuteni pajisjen nga priza kur nuk

pérdoret pér periudha té gjata.
A
i fa

Produkti &shté béré VETEM pér rehatiné e

njeriut.

Mos hipni ose mos vendosni objekte mbi

pajisje.

Mos i bllokoni hyrjet ose daljet e ajrit. Do té
vijé si rezultat performancé e dobét, rritie e
kostos sé punimit dhe ulje e jetégjatésisé
sé produkit.

Shképuteni PARA se ta pastroni ose t'i
béni shérbime.

B

Kontrolloni rregullisht filtrat e ajrit dhe
pastrojini nése éshté e nevojshme.

Kur e pastroni, pérdorni ujé me masé pér
té parandaluar goditjet elektrike.

Asnjéheré mos pérdorni detergjente té
forta, holluese ose pasté gérryese né
produkt.

% N
€ ]|

o |
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1.2 Emrat e pjeséve

Paneli pérpara

| ,
|
Telekomanda
Fleté \ ~R\ |

Filtri freskues i ajrit
(Mbrapa filtrit kryesor - Disa pajisje)

Dritarja e ekranit

rehatshém.

(X

PuOu]

pér 3 sekonda kur:
* Vendoset KRONOMETRI AKTIV
+ Aktivizohen vegorité FRESKI, LEKUNDJE, TURBO ose HESHTJE
“0iF » pér 3 sekonda kur:
* Vendoset KRONOMETRI JOAKTIV
+ Caktivizohen vegorité FRESKI, LEKUNDJE, TURBO ose HESHTJE
“cF ” kur aktivizohet vegoria e ajrit anti-ftohté
" gjaté shkrirjes
kur pajisja éshté duke u veté-shkriré (disa pajisje)
“Fr'” kur aktivizohet modaliteti i ngrohjes 8°C ose 12°C (disa pajisje)
“ @ Kur aktivizohet vecoria e freskisé (disa pajisje)
“@CO ” kur aktivizohet vegoria EKO (disa pajisje)
“ " " kur aktivizohet vegoria e kontrollit me valé (disa pajisje)
“ kW ” tregon fuqiné aktuale té operimit (disa pajisje)

”

Né modalitetin Ventilator ose Tharje, pajisja tregon temperaturén e
dhomés. Né modalitetet e tjera, pajisja do té tregojé temperaturén e
konfiguruar.

Shtypja e butonit LED né telekomandé do ta fiké ekranin, shtypja e butonit
LED pérséri gjaté 15 sekondave do té shfaqé temperaturén e dhomeés,
nése shtypet pérséri pas 15 sekondash, do té ndizet ekrani.

Tregon temperaturén, vecoriné e operimit dhe kodet e gabimeve:

Kablli i energjisé (Disa pajisje)

Telekomanda
Mbajtése (Disa pajisje)

Sy inteligjent
(disa paijisje) 368 i

Pajisja ka njé sensor drite t& brendshém
_li_li_leco= pér té dalluar ndrigimin e ambientit. Kur

LI lkw @2 drita fiket, ekrani zbehet gradualisht duke
kursyer energji dhe duke ju ofruar gjumé té

Kuptimet e

kodeve né
ekran

Shénim: Pér udhézime mbi pérdorimin e telekomandés infrared, shikoni manualin e telekomandés



2. OPERIMI

2.1 Kushtet e operimit

Brenda Jashté

PUNImi N& Limiti i sipérm 32°C DB 46°C DB
fohje Limiti i poshtém 18°C DB -15°C DB
PUNiMi N& Limiti i sipérm 27°C DB 24°C DB
ngrohje Limiti i poshtém 0°C DB -15°C DB

Shénim: DB - Llambé e thaté

1. Do té arrihet performanca optimale brenda kétyre temperaturave té€ operimit.

2. Kur pajisja punon mbi ose nén kéto kushte pér kohé té gjaté, diagnostikimi i sistemit mund té gjejé njé defekt
dhe nuk do té punojé si duhet.

3. Lagéshtia relative e dhomés - mé pak se 80%. Nése kondicioneri punon jashté késaj rrezeje, sipérfagja e
kondicionerit mund té térhegé kondensim. Ju lutem vendoseni fletén e ajrit né kéndin maksimal dhe vendosni
modalitetin E LARTE né ventilator.

4. PER PAJISJET E JASHTME ME NGROHESE ELEKTRIKE NDIHMESE: Kur temperatura e jashtme éshté
nén 0°C, rekomandojmé fort ta mbani pajisjen té lidhur gjaté gjithé kohés pér té siguruar performanceé té miré té
pandérpreré.

2.2 Operimi manual
A 5 Butoni manual shérben vetém pér géllime
testimi dhe operim emergjence. —
Ju lutem mos e pérdorni kété funksion pérveg nése humb o

telekomanda dhe éshté absolutisht e nevojshme. Pér té rivendosur
operimin e rregullt, pérdorni telekomandén pér té aktivizuar pajisjen.

AKSESI

Hapeni panelin pérpara me kujdes duke ngritur té€ dyja anét
njékohésisht. Pasi té jeté ngritur mjaftueshém, dégjohet njé klikim dhe | e @
géndron veté.

OPERIMI

Shtypni butonin manual vazhdimisht pér t&€ ndryshuar modalitetet si mé poshté;

ARy |
=

Butoni manual i kontrollit

a Njé heré = modaliteti AUTO [ngrohje, ftohje ose ventilator dhe shpejtési automatike e ventilatorit].

b Dy heré = modaliteti FTOHJE [ kalon né modalitetin AUTO pas 30 minutash (pérdoret kryesisht pér
géllim testimi].

¢ Tre heré = FIKJE.

KOMPLET

Mbylleni panelin duke ulur poshté té dyja anét derisa té kthehet né pozicionin origjinal.
RIVENDOSJE

Pérdorimi i telekomandés do ta kthejé pajisjen né operim normal.

o |
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Modalitetet bazé té operimit: AUTOMATIKE / FTOHJE / THARJE / NGROHJE* /
VENTILATOR
[*] Sipas modelit

Modaliteti AUTOMATIK

e Né kété konfigurim, sistemi do té ndryshojé modalitetet dhe shpejtésiné e ventilatorit
automatikisht pér té€ vendosur temperaturén.

e Né pranveré dhe vjeshté, kontrolli mé i afért i temperaturés mund té kérkojé ndryshime té
modaliteteve FTOHJE/NGROHJE.

Modaliteti THARJE
Né kété modalitet, i jepet prioritet delagéshtimit té ajrit. Shpejtésia e ulét e ventilatorit dhe ciklimi
i kompresorit pérdoret pér té arritur kété dhe pér té rregulluar temperaturén e dhomeés.

Modaliteti GJUME
Kur zgjidhet, temperatura e vendosur do té rritet (ftohje) ose ulet (ngrohje) me 1°C pas 1 ore
dhe 1°C mé shumé né ¢cdo oré. Mé pas e ruan kété temperaturé té re pér 6 oré para se té fiket.

Ky punim kursen energji dhe péermiréson rehatiné gjaté natés duke u sinkronizuar me
metabolizmin e trupit.

Modaliteti EKO*
Modaliteti EKO mund té aktivizohet né modalitetin e ftohjes pér kursim té energjisé. Kur
zgjidhet, pajisja do té rregullojé automatikisht shpejtésiné e ventilatorit dhe rrotullimin e
kompresorit. Ju jep té njéjtén rehati me konsum minimal energjie né 8 oré kohé punimi.

Sugjerime pér operim ekonomik

e Rregulloni temperaturén pér té arritur nivele mesatare rehatie.

e Temperaturat tepér té uléta ose tepér té larta shpérdorojné energji.

e Pérmirésoni performancén duke i mbajtur dritaret dhe dyert t& mbyllura.

e Pakésoni pérdorimin e energjisé [koha e punimit] duke pérdorur ftohé ehts
funksionin KRONOMETRI.

Ju lutem
;, Pérdoreni
/ y kronometrin me
A\ efektshméri
40
]

pastrojeni
.N 0
—_— - ﬂ“@;,\\\’ 4
Ju lutem mbylleni =

e Mos i bllokoni hyrjet ose daljet e ajrit. Do té shkaktojé performanceé té dobét, rritje té kostos sé
punimit dhe ulje té jetégjatésisé sé produktit.
e Kontrolloni rregullisht filtrat e ajrit dhe pastrojini kur éshté e nevojshme.



2. OPERIMI

Rregullimi i fryrjes vertikale té ajrit

2.4 Kontrolli direksional

e Shtypni “LEKUNDJE (fryrje vertikale e ajrit)” né telekomandé pér té rregulluar drejtimin vertikal té
fryrjes sé ajrit. Pozicioni i fletés Iéviz pak ¢do heré gé shtypet butoni.

e Shtypni “LEKUNDJE (fryrje vertikale
e ajrit)” pér té€ aktivizuar lévizjen e
vazhdueshme té fletés.

Rregullimi i fryrjes horizontale

té ajrit

e Shtypni “LEKUNDJE (fryrje
horizontale e ajrit)” né telekomandé
pér té rregulluar drejtimin vertikal té
fryrjes sé ajrit. Pozicioni i fletés |Iéviz
pak ¢do heré gé shtypet butoni.

e Shtypni “LEKUNDJE (fryrje
horizontale e ajrit)” pér té aktivizuar
lévizjen e vazhdueshme té fletés.

Mos i vendosni gishtat brenda ose
prané anés sé fryrjes dhe thithjes
té pajisjes. Ventilatori me shpejtési
té larté brenda pajisjes mund té
shkaktojé Iéndime.

Mos e lévizni fletén me doré. Kjo
do té béjé qé fleta té dalé nga
sinkronizimi. Nése ndodh kjo, fikeni
pajisjen dhe higeni nga priza pér
disa sekonda, pastaj ndizeni pérséri
\pajisjen. Kjo do té rivendosé fletén.

ARALAJMERIM!

L

It

=4
A 4
=4

=

Shénim: Ju lutem shikoni MANUALIN E TELEKOMANDES pér hollési.

Operimi i syrit inteligjent

Shtypni butonin Sy inteligjent né telekomandé pér té
zgjedhur vegoriné né té cilén fryrja e ajrit ndjek njerézit ose
vecoriné né té cilén fryrja e ajrit éshté larg nga njerézit.

Syri inteligjent mund té dallojé aktivitetet e njerézve né
dhomé dhe té rregullojé kéndin horizontal té fryrjes sé ajrit
pér té implementuar vegorité.

SHENIM: Vegoria né té cilén fryrja e ajrit ndjek njerézit
éshté e disponueshme vetém pér sipérfage me njé njeri.
Nése shtypni butonin LEKUNDJE né telekomandé, kjo
vecori ndalon automatikisht.

Pozicioni i fletés A ‘
Maksimum poshté

Né modalitetin FTOHJE

ose THARJE, mund té

formohet kondensim dhe pika nga njésia né
kushte me lagéshti té larté.

Hapje e ngushté

Fryrja e pakét e ajrit ul performancén dhe mund
té shkaktojé kondensim.

Mbyllur

Mos e pérdorni nése nuk hapet — mund té
ndodhin démtime.

Veprimi i fletés

Pas njé rindezjeje té shpejté, fleta mund té€ mbetet

e palévizur pér 10s.

muri

Kondicioneri

Sy inteligjent

Majtas Djathtas

(75° £ 10°) (75° £10°)
Zona e dallueshme Né mes
gm L_Im (30° £ 10°)
Rrezja e dallueshme Pér shembull:
ndryshon sipas Zona e dallueshme né
temperaturés sé 25 °C.

dhomés.

Vecorité (Sipas modelit)

m Lékundje automatike e fryrjes horizontale
té ajrit*

e Shtypni “LEKUNDJE” pér dy sekonda pér
té aktivizuar |évizjen vertikale té fletéve.
Shénim: Ju lutem shikoni MANUALIN E
TELEKOMANDES pér hollési.

m Memoria e fletés*

Kéndi horizontal i fletés memorizohet dhe
kthehet né pozicionin e fundit té zgjedhur nga
pérdoruesi.

Kjo nuk ndodh né modalitetin TURBO, punimin
me butonat e kontrollit manual ose pas njé
ndérprerjeje energjie.



2.5 Funksionet e vecanta

m Vonesa e kompresorit
Né ndezje, njé vonesé kohore prej 3 ~5e
mbron kompresorin.

m Shkrirje automatike

Zhvillohet akull né pajisjen e jashtme né
modalitetin e ngrohjes. Pér té shkriré kéte
akull, ventilatori i brendshém ndalon pér disa
minuta para se té vazhdojé ngrohja.

m Anti-ftohté

Pér té shmangur parehatiné kur kondicioneri
shkon né modalitetin e ngrohjes, pajisja e
brendshme do té ngrohet paraprakisht para se
té ndizet ventilatori. Kjo vonesé duhet té zgjaté
vetém disa minuta.

m Rindezje automatike

Pajisja do té rindizet automatikisht pas njé
ndérprerjeje energjie.

Konfigurimet e méparshme rikthehen té gjitha.

m Dallim automatik rrjedhjeje

Kur dallohet rrjedhje e gazit ftohés, paijisja
pulson kodin "EC" ose pulson dritat LED [sipas
modelit].

m Parandalimi i mykut*

Ky funksion e mban ventilatorin e brendshém
né shpejtési té ulét pér 7 minuta pasi

éshté fikur nga pérdoruesi né modalitetin e
ftohjes. Tharja e pikave té ujit né radiatorin e
brendshém parandalon rritien e mykut.

m Turbo

Funksioni Turbo bén qgé pajisja té punojé
shumé fort pér té arritur temperaturén

e vendosur né kohén mé té shkurtér té
mundshme.

Ndérprerja e kétij procesi mund té
ngatérrojé logjikén e kontrollit.

Pér té anuluar kété, shképutni pér pak
energjiné elektrike.

/N
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m Kontrolli WLAN*

Me funksionin WLAN, pajisja mund té
kontrollohet qofté me telekomandé ose me
celular. Lidhni modulin WLAN dhe modulin
e komunikimit me bordin e ekranit pér té
aktivizuar kété funksion.

m Memoria e kéndit té fletées*

Kur ndizni pajisjen, fleta do té vazhdojé
automatikisht né kéndin e méparshém.

m Funksioni Freskim ajri*

Teknologjia novatore Air Magic eliminon

né ményreé té efektshme bakteret, viruset,
mikrobet dhe substancat e tjera t&€ démshme
dhe rifreskon ajrin.

m Funksioni i ngrohjes 8°C dhe 12°C

Kur kondicioneri punon né modalitet ngrohjeje
me temperaturén e vendosur prej 16°C, kaloni
né modalitetet e méposhtme té operimit duke
shtypur butonin e temperaturés dy heré né

njé sekondé: Ngrohje 8°C — Ngrohje 12°C —
Modaliteti i méparshém i ngrohjes.

m Veté-pastrim*

Bakteret né ajér pérdorin lagéshtiné e radiatorit
té brendshém pér t'u rritur. Tharja e rregullt

e radiatorit parandalon rritjen. Thjesht duke

shtypur butonin "veté pastrim”, telekomanda
do t& menaxhojé procesin automatikisht.

[*] Sipas modelit.




3. KUJDESI

Kujdesi dhe mirémbaijtja

SHKEPUTENI nga burimi i energjisé PARA se
té pérpigeni ta pastroni ose t'i béni shérbime!

Pastrimi i filtrit

1 Hapeni panelin pérpara me kujdes duke
ngritur té dyja anét njekohésisht. Né njé kénd
té caktuar, dégjohet njé tingull klikimi dhe
géndron veté.

3 Shképutni filtrin e vogél té specializuar.

5 Fshini me fshesé me korrent filtrin/at e
vegjél. [Ndérrojini me raste]

7 VVendoseni pérséri né pajisje né rendin e
kundért té treguar né pikén 2 mé sipér.

Pastrimi i pérgjithshém
Pérdorni njé lecké té buté té njomé kur
pastroni grilén, kasén dhe telekomandén.

4 +
N

4+
7, +

e Mos pérdorni Iéndé kimike, p.sh. detergjente,
hollues, pasté gérryese, etj.,
e Mos pérdorni nxehtési (mé shumé se 40°C)

2 Kapni pjesén e dalé né filtér pér ta lévizur
pak, pastaj térhigeni drejt vetes. Tani nxirreni
filtrin duke e térhequr me kujdes pér poshté.

4 Pastroni filtrin e madh té ajrit me ujé me
detergjent. Shpélajeni me ujé té freskét.
Shkundeni ujin e tepért.

=

I

6 Vendosni filtrin e vogél né filtrin e madh.

8 Mbylleni panelin pérpara.
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Pérgatitja pér ruajtje [pa puné pér periudha té gjatal)

1) Pastroni filtrat e ajrit

2) Né klima me lagéshti, vini né puné modalitetin Ventilator derisa pajisja té jeté tharé.
3) Fikeni kondicionerin me telekomandé dhe higni baterité.

4) Shképuteni nga energjia.

Pérdorimi pérséri pas ruajtjes

1) Lidhni pérséri energjiné.

2) Prisni 24 oré kur temperatura e ambientit éshté e ulét (Pér modelin inverter).
3) Vendosni pérséri baterité né telekomandé dhe ndizeni pajisjen.

Mirémbajtja parandaluese

Kontrolloni rregullisht pajisjen pér:

1. Pengesé té qarkullimit té ajrit né pajisjet e brendshme dhe té jashtme.
2. Rrjedhje uji ose vaiji.

3. Tela té démtuar ose té shképutur

A TTEN

Pjesét metalike mund té kené ané té€ mprehta gé shkaktojné Iéndime. Béni kujdes!

Mirémbaijtja e rregullt e nivelit té larté pér pajisjet e brendshme dhe té jashtme éshté e
domosdoshme.

- Kérkohet MIREMBAJTJE speciale pér té béré pastrimin né thellési, lubrifikimin dhe kontrollin e
funksioneve té té gjithé komponentéve kritiké.

- Mos u mundoni t'i béni kéto puné veté.

- Kontaktoni njé ofrues shérbimi té pérshtatshém.




4. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Udhézime, késhilla dhe paralajmérime

Mund té ndodhin t&€ méposhtmet gjaté operimit normal dhe jo medoemos tregojné se ka defekt.

Rasti

Ftohja ose ngrohja vonohet.

Shpjegimi

Njé vonesé prej 3 ~ 5 mbron kompresorin.

Shpejtésia e ventilatorit ndryshon - fiket, shumé
ngadalé dhe pastaj normale

Ndodh automatikisht né modalitetin e ngrohjes -
parandalon fryrjen e ajrit té ftohté te personat.

Operimi i ngrohjes ndalon papritur dhe drita e shkrirjes
pulson.

Hegja e ngricés né pajisjen e jashtme éshté né progres
e sipér (5 ~ 10min).

Vijen avull nga pajisja e brendshme

Mund té ndodhé kur temperatura e pajisjes éshté e ulét
dhe ajri i dhomés éshté i ngrohté dhe i lagésht.

Dalin zhurma me volum té ulét nga kondicioneri

“Fishkéllimé”: normale — presioni i gazit barazohet kur
ndalon ose fillon kompresori.

“Kércitje”: zgjerim dhe kontraktim normal i pjeséve
plastike dhe metalike.

Presion ajri — normale kur fleta ndryshon pozicionin.

Del pluhur nga pajisja.

Mund té ndodhé kur kondicioneri pérdoret pér heré té
paré ose nuk éshté pérdorur pér kohé té gjate.

Nxjerr njé eré té karakteristike.

Zakonisht shkaktohet nga léndét kimike, tymi i
duhanit, gatimi, etj. Nése nuk éshté keshtu, kontaktoni
kontraktorin e pérshtatshém.

Ndryshime né ventilator vetém gjaté ftohjes ose
ngrohjes.

Temperatura e dhomés éshté njélloj si ajo e zgjedhur
me telekomandé. Nése nuk éshté késhtu, telefononi
njé kontraktor té pérshtatshém.

Performancé e dobét ngrohjeje

Mund té ndodhé kur temperaturat e jashtme jané prané
ose nén zero gradé Celsius.

Nése nuk éshté késhtu, telefononi njé kontraktor té
pérshtatshém.

Ndizet automatikisht

Normale kur rikthehet energjia pas njé ndérprerjeje.

Punimi éshté i ¢rregullt, i paparashikueshém ose nuk
pérgjigjet.

Interferenca nga antenat e celularéve dhe pérforcuesit
mund té béjé gé pajisja t€ mos punojé miré.

Shképutni energjiné dhe pastaj lidheni pérséri.

Shtypni butonin NDEZJE/FIKJE né telekomandé pér té
rifilluar punimin.

Nése problemi nuk zgjidhet, telefononi njé kontraktues
té pérshtatshem.

Kondicioneri multi-sistem nuk mund té jeté njékohésisht né modalitete operimi t& ndryshme, si pér shembull njé
pajisje né modalitetin "FTOHJE" dhe njé pajisje né modalitetin "NGROHJE".

Kur béni veprime té ndryshme, do t'i jepet prioritet modalitetit "NGROHJE". Pajisja e brendshme e cila punon né
modalitetin “FTOHJE” ose “VENTILATOR” do té ndalojé dhe shfaget “P5".

|
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MERAKU JU LUTEM KONTROLLONI ME PARE!

+ Aka ndérprerje energjie?

Pajisja nuk punon. siguresé?

+ Aéshté fikur ndonjé celés, ka réné ndonjé automat ose éshté djegur ndonjé

* Ajané té reja baterité né telekomandé?

+ A éshté vendosur sakté ora dhe kronometri né telekomandé?

+ Aéshté vendosur sakté temperatura dhe modaliteti?

* Ajané filtrat e ajrit té pastér?

Nuk &shté ftohté/ngrohts A jané dritaret dhe dyert té mbyllura®

dhe té jashtme?

mjaftueshém. + Aéshté fryrja e ajrit pa pengesa brenda dhe jashté pajisjeve té brendshme

+ Aéshté vendosur ventilatori né shpejtési té larté duke lejuar garkullim
maksimal?

PAJISJA NUK PERGJIGJET SI DUHET?
» Shénoni numrin e modelit t€ produktit,

+ Kontaktoni njé kontraktor té€ pérshtatshém,
« Tregoni té gjitha detajet e vérejtural

Né rast té¢ NDONJE prej té méposhtmeve,
fikeni pajisjen menjéheré!

« Kordoni i energjisé éshté i démtuar ose i ngrohté.

+ Ndihen eréra djegieje.

+ Dégjohen zhurma té larta ose jonormale.

* Njé siguresé digjet ose njé automat bie shpesh.

+ Ujé ose objekte té tjera bien brenda ose jashté pajisjes.

* Treguesit pulsojné vazhdimisht.

+ Shfaget njé kod veté-diagnostikues p.sh. EO, E1, E2 ... ose P0, P1, P2... et].

c MOS U MUNDONI T'l RREGULLONI KETO GJERA VETE!
KONTAKTONI NJE OFRUES SHERBIMI SPECIALIST!




PROCITAJTE PRE RADA

Ovaj proizvod je odreden da bude u skladu sa Direktivom o niskonaponskoj

opremi (2014/35/EU) i Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti
(2014/30/EU) Evropske unije.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Otpadna elektricna i elektronska oprema)

I

(Kada koristite ovaj klima uredaj u evropskim zemljama, sledite sledece smernice)

— Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njenoj literaturi, navodi da elektri¢na i elektronska oprema (WEEE
kao u Direktivi 2012/19/EZ), ne sme se meSati sa opstim kucnim otpadom.
Zabranjeno je odlaganje ovog uredaja u kuéni otpad.
Postoji nekoliko moguénosti za odlaganje ovog uredaja:

1. Opstina ima uspostavljene sisteme za sakupljanje, gde elektronski otpad korisnika moze da bude uklonjen
besplatno.

2. Pri kupovini novog proizvoda, trgovac ¢e besplatno uzeti nazad stari proizvod.

3. Proizvodac Ce takode besplatno uzeti nazad stari uredaj korisnika za odlaganje.

4. Posto stari proizvodi sadrZe dragocene resurse, oni se mogu prodati prodavcima otpadaka.

Divlje odlaganje otpada u Sumama i pejzaZima ugrozava vase zdravlje kada opasne materije cure u

podzemne vode i pronalaze svoj put u lanac hrane.

Unutrasnja jedinica Spoljna jedinica Nazivni napon i Hz

42QHP12E8S* 38QHP12E8S*

=

m Pre upotrebe proizvoda procitajte ovo uputstvo!

m Ovaj uredaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i viSe i osobe sa smanjenim fizi¢kim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako imaju nadzor ili
uputstva o upotrebi uredaja na siguran nacin i ako razumeju uklju¢ene opasnosti.

m Deca ne bi trebalo da se igraju sa uredajem. Ci$éenje i odrzavanje korisnika necée vrsiti deca
bez nadzora.

m Pokretni delovi uredaja moraju biti instalirani / postavljeni na nivou ne manjem od 2,3 m od
poda.

m ELEKTRICNE radove moze vrsiti samo ovlaséeno osoblje i neuskladenost sa nacionalnim
standardom ozicCenja. Ako je kabl za napajanje oSte¢en, mora ga zameniti proizvodac, njegov
servisni agent ili slicno kvalifikovano osoblje kako bi se izbegla opasnost.

o |
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2.5 Posebne funkcije

Oprez: Rizik od pozara samo za
rashladno sredstvo R32/R290

- Ovaj uredaj nije namenjen za koris¢enje osobama (ukljuCujuci decu) sa smanjenim fizickim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba
odgovorna za njihovu sigurnost ne obezbedi nadzor ili uputstva o upotrebi uredaja.

- Decu je potrebno nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

- Servisiranje je potrebno obaviti samo po preporuci proizvodaca opreme. Odrzavanje i popravke
koje zahtevaju pomo¢ drugacijeg stru¢nog kadra vrse se pod nadzorom lica nadleZnih za upotrebu

g zapaljivih rashladnih sredstava. )

[ oz




1. PROCITAJTE PRE RADA

e Pazljivo pratite ova uputstva da biste
- izbegli pogresan rad.

- sprecili licne povrede ili posledi¢ne Stete.

- optimizovali Zivotni vek proizvoda.

1.1 Mere opreza

e Stepen ozbiljnosti se klasifikuje na sledeéi nacin:

& UPOZORENJE

Ovaj simbol ukazuje na mogucu

Ovaj simbol ukazuje na moguénost

& OPREZ

povredu ili gubitak Zivota osoblja.

oStecenja imovine ili na ozbiljne posledice.

e Simboli koji se koriste na jedinicama i priru¢niku:

® IZBEGAVAJTE

/8\

UPOZORENJE

Ovaj uredaj je koristio zapaljivo rashladno sredstvo.
Ako je rashladno sredstvo iscurelo i bilo izlozeno
spoljasnjem izvoru paljenja, postoji rizik od pozara.

Prirucnik o radu treba pazljivo proditati.

Servisno osoblje treba da rukuje ovom opremom u
skladu sa uputstvom za instalaciju.

L OPREZ

: OPREZ
O o LI

[:E] OPREZ

Dostupne su informacije, kao $to je uputstvo za
upotrebu ili uputstvo za instalaciju.

AoPREZ

iskusne osobe.

Zadatak instaliranja ovog proizvoda smeju
izvoditi samo kvalifikovane i odgovarajuce

Utika¢ napajanja mora biti bezbedno
umetnut u utiCnicu ako je primenjivo.

utikaca.

Nemojte ukljucivati il zaustavljati uredaj
prikljucivanjem ili iskljuCivanjem strujnog

Ne koristite produzni kabl i ne delite istu
utiCnicu sa drugim uredajima.

myl.

of

PR

-
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N
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Nemojte koristiti zapaljivi gas ili zapaljive
materijale kao $to su benzin, benzen,
razredivac itd. u prostoru u kom se koristi
klima uredaj.

Nemojte koristiti uredaj za grejanje u
prostoru u kom se koristi klima ureda;.

7 .

Deca moraju biti savetovana da se ne
igraju sa kontrolama klima uredaja,
pokretnim delovima i/ili rashladnim i
elektricnim prikljuccima.

ProduZena izloZenost duvanju vazduha iz
klima uredaja moZe dovesti do bolova u
miSi¢ima i suvih ociju.

Rad mokrim rukama moze dovesti do
elektricnog udara.

Iskljucite uredaj ako se osete/vide neobicni
mirisi, zvukovi ili vibracije. Kontaktirajte
ovlasS¢enog prodavca.

\ QN

~ ﬁ

[~ 4

Nemojte pokuSavati da popravljate,
premestate ili modifikujete svoj klima
uredaj.

Potrazite pomo¢ struCnjaka - obratite se
ovlas¢enom prodavcu.

[ o
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A

Iskljucite jedinicu kada je ne koristite duze
vreme.

QN

\Dﬂ

Proizvod je namenjen ISKLJUCIVO za
ljudski komfor.

Nemojte se penjati ili stavljati predmete na

jedinicu.

Nemojte blokirati ulaze ili izlaze za vazduh.
Doci ¢e do loSeg radnog ucinka, povecanih
troSkova rada i smanjenja veka trajanja.

Iskljuite PRE ciS¢enja i odrzavanja.

E

Redovno pregledajte vazdusne filtere i
ocistite ih po potrebi.

Pri ¢iSCenju vodite racuna da sprecite
elektriCni udar.

Nikada nemoijte koristiti jake deterdZente,
rastvarace ili abrazivni lak na proizvodu.

% N
€ ]|

o |
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1.2 Nazivi delova

Prednja tabla

Kabl za napajanje (kod nekih jedinica)

Daljinski upravija¢ Daljinski upravlja¢
\ | Drza¢ (kod nekih jedinica)
Krilce

»intelligent eye*
‘ . (kod nekih jedinica) 388 i

Filter za osveZenje vazduha
(Sa zadnje strane glavnog filtera - Prozor za prikaz
kod nekih jedinica) Uredaj ima ugradeni svetlosni senzor za
i_li_li_leco= detekciju osvetljenosti ambijenta. Kada se
LI kw @ lampica iskljugi, displej ¢e se postepeno
smanjivati, Stedeti energiju, nude¢i vam
ugodan san.

, oo, 0 “ Prikazuje temperaturu, funkciju rada i kodove gresaka:

, “ 3 sekunde kada:

+ TAJMER UKLJUCEN je pode$eno

* Funkcije FRESH, SWING, TURBO ili SILENCE su uklju¢ene

, 4F “ 3 sekunde kada:

« TAJMER ISKLJUCEN je podeseno

* Funkcije FRESH, SWING, TURBO ili SILENCE su isklju¢ene
F “ kada je uklju¢ena funkcija protiv hladnog vazduha

“ prilikom odmrzavanja

kada se jedinica samostalno Cisti (kod nekih jedinica)

= “ kada je uklju€en rezim grejanja od 8 °C ili 12 °C (kod nekih jedinica)
, @ “kada je uklju¢ena funkcija osvezavanja (kod nekih jedinica)
,» @O “ kada je aktivirana ECO funkcija (kod nekih jedinica)

, = “kada je aktivirana funkcija bezi¢ne kontrole (kod nekih jedinica)
» KW “ prikazuje trenutnu snagu rada (kod nekih jedinica)

”

“

-

U rezimu rada Ventilator i Suvi, uredaj ¢e prikazati sobnu temperaturu.
U drugim rezimima, uredaj Ce prikazati podeSavanje temperature.

Pritisnite dugme LED na daljinskom upravljacu da biste iskljucili ekran,
ponovo pritisnite dugme LED, tokom 15 sekundi ¢e da prikazuje sobnu
temperaturu, ako ga ponovo pritisnete nakon 15 sekundi, ukljuCi¢e se
ekran.

Napomena: Vodi¢ za koriS¢enje infracrvenog daljinskog upravljaca odnosi se na priru¢nik za
daljinski upravljac¢

Znacenja
kodova ekrana



2.RAD

2.1 Radni uslovi

U zatvorenom Na otvorenom
Gornja granica 32°CDB 46 °C DB
Rasladivanje
Donja granica 18 °C DB -15°C DB
Gornja granica 27 °C DB 24 °C DB
Grejanje
Donja granica 0°CDB -15°C DB

Napomena: DB - suva sijalica

1. Optimalne performanse ¢e se posti¢i unutar ovih radnih temperatura.

2. Kada jedinica dugo vremena funkcionie iznad ili ispod ovih uslova, dijagnostika sistema moze otkriti kvar i
uredaj nece raditi ispravno.

3. Relativna vlaznost prostorije - manje od 80%. Ako klima uredaj funkcioniSe izvan ovog opsega, povrsina klima
uredaja moze privuci kondenzaciju. Podesite krilce za protok vazduha na maksimalni ugao i postavite rezim rada
ventilatora na HIGH.

4. ZA SPOLJNE JEDINICE SA POMOCNIM ELEKTRICNIM GREJACIMA: Kada je spoljna temperatura ispod 0 °C,
preporucujemo da uredaj bude ukljucen sve vreme kako bi se obezbedila neprekidna produktivnost.

2.2 Rucéni rad

A Ruéno dugme je namenjeno samo za testiranje i
samo za hitne operacije. ~ —
Ne koristite ovu funkciju osim ako izgubite daljinski o

upravlja¢ i ako je to apsolutno neophodno. Da biste vratili redovan :
rad, koristite daljinski upravlja¢ da biste aktivirali uredaj. 4

PRISTUP

Otvorite prednju plo€u tako &to ¢ete pazljivo podici oba kraja
istovremeno. Kada se jednom podigne dovoljno, Cucete klik i stajace AuoicooL @
samostalno.

RUKUJTE

Pritisnite nekoliko puta ruéno dugme da biste promenili rezime rada na sledeci nacin;

Taster za ru¢nu kontrolu

a Jednom = AUTOMATSKI rezim [grejanje, rashladivanje ili ventilator i automatska brzina ventilatora].

b Dva puta = rezim RASHLABIVANJE [prelazak na AUTOMATSKI rezim nakon 30 minuta (uglavhom
koris¢en u svrhu testiranja)].

¢ Tri puta = ISKLJUCENO.
ZAVRSI

Zatvorite ploCu tako Sto Cete je Cvrsto pritisnuti prema dole na oba kraja dok se ne vrati u prvobitni
polozaj.

VRATI

KoriS¢enjem daljinskog upravljaca, uredaj e se vratiti u normalni rad.

o |
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2.3 Kako radi!

Osnovni rezimi rada: AUTOMATSKI / RASHLABIVANJE / SUVI / GREJANJE* /
VENTILATOR
[¥]U zavisnosti od modela

AUTOMATSKI rezim

e U ovom podeSavanju sistem ¢e automatski promeniti rezim rada i brzinu ventilatora na
podesenu temperaturu.

e U prolece i jesen, kontrola okoline moze zahtevati promene u rezimu rada RASHLADIVANJE /
GREJANJE.

Rezim SUSENJE
U ovom rezimu se daje prednost suSenju vazduha. Niska brzina ventilatora i ciklusi kompresora
koriste se za postizanje ovoga i da reguliSu sobnu temperaturu.

Rezim MIROVANJE

Kada je izabrano, podeSena temperatura Ce se povecati (rashladivanje) ili smanijiti (grejanje) za
1 °C nakon 1 sata i dodatnih 1 °C u svakom satu. Zatim zadrZava ovu novu temperaturu 6 sati
pre iskljuCivanja.

Ova funkcija $tedi energiju i poboljSava udobnost tokom noci sinhronizacijom sa metabolizmom
tela.

ECO rezim*

ECO rezim se moze aktivirati u rezimu rashladivanja za ustedu energije. Kada je odabran,
jedinica ¢e automatski regulisati brzinu ventilatora i rotaciju kompresora. Obezbeduje istu
udobnost uz minimalnu potrosnju energije za 8 sati rada.

Saveti za ekonomic¢nu upotrebu

e Podesite temperaturu tako da postignete umerene nivoe
udobnosti.

e |zuzetno niske ili visoke temperature troSe energiju.

e PoboljSajte performanse zatvaranjem prozora i vrata.

e Ogranicite koriS¢enje energije [vreme rada] pomocu funkcije

rashladivanje grejanje

TAJMER.
Molimo vas
B oristite tajme Vi g
/ \g @~ |efikasno . 00|st|;[e
\ o
A
N 1
N
= , v R
Molimo vas zatvorite $r=

e Nemoijte blokirati ulaze ili izlaze za vazduh. To ¢e uzrokovati oS radni u€inak, povecati
troSkove rada i smanijiti Zivotni vek.
e Periodi¢no pregledaijte filtere vazduha i oCistite ih po potrebi.




2.RAD

2.4 Kontrola pravca

Podesavanje vertikalnog protoka vazduha
e Pritisnite ,SWING (vertikalni protok vazduha)“ na daljinskom upravljacu da biste podesili vertikalni
pravac protoka vazduha. PoloZaj krilaca se pomera neznatno svaki put kada se pritisne dugme.

e Pritisnite ,SWING (vertikalni QALQ
protok vazduha)“ da biste ukljucili
neprestano pokretanje krilca. - L ) _ T T

. . ] Ne stavljajte prste u ili blizu ventilatora i ¥

Podesavanje horizontalnog usisnu stranu uredaja. Ventilator velike

protoka vazduha brzine unutar jedinice moze uzrokovati AR

e Pritisnite ,SWING (horizontalni protok povrede. v
vazduha)“ na daljinskom upravljacu Nemojte ruéno pomerati krilce. Ovo —_ T
da biste podesili vertikalni pravac ¢e dovesti do toga da krilce ne bude A=
protoka vazduha. PoloZaj krilaca se sinhronizovano. Ako se ovo desi,
pomera neznatno svaki put kada se iskljucite uredaj i izvucite ga nekoliko N 1 N
pritisne dugme. sekundi, a zatim ponovo pokrenite v

e Pritisnite ,SWING (horizontalni uredaj. Ovo ée resetovati krilce. T T
protok vazduha)® da biste ukljucili (S J "
neprestano kretanje krilca.

Napomena: Za detaljnije informacije pogledajte UPUTSTVO ZA UPOTREBU DALJINSKOG
UPRAVLJACA.

wsintelligent Eye* rad 2
Pritisnite ,Intelligent eye” dugme na daljinskom upravljacu
da biste izabrali da protok vazduha sledi ljude ili da se
vazduh udaljava od ljudi.

Levo
(75° £ 10°)

LIntelligent eye* moze otkriti aktivnosti ljudi u sobi i podesiti Desno (757 £10%)

horizontalni ugao protoka vazduha kako bi primenio funkcije.

NAPOMENA: Funkcija protok vazduha sledi ljude je _ _
dostupna samo za jednu osobu. Ako pritisnete dugme Opseg detektovanja se  Na primer:

SWING na daljinskom upravljaéu, ova funkcija ée se menja u zavisnosti od  Opseg detektovanja na
zaustaviti automatski. temperature prostorije. 25 °C.

Srednje
(30° £ 10°)

Polozaj krilca A ‘ Karakteristike (u zavisnosti od modela)
Maksimalno dole m Automatski zamah horizontalnog protoka
U rezimu rada vazduha*

RASHLADIVANJE ili e Pritisnite ,SWING* u trajanju od dve sekunde
SUVO, kondenz se moze formirati i ispustati iz da biste pokrenuli okretanje vertikalnih
uredaja u uslovima velike vlaznosti. lopatica. Napomena: Za detaljnije informacije
Usko otvaranje pogledajte UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ograniceni protok vazduha smanjuje performanse DALJINSKOG UPRAVLJACA.

i moZe dovesti do nastanka kondenza. . .
m Memorija krilca*

Zatvoreno
Nemojte da radi ako se ne otvori - moguce je Horizontalni ugao krilca se memorise i vratice se
ostecenje. na poslednju poziciju koju korisnik izabere.

To se nece desiti u TURBO rezimu, koji se
pokrec¢e pomocu ruénih kontrolnih dugmadi ili
nakon prekida napajanja.

Pomeranje krilca
Posle brzog ponovnog pokretanja, krilce moze
ostati stati¢no oko 10 s.



2.5 Posebne funkcije

m Vremensko odlaganje kompresora

Prilikom startovanja, vremensko odlaganje od
3 ~ 5 minuta Stiti kompresor.

m Automatsko odmrzavanje

Led se razvija na spoljnoj jedinici u rezimu
grejanja. Za odmrzavanje ovog leda, unutrasniji
ventilator zaustavlja se nekoliko minuta pre
grejanja.

m Spre€avanje hladnog vazduha

Da bi se izbegla nelagoda kada klima uredaj
ude u rezim grejanja, unutrasnja jedinica ¢e
se zagrejati pre poCetka rada ventilatora.
Ovo kasnjenje bi trebalo trajati samo nekoliko
minuta.

m Automatsko ponovno pokretanje

Jedinica ¢e se automatski restartovati nakon
prekida napajanja.

Sve prethodne korisni¢ke postavke su
oporavljene.

m Automatska detekcija curenja

Kada se otkrije curenje rashladnog sredstva,
uredaj ¢e prikazati kdd ,EC“ ili bleskajuc¢i LED
[u zavisnosti od modela].

m Sprec¢avanje stvaranja budi*

Ova funkcija ¢uva ventilator u zatvorenom
prostoru tako da radi pri maloj brzini 7
minuta nakon Sto ga korisnik isklju€i u rezimu
rashladivanja. Susenje kapljica vode na
izmenjivacCu toplote u zatvorenom spreCava
stvaranje budi.

m Turbo

Funkcija , Turbo“ pojaCava rad uradaja da
dostigne vasu trenutno podesenu temperaturu
u najkraéem moguéem vremenu.

Prekidanje ovog procesa moze
preokrenuti kontrolnu logiku.

Da biste ovo promenili, nakratko
odspojite elektricno napajanje.

% United Technologies
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= WLAN kontrola*

Sa WLAN funkcijom, uredaj moze da se
kontroliSe daljinskim upravljaCem ili vasim
mobilnim telefonom. Povezite WLAN modul i
komunikacijski modul sa displejom kako biste
aktivirali ovu funkciju.

m Memorisanje ugla krilca*

Kada ukljucite jedinicu, krilce ¢e automatski
nastaviti od svog prethodnog ugla.

m Funkcija osveziva€a vazduha

Nova ,Air Magic® tehnologija efikasno eliminise
bakterije, viruse, mikrobe i druge Stetne
supstance i osvezava vazduh.

m Funkcija zagrevanjana 8 °Ci12 °C

Kada klima uredaj radi pod reZzimom
zagrevanja sa podeSenom temperaturom od
16 °C, krecite se kroz rezime rada na sledeci
nacin, pritiskom na dugme za temperaturu dva
puta u sekundi: 8 °C grejanje — 12 °C
grejanje — Prethodni nacin zagrevanja.

m Samostalno ¢iSéenje*

Vazdusne bakterije koriste vlaznost na
unutrasnjem izmenjivacu toplote da rastu.
Redovno suSenje izmenjivaca spreCava

ovaj rast. Jednostavnim pritiskom na dugme
,Ssamostalno CiS¢enje®, kontrolor ¢e automatski
upravljati procesom.

[*] U zavisnosti od modela.




3. BRIGA

Briga i odrzavanje

ISKLJUCITE iz izvora napajanja PRE &i$éenja
ili servisiranja!

Ciscéenije filtera

1 Otvorite prednju ploc€u tako Sto Cete pazljivo
podic¢i oba kraja istovremeno. Pod odredenim
uglom se Cuje zvuk klik i postaje samonosivi.

3 Otkljuc€ajte mali specijalizovani filter.

5 Vazduhom produvajte mali/e filter/e.
[Povremeno zamenite]

7 Ponovo ubacite u jedinicu u obrnutom
redosledu od opisanog u tacki 2 gore.

Opste ciScéenje
Pri CiS¢enju reSetke, kucista i daljinskog
upravljaca koristite mekanu vlaznu krpu.
4 +
N

4+
7, +

e Bez hemikalija npr. deterdzenti, rastvaraci,
abrazivni lak, itd.
e Bez grejanja (preko 40 °C)

2 DrZite jeziCak na filteru da biste ga malo
pomerili, a zatim malo povucite prema
sebi. Sada izvucite filter tako Sto ga lagano
povlacite prema dole.

4 Ocistite veliki vazdus$ni filter/e sapunastom
vodom. Isperite svezom vodom. Protresite da
otpustite viSak vode.

=

I

7

6 Ponovo namestite mali filter na veliki filter.

8 Zatvorite prednju plocu.
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Priprema za skladistenje [dugi periodi mirovanja]

1) Ocistite vazdusne filtere.

2) U vlaznim ili u klimatskim uslovima sa puno pare, radite u rezimu ventilatora dok se uredaj ne
osusi.

3) Iskljucite klima uredaj pomocu daljinskog upravljaca i izvadite baterije.

4) IskljuCite sa izvora napajanja.

Ponovna upotreba nakon skladistenja

1) Ponovo povezZite na izvor napajanja.

2) Cekajte 24 sata kada je temperatura okoline mala (za model pretvaracéa).
3) Vratite baterije u daljinski upravlja¢ i ukljucite uredaj.

Preventivno odrzavanje

Redovno proveravajte svoju jedinicu za:

1. Prekidani protok vazduha kroz unutra$nje i spoljadnje uredaje.
2. Curenje vode ili ulja.

3. Ostecene ili iskljuCene Zice

A TEEN

Metalni delovi mogu imati oStre ivice koje uzrokuju povrede. Pazite!

Redovno odrzavanje visokog nivoa unutrasnjih i spoljasnjih jedinica je od sustinskog
znacaja.

- Struénjak ZA ODRZAVANJE je neophodan da izvr$i dubinsko &ig¢enje, podmazivanije i
kontrolu rada svih klju¢nih komponenti.

- Ne pokuSavajte takav rad sami.

- Kontaktirajte odgovarajuceg pruzaoca usluga.




4. OTKLANJANJE PROBLEMA

Vodic€i, saveti i oprezi

Tokom normalnog rada moze doci do sledeCeg i mozda necCe ukazati na kvar.

Sluéaj Objasnjenje
Rashladivanje ili grejanje je odlozeno. Odlaganje od 3 do 5 minuta $titi kompresor.
Brzina ventilatora se menja - isklju¢eno, veoma sporo i | Automatski se deSava u rezimu grejanja - spreCava
onda normalno hladan vazduh da pada na stanare.
Operacija grejanja se iznenada zaustavlja i treperi U toku je uklanjanje mraza na spoljnoj jedinici
lampica odmrzavanja. (5~ 10 min).

Moze se desiti kada je temperatura uredaja niska,

a vazduh prostorije je vreo i viazan.

,Sistanje“: normalno - pritisak gasa se izjednacava
kada se kompresor zaustavlja ili pokrece.

,Sistanje*: normalna ekspanzija i kontrakcija plastiénih i
metalnih delova.

Brzi vazduh - normalno kada krilce resetuje svoj
polozaj.

MozZe se desiti kada se klima uredaj koristi prvi put ili
se dugo ne koristi.

Obiéno je uzrokovano hemikalijama, dimom

Emituje poseban miris. cigareta, kuvanjem i sl. Ako to nije slucaj, pozovite
odgovarajuceg izvodacCa radova.

Sobna temperatura je ista kao ona koja je izabrana
sa daljinskim upravlja¢em. Ako to nije slu¢aj pozovite
odgovarajuceg izvodaca radova.

MozZe se desiti kada su spoljadnje temperature blizu ili
ispod nula stepeni Celzijusa.

Ako to nije slucaj pozovite odgovarajuceg izvodaca
radova.

Normalno kada je napajanje obnovljeno nakon
nestanka struje.

Smetnje od tornjeva mobilne telefonije i daljinskih
pojacivata mogu dovesti do neispravnosti uredaja.
IskljuCite napajanje i ponovo se povezite.

Rad je neujednacen, nepredvidljiv ili neodgovarajuci. Pritisnite dugme UKLJUCENO/ISKLJUCENO na
daljinskom upravljacu da biste ponovo pokrenuli rad.
Ako problem nije reSen, pozovite odgovarajuceg
izvodaca radova.

Visesistemski klima uredaj ne moZe biti u razli¢itim rezimima rada istovremeno, kao $to je jedna jedinica u rezimu
,RASHLABDIVANJE* a jedna jedinica je u rezimu ,GREJANJE®.

Pri obavljanju razli¢itih operacija, rezim ,GREJANJE® ¢e imati prioritet. Unutradnja jedinica koja radi u rezimu
,RASHLADIVANJE" ili ,VENTILATOR" ée se zaustaviti i prikazati ,P5".

|

Magla izlazi iz unutrasnje jedinice

Klima uredaj emituje zvukove niske frekvencije

PraSina se ispusta iz uredaja.

Promene ventilatora samo tokom rashladivanja ili
grejanja.

Lo3e performanse grejanja

UkljuCuje se automatski
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ZABRINUTOST PRVO PROVERITE!

Da li je do3lo do nestanka struje?

Da li je prekida€ isklju¢en, aktivirala se sklopka ili pregoreo osigurac?

Jedinica ne¢e da radi.

Da li su baterije na daljinskom upravljau nedavno kupljene?

Da li su sat i tajmer na daljinskom upravljacu ispravno podeSeni?

Da li su podeSavanja temperature i rezima ispravna?

Da li su filteri za vazduh &isti?

Nije dovoljno hladno/toplo.

Da li su prozori i vrata zatvoreni?

Da li je protok vazduha nesmetan u zatvorenim i vanjskim jedinicama i
izvan nje?

Brzina ventilatora je visoka i krilca dozvoljavaju maksimalan protok?

JEDINICA NE REAGUJE KAKO JE OPISANO?

» Zabelezite broj modela proizvoda,

+ Kontaktirajte odgovarajuceg izvodaca radova,

Aoprez 4

U sluéaju bilo kojeg od sledeceg,

odmah iskljuéite uredaj!

+ Kabl za napajanje je ostecen ili preterano topao.

+ Osete se zapaljivi mirisi.
* Cuju se glasni ili neuobi¢ajeni zvuci.

+ Cesto iskacu osiguradi ili se aktivira sklopka.
* Voda ili drugi predmeti padaju u ili van jedinice.

* Indikatori neprekidno trepere.

* Podelite sve primecene detalje!

* Pojavljuje se samo-dijagnosticki kod, npr. EO, E1, E2... ili PO, P1, P2... itd.

c NE POKUSAVAJTE DA SAMI OTKLONITE OVE PROBLEME!
KONTAKTIRAJTE STRUCNJAKA SERVISERA!

[
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Carrier is committed for continuous improvement of Carrier products according to national and international
standards to ensure the highest quality and reliability standards, and to meet market regulations and requirements.
All specifications subject to change without prior notice according to Carrier policy of continuous development

AHI CARRIER S.E. EUROPE AIRCONDITIONING SA.

18, KIFISOU AVENUE 10442 ATHENS, GREECE
TEL: +30-210-6796300.




